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RESUMO 
Processos psicrometricos sao muito usados na Engenharia Agricola, para o 
condicionamento do ar, com a finalidade de manter ambientes climatizados de maneira 
adequada para conservar produtos agrfcolas, por mais tempo e com qualidade. 
Este trabalho teve como objetivo principal a aplicac;:ao da metodologia de 
avaliac;:ao dos processos psicrometricos (aquecimento do ar por resistencias eletricas; 
aquecimento e umidificac;:ao do ar por agua quente; umidificac;:ao e aquecimento do ar; 
resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado; resfriamento do ar por agua 
gelada; resfriamento evaporative do ar e; finalmente, dois processos distintos de mistura 
adiabatica de duas correntes de ar) utilizando os conceitos definidos pela combinac;:ao do 
1!! e 2!! Leis da Termodinamica: exergia e irreversibilidade, num sistema adaptado para a 
gerac;:ao dos processos psicrometricos descritos acima; comparando-se as eficiencias 
energeticas com as eficiencias exergeticas. 
Procurou-se, ainda, aplicar tal metodologia em estudos de casos de 
conservac;:ao, primeiro, do produto perecfvel: tomate cereja (Lycopersicum esculentum 
Mill.) atraves dos processos psicrometricos de resfriamento do ar por contato direto com 
evaporador aletado, resfriamento do ar por agua gelada e resfriamento evaporative do ar. 
Segundo, do produto deterioravel: sementes de soja (Glycine max .. ) via aquecimento do 
ar por resistencias eletricas com altas vazoes, resfriamento do ar por contato direto com 
evaporador aletado e, finalmente, aquecimento do ar por resistencias eletricas com baixas 
vazoes. 
Com equipamentos e instrumental adequados, variou-se, basicamente, em 
cada processo, gerado pelo Sistema Gerador de Processos Psicrometricos (SIGEP), as 
vazoes e as potencias eletricas requeridas pelos diferentes sistemas de condicionamento 
do ar e, com um sistema de aquisic;:ao de dados aclopado a um microcomputador, obteve-
se, principalmente, as temperaturas de bulbo seco e de bulbo umido de pontos 
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estrategicos, dentro e fora do volume de centrale, a fim de efetuar as analises energetica 
e exergetica. 
Como resultado principal, pode-se afirmar que a metodologia de avalia9ao 
pela 12 e 22 Lei da Termodinamica aplicada em processes psicrometricos de 
condicionamento de ar e tecnicamente viavel. Notou-se, ainda, atraves dos resultados 
obtidos, que a avalia9ao baseada exclusivamente na 12 Lei da Termodinamica (avalia9ao 
energetica), em quase a totalidade dos processes gerados pelo SIGEP, era menos 
rigorosa que a avalia9ao exergetica; fornecendo com isso uma falsa ideia da real 
capacidade de realizar trabalho de urn sistema, pois apresentava valores de eficiencias 
energeticas, quase sempre, muito superiores daqueles calculados pela avalia9ao 
exergetica. 
Pode-se concluir, tambem, que os equipamentos, acoplados ao SIGEP e, 
responsaveis, principalmente, pela mudan9a nas condi96es do ar de entrada, 
apresentaram urn alto fndice de irreversibilidade devido ao fate de terem side 
dimensionados, exclusivamente, com a finalidade de atingir uma condi9ao psicrometrica 
especffica e nao, de serem eficientes, do ponte de vista termodinamico. 
Finalmente, tanto para o estudo de case com o produto perecfvel quanta 
para o estudo de case com o produto deterioravel, a metodologia de avalia9ao exergetica 
mostrou-se, tecnicamente viavel e de tao facil uso quanta a metodologia de avalia9ao 
energetica. 
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ABSTRACT 
Psychrometric processes are well used in Agricultural Engineering to 
conditioning air for environment control of animals and plants, on processes of drying 
foods, and finally on fruits and vegetables preserving facilities. 
This research had, as major objective, the application of methodology to 
evaluate the following psychrometric processes: heating air by electrical resistances; 
heating and humidifying air by hot water; humidifying and heating air; cooling and 
dehumidifying moist air by direct contact with cooling coil; cooling and dehumidifying moist 
air by chilled water; evaporative air cooling; and, finally, two differents adiabatic mixings of 
two streams of moist air; through the use of theory which combines the first and the 
second principles of Thermodynamic: exergy and irreversibility, into an adapted system of 
generating psychrometric processes. It was possible, also, to compare the results 
between energetic , and exergetic efficiencies. 
The above methodology was applied to study of cases, such as: the 
conservation of the perishable product: Cherry Tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) 
by using three differents psychrometric processes: - cooling moist air by direct contact with 
cooling coil; - cooling moist air by chilled water; and - evaporative air cooling. And the 
conservation of deteriorative product: Soybean seeds (Glycine max .. ) by using the 
following processes: - heating moist air by electrical resistances with high flow; - cooling 
and dehumidifying moist air by direct contact with cooling coil; and heating air by electrical 
resistances with low air flow. 
With the Psychrometric Processes System Generator (SIGEP), and others 
appropriate apparatuses, where air flow and electrical power from different systems of air 
conditioning were the most important variables of changing. It was feasible, with the use of 
a data acquisition system attached to a microcomputer, to obtain data of dry bulb 
temperature, and the wet bulb temperature from different locations of the SIGEP's control 
volume. These parameters plus local atmospheric pressure were enough to determine the 
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state of the air inlet and outlet, which made possible to apply the energetic and exergetic 
analysis. 
The principal result obtained from this research was that the methodology 
based on the valuation through the first and second law of Thermodynamic was technically 
viable on the analysis of psychrometric processes. 
It can be observed that energetic valuation, in almost every process 
generated by the SIGEP provided less rigorous criteria than exergetic analysis. Thence it 
follows that energetic efficiency gave a false idea of the real efficiency of a process, since 
it showed values, most of the time, much greater than those obtained by the exergetic 
efficiencies. 
It can be concluded also that the equipments attached to the SIGEP had a 
high level of irreversibilities due to the fact they were designed to meet special 
psychrometric conditions majorly, and regardless the level of efficiency at that time. 
Finally, it was observed that exergetic analysis is also viable to be applied on 
the study of cases with the perishable and deteriorative products. 
INTRODUCAO 
A cada ano, o Brasil desperdic;:a alimento suficiente para suprir grande parte das 
necessidades nutricionais da populac;:ao carente e desnutrida. Este panorama de perdas 
de alimentos, se revertido, poderia melhorar, em muito, a condic;:ao de alimentac;:ao do 
povo brasileiro. Sem qualidade para exportac;:ao, este territ6rio, com caracteristicas 
excelentes para o desenvolvimento da agricultura, deixa de gerar, tambem, divisas 
essenciais para o desenvolvimento nacional. A falta de uso de tecnicas e tecnologias 
adequadas a preservac;:ao dos alimentos in natura e uma das principais causas do 
desperdicio, BLECHER (1993). 
Em 1992, o Brasil produziu uma safra agricola de 70 milhoes de toneladas de 
graos dos quais cerca de 20% foram perdidos por falta de manuseio adequado, 
armazenagem eficiente e transports correto. Sao 14 milhoes de toneladas de graos: 
suficientes para produzir 14 bilhoes de refeic;:oes, pelas estimativas do IBGE (lnstituto 
Brasileiro de Geografia e Estatfstica) e IPEA (lnstituto de Pesquisa Economica Aplicada), 
ambos vinculados ao governo federal. lsso significa que o Brasil joga no lixo, anualmente, 
cerca de US$ 16 bilhoes, correspondentes a 4,5% do seu Produto lnterno Bruto (PIB), 
segundo ABRAVA (1993). 
0 desperdicio de frutas, legumes e hortalic;:as e ainda mais espantoso: cerca de 30 
a 40% apodrecem antes de chegar a mesa do brasileiro. E quando chega, nem sempre 
possui a qualidade exigida pelos padroes internacionais. Com tanto desperdicio, o Brasil 
gastou US$ 2 bilhoes em 1991 para comprar alimentos no exterior. 
Para entender o quadro de desperdicio de alimentos neste pais e necessaria 
acompanhar a trajet6ria das perdas, que comec;:a na produc;:ao (parte agricola), passa pela 
estocagem, transports, armazenagem e chega aos balcoes expositores nos pontos de 
venda (p6s-colheita). Em cada uma dessas etapas, as perdas poderiam ser minimizadas 
sensivelmente com o uso de tecnicas adequadas no manuseio e conservac;:ao, alem de 
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uma analise criteriosa dos processes e sistemas envolvidos em cada fase, utilizando 
avalia96es de eficiencia tecnica e economica, visando a otimiza9ii.o dos processes e a 
preserva9ii.o dos produtos pereciveis e deterioraveis. 
Desde a colheita ate a comercializa9ii.o dos produtos, a maioria das etapas 
envolvidas, com a finalidade de manter a qualidade do alimento, compreende a correta 
utiliza9ii.o de processes psicrometricos de condicionamento do ar para fim de conserva9ao 
do produto. 
No campo da agricultura o uso de processes psicrometricos e intenso no 
condicionamento do ar para fins de preserva9ii.o de produtos agricolas, assim como na 
tentativa de manter instala96es agropecuarias dentro de urn padrao minima aceitavel. 
0 objetivo da maioria dos sistemas de condicionamento de ar e levar o ar umido 
(mistura de dois componentes: ar seco + vapor de agua) a urn estado no qual a 
temperatura e a composi9ii.o diferem da condi9ii.o encontrada no ambiente real do ar 
atmosferico. 
Os processes psicrometricos podem, em sua quase totalidade, ser divididos em 
tres grandes grupos: aquecimento, resfriamento e mistura de duas correntes de ar; com 
desdobramentos de cada urn, de acordo com o tipo de equipamento construido ou a 
finalidade desejada. 
A analise de cada processo psicrometrico e do respective sistema utilizado pode 
ocorrer valendo-se dos conceitos do 1 a Lei da termodinamica, conhecido como avalia9ao 
energetica ou, atraves do conhecimento do uso combinado dos conceitos da 1 ~ e 2~ Leis 
da Termodinamica, denominado avalia9ii.o exergetica. Ambas avalia96es buscam, por 
diferentes caminhos, a redu9ao das perdas ou, consequentemente, uma otimiza9ao do 
processo. Acredita-se, porem, que a avalia9ao exergetica leva a resultados mais exatos e 
identifica com mais clareza, dentro de cada sistema, os equipamentos menos eficientes 
termodinamicamente. 
Com a finalidade de tornar a metodologia de avalia9ii.o exergetica mais acessivel 
aos pesquisadores e tecnicos da area agraria desenvolveu-se urn equipamento capaz de 
gerar os seguintes processes psicrometricos: aquecimento, resfriamento e mistura de 
duas correntes de ar, a fim de comparar ambas as avalia96es: energetica e exergetica; 
explicitar as facilidades e dificuldades de cada metodologia; verificar as vantagens e 
desvantagens de cada uma, aplicadas ao condicionamento de ar envolvendo a 
preserva9ii.o do produto perecivel - tomate cereja- (Lycopersicum esculentum Mill.) e do 
produto deterioravel- semente de soja- (Glycine max .. ), atraves dos objetivos definidos a 
seguir. 
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OBJETIVOS 
Este trabalho tern como finalidade principal a aplicagao da metodologia de 
avaliagao de processos psicrometricos (aquecimento do ar por resistencias 
eletricas,aquecimento e umidificagao do ar por agua quente e umidificagao e aquecimento 
do ar; resfriamento do ar por expansao direta, resfriamento do ar por agua gelada e 
resfriamento evaporativo do are; finalmente, mistura adiabatica de duas correntes de ar) 
utilizando os conceitos definidos pela combinagao do 1• e 2• Leis da Termodinamica: 
exergia e irreversibilidade, num sistema gerador de processos psicrometricos. 
Os objetivos secundarios sao, primeiro , comparar as eficiencias energeticas com 
as exergeticas em cada processo realizado; segundo, aplicar tal avaliagao, como estudo 
de casos, nos processos psicrometricos de resfriamento do ar por expansao direta, 
resfriamento do ar por agua gelada e resfriamento evaporative do ar na preservagao do 
produto perecfvel -tomate cereja- (Lycopersicum Escu/entum Mill.), variedade F1 hfbrido 
SWEET MILLION e dos processos psicrometricos de aquecimento do ar por resistencias 
eletricas e resfriamento do ar por expansao direta na conservagao do produto deterioravel 
-sementes de soja- (Glycine max .. ), variedade FOSCARIN e; finalmente, tornar familiar 
no campo da Engenharia Agricola o uso de avaliagoes que possibilitem a otimizagao de 
processos e sistemas, do ponto de vista tecnico-economico. 

Avaliac;a.o energ9tica e exerg9tica ... 5 
REVISAO BIBLIOGRAFICA 
3.1 INTRODU~AO 
Desde a estruturac;:ao da Termodinamica como ciencia, na segunda metade do 
seculo XIX, o conceito de energia disponivel (ou utilizavel) aparece esporadicamente, para 
ser relegado a obscuridade em seguida, tendo sido "redescoberto", principalmente por 
engenheiros, praticamente ja no seculo XX, CIMBLERIS (1981 ). 
Embora o uso da palavra exergia para designar energia disponivel, disponibilidade, 
capacidade termica de realizar trabalho ou trabalho maximo realizavel seja atribuido a 
RANT, em 1956, os fundamentos do metodo exergetico foram sugeridos por CARNOT, 
em 1824, e CLAUSIUS, em 1865; segundo AHERN (1980) e CIMBLERIS (1981 ). 
Segundo BOREL (1979), a teoria da exergia e, agora, largamente reconhecida e 
extremamente fecunda, pois discorre sobre uma compatibilidade energetica que engloba 
a primeira e a segunda Leis da Termodinamica. S6 essa forma de compatibilidade permite 
avaliar quantitativamente o que e chamado qualitativamente de degradac;:ao de energia. 
Permite, portanto, calcular com precisao as consequencias dos diversos fenomenos de 
irreversibilidade termodinamica e consequentemente, avaliar corretamente as perdas 
termodinamicas de urn sistema. BOREL (1979), afirma que s6 essa forma de analise e 
conveniente para definir propriamente urn rendimento termodinamico, visto exprimir 
qualitativamente e nao quantitativamente este rendimento. 
De modo bern abrangente, a exergia de uma substancia e definida como o trabalho 
maximo realizavel por essa substancia num meio ambiente, que age como fonte de calor 
e de materia, quando, no final desse processo, todos os tipos de materia que nele tomam 
parte entram em equilibrio termodinamico com os componentes do meio ambiente, 
CIMBLERIS (1969); BOREL (1979) e FREDRIKSSON (1983). 
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Quando os parametres de estado de uma substancia sao iguais aos parametres de 
estado do meio ambiente, a capacidade de realizar trabalho dessa substancia e nula. 0 
meio ambiente e, portanto, urn estado de referencia para a disponibilidade energetica da 
substancia. Diz-se que o estado de equilfbrio termodinamico da materia com o meio 
ambiente constitui o nfvel de referencia (nfvel zero) da disponibilidade energetica da 
substancia considerada, CIMBLERIS (1969); BOREL (1979) e FREDRIKSSON (1983). 
0 uso de urn ponto comum de referencia, tal qual o meio ambiente, como ultimo 
absorvedor de calor e de trabalho, como base de avaliac;:ao, proporciona urn meio para 
comparar, nos aspectos de consumo e de necessidade energetica, diferentes tipos de 
instalac;:oes industriais e diferentes equipamentos utilizados para a mesma finalidade, em 
diferentes regioes deste planeta, AHERN (1980). 
Processos ideais reversfveis nao ocorrem no mundo real e a transformac;:ao de 
calor em trabalho, ou vice-versa, sempre resulta em perda de algum trabalho 
(irreversibilidade). A irreversibilidade de urn processo e considerada pela segunda lei da 
Termodinamica e e expressa pela gerac;:ao interna de entropia, AHERN (1980) e 
CIMBLERIS (1980). 
No projeto de urn novo sistema que envolva gerac;:ao ou uso de energia, o metodo 
exergetico fornecera informac;:oes sobre a melhor selec;:ao dos cornponentes do projeto e 
sobre o melhor procedimento de operac;:ao. Essas informac;:oes poderao ser expressas 
com base no custo inicial ou operacional das instalac;:oes, conservac;:ao de energia, 
versatilidade de uso de combustfveis e poluic;:ao, AHERN (1980) e BOREL (1977). 
Para analisar exergeticamente urn sistema, o primeiro passo e determinar o local 
em que ocorrem as perdas de trabalho disponfvel, a magnitude dessas perdas e quais 
delas, quando corrigidas, podem efetivamente melhorar a eficiencia do sistema, BOREL 
(1979) e AHERN (1980). 
A avaliac;:ao de processos termodinamicos, relacionados ao meio rural, tern se 
intensificado a partir da decada de 70 com o drastico aumento do prec;:o do barril de 
petr61eo, que passou de 1 US$ para 30-40 US$ em 1982, embora encontre-se, 
atualmente, em patamar inferior. 
Nos dias atuais, torna-se cada vez mais difundida a tecnica da avaliac;:ao exergetica 
em sistemas e em processos termodinamicos (HAYWOOD, 1974 ~ e Q_; KESTIN, 1980; 
NAGHDI, 1980; MORAN, 1982; WALL, 1983; KOTAS, 1985; SZARGUT et alii, 1988 e 
BEJAN, 1988). No Brasil, ja se verifica urn gradativo interesse em se aplicar esta tecnica 
(BAHIA, 1985; CORTEZ, 1990; GALLO, 1990; GALLO e MILANEZ, 1990 ~ e Q.; SILVA E 
NEBRA, 1993; SILVA, 1994 e LARSON E CORTEZ,1995), apesar da dificuldade de sua 
aceitac;:ao, a exemplo do que ja ocorrera em outros pafses, WORS0E- SCHMIDT (1987). 
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Na avaliavao exergetica reune-se os valores quantitativos (1@ Lei da 
Termodinamica) e qualitativos (2@ Lei) dos fluxos energeticos, permitindo com isso seu 
uso como importante ferramenta para otimiza9ao tecnica e econ6mica, portanto, mais 
consistente do ponto de vista termodinamico, em processos e sistemas no meio rural. 
A Exergia (Ex) mede a capacidade que urn fluxo ou sistema tern de realizar 
trabalho; quantifica o potencial de causar mudan9a; nao e conservada, mas e 
irreversivelmente destrufda enquanto "alimenta" qualquer processo real. Portanto, e a 
exergia, nao a energia, que possui o valor. lneficiencias sao uma consequencia da 
destruiyao da "energia disponfvel" (= exergia) ou perdas dos resultantes. Entretanto, a 
eficiencia energetica, que em alguns casos pode dar uma aproximayao da "verdadeira" 
eficiencia, tern sido erroneamente utilizada para otimizar processos, GAGGIOLI (1983). 
Do ponto de vista termodinamico a capacidade de realizar trabalho provem de urn 
desequilfbrio que pode ocorrer com qualquer "produto" com potencial, (isto e, diferenya de 
voltagem, pressao, temperatura, afinidade qufmica) em realizar urn processo, SUSSMAN 
(1980). Por razoes hist6ricas, esta que e a propriedade mais consistente, nao tern sido 
utilizada como ferramenta nas analises, AURACHER (1984). 
Exergia e nao s6 urn parametro de avaliavao termodinamica mas tambem de 
otimizayao. Urn processo e termodinamicamente ideal se a exergia se conserva, 
consequentemente, perda de exergia ou irreversibilidade, como e denominada, significa 
distanciamento do ideal e do 6timo. Dessa maneira, a otimiza9ao de urn processo 
termodinamico implica nao exatamente na analise pela conserva9ao de energia (1§ Lei), 
mas pelo grau de destrui9ao de exergia (1@ e 2§ Leis juntas). Vern daf que, num 
determinado processo, 0 objetivo tecnico-econ6mico nao e 0 de se determinar as "perdas" 
de energia (ate porque energia nao se perde), mas as perdas ou destrui9ao de exergia (e 
esta sim se perde, isto e, perda de exergia = irreversibilidade), determinar as fontes e as 
magnitudes das perdas de exergia e, em ultima analise, quantificar as perdas de capital, 
SZARGUT (1980). E importante mencionar, ainda, que as perdas de exergia (ou 
irreversibilidade) ocorrem principalmente nos processos de transferencia de calor 
(conduyao, convec9ao e radia9ao), varia9ao de pressao (atrito, expansao, compressao) e 
rea96es rapidas, tais como combustao, CORTEZ (1990). 
No Brasil, e utilizada uma grande quantidade de energia (61eos combustfveis, GLP, 
lenha, eletricidade, etc) na conservayao e preservayao dos alimentos, estando eles na 
forma in natura ou processados, empregando processos psicrometricos, tais como: 
aquecimento, resfriamento, secagem e/ou desumidificayao, resfriamento evaporativo e/ou 
umidificayao e mistura adiabatica. Todavia, com a crescenta preocupayao de minimizar os 
efeitos causados ao meio ambiente, quer pela devastayao das matas nativas como pela 
emissao de gases poluentes e, tambem, pelo aumento no pre9o do barril do petr61eo, ja 
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citado anteriormente, houve uma mudan9a substancial do uso da energia e dos projetos 
de sistemas e processes em plantas agrfcolas e de processamento de alimentos, MOSER 
e SCHNITZER (1985). 
Basicamente, existem dois tipos principais de criterios de desempenho 
tradicionalmente aplicados em sistemas termicos; a saber: taxa de conversao de energia, 
tal como a eficiencia termica global e os coeficientes de desempenho, os quais sao 
usados para a determina9ao do desempenho de geradores de potencia e, taxas 
envolvendo rendimento real e rendimento ideal, geralmente aplicados a componentes de 
uma planta agroindustrial. Como exemplo pode-se citar as eficiencias isoentr6picas, 
rela96es termicas, eficiencias mecanicas, entre outras. Ao formular tais criterios, todas as 
formas de energia, mesmo estando em diferentes temperaturas, sao assumidas como 
equivalentes e, portanto, nao ha. nenhuma referenda feita a 2~ Lei da Termodinamica, 
KOTAS (1985). 
Recentes desenvolvimentos na analise exergetica permitem a defini9ao de urn 
novo criteria de desempenho que oferece algumas vantagens sobre os criterios 
tradicionais, baseados somente na 1~ Lei da Termodinamica. Varios pesquisadores, 
incluindo BOSNJAKOVIC (1965) e FRATZSCHER (1961) propuseram urn criteria geral 
baseado no conceito da exergia. SZARGUT e PETELA (1965) definiram eficiencias 
exergeticas para urn grande numero de sistemas termicos e HORLOCK (1963/1964) 
cobriu principalmente sistemas de combustao. 
KOTAS (1980), apresenta tecnicas gerais utilizando o conceito de exergia para a 
formula9ao de criterios de desempenho para uma variedade de sistemas termicos. 
BOCK (1957) foi talvez o primeiro autor a propor uma analise exergetica para 
processes psicrometricos em condicionamento de ar, utilizando o fator de Carnot e 
reconhecendo a importancia de se introduzir os efeitos da pressao e umidade na exergia 
do ar. 
BULLOCK (1973) volta a analisar exergeticamente os processes psicrometricos 
atraves de problemas te6ricos determinando os parametros atraves de cartas 
psicrometricas e tabelas de propriedades do ar umido, retirados da ASH RAE. 
WEPFER et al. (1979) introduz equa96es mais genericas para a exergia do ar 
umido, todavia com maiores precisoes daquelas obtidas por BULLOCK (1973), na solu9ao 
de exemplos te6ricos. 
BEJAN (1988) tratou de descrever as exergias do ar seco, do ar umido e da agua, 
atraves de equa96es que facilitam o uso de calculos via computador. 
A analise de sistemas termicos e usualmente feita por meio de balan9os 
energeticos e avalia96es de eficiencias energeticas. A eficiencia energetica (E) de urn 
sistema termico, obtida a partir da 1~ lei da Termodinamica e dada pela rela9ao: 
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E = [trabalho uti I)/[ energia termica fornecida) 1 
As desvantagens de se utilizar apenas o conceito de eficiencia definido pelo 
primeira Lei sao: 
- consideras_:6es apenas do aspecto quantitative das energias envolvidas; 
- estabelecimento de uma simples equivalencia entre trabalho e calor, sem considerar 
a qualidade de energia e as condis_:6es em que ele e realizado; 
- falta de uma definis_:ao minuciosa da grandeza, localizas_:ao e tipo das perdas envolvidas 
no processo. 
Para superar as limitas_:oes das amilises atraves unicamente da 1~ lei da 
Termodinamica, desenvolveu-se o conceito de exergia, ou disponibilidade energetica. 
Com base na 1~ e 2~ Leis da Termodinamica, exergia e definida como o trabalho maximo 
disponivel numa massa, fluida ou s61ida, como resultado de sua condis_:ao de 
nao-equilibrio, relativa a uma condis_:ao de referencia. 
A medida de eficiencia mais adequada e, portanto, baseada no principia do 
trabalho disponivel: 
11 = [trabalho util]/[trabalho disponivel) ou 
11 = [trabalho disponivel - trabalho perdido)/[trabalho disponivel) 2 
Assim a minimizas_:ao do trabalho perdido originara um sistema mais eficiente e e 
nisso que se baseia o metodo de analise exergetica. 
A utilizas_:ao do conceito de eficiencia exergetica (11) permite: 
- a qualificas_:ao da energia, possibilitando selecionar, de forma absoluta, a fonte 
energetica mais eficiente para um determinado processo; 
- a identificas_:ao dos locais de perda (irreversibilidade) exergetica e, em consequencia, as 
condis_:6es para melhoria dos processes; 
- visto embasar-se na primeira e segunda Leis da Termodinamica, a otimizas_:ao dos 
processes, pela quantificas_:ao e qualificas_:ao da energia; 
- e, finalmente, o levantamento exergetico de uma planta industrial conduz a detecs_:ao 
de falhas no sistema, relacionadas com o mal uso da energia. 
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3.2 AVALIA(_;AO ENERGETICA 
A avalia9ao energetica, que esta intimamente ligada a 1• Lei da Termodinamica: 
"Princfpio de conserva9ao de energia aplicado aos fenomenos envolvendo a produ9ao e 
absor9ao de calor" , tern a ver com a equivalencia da transferencia de trabalho e calor 
como possfveis formas de intera96es de energia. 
Para urn sistema fechado (superffcie impermeavel:. nao ha passagem de massa 
pela fronteira do sistema), respeitando a conven9ao de sinais de uma maquina termica, 
isto e, trabalho transferido para fora do sistema e calor transferido para dentro do sistema 
tern sinais positivos e vice-versa, portanto, para qualquer processo entre dois estados 1 e 
2, pode-se descrever a 1• Lei da Termodinamica como sendo: 
2 2 faQ-faw=Ez-E 1 
I I 
ou simplesmente 
Ql,z- W1.2 = Ez- E1 
on de, 
a1,2 = transferencia de calor, nao propriedade, uma intera9ao de energia 
W1,2 = transferencia de trabalho, nao propriedade, uma intera9ao de energia 
E2 - E1 = mudan9a ou varia9ao de energia, propriedade 
3 
4 
A varia9ao ou mudan9a de energia representada pelos termos, E2 - E1 , e 
uma simplifica9ao de uma expressao geral, onde os termos podem ser distinguidos entre 
formas identificaveis, macroscopicamente, de energia armazenada e formas nao 
identificaveis macroscopicamente, que por esta razao e chamada de energia interna. 
Entao, 
E E U U 1 2 1 2 (~ ~ ) - = - +-mv --mv +mgz -mgz + .::. -.::. s 2 1 2 1 2 2 2 I 2 1 2 lt 
on de 
U2 - U1 = varia9ao de energia interna 
1/2(vl- v/)m = varia9ao de energia cinetica 
mg(z2 - z1) = varia9ao de energia potencial-gravitacional 
(82 • 81) = outras formas macrosc6picas de energia armazenada. 
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Para um sistema aberto (superflcie permeavel), isto e, superflcie que permite 
a passagem de fluxo de massa por certas porg5es da fronteira do sistema, a 1 a Lei da 
Termodinamica pode ser demonstrada, explicitando em termos de transferencia de 
energia, via fluxo de massa, conforme equagao descrita a seguir: 
dE·."( l2 )"( l2) 
-= Q- w = "'-'m h+-v + gz - "'-'m h+-v + gz 
dt e 2 s 2 6 
on de 
dE . - d . 'd d d t 
- = vanagao e energ1a, por um a e e empo 
dt 
Q = fluxo de calor 
W = fluxo de trabalho 
~ ~ h + ~ v 2 + gz) = somat6ria das transferencias de energia macrosc6picas, 
entrando no sistema, via fluxo de massa 
~ ~ h + ~ V 2 + gz) = somat6ria das transferencias de energia macrosc6picas, 
saindo do sistema, via fluxo de massa 
lembrando que OS dois ultimos termos do lado direito da equagao 6 derivam 
do fato de 
m{ e + Pv) = ~ u + ~ v 2 + gz + Pv) 7 
e que 
h= u+ Pv 8 
Sabendo-se ainda que, no campo da dinamica de gases e da mecanica dos 
fluidos compressrveis, o termo (h + Y2 v2) e reconhecido como a entalpia de estagnagao 
local do fluido, flu indo pelo sistema. 
KESTIN (1980), propos uma generalizagao, na engenharia, do conceito de 
entalpia, sob o nome de metalpia (h0), como se segue, 
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0 1 2 h = e + Pv = h +-v + gz 
2 
em que 
e = energia especifica, J/kg 
P = pressao 
v =volume 
v = velocidade 
h = entalpia especffica, J/kg 
9 
Para um volume de controle, onde a variac;:ao de energia permanece 
constante com relac;:ao ao tempo, num estado estavel, a equac;:ao 6 reduz-se a 
0= ~~ h+ ~ V2 + gz)-~~ h+ ~ V2 + gz)+ Qv.c.- ~.c. 10 
Em muitas das aplicac;:6es de modelos do processo em regime permanente 
existe, geralmente, uma unica corrente de fluxo entrando e saindo do volume de controle. 
Nestes casos pode-se escrever: 
. . . 
m =m =m e s 11 
e, portanto, equac;:ao 10 torna-se igual a 
i 2 J [ 2 J · + +Ve+ -m +Vs+ +W Qv.c. he 2 g Ze - hs 2 g Zs v.c. 12 
Dividindo os dois !ados da equac;:ao 12 por rh, tem-se 
2 2 
h Ve h Vs q+ e +Z+ g Ze = s +Z+ g Zs +w 13 
onde, por definic;:ao 
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Na maioria das situac;:oes de condicionamento de ar o efeito da energia 
cinetica e da energia potencial sao pequenos quando comparados ao da energia termica 
e, portanto, podem ser desprezados. Logo a equac;:ao 13 se reduz a: 
13' 
Nota-se que as unidades de q e w sao em J/kg e pode-se definf-los como 
sendo a transferencia de calor e trabalho (exceto trabalho de fluxo) par unidade de massa 
que entra e sai do volume de controle, para este processo, em regime permanente. 
Final mente, partindo da equac;:ao 1, pode-se determinar, nas avaliac;:oes 
energeticas, as eficiencias de cada processo, como uma relac;:ao entre o trabalho util e a 
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3.3 AVALIA<;AO EXERGETICA 
3.3.1 lntrodugao 
Viu-se, indiretamente, que a 1• Lei da Termodinamica determina que a 
integral cfclica do calor e igual a integral cfclica do trabalho, para um sistema que efetua 
um ciclo. Todavia a primeira lei nao restringe a direvao do fluxo de calor e trabalho. 
Entretanto, sabe-se, por experiencia, que pelo fato de um certo ciclo proposto nao violar 
tal enunciado, nao quer dizer que tal ciclo possa ocorrer na realidade. lsto deixa claro a 
necessidade da 2• Lei da Termodinamica. Entao, verifica-se que um ciclo ocorre quando 
nao hc1 violavao tanto da primeira lei quanto da segunda lei da termodinamica. 
Genericamente, observa-se que a 2• lei garante a existencia de um dado sentido para a 
ocorrencia de processes. 
Os enunciados chissicos da 2• Lei da Termodinamica (Kelvin-Planck e 
Clausius) podem ser reproduzidos da seguinte forma: "e impossfvel construir um 
dispositive que opere num ciclo termodinamico e que nao produza outros efeitos alem do 
levantamento de um peso e troca de calor com um unico reservat6rio termico" e que "e 
impossfvel construir um dispositive que opere segundo um ciclo e que nao produza outros 
efeitos alem da transferencia de calor de um corpo frio para um corpo quente". Um 
aspecto interessante que vern destes enunciados e que e impossfvel obter um motor 
termico com 100% de eficiencia, HEVERT & HEVERT (1980). 
Um processo seria ideal, tambem chamado de processo reversfvel, para um 
sistema se ap6s ter ocorrido, pudesse ser invertido, nao provocando, todavia, nenhuma 
mudanva no sistema e no meio; o que no mundo real nao acontece, pois neste encontra-
se o atrito, a expansao nao resistida, a troca de calor com diferenva finita de temperatura 
e a mistura de duas ou mais substancias diferentes, que causam a irreversibilidade. 
Em vista disto, pode-se, atraves de procedimento similar aquele aplicado a 
1• Lei da Termodinamica, utilizar a segunda lei para um volume de controle, KESTIN 
(1980). 
Enuncia-se a 2• Lei da 
atraves de formulavao, como sendo: 
dS = c5Q + 8Wp 
T T 
on de 
dS = variayao de entropia 
Termodinamica para a analise de um sistema, 
17 
oQ = calor total transferido 
oWp = trabalho total perdido 
T = temperatura absoluta 
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Para uma varia<;:ao de entropia S2 - S1 , num determinado intervale de 
tempo, ot, pode-se escrever que 
18 
Quando se reduz a equa<;:ao 18 a uma expressao em termos de fluxo, 
considera-se a influencia em cada termo, ao se fazer que ot tenda a zero, obtendo-se a 
seguinte equa<;:ao: 
dS 
v.c. + Lm,s,- Lm,s, = L(Q,c)+ L(wp,, J 
v.c. T v.c. T 19 dt 
que vern a ser uma expressao generica da equa<;:ao de entropia do segunda Lei da 
Termodinamica. 
Observa-se que a equa<;:ao 19 exprime que a taxa de varia<;:ao de entropia 
no interior do volume de controle, adicionada ao fluxo lfquido, por unidade de tempo, de 
entropia que sai do volume de controle, e igual a soma de dois termos, o termo relative ao 
calor total trocado na superffcie de controle e o termo positive relative a produ<;:ao interna 
de irreversibilidade. Como o ultimo termo da equa<;:ao acima e, obrigatoriamente, positive 
ou nulo e, e diffcil, senao for impossfvel, de ser determinado quantitativamente, a equa<;:ao 
19 e, geralmente, explicitada na seguinte forma: 
dSv.c. 
dt 
3.3.2. Processos em regime permanente 
20 
Para processes em regime permanente, onde o volume de controle nao se 
move em rela<;:ao ao sistema de coordenadas, o estado da massa no volume de controle 
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nao varia com o tempo e, a massa que escoa atraves da superffcie de controle, seu fluxo 
e estado, em cada area discreta de escoamento na superffcie de controle, nao varia com 
o tempo, tem-se, portanto, que 
dSv.c. = Q 
dt 
de modo que, para o processo em regime permanente, a equayao 20 se torna 




onde os fluxos de massa, a taxa de transferencia de calor e os estados sao todos 
constantes com relavao ao tempo. 
Num caso onde, num processo em regime permanente, houver apenas uma 
area atraves da qual existe entrada de massa, numa razao uniforme, no volume de 
controle e, apenas uma area na qual ha safda de massa tambem, numa razao uniforme, 
pode-se simplificar a equayao 22 da seguinte maneira: 
m(s,- s,) > t:( Q~, J 23 
e, tem-se, ainda, que para urn processo adiabatico, com as mesmas hip6teses anteriores, 
a seguinte expressao: 
24 
3.3.3 lrreversibilidades 
Urn outro conceito interessante e necessaria na avaliavao exergetica e o da 
lrreversibilidade (1). Pode-se definir a lrreversibilidade como a diferen9a entre o trabalho 
reversfvel Wrev e o trabalho realizado no volume de controle, Wv.c .• entao, 
I-W -W 
rev v.c. 25 
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A irreversibilidade e nula quando os processes ocorrem de maneira 
totalmente reversfvel. 
0 trabalho reversfvel pode ser expresso da seguinte maneira: 
w = ~" = (h - Ts + v: + gz J- (h - Ts + v: + gz J 
rev m e 0 e 2 e s 0 s 2 s 26 
Deve-se ter em mente que, como cada uma das expressoes do trabalho 
reversfvel envolve a temperatura do meio,T0 , AHRENDTS (1980), tal informa9ao deve ser 
disponfvel na resolu9ao de qualquer problema GALLO & MILANEZ (1990) e, que neste 
trabalho a temperatura do meio utilizada foi a temperatura real de entrada no volume de 
controle, em cada instante, nos diferentes processes e sistemas utilizados. 
Definido o trabalho reversfvel faz-se necessaria, agora para a determina9ao 
da irreversibilidade, a defini9ao de uma expressao para o trabalho realizado no volume de 
controle, Wv.c. , portanto, tem-se 
W,, = ~;m, ( h, + ~: + g z,) - L m, ( h, + ~: + g z,) -
-[ m,[ u, + ~: + gz,)- m,[ u, + ~: + gz, )] + Q,, 27 
Substituindo-se as equa96es 26 e 27 na equa9ao 25, obtem-se 
28 
que vern a ser uma expressao geral para a irreversibilidade, num processo em regime 
uniforme. Considerando-se, novamente, dois casos particulares, isto e, o sistema e o 
processo em regime permanente, tem-se, portanto, duas situa96es, a primeira, para o 
sistema: 
onde I,m,T0 s, =0;I,m,T0 s, =Oe m2 =m1 =me a equa9ao 28 se reduz a 
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e, a segunda, para o processo, m2 "fos2 = m, "fos, o que torna a equa9ao 28 sirnplificada 
da seguinte forma: 
30 
Ha, como pode-se notar, uma compara9ao possfvel entre a irreversibilidade I 
e o princfpio do aumento de entropia, isto e, 
j = T, [dSv.c. +"" fh S -"" fh S - Qv.c.] 
0 df £... ss £... ee T, 
0 
31 




tem-se, entao que a lrreversibilidade pode ser descrita como sendo, 
j = T, [ dSv.c. + dS meio ] 
0 dt dt 33 
Repara-se que a determina9ao de uma eficiencia exergetica (TJ) envolve uma 
compara9ao entre o desempenho real e o que seria obtido em um processo ideal 
relacionado e bem definido, VAN GOOL (1980). 
Desta forma o relacionamento que existe entre irreversibilidade (gera9ao de 
entropia) e a destrui9ao de trabalho disponfvel passa a ser essencial, uma vez que as 
perdas podem ser medidas em unidades de entropia assim como em moedas correntes, 
tais como, Real (R$) ou Dolar (US$). 
Com referencia a sistemas abertos, a primeira e a segunda lei da termodinamica 
sao escritas como se segue, 
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34 
sger 
dS -f Qi " . " . 0 = -- £....-- £.... ms + £.... ms > 
df i=O ~ e s 35 
Aglutinando-se as equagoes 34 e 35 e eliminando 00 , encontra-se que a 
taxa de trabalho transferido W depende explicitamente do grau de irreversibilidade 
termodinamica do sistema, sgec , isto e, 
Como, pela segunda lei, a taxa de geragao de entropia, S9e,, nao pode ser 
negativa, os quatro primeiros termos do lado direito da equagao 36 representam um limite 
superior para W . E claro que tal limite e atingido, tao somente quando o sistema opera 
reversivelmente, isto e, quando S9e, = 0. Logicamente pode-se, portanto, identificar tais 
termos como a taxa de trabalho transferido no limite de operagao reversfvel, entao; 
Em vista disso, a equagao 36 pode ser reescrita da seguinte forma; 
38 
ou, utilizando-se, mais uma vez, da segunda lei, tem-se 
39 
Pode-se concluir, atraves da equagao 39, que sempre que um sistema opera 
irreversivelmente, este destr6i trabalho a uma taxa que e proporcional a taxa de geragao 
de entropia do sistema. Este trabalho destrufdo, atraves da irreversibilidade 
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termodinamica, W,v- W, e denominado de trabalho disponfvel perdido, KESTIN 
(1978, 1980). A proporcionalidade entre trabalho disponfvel perdido e gera9ao de entropia 
ou entre suas respectivas taxas e, portanto 
. . 
W perdido = To S ger 40 
Algumas observa96es com respeito aos sinais de W, W ,v e w sao perdido 
necessarias, uma vez que existe uma diferen9a conceitual entre tais trabalhos. W e seu 
valor limite, W ,v, podem, ambos, ter valores positives e negativos, dependendo do fato do 
sistema ter sido construfdo para produzir ou absorver trabalho. Por isso a desigualdade 
da segunda lei, 
. . 
wrev > w 41 
de outra maneira, Wperdido , nunca pode ser negativo. 
3.3.4 Gerac;:ao de entropia 
Finalmente, deduz-se, primeiramente, que a entropia gerada pelo sistema e 
uma medida do trabalho disponfvel que foi destrufdo e que, usando o limite reversfvel e a 
equa9ao 37 e possivel avaliar o limite superior da taxa de trabalho transferido do qual o 
sistema e capaz. A ultima dedu9ao realizada traz uma questao pertinente: W,ev (ou, para 
este estudo, W) esta ou nao inteiramente disponfvel para consumo ? A resposta depende 
em saber se o reservat6rio de pressao atmosferico Po e parte do ambiente e, ainda, se o 
sistema experimenta algum tipo de mudan9a no volume enquanto esta se opondo ou e 
auxiliado por este reservat6rio de pressao, NEVERS & SEADER (1980). Nos casos onde 
Po troca trabalho com o sistema, a fra98.0 de W que e transferida para a atmosfera e 
P0 d%t , enquanto que o restante constitui a taxa de trabalho disponfvel, Ew, 
ou 
W _ P. dV 
0 dt 42 
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43 
Na maioria dos sistemas de fluxo que sao de interesse para a engenharia, o 
trabalho atmosferico P0 d%t esta ausente e, portanto, Ew e simplesmente igual a W. 
Consequentemente, no limite reversfvel, pode-se identificar um valor 
algebrico maximo para a taxa de trabalho disponfvel transferido: 
· dV 
Wrev- Po--dt 





= maxima potencia mecanica util entregue 
= acumulo de exergia de nao-fluxo 
= exergia transferida via transferencia de calor 
= fluxo exergetico de entrada, via fluxo de massa 
= fluxo exergetico de safda, via fluxo de massa 
44 
45 
0 objetivo de melhorar o desempenho termodinamico de um sistema em 
engenharia, requer a identifica«;:ao correta das caracterfsticas (ou componentes) mais 
responsaveis pela produ«;:ao de entropia. Existe, segundo a literatura pertinente, um 
numero basico destas caracterfsticas que sao, extremamente, comuns em aplica«;:5es 
reais, BEJAN (1982). 
A primeira e a transferencia de calor atraves de uma diferen«;:a finita de 
temperatura diferente de zero. 
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Supondo-se dois sistemas a diferentes temperaturas T H e TL , 
experimentando uma interas;:ao finita de transferencia de calor, Q. Observa-se ainda, que 
os dois sistemas nao se comunicam entre si, diretamente, pois do contnirio teriam uma 
fronteira comum e, entao, TH seria igual a TL. Entre estes dois sistemas existe urn terceiro 
sistema, comumente referido como "urn intervale de temperatura". A transferencia de 
calor Q entra e sai deste sistema intermediario sem experimentar nenhuma diminuis;:ao. 
Aplicando-se a segunda lei da termodinamica neste terceiro sistema e 
possfvel mostrar que a geras;:ao de entropia neste espas;:o e dada por: 
S = Q- g_ Q(TH- ~) > 0 
ger ~ TH ~TH - 46 
Nota-se, portanto, que a irreversibilidade associada a este components e 
proporcional a diferens;:a de temperatura e a transferencia de calor que cruza o referido 
sistema e que, a perda de trabalho disponfvel resultante desta irreversibilidade e 
proporcional a geras;:ao de entropia. Usando, por exemplo, a formulas;:ao da 
disponibilidade, equas;:ao abaixo, tem-se que 
wmax = W+Wp,O = 'Lm(h- "fos)- 'Lrh(h- "fas)+ Io;(1- "fa) 
e s 1 T; 47 
e, pode-se mostrar que o trabalho perdido e igual a disponibilidade da interas;:ao de 
transferencia de calor QH,TH com respeito a TL : 
w, ~ wmAA. ~ o( 1- ~ J ~ T,_ s,., 
A segunda, igualmente, comum 
presens;:a de atrito de fluidos em dutos ou tubos. 
48 
caracterfstica de irreversibilidade, e a 
Considerando, por exemplo, urn fluxo constante e adiabatico de uma 
substancia pura, atravessando urn pequeno segmento de duto e sabendo-se que as 
condis;:oes internas estao em P; e T; , enquanto que, indicado por experiencias praticas, a 
pressao externa Pe , menor que a pressao interna por Pe=P; - AP. Pela primeira e 
segunda lei da termodinamica, tem-se 
h =h 1 e 49 
e 
S ger = m( S e - S;) 50 
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onde, 
h; = entalpia nas condil(6es internas 
he = entalpia nas condil(6es externas 
s; = entropia nas condil(6es internas 
Se = entropia nas condil(6es externas. 
Lembrando que para qualquer substancia pura tem-se: 
dh= Tds+vdP 51 
pode-se reescrever a taxa de geral(ao de entropia como demonstrado abaixo 
. ·[pJ;v J Sger = m -dP 
Pe T h=cons tan te 
52 
Uma vez que v e T sao ambos positives, a taxa de geral(ao de entropia e 
positiva, tao logo quanto o diferencial de pressao esteja entre P; e Pe (P; > Pe). Este fato e 
ainda mais visfvel quando se trata de limites especiais do comportamento de substancias 
puras, conhecida como gas ideal (R, cJ, neste caso obtem-se 
S. . Rl ~ . R 11p =m n-~m - 53 ger p p 
e 1 
para (L'.P«P;), onde R = constante universal do gas (8.314,43 J/kg.K); e em fluidos 
incompressfveis (cp, p), tem-se a seguinte formulal(ao: 
. T I1P 
S . l e • =me n-~m--




A relal(ao entre a geral(ao de entropia e o trabalho disponfvel perdido e facil 
de ser visto no caso de atrito em fluidos num duto ou tubo, uma vez que se tern que 
investir trabalho util para puxar ou empurrar o fluido atraves da tubulal(ao. A potencia 
disponfvel perdida, pode, entao, ser calculada com base na disponibilidade, 
wp = m[(h- ?;s); -(h- Tast] = ?;Sger 55 
A disponibilidade de fluxo decresce ao Iongo da tubulal(ao e, este 
decrescimo e proporcional ao diferencial de pressao por unidade de comprimento (t.P) e a 
taxa de fluxo m. 
Uma outra caracterfstica comum de irreversibilidade e a mistura de dois 
fluxos de fluidos nao similares. Tais fluxos podem diferir com respeito ao estado 
termodinamico, por exemplo, duas correntes de ar na mesma pressao , mas com 
temperaturas diferentes ou com respeito a composil(ao qufmica. 
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Considerando uma mistura adiabiltica de duas correntes m, e m2 
transportando a mesma substil.ncia, num estado constante, a primeira e a segunda leis da 
termodinil.mica podem ser escritas como: 
56 
e 
sger = rhs3- xrhs1- (1- x)rhs2 57 




Se a substil.ncia puder ser considerada um gas ideal (cp) e se o processo de 
mistura ocorre a pressil.o constante (P1 = P2 = P3), entil.o as equa96es 56 e 57 podem ser 
escritas de uma forma mais objetiva, tal como se segue, 






= xln2.+ (1- x)ln2. T. I 61 
1 2 
Eliminando-se T3 entre as expressoes acima, obtem-se 
x + r(1- x) 
= In (1-x) 
r 
1: = e a razil.o de temperatura entre T2 e T1, isto e; 




Pode-se observar que, tao logo haja diferen9a entre as temperaturas das 
duas correntes T1 e T2 ,isto e, T;t1, ocorrera a produ9il.o de entropia atraves do processo 
de mistura. 
A variayil.O de sger I fncp com a razil.o da taxa de fluxo (x) indica que 
quando a taxa de temperatura 't e fixa, existe um X crftico para 0 qual $ger e um valor 
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max1mo. Este valor critico de x e obtido atraves da equac;:ao 62, fazendo-se 
asger 1 ax= o e obtem-se a seguinte expressao: 
X= 
r-1- r lnr 
(1- r) In r 64 
Pode-se ainda, dizer que a gerac;:ao de entropia tem, exatamente, a mesma 
forma da equac;:ao 62 para o caso de fluidos incompressiveis. S6 que nesta situac;:ao Cp e 
substituido por c, o calor especifico do fluido incompressivel. Deve-se, todavia, lembrar 
que a equac;:ao 62 e especifica, pois foi desenvolvida baseando-se no modelamento de 
um processo de mistura de duas correntes em condic;:oes adiabaticas e a pressao 
constante. 
Em adic;:ao as irreversibilidades provocadas pela transferencia de calor, atrito 
em fluidos e misturas, existem outras condic;:oes onde ocorrem irreversibilidades na 
operac;:ao de um sistema ou equipamento, tais como carga e descarga, compressao e 
expansao e, combustao. 
Viu-se, anteriormente, que o fenomeno de transferencia de calor esta, 
sempre, acompanhado por gerac;:ao de entropia, consequentemente, pela destruic;:ao de 
trabalho disponivel. 
Sabendo-se que a taxa liquida de transferencia de calor (Q) entre duas 
superficies, com temperaturas T1 e T2 , e dada por: 
Q = hA(T;- T2 ) 65 
onde 
h = coeficiente de transferencia de calor 
A = area da sec;:ao. 
No caso de problemas de isolamento termico, o objetivo e minimizar a 
condutancia termica efetiva hA. Neste caso as duas temperaturas T1 e T2 sao fixas, 
entao assim como hA decresce, o mesmo ocorre com a taxa lfquida de transferencia de 
calor entre as duas superficies e, portanto, a taxa de gerac;:ao de entropia tambem 
decresce quando a condutancia termica decresce, EVANS (1980). 
BEJAN (1979) considerou um ponto (x , y) num fluido que experimenta uma 
transferencia de calor convectiva e estimou a taxa de gerac;:ao de entropia por unidade de 
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S ill volume ger [ W/m3 K ], atraves de todo um desenvolvimento matematico e escreveu a 
segunda lei da termodinamica para dxdy num sistema aberto da seguinte forma: 
S"' ger 66 
Na mesma publica9ao define esta gera9ao de entropia para sistemas de 
eixos cartesianos bi e tri-dimensionais, assim como para sistemas de coordenadas 
cilfndricas e esfericas. 
Uma outra observa9ao, diz respeito a ordem de grandeza do termo de 
viscosidade relativo ao termo de transferencia de calor na equa9ao de s;~, . Em um 
grande numero de casos de transferencia de calor por convec9ao o termo de dissipayao 
viscosa 11<1> e desprezado na equa9ao da primeira lei da termodinamica. Se, em 
problemas reais, as dimensoes caracterfsticas para os gradientes de velocidade e 
temperatura sao v·/L. e llT./L. , respectivamente, entao a ordem de grandeza do termo }.!<!> 





de calor ,a lei 67 
De outra maneira, a grandeza da irreversibilidade do atrito no fluido relativo a 





de calor 2alei 68 
Parece claro, agora, que embora o termo .U~~t possa ser muito menor 
que a unidade, em muitas aplica96es, o termo devido a irreversibilidade do atrito no fluido 
nao e, necessariamente, desprezfvel. Nota-se, ainda, que a grandeza do termo da 
viscosidade depende, tambem, da razao entre a temperatura absoluta caracterfstica e o 
diferencial de temperatura caracterfstica,T./IlT·. Em muitos casos de transferencia de 
calor esta razao e muito maior que 1. 
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e a razao de distribuiyao de irreversibilidade ('!'), 




de calor) 70 
onde a expressao de gerayao de entropia, tern a forma ba.sica de 
s:::=s;::(transferencia de calor)+s:::catrito no fluido) 70' 
Segundo BEJAN (1980) no caso de urn fluxo atraves de urn duto liso circular 
de raio r0 com fluxo uniforme de calor q" [W/m2] na parede, num regime totalmente 
desenvolvido, a velocidade e a temperatura sao dados por 
71 
e 
[ ( J2 ( J4] 
q"~ x r 1 r 
T- T_o = k -4 xo - ~ + 4 ro 72 
onde T 0 e, neste caso, a temperatura absoluta localizada no ponto de origem do eixo do 
tubo ou duto. 
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~ [(aT ) 2 + ( aT ) 2 ] + !!__ ( av x ) 2 
T 2 ax ar T ar 73 
Combinando esta equar;:ao com as equar;:oes de Vx e T, fornecidas 
anteriormente, chega-se a: 
rQ v X max 
onde Pe = numero de Peclet= 
a 







Na derivar;:ao da equar;:ao 74 e assumido que a diferenr;:a da temperatura 
local T·Teo e, consideravelmente, menor que a temperatura absoluta local. Da mesma 
forma que, ainda, na equar;:ao 74 o primeiro termo representa a entropia gerada pela 
transferencia de calor na direr;:ao radial, o segundo termo leva em considerar;:ao a 
condur;:ao axial e, o ultimo termo e a contribuir;:ao do atrito no fluido. 
A taxa de gerar;:ao de entropia em fluxos internos a um duto de geometria 
arbitraria com transferencia de calor nas paredes pode ser deduzida da seguinte maneira. 
Considerando um fluxo passando numa ser;:ao transversal A e perfmetro 
molhado Pm. tem-se que as propriedades principais da corrente ri1 sao T, P, h, s e p. 
Geralmente, esta situar;:ao de transferencia de calor e caracterizada por um gradiente 
finito de pressao devido ao atrito - dP/dx > 0 e, por uma transferencia de calor para a 
corrente do fluido a uma taxa q' [W/m], atraves de diferenr;:a finita de temperatura do fluido 
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(ilT). Focando-se num peda9o do duto, dx, como se fosse o sistema, a taxa de gera9ao 
de entropia, dada pela segunda lei, e: 
· . q'dx dS9er = mds - ---=---T+~T 
Aplicando-se a primeira lei para o mesmo sistema, tem-se que 
mdh = q'dx 
78 
79 
Para qualquer substancia pura, pode-se escrever a rela9ao canonica, como 
sen do: 
dh = T ds +_!_ dP 
dx dx p dx 80 
Substituindo-se ds dado na equa9ao 78 e dh dado pela equa9ao 79 na 





s;er = dx 82 
Em aplica96es onde o parametro cr e desprezivel, quando comparado a 
unidade, tem-se uma forma simplificada da equa9ao 81, isto e: 
83 
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Lembrando-se que o numero de Stanton (St) pode representar a relac;:ao 
entre a taxa de transferencia de calor q' e a diferenc;:a de temperatura entre o fluido e a 
parede do duto, tem-se: 
84 
onde G = e a velocidade massica expressa por 
85 
Observa-se que o termo q'/(pm~T) eo coeficiente medic de transferencia de 
calor. 
Para a maioria das geometrias de dutos, o numero de Stanton depende do 
numero de Reynolds (Re) : 
Re= DhG 
J1 86 
e de outros parametres que descrevam o fluido e a geometria especffica do duto e, que o 
numero de Reynolds depende do diametro (D) para dutos circulares ou do diametro 





A = area da sec;:ao transversal ao fluxo 
Pm = perfmetro molhado do duto 
87 
As caracterfsticas do atrito no fluido em certos dutos sao, geralmente, 
descritas na forma de correlac;:oes denominadas fator ou coeficiente de atrito (f), onde 
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f = pDh (- dP) 
2G 2 dx 88 
e novamente, o fator de atrito, tambem, depende do numero de Reynolds e de mais 
alguns parametres geometricos do duto e de sua superffcie. 0 que leva a taxa de 
gera(fao de entropia por unidade de comprimento de duto ao seguinte resultado: 
S' 
ga 89 
Num duto circular, S~er assume a forma de 
90 
onde, na expressao acima, o numero de Reynolds, baseado em D, e dado por: 
(R) 4m eo= nJ1D 91 
eo numero de Nusselt (Nu), e dado por: 
Nu = St(Re)0 Pr 92 
Nota-se que, diferente da formula geral, equa(fao 89, que depende de dois 
parametres (A e Pm). a equa(fao para dutos circulares depende somente de um parametro 
geometrico [ D ou (Re)o ]. 
Observa-se, ainda, que a medida que o diametro aumenta, (Re)o diminue e, 
0 interessante efeito na gera(fil.O de entropia S~er e que enquanto a contribUi(fil.O da 
transferencia de calor aumenta, o termo do atrito devido ao fluido diminue. Este e um 
exemplo no qual uma varia(fao num parametro geometrico sempre tem um efeito oposto 
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nos dois termos de s;er . Consequentemente, e possfvel determinar o diametro 6timo do 
tubo ou duto e um numero de Reynolds ((Re)0 ), que resulte numa irreversibilidade 
mfnima. 
Se o fluxo no tubo e turbulento e totalmente desenvolvido o numero de 
Nusselt e o fator de atrito sao fornecidos pelas seguintes expressoes: 
[ ]
0,8 0 4 Nu = 0,023 (Re )0 (Pr) ' 93 
e 
f = 0,046[ (Re )0 r0•2 94 
Combinando estas expressoes com a equayao geral e fazendo 
JS~er / _ 0 /J (R e )
0 
- , tem-se 
(Re) . = 2 023(Pr)-o,o71 (B )o,358 0 OllmO ' 0 95 
' 
onde, Bo e um parametro adimensional, fixado tao logo seja especificado q', ri1 e o fluido 
de trabalho, pois 
pmq' 
)12,5 (kTt'5 96 
Como conclusao, pode-se observar que o numero de Reynolds aumenta 
com o produto ( m * q ' ) e isto significa que o diametro D 6timo do tubo decresce, 
constantemente, com o aumento de 80. 
Finalmente, pode-se substituir o resultado da equayao 95 na equayao geral, 
a fim de se calcular a taxa de gerayao de entropia mfnima, ( s~., )minima , isto e: 
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--=--------"s;_er -= 0 856[ (Re)D ]-0,8 +0 144[ (Re)v ]4,8 
s;er,minima ' (Re)D,otimo ' (Re)D,otimo 97 
Um resultado interessante da expressao acima e o tamanho relative de 
S~.,((Re)0 ) com respeito ao mfnimo S~.,((Re)o,otimo) . Observa-se, ainda, que a taxa de 
geragao de entropia cresce rapidamente nos dois lados do ponto 6timo e que a razao de 
distribuigao de irreversibilidade segue ao Iongo de uma curva em forma de "V". Quando 
. . 
S'ger = S'ger,minima, tem-se que <p = 0,144/0,856 = 0,168. 
Considerando, agora, o efeito do isolamento na irreversibilidade 
sistema onde a geometria (A , L) e o material (k) sao fixos, tem-se 
e a taxa de geragao de entropia com esta transferencia de calor e dada por: 
S' -a (_!_ __ 1 J 




sendo que ambos, Q0 e s~.,,o , sao fixos, uma vez que A, L, k, T H e T L ja estao 
especificados e nao variam atraves do isolamento. 
Quando o objetivo e reduzir a taxa de geragao de entropia abaixo do valor 
calculado pela equagao 99, tem-se, entao, que a taxa lfquida de geragao de entropia no 
isolamento pode ser calculada como sendo: 
on de 
101 
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e 
102 
Combinando estas relay5es, obtem-se Sger como uma fun9ao de T m 
somente e, minimizando esta fun9ao, encontra-se 
Tm,otimo = ~TH TL 103 
que substitufda na equa9ao 100 leva a: 
104 
A temperatura 6tima do ponto medio e igual a media geometrica das 
temperaturas finais, uma vez que ~TLTH e menor que a media aritmetica (TL+TH)/2, 
ocorrendo quando o efeito do resfriamento nao esta presente, conclui-se que, a gera9ao 
de entropia minima ocorre quando o isolamento e resfriado neste ponto medio. 
A redu9a0 maxima em Sger , associada com o efeito de resfriamento no 
ponto medio 6timo, pode ser analisada dividindo-se as equa96es 104 e 99, lado a lado. 
Com isto, obtem-se o numero de gera9ao de entropia (Ns). atraves de: 
N sger,minima s= 
sger,O 
( <1) 105 
que depende somente da razao entre as temperaturas absolutas (T HI TL), entao 
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106 
Em fun9ao do exposto anteriormente e possivel, agora, definir eficiencias 
baseadas na combina9ao das 1• e 2• leis da Termodinamica, a fim de se avaliar sistemas 
e processos de interesse na Engen haria Agricola. 
Para isso, pode-se definir dois tipos de eficiencias exergeticas (TJ), uma 
denominada tradicional (T]T) e outra baseada nos desenvolvimentos realizados por KOTAS 
(1985), denominada eficiencia racional (TJK). 
Tem-se, portanto, as seguintes expressoes 
Ex produzida TJ T = --'----
EX fornecida 
on de 
EXproduzida = EXtomecida • EXtiestruida • EXperdida 
e 
Ifillx, j 
TJK = Ifillx, = 1- Ifillx, 
on de 
L Mxs = somat6rio das transferencias de exergia deixando o sistema 
L,.l:lExe = somat6rio das transferencias de exergia entrando no sistema 
107 
108 
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. 
I = irreversibilidades internas na regiao de controle. 
Este aspecto de razao entre duas quantidades, faz a equa9ao 108 ser, 
particularmente, adequada para servir como urn criterio do grau termodinamico de 
perfei9ao de urn processo. Logo, a diferen9a 1 - T]K , e, claramente, a fra9ao de 
transferencia de exergia de entrada que e perdida atraves das irreversibilidades internas 
do processo e, e comumente denominada de "imperfei9ao da eficiencia racional", 
segundo KOTAS (1980 g e Q). 
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3.4 DEFINICAO E CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
Sabendo-se que a psicrometria trata da determinal(ao das propriedades 
termodinamicas do ar umido e a utilizal(ao destas propriedades na analise de condi96es e 
processos envolvendo ar umido e, portanto, objeto importante deste trabalho; define-se, a 
seguir, as equa96es e as propriedades para a determina9ao das condi96es do ar umido. 
0 ar atmosferico contem urn grande numero de constituintes gasosos, assim 
como vapor de agua e diversos contaminantes. Por definil(ao, ar seco existe, quando 
todo vapor de agua e contaminantes foram removidos do ar atmosferico. 0 peso 







= 287 0686 
28,9645 ' 109 
on de 
R = constante universal dos gases = 8.314,34 J I kg . K 
Ma = peso molecular do ar seco = 28,9645 kmol 
Ra = constante do gas (ar seco), J I kg. K 
Como o ar umido, por definil(ao, e uma mistura binaria de ar seco e vapor de 
agua, a quantidade de vapor de agua no ar umido varia de zero (ar seco) ate urn maximo 
que depende da temperatura e da pressao. Este valor limite superior refere-se a 
satural(ao, urn estado de equilfbrio neutro entre o ar umido e a fase de agua condensada 
(s61ida ou lfquida). 0 peso molecular da agua e 18,01534 e a constante do gas- vapor 
de agua - e dada por : 
8.314,34 = 46152 
18,01534 ' 110 
As propriedades termodinamicas da agua, na satural(ao, sao necessarias 
para se determinar urn numero razoavel de propriedades do ar umido, principalmente, na 
determinal(ao da umidade absoluta de satural(ao, a pressao de vapor de agua de 
satura9ao e requerida. 
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Valores, tanto do ar quanto da agua, podem ser obtidos atraves de tabelas e 
graticos, que se encontram nas referencias ou serem determinados atraves das equa96es 
abaixo, segundo ASHRAE- FUNDAMENTALS (1981) e ASAE- STANDARDS (1986). 
A pressao de satura9ao do gelo e da agua lfquida podem ser calculadas, 
utilizando-se as seguintes equa96es: 
ln(pH
2
o,s) = i + C2 + C3T+ C4 T2 + C5T 3 + C6T 4 + C7 lnT 
111 
on de 
173,15 s T (K) s 273,15 
c2 = 6,39252470 * 10 o 
c4 = 0,62215701 * 10 -e 
Ce = -0,94840240 * 10- 12 
e 
on de 
273,15 s T (K) s 473,15 
Cs = 1,39149930 * 10 ° 
c11 = 0.41764768 * 10 4 
C13 = 6,54596730 * 10 o 
PH20,s = pressao de satura9fio da H20, Pa 
c1 = -567 4,53590 * 1 o o 
c3 = -0,96778430 * 10 -2 
Cs = 0,20747825 * 10- 8 
c7 = 4,16350190 * 10 o 
C8 = -5800,22060 * 10 ° 
c10 = -o,o4860239 * 1 o o 
c12=-0,14452093* 10·7 
T = temperatura absoluta, K 
In = logaritmo neperiano 
112 
Ja para a ASAE, duas equa96es para a pressao de satura9ao como fun9ao 
da temperatura absoluta e uma equa9ao da temperatura, na linha de satura9ao, como 
fun9ao da pressao de satura9ao, sao definidas a seguir: 
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ln(pH
2
o,s) = 31,9602- 6270: 605 - 0,46057ln T 
on de 
255,38 s; T (K) s; 273,16 
e 
ln(PH2o,s) = A+ BT + CT2 + DT3 + ET4 
R FT-GT2 
on de 
273,16 s;T (K) s; 533,16 
R = 22.105.649,25 
A= -27.405,526 * 10 ° 
B = 97,5413000 * 10 ° 
c = -0,1462440 * 10 ° 
e 
D = 0,125580 * 10 "3 
E = -0,485020 * 10 ' 7 
F = 4,349030 * 10 ° 
G = 0,393810 * 10 ' 2 
8 . 
T- 255,38 = L ~[ln( O,OOl45pHzO,s )J 
i=O 
on de 
620,52 < PH20,s (Pa) < 4.688.396,0 
Ao = 19,53220 
A1 = 13,66260 
A2 = 1 , 176780 
A3 = -0,189693 
A..= 0,08745300 * 10 ° 
As= -0,01740530 * 10 ° 
As= 0,00214768 * 10 ° 
A7 = -0,13834300 * 10- 3 
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A umidade absoluta (W) de uma dada amostra de ar umido e definida como 
a razao entre a massa de vapor de agua e a massa de ar seco contida na amostra, isto e, 
W= 116 
on de 
W = umidade absoluta, kgv I kg. 
mH2o,v = massa de vapor de agua, kgv 
m. = massa dear seco, kg •. 
Fra9ao molar (x ) de um dado components na mistura e igual ao numero de moles 
(n; ) daquele components dividido pelo numero total de moles (n ) de todos os 
componentes na mistura. A fra9ao molar para o ar seco e Xa ; para o vapor de agua 
XH2o.v. e para o vapor de agua na satura9ii.o, XH2o,s . Por defini9ii.o, Xa + XH2o,v = 1. 
Tambem, a umidade absoluta e igual a razao entre as fra96es molares do vapor de agua 
e do ar seco, multiplicado pela razao entre os pesos moleculares da agua e do ar seco, 
isto e: 
W= 117 
A densidade (p) do ar umido e a razao entre a massa total da mistura e o 
volume total da mistura, entao; 
p = (ma + mH2 0,v) 
v 118 
As defini96es e equa96es seguintes estao relacionadas com parametres de 
umidade em ar umido saturado: 
Umidade de Satura9ao (W5 ) e a razao de umidade de mistura do ar umido 
saturado com respeito a agua (ou gelo) na mesma temperatura e pressao. 
Grau de satura9ao (1;) e a razao entre a umidade absoluta (W) e a umidade 
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119 
Umidade relativa (<I> ) e a razao entre a frayao molar do vapor de agua 
(xH2o,v) numa dada amostra de ar umido e a fragao molar do vapor de agua saturado da 
mesma amostra dear umido, na mesma temperatura e pressao: 
120 
Combinando as equayoes 9, 11 e 12, obtem-se: 
121 
Temperatura de ponto de orvalho (tpo) e a temperatura do ar umido saturado 
na mesma pressao, com a mesma umidade absoluta (W) da mesma dada amostra de ar 
umido. E definida como a soluyao tpo (p,W) da equagao; 
122 
Temperatura termodinamica de bulbo umido (t*) e a temperatura na qual a 
agua (lfquida ou s61ida), por evapora9ao no ar umido a uma dada temperatura de bulbo 
seco (tbs) e umidade absoluta (W), pode trazer o ar ate a saturayao, adiabaticamente, na 
mesma temperatura (t*), enquanto a pressao (p) e mantida constante. 
Quando ar umido e considerado uma mistura independents de dois gases 
perfeitos, ar seco e vapor de agua, que obedece cada um a equayao de estado para 
gases perfeiros, entao: 
123 




Pa = pressao parcial do ar seco 
PH20,v = pressao parcial do vapor de agua 
V = volume total da mistura 
na = numero de moles de ar seco 
nH20,v = numero de moles do vapor de agua 
R = constants universal dos gases= 8.314,34 J I kmoi.K 
T = temperatura absoluta, K 
Observa-se, entao, que a mistura tambem obedece a equayao dos gases 
perfeitos, isto e: 




p = Pa + PH20,v = pressao total da mistura 
n = na + nH2ov = numero de moles totais da mistura 
Das equay6es 117 a 121, as fray6es molares do ar seco e do vapor de agua 
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p 
Entao, das equar;oes 117, 127 e 128, a umidade absoluta (W) e dada por: 
W = 0,62198 Pu2 o,v 




e usando-se a definir;ao de grau de saturar;ao (/;;), dada pela equar;ao 119, pode-se 
escrever a umidade absoluta de saturar;ao (Ws) da seguinte forma: 
W, = 0,62198 Pu2o,s 
p- Pu2 0,s 
130 
Uma relar;ao exata para calcular Ws introduz um fator de correr;ao (fs) que 
leva, em considerar;ao, os seguintes efeitos: (1) efeito de gases dissolvidos nas 
propriedades da fase condensada; (2) efeito da pressao nas propriedades da fase 
condensada e; (3) efeito da forr;a intermolecular nas propriedades da propria umidade. 
Os valores de (fs) podem ser encontrados em tabela da ASHRAE-Fundamentals. 
Portanto, a equar;ao 130 transforma-se em: 
131 
0 termo, PH2o,s , representa a pressao de saturar;ao do vapor de agua na 
temperatura t. Esta pressao, PH20,s , e uma fun~:ao, somente, da temperatura e difere, 
ligeiramente, da pressao de vapor de agua no ar umido saturado, Ps . Esta ultima, sim, 
uma funr;ao da temperatura e pressao da mistura e, definida pela seguinte relar;ao: 
132 
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Sabendo-se que a umidade relativa e definida pela equagao 120 e 
substituindo a equagao 128 para xH2o e XH2o,s , tem-se 
133 
e substituindo equagao 127 para xH2o,s na equagao 121 obtem-se, finalmente, 
134 
Da mesma maneira que para Ws, existe uma relagao exata para calcular $. 
utlizando-se do mesmo fator fs e, portanto, a equagao 134 pode ser reescrita da seguinte 
maneira: 
135 
Ambos, t; e <!>, sao zero para ar seco e 1 (um) para ar umido saturado. 
0 volume especffico (v) da mistura de ar umido e expresso em termos da 
massa unitaria de ar seco, isto e: 
v v 
v=-=-----
ma 28,9645* na 
on de 
V = volume total da mistura 
ma = massa total de ar seco 
na = numero de moles de ar seco 
136 
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Pelas equa96es 123 e 136, com a rela9ao p= Pa + PH2o. chega-se a seguinte 
expressao: 
RaT v = ----"'----
p- PH20 
e, utilizando-se, agora, a equa9ao 129, obtem-se o seguinte resultado, 
v =RaT (1 + 1,6078W) 
p 
on de 
v = volume especffico do ar, m3 I kga 
T = temperatura absoluta do ar, K 
p = pressao total do ar, Pa 
PH20 = pressao parcial do vapor de agua, Pa 
W = umidade absoluta do ar, kgv I kga. 
137 
138 
A entalpia da mistura de gases perfeitos e igual a soma das entalpias 
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ou quando trata-se de processo adiabatico, utilizando-se a temperatura termodinamica de 
bulbo umido (t\ tem-se que a equagao 141 e rearranjada para: 
h'=h +c t' 
s s,O p,v 
on de 
h = entalpia da mistura de ar umido, kJ I kga 
ha = entalpia especifica do ar seco, kJ I kga 
hs = entalpia do vapor de agua saturado, na temperatura t, kJ I kgv 
h; = entalpia do vapor de agua saturado, na temperatura(, kJikgv 
Cpa = calor especifico do ar seco, kJ I kga . °C 
Cpv = calor especffico do vapor de agua, kJ I kgv . °C 
hs 0 = entalpia do vapor de agua saturado at= 0 °C, = 2.501 ,3 kJ I kgv 
t = temperatura de bulbo seco do ar, ° C 
( = temperatura termodinamica de bulbo umido, °C; 
entao, a equagao 139 torna-se igual a : 
h =cpa* t + w(2501,3 + cp··* t) 
142 
143 
Como citado anteriormente, para qualquer estado do ar umido, existe uma 
temperatura termodinamica de bulbo umido (t*) na qual a agua (liquida ou s61ida) pode ser 
evaporada no ar, para traze-lo ate a saturagao na mesma temperatura e pressao. 
Portanto, se o processo e estritamente adiabatico, a conservagao de entalpia, a pressao 
constante, requer que: 
h+(W'- W)h' = h' 
s H20 s 144 
onde as propriedades ( w:, h;,a, h; ) sao fungoes unicamente da temperatura t*, para 
um valor fixo de pressao. A equagao 144 e, portanto, exata, pois define a temperatura 
termodinamica de bulbo umido. A equagao acima pode ser alterada atraves do uso das 
relagoes de Dalton, segundo THRELKELD (1970) utilizando-se das equagoes 141, 142 e 




t * =c 
PVls 
Avaliay§.o energetica e exerge!tica ... 




h:20 ,1, = entalpia da agua lfquida saturada, na temperatura (t\ adicionada ao ar, kJ/kg 
c Pl = calor especffico da agua lfquida, kJ/kgK ou kJ/kg.°C 
C P''' = calor especffico da agua (lfquido saturado), kJ/kg.K ou kJ/kg.°C 
{ ~ tbu = temperatura termodinamica de bulbo umidO ~temperatura de bulbo umidO, °C 
t= temperatura de bulbo seco, °C. 
que introduzida na equa<;:ao 144 e resolvendo para a umidade absoluta, obtem-se: 
146 
a qual se transforma em: 
W'(25013+c *( -c *t')-c (t-t') w = s ' pv pvls pa 
25013+ c *t -c *t' 
' pv pvls 
146' 
Segundo McQUISTON & PARKER (1982) na equa<;:ao acima t representa a 
temperatura de bulbo seco do ar e ( a temperatura termodinamica de bulbo umido do ar, 
que pode ser aproximadada pela temperatura de bulbo umido de um psicrometro ou de 
um instrumental similar; embora sabendo que a combina<;:ao do processo de transferencia 
de calor e massa do termometro de bulbo umido nao seja o mesmo que do processo de 
satura<;:ao adiabatica, o qual esta relacionado com a temperatura termodinamica de bulbo 
umido; entretanto 0 erro e relativamente pequeno quando 0 termometro de bulbo umido e 
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usado sob condi96es adequadas. Neste caso a diferen9a entre a temperatura de bulbo 
umido e a temperatura termodinamica de bulbo umido e menor que 0,25 °C, quando a 
pressao e proxima da pressao atmosterica padrao, a temperatura de bulbo seco esta 
acima de 0 °C, a diferen9a entre a temperatura de bulbo seco e bulbo umido do ar e 
inferior a 11 °C, que haja inexistencia de condi96es anormais de radia9ao e, finalmente, 
que o term6metro de bulbo umido esteja desprotegido num local onde a velocidade do ar 
seja superior a 0,5 m/s. Todavia, quando termopares sao utilizados, a velocidade do ar 
pode ser muito proxima de zero, mantendo-se, ainda, a mesma precisao; segundo 
DOEBELIN (1983). 
A temperatura de ponte de orvalho (tpo) do ar umido com umidade absoluta 
W e pressao (p) foi definida, anteriormente, pela equa9ao 122. Para o caso de gas 




PH20 = pressao parcial do vapor de agua para 0 ar umido, Pa 
PH20.s(tpo) = pressao do vapor de agua saturado, na temperatura tpo. Pa. 
Para as condi96es de temperatura entre - 60 °C e 0 °C, tpo pode ser 
calculado como se segue: 
tpo = -60,45+ 7,0322a + 0,37a2 148 
e para o intervale de temperatura de 0 °C a 70 °C, tpo pode ser determinada atraves da 
seguinte rela9ao: 
tpo = -35,957 -1,8726a + 1,1689a2 149 
onde 
a= In (PH2o) 150 
tpo = temperatura de ponte de orvalho, °C. 
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Segundo o comite de normas e padr6es da ASAE (1986), definiu-se as 
seguintes express6es matematicas para o calculo de algumas propriedades 
psicrometricas e gera9ao de tabelas e graficos dos componentes (ar seco + vapor de 
agua) do ar umido: 
0 calor latente de sublima9ao na satura9ao (h ;9 ) pode ser calculado da 
seguinte forma: 
h;g = 2.839.683,144- 212,56384(T- 255,38) 151 
para 255,38 ~ T (K) ~ 273,16. 
0 calor latente de vaporiza9ao na satura9ao (ht9 ), apresenta as seguintes 
equa96es: 
h1g = 2502535,259- 2.385,76424(T- 273,16) 
para 273,16 ~ T (K) ~ 338,72 e, 
( 2 )0,5 h1g = 7.329.155.978,0-15.995.964,08T 
para 338,72 ~ T (K) ~ 533,16. 
Na linha de bulbo umido, tem-se que 
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htg,Tbu =calor latente de vaporiza9ao da agua na temperatura de bulbo umido, J I kg 
Ps,Tbu = pressao do vapor de agua saturado na temperatura de bulbo umido, Pa 
Pv = pressao de vapor da agua, Pa 
Patm = pressao atmosferica, Pa 
Tbu = temperatura de bulbo umido, K 
T = temperatura de bulbo seco , K 
Quando Tbu ,.;; 273,16 , substituir h tg,Tbu por h;g,Tbu . 
155 
E, final mente, a ental pia para a condi9ao igual a entalpia do ar + entalpia da 
agua (ou gelo) na temperatura do ponto de orvalho + entalpia de evapora9ao (ou 
sublimavao) na temperatura de ponto de orvalho + entalpia adicionada ao vapor de agua 
(super aquecido) ap6s vaporiza9ao; pode ser calculada como: 
h= 1006,9254(T- 273,16)- w[333.432,1 + 2.030,598(273,16- Tpo)] 
+ Wh,g,Tpa + 1.875,6864* w( T- T.u) 
para 255,38 ,.;; T (K) ,.;; 273,16 
ou 
h = l006,9254(T- 273,16)+4.186,8*W(Tpo- 273,16) 
+ Whfg,rpo + 1.875,6864(T -7:J 
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h = entalpia da mistura ar seco - vapor de agua, J I kg 
h;g,Tpo = calor de sublimagii.o do gelo, na temperatura de ponto de orvalho, J I kg 
htg,Tpo = calor latente de vaporizagii.o da agua, na temperatura (Tp0 ), J /kg. 
Atraves das equagoes e procedimentos descritos acima, desenvolveu-se 
programas computacionais, na linguagem cientffica BASIC, para a determinagii.o das 
propriedades psicrometricas do ar, em diferentes condigoes, de acordo com cada 
processo realizado e, posteriormente, comparou-se com outros programas desenvolvidos 
por AGRAWAL & RAO (1974); WILHELM (1976); ALBRIGHT (1990) e BIAGI & SILVA 
(1990); produzindo erros maximos da ordem de 5%, entre as principais variaveis 
determinadas, em relagii.o aos resultados obtidos pelos pesquisadores, acima citados. 
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3.5 DEFINU;AO DOS PRODUTOS DETERIOR.A VEIS E PERECIVEIS 
Como foi mencionado, anteriormente, os processos psicrometricos, 
principalmente os de aquecimento e resfriamento e seus respectivos desmembramentos, 
sao amplamente utilizados na preserva9ao de produtos agrfcolas, quer estes sejam 
produtos deterioraveis (graos, sementes, etc.) quer sejam produtos perecfveis (frutas, 
hortali9as, flores, carnes, ovos, etc.). 
Basicamente, a diferen9a de denomina9ao entre produto deterioravel e 
perecfvel esta, principalmente, ligada ao teor de umidade contido em cada um dos 
produtos referidos acima. Portanto, e de se esperar que o produto deterioravel tenha em 
seu conteudo uma quantidade de agua relativamente menor que o produto perecfvel. 
Outrossim, pode-se notar que alguns processos psicrometricos sao mais 
viaveis para produtos deterioraveis do que para produtos perecfveis e vice-versa, devido, 
principalmente, a esta caracterfstica de quantidade de agua. Assim, e comum associar 
aquecimento para a preserva9ao dos produtos deterioraveis e resfriamento para a 
conserva9ao dos produtos perecfveis. 
Outro aspecto importante a ser mencionado e que tanto os produtos 
deterioraveis quanto os perecfveis tem exigencias especfficas no que diz respeito ao teor 
de umidade ideal de preserva9ao da qualidade, do grau de temperatura a que pode ser 
submetido para a sua conserva9ao, na vazao de ar a ser empregada e na adi9ao de 
qualquer produto qufmico ou biol6gico com a finalidade de garantir a qualidade do 
produto. 
Assim, como citado por MUCKLE e STIRLING (1971), em PUZZI (1986), as 
temperaturas maximas de secagem para a soja, segundo seu uso final, sao 38 °C para 
sementes e 48 °C para uso agroindustrial. Portanto, nota-se que para sementes, de um 
modo geral, as temperaturas de secagem estao relacionadas ao teor de umidade e, 
observa-se, ainda, que quanto maior o teor de umidade menor deve ser a temperatura de 
secagem, assim sendo, sementes com teores de umidade superiores a 18%, recomenda-
se uma temperatura de 32 °C; entre 10 e 18% a temperatura deve ser de 38 °C; e inferior 
a 10% de teor de umidade a temperatura de secagem deve ser de 43 °C, segundo 
HARRINGTON (1973), em BIAGI et alii (1993). 0 que vema refor9ar a associa9ao do 
processo de aquecimento ao objetivo de conserva9ao da qualidade dos produtos 
deterioraveis. 
Alem do teor de umidade ideal a ser mantido nas sementes, outras 
propriedades devem ser garantidas, tais como, o teor de germina9ao e o teste de vigor 
que irao caracterizar a qualidade da referida semente. Por conseguinte, a ado9ao de um 
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processo psicrometrico e respectiva faixa de trabalho, deve visar, sempre, a qualidade do 
produto final. 
Os processes de secagem, isto e, retirada de agua do produto deterioravel, 
podem ocorrer natural ou artificialmente. No primeiro caso, tem-se a colocagao do 
produto umido em ambiente ensolarado ou a sombra, em condigoes relativamente secas 
para que haja a evaporagao da agua. No segundo caso, o produto e colocado dentro de 
urn secador, onde e submetido a uma corrente de ar aquecida previamente. Em ambos 
os casos, existem vantagens e desvantagens tecnicas, economicas e sazonais. Deve-se 
lembrar, todavia, que o consume de energia e da ordem de 2500 J para a vaporizagao de 
1 kg. de agua, LASSERAN (1979), em BIAGI et alii (1993). 
0 processo de secagem artificial pode ser dividido em dois tipos: secagem 
artificial a baixas temperaturas (T M < 50 °C) e secagem a altas temperaturas (T M > 50 °C) 
e pode-se ter diversos tipos de secadores, a saber: secadores de leito fixo ou de camada 
fixa, secadores de fluxos cruzados, secadores de fluxos concorrentes, secadores de 
fluxos contracorrentes e, finalmente, secadores de fluxos mistos (tipo cascata), BIAGI et 
alii (1993). 
Existem diversos fatores ligados a conservagao de produtos deterioraveis, 
tais como, umidade, respiragao, temperatura, aquecimento dos graos armazenados, 
migragao de umidade, umidade de equilfbrio, fungos, insetos e roedores. Quanto a 
umidade, seu teor pode ser expresso numericamente, em porcentagem, de duas formas 




Ubu = umidade base umida 
Ubs = umidade base seca 
MH2o = massa de agua 
158 
[%] 159 
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Ms = massa de materia seca 
Mt = massa total do produto = MH2o + Ms . 
Alem de haver uma rela9ao direta entre as duas equa96es (158 e 159}, 
existem diversas maneiras de se determinar o teor de umidade de produtos deterioraveis 
e perecfveis, de forma rapida e precisa, JORGE (1993). 
A respira9ao e um processo natural dos organismos vivos, como e o caso 
dos graos, que provoca transforma96es contfnuas no produto e ocorre de uma maneira 
lenta, em condi96es de baixa umidade e temperatura adequada. 
Em condi96es de presen9a de Oxigenio, a respira9ao consiste na 
transforma9ao de carboidratos e gorduras em gas carbonico e agua, numa rea9ao 
exotermica: 
160 
A temperatura, alem de ser um fator que influencia, por si s6, a conserva9i'io dos 
produtos, interfere, ainda, em outros fatores ligados a esta conserva9ao, tais como, umidade, 
respira9i'io, umidade de equilfbrio, fungos, entre outros. 
0 aquecimento dos graos armazenados e provocado, naturalmente, pela 
respira9i'io, podendo gerar um aumento de temperatura, um acrescimo na taxa respirat6ria e na 
umidade. 
A migra9i'io de umidade ocorre em graos, geralmente armazenados a granel, 
mesmo que possuam, inicialmente, o mesmo teor de umidade, devido ao processo de 
convec9i'io que acontece entre a massa de graos proxima as paredes e superficies da unidade 
armazenadora, que apresenta condi96es termicas diferentes da massa de graos localizada mais 
intemamente a referida unidade. 
A umidade de equilfbrio do grao e aquela que ocorre quando a pressao de vapor 
de agua no ambiente iguala-se a pressao de vapor de agua no produto. Enquanto houver uma 
diferen9a entre estas pressoes, havera uma movimenta9i'io do vapor de agua no sentido de 
equilibrar tal diferen~, quer no sentido do grao para o ambiente extemo, no caso da pressao de 
vapor de agua do grao ser maior que a pressao do vapor de agua do ar ambiente ou vice-versa. 
0 produto deterioravel - sementes de soja - (Glycine max .. ) sofre diversos 
tratamentos com a finalidade de conservar suas caracterfsticas e propriedades, sendo que a 
mais comum e a secagem e armazenagem ate um valor recomendado, variando de (10 a 12 
%}. Antes, durante e depois da armazenagem sao realizados alguns ensaios para se 
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determinar o poder de germinayao das sementes e verificar os danos ocorridos nas diversas 
etapas do processo de produyao, desde a colheita ate a disposiyao no solo para plantio. 
Diversas metodologias de analise de sementes e sua classifica<;:ao estao descritas 
pela C.L.A.V (1992) que e considerado pelo Ministerio da Agricultura como padrao para o Brasil. 
No que diz respeito aos produtos perecfveis (~ alto teor de umidade), geralmente, 
como ja foi mencionado anteriormente, associa-se o processo psicrometrico de resfriamento 
para fins de sua preservayao, pois a conserva<;:ao por meio do frio e baseada no fato de que 
baixas temperaturas retardam o efeito dos agentes deteriorantes assim como reduzem, a niveis 
compatfveis, a velocidade do processo de matura<;:ao. Quanto menor o tempo dispendido para 
a redu<;:iio da temperatura ao patamar desejado, melhor a qualidade e maior o perfodo de 
preserva<;:ao do produto, NEVES f2 (1993). 
Existem diversos ensaios e determina<;:(ies, com metodologia padronizada, para 
se determinar as caracterfsticas e qualidade dos produtos perecfveis, de acordo com sua 
especie, classifica<;:ao e finalidade. Os mais tradicionais e importantes para a caracteriza<;:iio do 
produto e, posterior analise de qualidade, estao na determinayao do teor de umidade, dos 
s61idos totais, s61idos livres de a<;:ucares, cinzas cruas, acidez titulavel, nitrogenio total, protefnas, 
a<;:ucares totais invertidos, a<;:ucar de cana, a<;:ucares reduzidos invertidos, amido, pentosanos, 
fibras cruas, carboidratos totais, soluveis e insoluveis, vitaminas, taxa de respira<;:ao, entre outros. 
Devido a enorme e dispendiosa quantidade de ensaios necessaries para a 
caracteriza<;:iio do produto perecfvel, faz-se necessario a reduyao e simplifica<;:iio de ensaios e 
metodos para se caracterizar a qualidade do produto associada a parametres de facil 
determina<;:ao e baixo custo. Portanto, tem-se optado por ensaios de refratometria (>BRIX) 
utilizado para a determinayao da porcentagem de s61idos totais determinado por um 
refrat6metro a 20 °C, sem corre<;:6es feitas para s61idos insoluveis, em solu<;:(ies que contem 
a<;:ucar; de pH para averiguayao do grau de acidez do produto perecfvel; a determinayao da 
porcentagem de acidez titulavel para a verificayao do teor de acido cftrico no produto e, 
finalmente a determinayao do teor de umidade. Com estes ensaios espera-se caracterizar, de 
uma forma razoavel, a qualidade do produto em diferentes fases de maturayao e sob diferentes 
processes de conserva<;:ao. A rela<;:iio entre o estadio de maturayao e cada um dos ensaios 
acima citados visa determinar a qualidade do produto perecfvel. 
Para o estudo de caso com o produto perecfvel - tomate cereja - (Lycopersicum 
esculentum Mill.,) F1 hfbrido SWEET MILLION, uma busca na literatura pertinente trouxe muito 
pouca informa<;:ao quanto aos ensaios, anteriormente citados, e sua rela<;:ao com processes de 
preserva<;:ao. Na realidade, alguns resultados conflitantes foram encontrados com as mudan<;:as 
ocorridas durante a maturayao do fruto de tomate, JACOBS (1951). Estas diferen<;:as podem 
ser atribufdas, talvez, pelo tipo de clima, tipo de solo, epoca de plantio e epoca de maturayao. 
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SANDO (1920) usando frutos de idade conhecida determinou que, de uma 
maneira geral, durante a maturacao ha um acrescimo do teor de umidade, acidez, acucares e, 
um decrescimo na porcentagem de s61idos totais, nitrogenio total, amido, pentosanos, fibra crua 
e cinzas. 
Segundo STEVENS (1985), o fruto do tomate contem entre 93 a 94 % de agua e 
o componente organico que mais prevalece e o acucar. Os acucares reduzidos de frutose e 
glucose contam por mais de 50 % da materia seca do fruto e mais de 95 % dos ay(Jcares do 
tomate, ocorrendo em quantidades equivalentes. Os componentes estruturais do fruto (alcool -
s61idos insoluveis) sao o outro principal constituinte (cerca de 20 % da materia seca). Esta 
fracao e uma complexa mistura de polissacarfdeos e poligalacturonfdeos, componentes estes 
fundamentais para a textura e vida propria do fruto. Os acidos organicos constituem cerca de 10 
a 15 % da materia seca e dentre eles, destaca-se como o mais importante o acido cftrico com 
uma faixa de 60 a 90 % do conteudo de acidos do fruto. Acido malico responde por uma 
quantidade inferior a 30 % do conteudo de acido cftrico. Potassic e f6sforo sao os principais 
componentes inorganicos e atuam diretamente no sabor e, teor de acidez e pH - total, 
respectivamente. Finalmente, outros componentes inorganicos importantes sao o S6dio, Calcio, 
Magnesia, Enxofre e Claro. 
HONORIO (1993) descreve que os fatores biol6gicos encontrados na 
deterioracao de um produto perecfvel ocorre quando existem mudanyas metab61icas, 
crescimento e desenvolvimento, danos ou injurias mecanicas, perda de umidade, estresse 
fisiol6gico e deteriorayao patol6gica. 0 perfeito manejo da temperatura do produto perecfvel na 
fase de p6s-colheita e fundamental para a manutenyao da qualidade e reduyao das perdas dos 
produtos. 
GOULD (1974) prop6e metodos subjetivos e objetivos para a avaliayao da 
qualidade do tomate. Como OS metodos subjetivos dependem da opiniao pessoal de 
especialista, as legilayaes de controle de qualidade tern, cada vez mais, adotado metodos 
objetivos. Tais metodos podem ser dlvididos em tres categorias: ffsicos, qufmicos e biol6gicos. 
Os metodos ffsicos sao os mais rapidos e economicos dentre os metodos, citados 
anteriormente, que requerem, ainda, menos treinamento e pessoal qualificado. Os parametres a 
serem determinados sao: tamanho, peso, cor, textura, consistencia e imperfeiyaes. Ja os 
metodos qufmicos requerem instrumental e pessoal treinado e qualificado e, portanto, sao mais 
dispendiosos, embora alguns, tambem sejam ensaios rapidos, tais como, acidez total, ph, 
s61idos totais, s61idos soluveis e insoluveis, taxa de respiracao, vitaminas e enzimas, dentre 
outros. E, finalmente, os metodos bio16gicos, que, tambem, exigem instrumental e pessoal 
tecnico mais qualificado, alem de serem, de certo modo, demorados e dispendiosos. 
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3.6 CONCLUSAO 
Observa-se que a avalia<;:ao exergetica de sistemas termicos, 
vern sendo, paulatinamente, usada em trabalhos cientfficos e tecnicos, na 
sua grande maioria por engenheiros e pesquisadores da area termica e de 
energia, em engenharia mecil.nica; principalmente, quando se trata de 
projetos vinculados a otimiza<;:ao de sistemas, processes, equipamentos e, 
economia de energia. 
Realizando uma recente revisao dos trabalhos publicados pela 
ASAE (American Society of Agricultural Engineers) notou-se que a maioria 
dos cases relacionados a Termodinil.mica usa o conceito derivado da 1@ Lei 
da Termodinil.mica. A razao possfvel e que os pesquisadores e engenheiros 
desta area estao mais confortaveis usando propriedades de energia, tais 
como entalpia e energia interna, ao inves da propriedade derivada da 2@ Lei: 
entropia. Porem, como ja foi enfatizado anteriormente, os conceitos da 1@ 
Lei da Termodinil.mica, nao levam a uma solu<;:ao 6tima, em muitos cases, 
onde os problemas termodinil.micos estao sendo tratados. 
Nesta mesma revisao, percebeu-se que os processes 
psicrometricos para fins de preserva<;:ao de produtos pereciveis e 
deterioraveis eram superficialmente abordados, no que diz respeito a 
otimiza<;:ao de tais processes, assim como uma analise criteriosa de 
sistemas e fontes energeticas geradoras de urn condicionamento do ar a 
serem utilizados. 
Em fun<;:ao do exposto anteriormente, e necessario e fundamental 
urn a avalia<;:ao exergetica (1@ e 2@ Leis) comparada com a avalia<;:ao 
energetica (1@ Lei) dos principais processes psicrometricos utilizados na 
preserva<;:ao de produtos agrfcolas assim como uma analise das fontes 
geradoras de tais processes, a fim de se determinar sistemas e processes 
menos irreversfveis, isto e, mais econ6micos. 
Quante menos irreversibilidade estiver associada a uma dada 
mudan<;:a de estado mais trabalho sera realizado. lsso e significative em pelo 
menos dois aspectos. 0 primeiro e que a disponibilidade (exergia) e urn dos 
nossos recursos naturais (lenha, oleo, carvao, gas, eletricidade, etc).Como, 
geralmente, o trabalho real e menor do que o trabalho reversfvel, e a 
diminui<;:ao da disponibilidade sera maier (pela quantidade de 
irreversibilidade) do que no caso em que este trabalho e produzido 
reversivelmente. Assim, quanto mais irreversibilidade ha em nossos 
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processos, maior sera a diminui!(ao de nossas reservas de disponibilidade. 
A conserva9ao e, portanto, o uso eficiente destas reservas de 
disponibilidade e uma responsabilidade importante para todos n6s VAN 
WYLEN & SONNTAG (1993). 
A segunda razao pela qual e desejavel alcan9ar um dado objetivo 
com a menor irreversibilidade, e a econ6mica. 0 trabalho custa dinheiro e 
em muitos casos um dado objetivo pode ser conseguido com menor custo, 
quando a irreversibilidade for menor, GAGGIOLI & WEPFER (1980). 
Portanto, e necessario um processo de otimiza!(ao que envolva a 
considerayao de muitos fatores para se chegar ao projeto mais econ6mico, 
todavia viavel tecnicamente VAN WYLEN & SONNTAG (1993). 
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MATERIAL E METODOS 
4.1 MATERIAL 
4.1.1 lntrodugao 
Os experimentos e analises foram conduzidos, durante o primeiro semestre 
de 1996, nas depend€mcias dos Laborat6rios de Secagem, de Armazenagem e 
Conservac;ao de Perecfveis, de Materias Primas e de Analise de Sementes, do 
Departamento de Pre-Processamento de Produtos Agropecuarios da Faculdade de 
Engenharia Agricola. 0 Sistema Gerador de Processos Psicrometricos (SIGEP) estava 
localizado a uma altitude de 684,54 metros em relac;ao ao nfvel do mar, determinada 
atraves do aparelho GPS, que equivale a uma pressao atmosferica de 93.333,3 Pa, 
segundo a equac;ao dada por ALBRIGHT (1990) e; situado geograficamente, na latitude 
22° 49' 06" Sui e longitude 47° 03' 41" Oeste. 
As pressoes totais geradas pelo SIGEP foram determinadas conforme 
metodologia consagrada e, os resultados encontram-se no Apendice AP - 03. 
4.1.2 Sistema de condicionamento do ar 
Para se atender os objetivos propostos, fez-se necessaria a adaptac;ao de 
1 
urn sistema de gerac;ao de condicionamento de ar atraves de urn ciclo de refrigerac;ao por 
compressao acoplado a urn conjunto de resistencias eletricas e urn sistema de 
umidificac;ao, via saturac;ao do ar por pulverizac;ao de agua (Fig. 4.1.2.1.), existente no 
departamento. 
Sistema idealizado pelo Prof. Dr. Kil Jin Park et al.; financiado parcialmente pela FINEP/C6digo Projeto 5.2.86.0742.00 (08/10/86), 
existente na FEAGRI/UNICAMP. 
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Figura 4.1.2.1. Esquema da Unidade de Condicionamento de Ar. 
Com tal sistema visa-se realizar os seguintes processos psicrometricos de 
condicionamento dear: aquecimento, resfriamento, mistura adiabatica de duas correntes 
de ar, utilizando variagoes na temperatura e umidade relativa do ar para fins de 
comparagao e avaliagao tecnica e economica. A unidade de refrigeragao (2) utilizada tern 
a fungao de resfriar a agua contida num tanque de inox (9), o bombeamento com 
recirculagao e feito atraves de uma bomba centrffuga (13) com valvula de regulagem (12) 
e pulverizada por bicos aspersores (7). A tubulagao e dutos externos estao isolados. 0 
tanque de ago inox (9) e dotado de urn con junto de serpentinas (1 0) para o resfriamento 
da agua e de resistencias eletricas (11) para aquecimento da mesma, a finalidade deste 
sistema e a completa saturagao do ambiente e, consequentemente, do ar de entrada (1 ). 
Para assegurar a saturagao ambiental, referida anteriormente, construiu-se placas 
defletoras transversais (8) afim de aumentar a area de contato ar-agua, possibilitando, 
com isso, urn maior percurso do ar e melhor eficiencia na transferencia de calor-massa 
(Fig. 4.1.2.2.). 
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Figura 4.1.2.2. Detalhes das Resistencias Eletricas e Placas Defletoras do Ar. 
Alem dos equipamentos, acima descritos, foi adicionado um evaporador de 
expansao direta, instalado em camara propria, para fins de resfriamento do ar de maneira 
convencional e testes com produtos perecfveis (frutas, hortalic;as, flores, etc), camara 
esta, provida de bandejas adequadas para recebimento do produto perecfvel, com fluxo 
de ar transversal e, sistema de dutos independentes e isolados. Tal sistema, todavia, 
trabalha com o mesmo compressor e condensador da unidade de resfriamento da agua, 
apenas operando com valvula solenoide propria e valvulas e registros de desvio do fluido 
2 
refrigerante . Todo este conjunto de equipamentos e a adic;ao de controles foi 
denominado de SIGEP (Sistema Gerador de Processos Psicrometricos). 
Os desenhos e as especificac;oes tecnicas dos diversos equipamentos que 
compoem o SIGEP estao descritas nos Apendices AP - 01 e 02. 
2 
Adaptac;:ao idealizada e realizada por Paulo A. Martins Leal e Jose Benedito dos Santos, a fim de atender os objetivos propostos 
(Novembro/1995). 
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4.1.3. Sistema Gerador de Processes Psicrometricos 
Figura 4.1.3.1.1 Visualiza9ao do Sistema Gerador de Processes Psicrometricos 
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Figura 4.1.3.1.2 Vista em Corte do Sistema Gerador de Processos Psicrometricos 
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0 SIGEP e constitufdo pelos seguintes equipamentos: 
-Refrigera9ao: 
Motor eletrico de indu9ao trifasico em voltagem de 220 V, com corrente 
alternada de 5 A e potencia de 1 ,5 CV a 1725 RPM e 60 Hz; 
Compressor BITZER-FRIGOR, modele Ill-S, tipo aberto com cabe9ote 
resfriado a are dais cilindros e, diametro de polia de 75mm, fornecendo uma capacidade 
de refrigera9ao de 475 a 1895 kcal/h (552 a 2202 J/s), referente a temperatura do gas de 
suc9ao de 20 oc sem subresfriamento, com a temperatura de evapora9ao de -26 a 0 oc 
do refrigerants Diclorodifluormetano (CCI2F2), comercialmente nomeado como R12. 
Alem dos equipamentos acima citados o sistema de refrigera9ao possui 
tanque de lfquido, valvula de servi9o, valvula solen6ide, filtro secador, visor de lfquido, 
duas valvulas de servi9o para mudan9a de fluxo, duas valvulas de expansao, sendo uma 
para a serpentina de resfriamento da agua e a outra para o resfriamento do evaporador 
de ar, separador de lfquido, condensador resfriado a ar for9ado, dais evaporadores, sendo 
urn do tipo serpentina com 14,40 metros de comprimento de tubula9ao de cobre de 
diametro de 19,05 mm e o outro do tipo aletado com area de cantata de 6,4 m2. 
Figura 4.1.3.2 - Visualiza9ao do Circuito de Refrigera9ao 
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-Umidificagao: 
Motor eletrico de indugao monofasico em 220 V com corrente alternada de 
7,8 A e potencia nominal de 1,0 CV em 3450 RPM e frequencia de 60Hz. 
Bomba hidraulica centrffuga de 1,0 CV de potencia com 25,4 mm de 
diametro de tubulagao de entrada e safda. 
Sistema de tubulagao flexfvel em latao com 25,4 mm de diametro e 3 
registros, tipo gaveta, para circulagao e desvio da agua do tanque. 
Sistema de umidificagao por aspersao da agua atraves de um conjunto de 
11 microaspersores com vazao media de 1 ,32 ml/s, por aspersor e, vazao total de 52,2 
1/h numa pressao de trabalho de 1 ,25 kgf/cm2 em tubulagao de ago inoxidavel com 
diametro de 19.05 mm. 
Figura 4.1.3.3 - Visualizagao do Circuito de Umidificagao 
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-Circulac;ao de ar: 
Ventilador centrffugo de pas retas com 350 mm de diametro em duralumfnio 
e acoplamento por chaveta. 
Motor de Corrente continua de 90 vee e 11 ,2 A de Corrente, produzindo 
uma potencia mecanica de 735 W (sendo 1010 W de potencia absorvida na armadura e 
120 W de potencia absorvida no campo). 
Conversor de corrente alternada para corrente continua, do tipo: ponte 
tiristorizada semi-controlada com alimentac;ao de 100 a 130 V e frequencia de 60 Hz, 
produzindo uma corrente maxima de safda de 15 A. 
Tubulac;ao de PVC, com 150 mm de diametro, isolada com lsopor de 50mm 
de espessura e revestido por folha de alumfnio corrugado de 1,2 mm de espessura, num 
comprimento total de 8,50 m. 
Figura 4.1.3.4 - Visualizac;ao do Circuito de Circulac;ao deAr 
-Aquecimento: 
Sistema composto por dois conjuntos distintos de resistencias eletricas: 
0 primeiro e do tipo aletado, possuindo acionamento por chave eletrica 
individual, permitindo a ligac;ao independents de uma resistencia de (220 V/2,8 A) 616 W; 
duas resistencias de (220 V/6,9 A) 1518 We, finalmente, duas resistencias de (220 V/7,6 
A) 1672 W, localizadas numa camara de condicionamento dear de (31 x 24 x 33 mm) 
24,6 cm3 , anterior ao plenum de ventilac;ao. 
0 segundo e do tipo cilfndrico, em forma de arco, acionado, tambem, por 
chave magnetica, permitindo a ligac;ao individual de uma resistencia de (220 V /1 .8 A) 396 
W; uma de (220 V/0.6 A) 132 W e uma de (220 V/5.8 A) 1276 W, localizadas na parte 
inferior da camara de condicionamento 1, sobre o evaporador inundado. 
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Figura 4.1.3.5 - Visualiza9ao dos Sistemas de Aquecimento da Agua e do Ar. 
-Camaras de condicionamento: 
0 SIGEP possui cinco camaras distintas de condicionamento, sendo duas 
para condicionamento dos produtos e tres para o ar. 
Quanto as camaras para condicionamento dos produtos, uma foi construfda 
para armazenar produtos deterioraveis( graos, sementes, etc.) e, e composta por tres 
cilindros paralelos de PVC com diametro externo de 150 mm e altura util de 300 mm, 
possuindo, todas, uma porta de 200mm por 240mm, com fecho central de pressao, de 
onde e possfvel colocar e retirar gaiolas de tela com os produtos; isolada com 50 mm de 
de espessura de lsopor, em forma de canaleta e, revestida com alumfnio corrugado de 1.2 
mm de espessura. 
Na parte inferior destes cilindros encontram-se valvulas de regulagem de 
fluxo de ar individual e manual, do tipo borboleta. Todos os cilindros e conexoes foram 
isolados da mesma forma que a tubula9ao de circula9ao do ar. 
A segunda camara de condicionamento de produtos foi construfda em 
alumfnio de 3 mm de espessura com 540 mm de comprimento por 410 mm de largura e 
400 mm de altura, perfazendo urn volume util de 88.560,0 cm3 . Tal camara tern a 
finalidade de armazenar produtos perecfveis( frutas, hortali9as, flores, etc.), sendo isolada 
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externamente por placas de polietileno expandido de 20 mm de espessura e revestida por 
papel alumfnio corrugado de 1 ,2 mm de espessura, possuindo uma porta, com as 
mesmas caracterfsticas do material da camara com 435 mm de comprimento por 405 
mm de altura e 25 mm de espessura. Possui, internamente, duas bandejas para 
colocagao dos produtos, suspensas na parte superior por arame, instaladas no centro 
geometrico da camara, logo ap6s o evaporador aletado. 
A primeira camara de condicionamento do ar encontra-se na parte posterior 
do SIGEP, sendo construfda em ago inoxidavel na parede interna possuindo 0,90 m de 
comprimento por 0,40 m de largura e 0,60 de altura propiciando urn volume util de 0,22 
m3, isolada, externamente, com poliuretano expandido de 25 mm de espessura mfnima e 
revestida, externamente, por chapa galvanizada de 1 ,0 mm de espessura. No interior 
desta camara encontram-se o evaporador tipo serpentina e, logo acima deste, as tres 
resistencias eletricas blindadas tipo arco, onde ambos estao submerso em agua, que 
atinge uma altura maxima de 210 mm. No topo desta camara localiza-se o sistema de 
aspersao de agua que percorre urn caminho definido pelas placas defletoras, que estao 
encaixadas nas paredes laterais, a fim de aumentar o percurso do ar e,por conseguinte, a 
area de transferencia de calor e massa. A tampa da referida camara e feita de chapa 
galvanizada de 1 ,0 mm de espessura com isolamento de isopor de 50 mm de espessura e 
vedada nas bordas com borracha preta expand ida de 10 mm. Na parte superior esquerda, 
da referida tampa, encontra-se uma abertura de 150 mm de diametro para sucgao e/ou 
circulagao do ar e, na parte lateral direita, ha uma abertura quadrada de 215 mm que 
permite a passagem para a segunda camara de condicionamento de ar. 
A segunda camara de condicionamento de ar localiza-se logo ap6s a 
primeira e esta anterior ao plenum de ventilagao possuindo as seguintes dimensoes 280 
mm por 215 mm por 310 mm. A abertura lateral esquerda tern as mesmas dimensoes que 
a abertura da primeira camara, possuindo nesta interface uma tela dupla de arame 
recheada com manta acrflica de 5 mm de espessura, com parede externa de ago 
inoxidavel de 1 ,0 mm de espessura e parede interna de chapa galvanizada de 1 ,2 mm, 
recheada com isolamento de poliuretano expandido de 25 mm de espessura. A abertura 
lateral direita tern urn diametro de 230 mm numa parede interna e externa de chapa 
galvanizada de 1 ,0 mm, com isolamento interno e externo de borracha expand ida rfgida 
preta de alta densidade de 15 mm de espessura, revestida externamente por chapa de 
alumfnio corrugado de 1 ,2 mm de espessura. A abertura posterior, que faz comunicagao 
com a camara de produtos perecfveis possui urn diametro de 150 mm, com material e 
caracterfsticas de isolamento similares aquela da primeira abertura. 
A terceira e ultima camara de condicionamento do ar encontra-se na lateral 
esquerda do sistema, ap6s os cilindros de produtos deterioraveis e, anterior a camara de 
condicionamento dos produtos perecfveis. Possui uma abertura de 150 mm de diametro 
localizada no centro da parede anterior, apresentando 320 mm de comprimento por 41 0 
mm de largura e 400 mm de altura, sendo confeccionada e isolada com os mesmos 
materiais da camara de condicionamento de produtos perecfveis. Nela encontra-se o 
evaporador dear e comunica-se com a parte anterior, atraves de tubulagao ja descrita e, 
com a parte posterior ( camara de produtos perecfveis ) atraves de uma abertura de 410 
mm por 400 mm, separada por tela de arame de ago inoxidavel. 
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Figura 4.1.3.6 - Visualiza9ao das Camaras de Condicionamento 
-Sistema de acionamento e controle: 
0 Sistema Gerador de Processos Psicrometricos (SIGEP) possui tres 
paineis ou compartimentos onde se encontram todas as chaves de acionamento e 
controle, alem do instrumental para monitoramento e varia9ao dos parametros de cada 
processo; tais paineis estao na parte frontal do SIGEP com a seguinte distribui9ao: 
0 primeiro painel e compartimento, com 300 mm por 300 mm por 225 mm, 
encontra-se na parte superior direita e, possui chaves, tipo liga-desliga, e luzes 
indicadoras para acionamento dos sistemas de refrigera9ao, ventilayao, bomba hidraulica, 
tres resistencias de aquecimento do ar, tres resistencias de aquecimento da agua e, na 
sua parte interna a chave de varia9ao da velocidade do ar. 
0 segundo compartimento, com 600 mm por 500 mm por 200 mm, situado 
logo abaixo do primeiro possui, na sua parte interna, uma chave contatora para cada 
equipamento( ventilador, bomba, resistencias do ar e da agua e, compressor ), urn 
disjuntor trifasico de acionamento rapido para prote9ao contra sobrecarga no barramento, 
tres fusfveis tipo rapido, urn para cada fase de entrada do circuito eletrico, tomada femea 
de 5 pinos para conexao com as tres fases mais neutro e terra, alem disso o circuito 
externo e protegido por urn disjuntor termomagnetico tripolar de 25 A. 
0 terceiro painel, com 755 mm por 575 mm por 2 mm, esta situado a 
esquerda do segundo compartimento e possui urn combistato (termometro/termostato) 
digital com escala de -65° C a 130° C para controle da refrigera9ao, urn termostato-
umidostato com escalade -10° C a 100° C de temperatura de bulbo seco e varia9ao de 
20° C entre bulbo seco e bulbo umido para controle do sistema de umidifica9ao, urn 
termometro digital de -30° C a 100° C, para visualiza9ao da temperatura na entrada das 
camaras de produtos deterioraveis, urn termostato de protegao com escala de 0° C a 100° 
C, urn manometro de alta com pressao de 0 a 35 kgf/cm (0 a 500 psi) e temperatura 
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correspondente de 0 a 160 °F e, outro manometro de baixa com escala de pressao de 0 a 
17,5 kgf/cm2 (0 a 250 psi) e temperatura equivalente de -40 a 100 °F, anal6gicos, para 
leitura da pressao no sistema de refrigera<;ao e quatro wattfmetros anal6gicos para a 
leitura da potencia consumida pelos sistemas de refrigera<;ao (0 a 3000 W), ventila<;ao (0 
a 1500 W), bomba hidraulica (0 a 2000 W) e geral (0 a 3000 W), todos com precisao de 
1 00 W e com seus respectivos transformadores de corrente para atender ao fundo de 
escala dos wattfmetros. 
Figura 4.1.3. 7 - Visualiza<;ao dos Paineis de Acionamento e Controle 
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4.1.4 Sistema de aquisic;ao de dados e monitoramento: 
Acoplado ao SIGEP encontrava-se um filtro de linha e um regulador e 
estabilizador de voltagem para alimenta9ao do sistema de aquisiQiio de dados, 
equipamento este munido de 48 canais diferenciais, onde estavam conectados 29 
termopares, tipo J, K eT, para medidas de temperaturas de bulbo seco e bulbo umido do 
ar, temperatura da agua, temperaturas de contato em diferentes superficies e localiza96es 
do SIGEP, devidamente calibrados, conforme demonstrado no Apendice AP- 04. 
Os 29 canais do sistema de aquisi9ao de dados em opera9iio estavam 
ligados aos seguintes termopares e respectivas localizay6es(maiores detalhes de 
localiza9iio e descri9ao encontram-se no Apendice 01, a partir da Figura AP - 1.6}: 
- Canal 01, tipo T, temperatura na tubulayao de suc9iio do compressor; 
- Canal 02, tipo T, temperatura na tubulayao de descarga do compressor; 
- Canal 03, tipo K, temperatura na tubulaQiio de safda do tanque de refrigerante; 
- Canal 04, tipo K, temperatura na tubula9iio de safda da valvula de expansao 1; 
- Canal 05, tipo K, temperatura na tubulayao de entrada da valvula de expansao 1; 
- Canal 06, tipo J, temperatura (B.S) do ar na entrada da camara de deterioraveis 1; 
-Canal 07, tipo J, temperatura (B.S) do ar na entrada da camara de deterioraveis 2; 
- Canal 08, tipo J, temperatura de contato das resistencias eletricas; 
- Canal 09, tipo T, temperatura da agua na base do tanque; 
- Canal 10, tipoT , temperatura da agua na tubulacao de safda do tanque; 
- Canal 11, tipo T, temperatura da agua na tubulayao de entrada da bomba; 
- Canal12, tipo T, temperatura da agua na tubula9ao de entrada da rede externa; 
- Canal 13, tipo T, temperatura (B.S) do ar de entrada da camara de deterioraveis 3; 
- Canal14, tipo T, temperatura (B.S) do ar na safda da camara de produto perecfvel; 
- Canal15, tipo J, temperatura (B.U) do ar na safda da camara de produto perecfvel; 
- Canal16, tipo K, temperatura da agua na safda do ultimo aspersor; 
- Canal17, tipo k, temperatura da agua de condensaQiio do evaporador 2; 
- Canal 18, tipo K, temperatura na tubulayao de safda da valvula de expansao 2; 
- Canal 20, tipo J, temperatura (B.S) do ar ap6s camara de deterioraveis 3; 
- Canal 21, tipo T, temperatura (B.U) do ar ap6s camara de deterioraveis 3; 
- Canal 22, tipo T, temperatura (B.S) do ar ap6s sistema de ventila9iio; 
-Canal 23, tipo J, temperatura (B.U) do ar ap6s sistema de ventilaQiio; 
- Canal 24, tipo K, temperatura (B.S) do ar ap6s a camara de condicionamento 1; 
- Canal 25, tipo K, temperatura (B.U) do ar ap6s a camara de condicionamento 1; 
- Canal 26, tipo K, temperatura (B.S) do ar ambiente externo; 
- Canal27, tipo K, temperatura (B.U) do ar ambiente externo; 
- Canal 29, tipo K, temperatura de contato da superffcie numero 1; 
- Canal 30, tipo T, temperatura de contato da superffcie numero 2; 
- Canal 31, tipo T, temperatura de contato da superffcie numero 3. 
Observayao: Os tres ultimos termopares eram alocados em diferentes locais de acordo 
com cada processo e necessidade. 
0 sistema de aquisi9iio de dados envia, por programas especfficos, a urn 
PC-486 DX2, os dados para visualizaQiio na tela ou armazenamento em disco rfgido a 
cada segundo, dependendo de cada processo em opera9iio. 
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4.1.5 Instrumental de apoio 
Alem dos equipamentos, aparelhos e instrumentos diretamente ligados ao 
SIGEP, outros instrumentos foram utilizados durante os experimentos, a fim de se 
determinar propriedades e parametres de interesse. 
-Medi<;:ao da altitude, latitude e longitude para localiza<;:ao do SIGEP: 
Atraves do aparelho GPS, MARCH 1, com precisao de ± 5 m para a altitude 
e de± 100m para a latitude e logitude, determinou-se a localiza<;:ao do SIGEP. 
-Medi<;:ao da Pressao Total (perda de carga) do SIGEP: 
Com o auxflio do man6metro inclinado, DWYER, com escala de velocidade 
de 500 a 9000 pes/min. e pressao (L'lP) de 0 a 5 pol. H20. 
-Medi<;:ao da potencia eletrica requerida: 
Alem dos Wattfmetros, citados anteriormente, utilizou-se de urn alicate Volt-
Amperimetrico Digital com fundo de escala de 1 V e 0.1 A. 
-Medi<;:ao da velocidade do ar: 
As medidas de velocidade do ar e sua varia<;:ao foram feitas atraves de 
termoanem6metro digital de fio quente, com duas escalas de velocidade, 0 a 2m/s e 0 a 
30 m/s e, uma escala de temperatura de -30° C a 100° C. Tais medidas foram 
comparadas com o anem6metro de pas de 100 mm de diametro, com escala de 0 a 12 
m/s. 
-Medi<;:ao de temperatura de bulbo seco e umido do ar: 
Alem das medidas de temperatura de bulbo seco e bulbo umido do ar, em 
diversos pontos do SIGEP e do ar externo atraves de termopares e bainhas apropriadas, 
mediu-se, tambem, as temperaturas de bulbo seco e umido do ar externo por urn 
termohigr6grafo para efeito de compara<;:ao. 
-Medi<;:ao de pH: 
No estudo de caso utilizando o produto perecfvel tomate, tipo cereja, mediu-
se o valor do pH por urn pHmetro digital, modelo de bancada. 
-Medi<;:ao de grau Brix: 
A medi<;:ao de 0 Brix do produto perecfvel foi realizada por urn refrat6metro 
portatil com escalade 0 a 32°. 
-Medi<;:ao da acidez titulavel: 
Para a medi<;:ao da acidez titulavel utilizou-se urn pHmetro digital,bequer e 
pipeta graduados, agitador girat6rio e solu<;:ao normalizada de hidr6xido de s6dio (NaOH). 
-Medi<;:ao do teor de umidade: 
Na determina<;:ao do teor de umidade dos produtos perecfvel e deterioravel 
fez-se uso de uma estufa com circula<;:ao de ar for<;:ado, balan<;:a digital de precisao de 
prato suspenso, cadinhos e placas de Petri. Alem da determina<;:ao padrao do teor de 
umidade, utilizou-se, ainda, o Medidor Universal de Umidade portatil, durante os 
processes de secagem das sementes de soja. 
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-Medic;:ao da germinac;:ao: 
Na determinac;:ao do teste de germinac;:ao do produto deterioravel - semente 
de soja - utilizou-se urn germinador, agua destilada e papel de germinac;:ao de pH neutro. 
-Medic;:ao do teste de vigor: 
Na determinac;:ao do vigor de sementes a danos mecanicos, utilizou-se uma 
estufa, folhas de papel toalha germiteste de pH neutro, agua destilada e germinador. 
4.1.6 Produtos pereclvel e deterioravel: 
Para o estudo de casos foram utilizados urn produto pereclvel - tomate 
cereja(Pianta hortlcola da familia das Solamiceas, Lycopersicum esculentum Mill., 
variedade F1 hlbrido SWEET MILLION) e urn produto deterioravel - semente de soja 
(Pianta da familia das Leguminosas, subfamflia da Papi/ionacea, Glycine max .. , 
variedade FOSCARIN). 
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4.2 METODOS 
4.2.1 lntrodu~ao 
Observa-se que, com a utiliza~tao de um sistema gerador de 
condicionamento de ar, e possivel estudar a preserval(ao da maioria dos produtos 
agrfcolas, quer eles sejam perecfveis ou deterioraveis; uma vez 'bue este sistema e capaz 
de gerar condi96es psicrometricas bern amplas (T = 0 a 100 C e UR = 10 a 1 00%). 
lnicialmente, todavia, somente um produto de cada categoria (perecfvel e deterioravel) foi 
analisado na camara de testes, definido de acordo com sua importancia comercial e 
disponibilidade sazonal, pois o objetivo principal devia ser mantido, isto e, a avalia~tao da 
metodologia da 2• Lei da Termodinamica na eficiencia do sistema gerador de processes 
psicrometricos. 
As condi96es iniciais e finais de cada processo psicrometrico foi determinada 
atraves da temperatura de bulbo seco e de bulbo umido, segundo cada caso. 
Obviamente, que outros parametres foram necessaries para a avalial(ao dos processes 
em seus respectivos sistemas, tais como: pressao (barometrica e/ou absoluta), vaz6es ou 
fluxes massicos, consume de energia eletrica, poder calorifico, entre outros. As 
propriedades termodinamicas indiretas (entalpia, entropia, densidade, etc) da agua e do 
ar, em seus diferentes estados, foram obtidas atraves de equa96es consagradas, 
extraidas da literatura pertinente (ASAE-0271.2-86; ASH RAE - Fundamentals, 81; 
REYNOLDS, 1979; WELTY et al., 1976 e PARKER et al., 1974 ), que se encontram nos 
anexos correspondentes. 
A fase experimental, ap6s testes preliminares e de aferi~tao dos 
equipamentos e instrumental DOEBELIN (1983), foi dividida em duas etapas distintas, 
sendo a primeira caracterizada pela gera~tao dos diversos processes psicrometricos e sua 
avalia~tao energetica e exergetica. Enquanto que, a segunda etapa foi realizada, como 
estudo de casos, utilizando o produto perecfvel - tomate - no qual aplicou-se os processes 
psicrometricos de resfriamento direto, resfriamento por agua gelada e resfriamento 
evaporative; e para o produto deterioravel - sementes de soja - utilizou-se dos processes 
psicrometricos de aquecimento do ar por resistencias eletricas e resfriamento direto. 
4.2.2 Processes psicrometricos 
Dos processes psicrometricos realizados, na primeira etapa, pelo equipamento 
construido, utilizou-se da sequencia, abaixo descrita, para se efetuar as analises 
termodinamicas: 
4.2.2.1 Aquecimento do ar por resistencia eletrica 
lniciou-se pelo aquecimento do ar atraves da ligal(iio de conjuntos distintos de 
resistencias eletricas (616, 1518 e 1672 W). Neste procedimento monitorou-se as temperaturas 
de bulbo seco e bulbo umido do ar extemo, do ar ap6s o sistema de ventilal(iio e do ar ap6s as 
camaras de produtos deterioraveis, temperatura de bulbo seco do ar na entrada das camaras de 
produtos deterioraveis (1, 2 e 3), temperaturas de contato em cada um dos conjuntos de 
resistencias eletricas, temperatura de bulbo seco do ar na camara de aquecimento, temperatura 
de contato da superficie extema da camara de aquecimento, velocidade do ar e potencias 
eletricas requeridas pelo sistema de ventila~tao e atraves de cada conjunto de resistencias 
eletricas em funcionamento. 
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Neste experimento variou-se a velocidade do ar de suC98o nos seguintes 
patamares: 0,1; 0,25; 0,35; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50; 2,00; 2,50; 3,00 e 3,50 m/s, sendo que oar 
extemo era succionado atraves da camara de resfriamento de produtos perecfveis, circulado 
pelo sistema de dutos posteriores, passava pelo conjunto de resistencias eletricas, percorria o 
duto inferior das camaras de produtos deterioraveis e, safa,para o ambiente extemo, pela parte 
superior da ultima camara de produtos deterioraveis. 
Com as velocidades de 0,1 a 1,5 m/s operou-se, somente, com o primeiro 
conjunto de resistencias ( 616 W ); de 2,0 a 3,0 m/s acionou-se o segundo conjunto de 
resistencias ( 1672 W ) e, finalmente, com a velocidade de 3,5 m/s utilizaram-se todos os 
conjuntos de resistencias eletricas. 
As medidas de todas as temperaturas foram monitoradas e armazenadas em 
intervalos de 1 0 segundos, enquanto que os outros parametres, acima citados, eram registrados 
a cada mudanya de velocidade do ar, o que ocorria em intervalos de 15 minutes, 
aproximadamente. 
Os valores lidos, a cada segundo, atraves do sistema de aquisiyao de dados, 
eram analisados e, somente os valores medics de 1 0 em 1 0 segundos foram armazenados, a 
fim de evitar valores extremes indesejaveis. 
De posse dos dados efetuou-se a analise energetica e exergetica do equipamento 










Figura 4.2.2.1. Esquema simplificado do processo de aquecimento do ar por resistencia 
eletrica e esbo<;:o do diagrama psicrometrico entre o estado inicial e final. 
0 balance de energia do processo de aquecimento do ar, por resistencias 
eletricas, pode ser representado pela seguinte equayao: 
161 
onde, 
ma = fluxo massico de ar seco de entrada e safda, kga/s 
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hal = entalpia do ar seco no ponto 1 , kJ/kga 
wl = umidade absoluta do ar no ponto 1 ' kgvlkga 
h,1 = ental pia do vapor de agua, contido no ar, no ponto 1, kJ/kgv 
q = energia calorffica fomecido ao ar pelas resistencias eletricas, kJ/s 
12 
haz = entalpia do ar seco no ponto 2, kJ/kga 
W2 = umidade absoluta do ar no ponto 2, kgv/kga 
h,2 = entalpia do vapor de agua, contido no ar, no ponto 2, kJ/kgv 
Como e urn processo que, teoricamente, ocorre sem a variayao da umidade 
absoluta, o balanyo de massa pode ser definido pela seguinte formulayao: 
162 
entao, 
ma1 = ma2 = ma 163 
A eficiencia energetica (E), adimensional, pode ser descrita da seguinte forma: 
£= 





P.E.RAR = ptotencia eletrica requerida pelas resistencias do ar, W. 
Na analise exergetica, o balan~o de exergia, no processo de aquecimento do 
ar por resistencia eletrica, pode ser representado pela seguinte equa~ao: 
. . . . 
Ex2 = Ex1 +ExQ -1 166 
on de: 
~ = fluxo exergetico do ar no ponto 2, kJ/s 
fSG = fluxo exergetico do ar no ponto 1, kJ/s 
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FxQ = fluxo exergetico fornecido pela fonte de calor, kJ/s 
I = irreversibilidades ocorridas durante o processo devido a perdas por transferencia de 
calor e por fluxo com atrito, kJ/s. 
Uma questao fundamental, com respeito ao balanc;:o exergetico do sistema e 
das variaveis associadas ao referido processo que nele se desenvolve (trabalho, calor, 
entropia gerada, exergia destrufda, etc.), e a definic;:ao dos limites do volume de controle, 
que representa o sistema na analise termodinamica a ser realizada. lsto e importante, 
porque todas as variaveis mencionadas, anteriormente, podem modificar seus valores ao 
se mudar os limites do volume de controle. Em particular, a entropia e a exergia destrufda 
reconhecem, exclusivamente, os efeitos daqueles processes irreversfveis que ocorrem no 
interior do volume de controle selecionado. 
Pode-se definir a irreversibilidade total como sendo a soma das 
irreversibilidades internas (exergia destrufda) e externas (exergia perdida). 




Ex, = exergia destrufda, causa das irreversibilidades internas do processo, desenvolvido 
no volume de controle definido. 
A exergia perdida, que esta associada as irreversibilidades externas do 
processo, sendo parte do processo global analisado, se desenvolve fora do volume de 
controle selecionado para a analise termodinamica. Por outro lado, nota-se que as perdas 
de exergia se devem ao fato de existirem fluxes que, contendo exergia, nao teem ou nao 
lhes dao uma utilidade posterior, para que esta mesma exergia seja aproveitada. 
De acordo com a revisao bibliogratica viu-se que para que urn sistema tenha 
exergia e porque deve estar em desequilfbrio com o ambiente que o rodeia. Portanto, o 
vapor, o ar quente ou frio, o gelo e o ar comprimido estao em desequilfbrio com o meio 
circunvizinho. Viu-se, tambem, que quanto mais controlado esta urn determinado 
processo, menos irreversfvel ele e e, por conseguinte, menos exergia pode ser destrufda. 
Todavia, para que urn sistema se encontre em estado de equilfbrio sao necessarias tres 
condic;:oes: equilfbrio mecanico, equilfbrio termico e equilfbrio qufmico. Estas tres 
condic;:oes impoem tres tipos de processes irreversfveis, a saber: 
lrreversibilidade mecanica, que e devido ao desequilfbrio da variavel 
mecanica do sistema: sua pressao; tal desequilfbrio mecanico aparece quando se tern 
processes com fluxes sofrendo fricc;:ao e atrito. 
lrreversibilidade termica, que e devido a uma diferenc;:a finita de temperatura. 
Pois o calor e transferido, expontaneamente, dos corpos de temperatura mais alta para os 
corpos de temperatura mais baixa, perdendo parte da exergia contida. Obviamente que, 
quanto maior e esta diferenc;:a finita de temperatura maior sera a entropia gerada e, 
portanto, mais exergia sera destrufda. 
lrreversibilidade qufmica, que e devido a urn desequilfbrio qufmico, tais como 
os processes de mistura, separac;:ao e reac;:oes qufmicas. 
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Para se determinar a exergia total do ar (Ex1 e Ex2) da equa9ao 166 e 
necessaria aplicar a equa9ao abaixo. Tal formula foi tratada por SZARGUT et al. (1969) e 
WEPFER et al. (1979), sendo sumarizada por MORAN (1982), desprezando-se os efeitos 












roo= (1)1 = 
fluxo exergetico total, por kilograma de ar seco no ponto 2, kJ/s.kg 
calor especffico do ar seco no ponto 2, kJ/kga.K 
calor especffico do vapor de agua, contido no ar, no ponto 2, kJ/kgv.K 
temperatura absoluta do ar no estado iniciai,K 
temperatura absoluta do ar no estado finai,K 
logarftmo na base neperiana, 
168 
umidade absoluta do ar no ponto 2, em moles de vapor de agua /1 mol de ar 
seco, 
constante do ar seco, kJ/kga.K 
pressao atmosferica local, na entrada do volume de controle, kPa 
pressao na sa fda do volume de controle, kPa. 
umidade absoluta do ar no estado inicial 1, em moles de vapor de agua I mol 
dear seco, 
Em fun9ao das defini96es acima, a equa9ao anterior pode ser reescrita da 
seguinte maneira: 
168' 
No caso particular de um fluxo total de ar seco a equa9ao 168' pode ser 
simplificada, fazendo-se w2 = 0 e w, = 0; entao e possfvel demonstrar, imediatamente, 
que: 
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169 
onde: 
Ex"' = fluxo exergetico total de um ar seco, kJ/kg •. 
Ja o fluxo exergetico do ar no estado inicial (1), Ex,, e igual a zero, pois o 
estado inicial (1) coincide com o estado de referenda (0), portanto, 
Ex =0 I 170 
0 fluxo exergetico devido a potencia calorifica pode ser equacionada como 
sendo: 
. ( T J. Ex = 1--1 Q 




T RAR =temperatura absoluta das resistencias eletricas, K 
QRAR = fluxo calorifico fornecido pelas resistencias , na temperatura T RAR. kJ/s 
Segundo VALERO & LOZANO (1994), em processes psicrometricos, 
principalmente, de secagem e condicionamento de ar e conveniente trabalhar com um 
ambiente de referencia especifico para cada situa~tao e, supondo, agora, que se conhe9a 
a pressao, temperatura e composi~tao (p, t, w) de um fluxo de ar umido, a entalpia e 
exergia podem ser calculadas, em kJ/kg. de ar seco, empregando as seguintes 
express6es aproximadas: 
hau = CPa ( 1 + 1,805w)( T- 273,15) + 2500w z CPa ( 1 + 1,805w)t + 2500w 172 
e 
(T TJ P Exau =CPa 7;;(1 + 1,805w) - -1-ln- +0,287(1 + 1,608w)ln- + :z;; :z;; Po 
( )
(1+1,608w)( Jl,608w] 
+0,287 1 + 1,608w0 ~ 
1 + 1,608w w0 
173 
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As irreversibilidades I, geradas pelo equipamento, neste processo podem ser 
definidas aqui, utilizando-se do desenvolvimento realizado por BEJAN (1979, 1980 e 
1982) e apresentado de maneira sucinta no capitulo anterior, como sendo a exergia 
destrufda ( irreversibilidades internas ). 
Neste trabalho, a lrreversibilidade (I) foi deterrninada como sendo a incognita 
das equagoes dos balangos exergeticos. Portanto, para este processo, a irreversibilidade 
I foi calculada atraves da equagao 166, isto e; 
. . . . 
l=(Ex, +ExQ)-Ex2 174 
Conforme rnencionado anteriormente, a eficiencia exergetica (TJ) nao tern 
uma unica forma de ser expressa e, portanto, neste trabalho foi analisado duas formas, a 
saber, a tradicional (TJT) e a eficiencia racional de Kotas (TJK), que estao definidas conforme 
descrito abaixo: 




Ex2 -Ex, 1J K = --"-;-. ---'-
ExQ 
4.2.2.2 Aquecimento e umidifica~rao do ar 
175 
176 
0 segundo processo psicrometrico analisado foi o aquecimento e 
umidificagao do ar atraves de sua passagem pela primeira camara de condicionamento, 
sob os aspersores, que expeliam agua aquecida na base da camara pelas resistencias 
blindadas do tipo arco. 
Neste experimento a vazao de agua foi mantida constante em 52,2 1/h, 
enquanto variava-se o fluxo de are a temperatura da agua. 
0 percurso adotado neste processo foi realizado com a sucgao do ar externo 
feita atraves da abertura de 150 mm na tampa da primeira camara de condicionamento do 
ar, passando pela segunda camara de condicionamento, atravessando o plenum de 
ventilagao, percorrendo o duto inferior das camaras de produtos deterioraveis, 
atravessando a ultima destas camaras e, finalmente, saindo pela parte superior da 
mesma. 
As resistencias eletricas blindadas ( 376, 133 e 1290 W ), medidas neste 
instante, e as velocidades de ar ( 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 e 1,5 m/s ) foram acionadas 
individualmente a cada 30 minutos e os parametres monitorados e armazenados , a cada 
10 segundos, foram as temperaturas de bulbo seco e bulbo umido do ar externo, as 
temperaturas de bulbo seco e umido antes e ap6s o plenum de ventilagao e na safda do 
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sistema; temperatura de bulbo seco no plenum de ventilac;:ao, nas entradas de cada 
camara de produtos deterioraveis, temperatura da agua na base da camara de 
condicionamento e na safda do ultimo aspersor, temperatura de contato externo nas 
tubulac;:oes de entrada e safda da camara. Alem destes parametres, foram medidos, a 
cada 30 minutes, as potencias eletricas requeridas pelo sistema de ventilac;:ao, pela 
bomba hidraulica e pelas resistencias eletricas submersas na agua. 
Com a velocidade do ar em 0,25 m/s ligou-se, a cada meia hora, uma 






















Figura 4.2.2.2. Esquema do processo de aquecimento e umidificac;:ao e esboc;:o do 
diagrama psicrometrico entre o estado inicial e final. 
Com os dados obtidos efetuou-se a avaliac;:ao energetica e exergetica do 
respective processo, baseando-se na seguinte formulac;:ao. 
0 balanc;:o energetico de aquecimento e umidificac;:ao do ar atraves da agua 
quente pode ser descrito pela seguinte equac;:ao: 
177 
onde, dos termos nao definidos anteriormente, tem-se: 
= fiUXO massiCO de agua, kQH2c/S 
h H 20,ap = entalpia da agua lfquida na safda dos aspersores, kJ/kgH2o 
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0 balanyo de massa de vapor de agua neste processo, sabendo-se que a 





Aplicando-se o balanyo de massa, equayao 179, no balanyo de energia, 




h2 = h82 + W2 hv2 = entalpia do ar umido no ponto 2, kJ/kg 
h1 = ha1 + W 1 hv1 = entalpia do ar umido, no ponto 1, kJ/kg 
A eficiencia energetica (E) seria, entao dada pela seguinte expressao: 
q 
£ = ---=----




= potencia eletrica fornecida para as resistencias eletricas da agua, W. 
= potencia eletrica fornecida ao sistema moto-bomba-aspersores, W. 
180 
181 
BEJAN (1988) e RODRIGUEZ (1988) calculam as propriedades 
termodinamicas (entalpia e exergia) da agua lfquida (hH2o.l e ExH2o.l), respectivamente; 
para diversos processos que envolvem misturas de are vapor de agua, onde urn ou mais 
fluxos transportam agua condensada (por ex.: saturador adiabatico ou agua de 
condensayao saindo de urn desumidificador de ar), pois o fluxo exergetico total da agua 
lfquida nao pode ser deduzido como urn caso particular da equayao 168', como foi feito 
para urn fluxo exergetico total de urn ar seco na equa9ao 169, devido ao fato da agua 
lfquida nao obedecer ao modelo de gas ideal; da seguinte maneira: 
hH20,t (T, P) - hHzO,L' (T) + V Hzo,L, (T)[ p- PH2o,, (T)] 182 
hHzO,l :: hHzO,,(T) + V H2o.~ (n[ p-~20,, (T)] ~ 4,186(T- 273,15) :: 4,186t 182' 
e 
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Ex H2o,, = hH2o," (T)- hH2o.J~)- ~[sH2o,,,(T)- SH2o,v. (~)] + 
+V H2o·'' (T)*[P- ~zo,,(T)]- RHzO,v~ ln¢o 
ExHzO,l = hH2o,,,(T)- hH2o,)~)- ~[ SH2o,,,(T)- SH2o)~)] + 












= entalpia da agua, no estado de lfquido saturado, kJ/kg 
= ental pia da agua, no estado de vapor saturado, kJ/kg 
= entropia da agua, no estado de lfquido saturado, kJ/kg. K 
= entropia da agua, no estado de vapor saturado, kJ/kg. K 
=volume especffico da agua, no estado de lfquido saturado, m3 /kg. 
= pressao atmosferica local, no volume de controle, kPa 
= pressao do vapor de agua local, kPa 
= pressao de satura9ao do vapor de agua, kPa 
= umidade relativa local 
= temperatura absoluta do ar umido, K. 
A umidade relativa local ( <!>a ) pode ser calculada atraves de: 





Segundo RODRIGUEZ (1988), em casos onde a agua lfquida se encontra na 
mesma temperatura que o ambiente e a pressoes moderadas, a exergia desta (ExH20, 1 ) 
pode ser aproximada por: 
185 
Na analise de 2• lei, o balan9o exergetico se da na seguinte forma, 
. . . . 
Ex2 = Ex1 +Ex H2o- I 186 
sendo que, dos termos ainda nao definidos, temos 
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ExH,o = fluxo exergetico da agua, kJ/s; que pode ser calculado segundo as equa96es 
183, 183' ou 185, ou ainda ser definido como se segue, 
Ex = m [h (r P)- T s (r P)] HzO HzO HzO,ap ap' 1 HzO,ap ap' 
onde: 
sH2o,ap= entropia da agua na saida do aspersor, kJ/kg.K 
sH20,t = entropia da agua na base do tanque, kJ/kg.K 
187 
Na presente analise, a exergia da agua foi considerada como sendo a 
quantidade de energia fornecida ao conjunto moto-bomba-aspersores e ao sistema de 
aquecimento da agua, isto S, EXH20 = EXPECBH + EXPECRAG· 
A eficiencia exergetica (TJ) e, portanto, obtida da forma tradicional (TJT) e pela 




Ex, -Ex1 1t= Ex 
HzO 
189 
4.2.2.3 Umidifica~rao e aquecimento do ar 
0 terceiro e ultimo processo de gera9ao de aquecimento realizado pelo 
SIGEP foi o experimento sobre umidifica9ao e aquecimento do ar, onde o ar externo era 
succionado atraves da abertura circular, com diametro de 150 mm, na tampa superior da 
primeira camara de condicionamento, percorria, sob os aspersores, o caminho sinuoso 
promovido pelas placas defletoras; entrando na 2a camara de condicionamento, onde se 
encontravam as resistencias eletricas que realizavam o aquecimento do ar; atravessava o 
plenum de ventila9ao, onde o ar era propulsionado para o circuito dos dutos inferiores; 
passando pela parte inferior das tres camaras de produtos deterioraveis e saia, 
finalmente, para o ambiente externo pela abertura superior que se encontrava sobre a 3a 
camara de produtos deterioraveis. 
Neste experimento a vazao de agua foi mantida constante no seu valor 
maximo, isto e, 52,2 1/h; enquanto variava-se o fluxo de ar e as temperaturas de 
aquecimento do ar, via liga9ao de diferentes conjuntos de resistencias eletricas. 
As velocidades do ar variaram de 0,25 m/s ate 1 ,50 m/s, com incrementos de 
0,25 m/s e, a varia9ao individual do conjunto de resistencias eletricas de 600 W a 1700 W. 
A cada hora as velocidades do ar eram aumentadas em 0,25 m/s enquanto 
que as resistencias de 1700 W s6 foram acionadas a partir da velocidade de 0,75 m/s. Ao 
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atingir este patamar de velocidade, o tempo entre cada mudanga reduziu-se pela metade, 
em fungao da alta temperatura atingida nas camaras de produtos. 
Os parametres medidos e registrados inicialmente a cada 30 minutes e, a 
partir da velocidade de 0,75 m/s, a cada 15 minutes foram as potencias consumidas pelo 
sistema de ventilagao, pela bomba hidraulica e pelo conjunto de resistencias eletricas. 
A cada 15 segundos eram monitorados e armazenados os valores medias 
das temperaturas de bulbo seco e bulbo umido do ar externo, do ar ap6s a umidificagao, 
do ar ap6s a ventilagao e do ar de safda; as temperaturas de bulbo seco do ar na 2• 
camara de condicionamento e na parte inferior das tres camaras de produtos 
deterioraveis; a temperatura da agua na base da 1 a camara de condicionamento e na 
safda do ultimo aspersor; as temperaturas de contato externo na tubulagao hidraulica de 
entrada na camara de condicionamento, na tubulagao de safda inferior ao tanque, na 
tubulagao de entrada da bomba hidraulica, no conjunto de resistencias eletricas e no lado 
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Figura 4.2.2.3. Esquema do processo de umidificagao e aquecimento e esbogo do 
diagrama psicrometrico entre o estado inicial e final. 
Com os dados obtidos realizou-se a avaliagao energetica e exergetica do 
referido processo baseado na seguinte formulagao. 
0 balango de energia do referido processo pode ser definido pela expressao 
que se segue: 
190 
0 balango de massa de vapor de agua, sabendo-se que 
rna,! = ma,2 = ma,3 =rna. pode ser definido como sendo igual a: 




Aplicando-se o balan9o de massa, equa9ao 144', no balan9o de energia, 
equa9ao 143 e, reformulando tal equa9ao, obteve-se a varia9ao de energia fornecida ao 
ar de entrada, da seguinte maneira, 
q 192 
A eficiencia energetica (E) e, entao, fornecida pela seguinte razao: 
• I q 
£ = -----"'------
PERAR + PEB.H 193 
Na analise feita utilizando os conceitos combinadas da 1 a e 2a leis da 
Termodinamica, o balan9o exergetico pode ser atribufdo como sendo o que se segue, 
. . . . . 
Ex2 = Ex1 + ExQ +Ex H2o- I 194 
A eficiencia exergetica (TJ) portanto, obtida da forma tradicional (TJT) e da 
forma proposta por KOTAS, pode ser demonstrada pelas equa96es abaixo: 
_ Ex2 TJ - . . . 7 Ex1 + ExQ + ExHzo 195 
e 
196 
onde, tambem, neste caso a ExH2o=ExPECBH e Exa = ExPECRAR· 
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4.2.2.4 Resfriamento e desumidificac;ao do ar 
Dos processes psicrometricos de resfriamento do ar, o primeiro avaliado no 
SIGEP foi o processo de resfriamento e desumidificac;ao do ar por contato direto com o 
evaporador aletado, situado na camara de condicionamento 3. 
Neste processo oar externo era succionado pela abertura de 150 mm na 
parte superior da camara do evaporador sendo forc;ado atraves deste, passava pela 
camara de condicionamento de produtos pereciveis, atravessava o duto de circulac;ao 
posterior, entrando pelo plenum de ventilac;ao, percorria a parte inferior do duto de 
circulac;ao frontal, sob as camaras de produtos deterioraveis e sara pela parte superior da 
ultima das camaras citadas. 
Os parametres monitorados e armazenados foram as temperaturas de bulbo 
seco e bulbo umido do ar externo, da safda da camara de condicionamento de produtos 
perecfveis, ap6s o sistema de ventilac;ao e na safda superior da s• camara de produtos 
deterioraveis; as temperaturas de bulbo seco do ar no plenum de ventilac;ao e na parte 
inferior das tres camaras de produtos deterioraveis; temperatura da agua de 
condensac;ao; temperaturas de contato externo da valvula de expansao, da tubulac;ao de 
entrada e safda do evaporador, da tubulac;ao de succ;ao e descarga do compressor e, da 
safda da tubulac;ao do tanque de refrigerante. 
Alem dos parametres acima citados, que foram monitorados e armazenados 
a cada 10 segundos, foram registrados, tambem, a variac;ao da velocidade do ar (0,25; 
0,50; 0,75; 1 ,00; 1,25 e 1,50 m/s), as potencias eletricas requeridas pelo sistema de 
ventilac;ao e refrigerac;ao, as press6es e temperaturas de alta e baixa do sistema de 
refrigerac;ao a cada 20 minutos e, o volume de agua condensada do evaporador na 
metade e no final do experimento. 
0 processo de resfriamento do ar por expansao direta apresenta o 
equacionamento do balanc;o energetico da seguinte forma: 
ou 
1iJ2 =ma(hi -hz)-mHp,chHzO,c 
on de: 
hH2o,c = entalpia da agua de condensac;ao, kJ/kg 
sendo o balanc;o de massa de ar seco igual a 
. . . 
m =m =m 




0 balanc;o de massa de vapor de agua para esta situac;ao pode ser descrito 
como: 











Figura 4.2.2.4. Esquema do processo de resfriamento por expansao direta e respectivo 
esbol(o do estado inicial e final na carta psicrometrica. 
Combinando as equa~t6es 197' e 199' obtem-se o balan~to energetico do 
referido processo atraves da seguinte formula: 
200 
Com base no princfpio de 1• Lei da Termodinamica, a eficiencia energetica 
(e) pode ser determinada atraves da equa~tao abaixo, 
201 
sen do, 
PEsR = ptotencia eletrica requerida pelo sistema de refrigera~tao, W 
No caso da avalial(ao exergetica tem-se que o balan~to e fornecido pela 
seguinte expressao: 
Avauac;ao energetica e exergetica.,. 89 
. . . . . 
Exz = Ex] + ExPecsR - ExHzo - I 202 
sen do 
Exo,o = fluxo exergetico da agua de condensac;:ao, kJ/s 
Ex PEe" = fluxo exergetico do sistema de refrigerac;:ao, kJ/s 
que pode ser definido como mostrado abaixo, 
ExpecsR = PEsR I 1000 203 
Baseado nas equac;:oes anteriores e possivel definir a eficiencia exergetica 
tradicional (TJT) e a racional de Kotas (TJK) atraves das seguintes equac;:oes: 
204 
e 
. . . (Ex2 + ExH 0 )-Ex1 
11 = 2 
'/ K • 
ExPEcsR 205 
4.2.2.5 Resfriamento do ar por agua gelada 
0 segundo processo psicrometrico de resfriamento analisado, foi o processo 
de resfriamento por agua gelada. 
Neste processo oar externo era succionado pela abertura de 150 mm, na 
tampa da primeira camara de condicionamento, passando sob a linha de aspersores que 
descarregava, a um fluxo constante, agua gelada. 0 ar, ao percorrer o caminho sinuoso 
provocado pelas placas defletoras, adentrava no plenum de ventilac;:ao onde era 
propulsionado para o duto inferior das camaras de produtos deterioraveis, saindo pela 
parte superior da terceira camara supra citada. 
Durante o referido processo variou-se a velocidade do ar de 0,25 a 1 ,50 m/s, 
com intervalos de 0,25 m/s a cada hora e, monitorou-se tal velocidade, as potencias 
eletricas requeridas pelos sistemas de ventilac;:ao, refrigerac;:ao e bomba hidraulica a cada 
30 minutes , assim como as pressoes e temperaturas de alta e baixa do sistema de 
refrigerac;:ao. 
Num intervale de 10 segundos eram monitorados e armazenados as 
temperaturas de bulbo seco e bulbo umido do ar externo, do ar na camara de 
condicionamento, do ar ap6s o sistema de ventilac;:ao e na safda ap6s a terceira camara 
de produtos deterioraveis. Registrava-se , ainda, as temperaturas de bulbo seco no 
plenum de ventilac;:ao e na parte inferior de cada camara de produto deterioravel, assim 
90 Paulo Martins Leal 
como as temperaturas da agua na base do tanque e na safda do ultimo aspersor e, as 
temperaturas de contato externo na valvula de expansao do evaporador, na tubula<;:ao de 
entrada e sa fda do evaporador, nas tubula<;:6es de suc<;:ao e descarga do compressor e na 

















Figura 4.2.2.5. Esquema do processo de resfriamento do ar por agua gelada e respective 
diagrama psicrometrico do estado inicial e final. 
Para este processo descreve-se o balan<;:o de energia atraves das seguintes 
express6es: 
rha (h! + VY;hv!) = rh(hz + Wzhv2) + rhH,a(hH20,ap) 206 
0 balan<;:o de massa do referido processo pode ser descrito pela seguinte 
equa<;:ao: 
207 
Combinando as equa<;:6es de balan<;:o de massa com a de balan<;:o de 
energia, obtem-se a varia<;:ao de energia do processo de resfriamento por agua gelada, 
demonstrada a seguir, 
'- h, -h2 - h 
q - w _ w - H20,ap 
1 2 
208 
0 que resulta numa eficiencia de 1!!. Lei igual a: 
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I 
£= q 
( PECSR + PECBH) 209 
Quanto a analise feita pela avaliac;:ao exergetica, teria-se o seguinte balanc;:o: 
. . . . 
Ex2 = Ex1 +Ex H2o- I 210 
As eficiencias exergeticas (11) pelo metodo tradicional (llT) e pelo metodo de 









Ex H2o 212 
on de 
. . . 
Ex H2o = ExPEcsR + ExPECBH 213 
4.2.2.6 Resfriamento evaporativo do ar 
0 ultimo dos processos psicrometricos de resfriamento realizado pelo SIGEP 
foi o de resfriamento evaporative do ar. 
Nesta situac;:ao o caminho percorrido foi o mesmo do realizado no 
resfriamento do ar por agua gelada. 
Para este processo variou-se a velocidade do ar de 0,25 m/s ate 1,5 m/s em 
intervalos de 0,25 m/s a cada hora. Registrou-se a velocidade do ar; as potencias 
eletricas requeridas pelo sistema de ventilac;:ao e da bomba hidraulica em intervalos de 30 
minutos. 
Os parametres monitorados e armazenados a cada 10 segundos foram as 
temperaturas de bulbo seco e bulbo umido do ar externo, do ar ap6s o resfriamento 
evaporative na primeira camara de condicionamento, do ar ap6s a ventoinha e do ar na 
safda superior da terceira carnara de produtos deterioraveis; as temperaturas de bulbo 
seco do ar no plenum de ventilac;:ao e na parte inferior das tres camaras de produtos 
deterioraveis; as temperaturas da agua na parte inferior do tanque e na safda do ultimo 
aspersor e, as temperaturas de contato externo das tubulac;:oes hidraulicas de safda e 
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Figura 4.2.2.6. Esquema do processo de resfriamento evaporative do ar e respective 
resultado em diagrama psicrometrico do estado inicial e finaL 
No processo de resfriamento evaporative o balan9o energetico dos 
parametres envolvidos pode ser descrito pelas seguintes equa96es; 
214 
Sabendo-se que os fluxos massicos de ar seco sao iguais, na entrada e na 
safda, isto e: 
. . . 
m =m =m 
al a2 a 215 
e que o balan9o de massa do vapor de agua e expresso como sendo, 
216 
Substituindo o balan9o de massa do vapor de agua no balan9o de energia 
obtem-se 
217 
que resulta, final mente, numa expressao do tipo 
Avalia~;ao energetica e exergetica ... 93 
q' 218 





Uma maneira, todavia, tradicional de se expressar a eficiencia do processo 
de resfriamento evaporative, no meio agricola, e atraves da eficiencia psicrometrica, dada 
pela equayil.o abaixo: 
T -T ~-~ c = ---"---'--









T -T' bs,l bs 
= eficiencia psicrometrica 
= umidade absoluta do ar saturado, kgvfkga 
=temperatura absoluta de bulbo seco do ar, no ponto 2, K 
=temperatura absoluta de bulbo seco do ar, no ponto 1, K 
220 
Tbs = Tbu = temperatura absoluta de bulbo seco do ar saturado = temperatura 
absoluta de bulbo umido, K 
Quanto a avaliac;:il.o exergetica do processo de resfriamento evaporative, o 
balanc;:o de exergia pode ser equacionado da seguinte forma, 
221 
As eficiencias exergeticas (TJ), tanto pelo metodo tradicional (TJT) quanto pelo 
metodo de Kotas (TJK) podem, portanto, ser expressas como segue: 
Ex2 1Jr = . . 






Ex =Ex HzO,ap PECBH 
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= fluxo de exergia da agua, no estado lrquido, na sarda dos 
aspersores, equivalente a potencia eletrica fornecida ao conjunto 
moto-bomba-aspersores, kJ/s. 
4.2.2.7 Mistura adiabatica de duas correntes dear 
0 ultimo processo psicrometrico realizado pelo SIGEP, nesta etapa 
experimental de avalias;:ao do equipamento e processes foi o de mistura adiabatica de 
duas correntes de ar. 
Neste processo podem ocorrer duas situas;:oes distintas, a primeira onde a 
corrente de ar 2 e aquecida pela corrente de ar 1 e, a segunda e onde a corrente de ar 2 e 
resfriada pela corrente de ar 1 . 
Na primeira situas;:ao de mistura adiabatica de duas correntes de ar, onde a 
corrente de ar 2 e aquecida pela corrente de ar 1, realizou-se o seguinte procedimento 
experimental. 
0 ar da corrente 1 era urn ar externo que, entrando pela tampa da referida 
camara, atraves da abertura circular de 150 mm de diametro, era umidificado e aquecido 
na primeira camara de condicionamento e sara pela abertura quadrada de 215 mm, 
misturava-se com o ar externo 2, que entrava por uma abertura circular de 150mm de 
diametro, na face posterior do SIGEP, antes da camara de condicionamento 2, sem 
tratamento ou condicionamento termico nenhum, este terceiro ar (mistura da corrente 1 
com a corrente 2) passava, entao, pelo plenum de ventilas;:ao, percorria o circuito de duto 
anterior sob as tres camaras de produtos deterioraveis e sara, para o ambiente externo, 
pela parte superior da 3a camara. 
Para este procedimento variou-se a velocidade do ar de 0,25 m/s ate 1 ,50 
m/s, com incrementos de 0,25 m/s, a cada hora. 
Neste experimento monitorou-se a velocidade do ar, as potencias eletricas 
requeridas pelos sistemas de ventilas;:ao, da bomba hidraulica e dos conjuntos de 
resistencias eletricas tipo arco a cada 30 minutos; enquanto que as medias das 
temperaturas de bulbo seco e de bulbo umido do ar externo, do ar ap6s aquecimento e 
umidificas;:ao, do ar ap6s a ventilas;:ao e na sarda do ar para o ambiente externo; as 
temperaturas de bulbo seco do ar na 2a camara de condicionamento e na parte inferior 
das tres camaras de produtos deterioraveis; as temperaturas da agua na base inferior da 
primeira camara e na sarda do ultimo aspersor; as temperaturas de contato externo das 
tubulas;:oes de entrada da agua no tanque, de sarda da agua da camara e de entrada da 
agua na bomba eram monitoradas e armazenadas a cada 15 segundos. 
Com os parametres obtidos houve a possibilidade de se realizar a avalias;:ao 
energetica e exergetica do referido processo atraves da representas;:ao grafica e pela 
caracterizas;:ao dos balans;:os apresentados a seguir: 
224 
on de: 
ma,3 = fluxo massico do ar seco de mistura, kga/s 
Avalia¢o energ9tica e exerg9tlca ... 95 
ha,s = entalpia do ar seco de mistura, J/kga 
W3 = umidade absoluta da mistura, kgv/kga 















TBSC, TBSC, TBSC1 
Figura 4.2.2.7.1. Esquema do processo de mistura de duas correntes dear e respective 
diagrama psicrometrico dos estados iniciais e final- caso A 
Sabendo-se ainda que m., i' m.2 i' m.3 , tem-se, atraves do balan9o de 
massa do ar seco e do vapor de agua, as seguintes express6es, respectivamente, 
m +m =m a,l a,2 a,3 225 
e 
ma,l~ +ma,2~ = ma,3~ 226 
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Quanto a avalia9ao exergetica, neste caso, o balan9o de exergia pode ser 
definido como 
. . . . 
Ex3 = Ex1 + Ex2 - I 229 
0 que leva a eficiencia exergetica (fl), tanto pelo metodo tradicional (llT) 
quanto por aquele proposto por KOTAS (llK), aos seguintes resultados; 








Na segunda situa9ao ( corrente de ar 2 resfriada pela corrente de ar 1 ) a 
corrente de ar 1 entra pela abertura superior da camara, onde se encontra o evaporador 
de ar, e foi resfriada, passando pela camara de produtos perecfveis, circulou pelo duto 
posterior e entrou na 2a camara de condicionamento de ar, local este onde ocorre a 
mistura com a corrente de ar 2, que vinha a ser urn ar externo, o qual adentrou a 2a 
camara pela abertura quadrada de 215 mm de largura e, ap6s misturado, esta corrente de 
ar 3 passou pelo plenum de ventilagao, circulou pelo duto anterior, sob as 3 camaras de 
produtos deterioraveis saindo, para o ambiente externo, atraves da abertura superior do 
duto da 3a camara de produtos deterioraveis. 
Neste segundo processo de mistura adiabatica de duas correntes de ar, 
variou-se a vazao de cada corrente atraves da varia9ao da velocidade do ar de 0,25 m/s 
ate 1 ,50 m/s, em intervalos de 0,25 m/s. 
Monitorou-se e armazenou-se, a cada 15 segundos as temperaturas de 
bulbo seco e de bulbo umido do ar externo, do ar ap6s resfriamento da corrente 2 na 
entrada da segunda camara de condicionamento, do ar de mistura ap6s a ventila9ao e do 
ar de safda para o ambiente externo; a temperatura de bulbo seco do ar na segunda 
camara de condicionamento, na parte inferior das tres camaras de produtos deterioraveis; 
as temperaturas de contato externo da tubula9ao do refrigerante, na entrada e na safda 
do evaporador do ar, na valvula de expansao deste evaporador, na tubulayao de suc9ao e 
descarga do compressor, na tubulayao de safda do tanque de refrigerante e na tubula9ao 
de safda de agua de condensa9ao do evaporador. 
Realizou-se o monitoramento e registro, a cada 15 minutos, da velocidade 
do ar, da ptotencia eletrica requerida pelos sistemas de ventilayao e refrigera9ao e as 
pressoes de alta e de baixa e respectivas temperaturas equivalentes, atraves dos 
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Figura 4.2.2.7.2. Esquema do processo de mistura adiabatica de duas correntes de ar e 
esbo9o do diagrama psicrometrico com os estados iniciais e final 
- caso B 
Na avalia9ao energetica deste segundo procedimento de mistura adiabatica 
de duas correntes de ar nao M diferen9a, no que diz respeito tanto ao balan9o de 
energia, ao balan9o de massa e a eficiencia energetica, daquele apresentado no primeiro 
caso; quanto a avalia9ao exergetica e o balan9o de exergia e a eficiencia de exergia pelos 
metodos tradicional e racional. 
98 Paulo Martins Leal 
4.2.3 Estudos de casos 
4.2.3.1 lntrodu~ao 
A segunda etapa experimental caracterizou-se pelo estudos de casos 
utilizando um produto perecfvel - tomate cereja (Lycopersicum esculentum Mill., 
variedade F1 hibrido SWEET MILLION) e um produto deterioravel - semente de soja 
(Glycine max .. , variedade FOSCARIN). 
A avaliayao exergetica e muito pouco usada em projetos ou sistemas 
voltados para a area de Engenharia Agricola, embora apresente-se potencialmente 
adequada para avalia9ao e otimizayao de processes termodinamicos utilizados nas sub-
areas de pre-processamento de produtos agricolas, constru96es rurais, ambiencia e 
energiza9ao rural. 
Por ser uma metodologia relativamente nova, em quase todas as areas que 
se utilizam da termodinamica aplicada, foi fundamental, como primeiro passo, avaliar a 
referida metodologia em processes de grande importancia para a engenharia agricola, tais 
como os processes psicrometricos, que sao utilizados em grande escala na preserva9ao 
de produtos perecfveis e deterioraveis a partir da fase de p6s-colheita. Portanto, foi 
imprescindivel, num primeiro instante, avaliar energetica e exergeticamente os processes 
psicrometricos citados no referido trabalho, sem contudo, perder de vista a aplicayao final 
destes resultados em areas de interesse da Engenharia Agricola. 
Como ja foi dito, a defini9ao e o tratamento dos produtos requereram uma 
avalia9ao da importancia economica no mercado interno e externo, assim como 
dependeram de fatores ligados a sazonalidade, que deviam, neste caso, ser cornpatrvel 
com a epoca do desenvolvimento experimental do trabalho. Portanto, no que diz respeito 
aos produtos pereciveis (frutas, hortaliyas, flores,etc.) escolheu-se o tomate cereja, pela 
sua facilidade de produ9ao e comercializayao proxima a regiao do experimento. 
Quanto aos produtos deterioraveis (graos,sementes, etc.) optou-se pela 
sementes de soja, devido a importancia financeira, comercial e industrial, alem da 
disponibilidade do produto, com certa facilidade, durante a realizayao da segunda fase 
experimental do projeto de pesquisa, isto e a fase aplicativa. 
Para cada um dos produtos escolhidos, especificamente, um produto 
perecivel e um produto deterioravel, analisou-se as condi96es necessarias, minimas e 
maximas, de temperatura, umidade e vazao, a tim de manter as qualidades ffsicas e 
biol6gicas dos produtos em questao, atraves da utilizayao de processes psicrometricos 
compatrveis. 
E importante frisar neste instante, que tratando-se de produto perecivel a 
preserva9ao pode ocorrer utilizando-se diferentes processes psicrometricos, tais como: 
resfriamento por expansao direta, resfriamento por agua gelada e resfriamento 
evaporative. Enquanto que no produto deterioravel (sementes de soja) a secagem pode 
ocorrer utilizando os seguintes processes psicrometricos: aquecimento e, resfriamento e 
desumidifica9ao. 
Gada produto foi ensaiado utilizando-se os diferentes processes 
psicrometricos acima citados, levando-se em considerayao a manuten9ao das condi96es 
ffsicas e biol6gicas dos referidos produtos de acordo com os padr6es de qualidade 
definidos pelas normas do mercado interno e de exporta9ao. Tal procedimento possibilitou 
nao s6 a avalia9ao da qualidade da preserva9ao do produto, mas tambem, a qualidade, 
em termos exergeticos, do processo empregado. 
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Os parametres medidos em cada processo envolvendo a preservas;:ao do 
produto agricola, propriamente dito, foram: 
para o produto deterionivel: 
- Temperaturas de bulbo seco e de bulbo umido na entrada e safda da camara de teste; 
-Temperatura de bulbo seco e de bulbo umido do ar ambiente; 
- Velocidade do ar de entrada e de safda na camara de teste; 
-Temperatura da massa do grao ; 
- Teor de umidade inicial e final do grao; 
- Teores de umidade do grao durante os processes de preservas;:ao 
-Teste de Germinas;:ao e de Vigor inicial e final e, 
para o produto perecfvel: 
-Temperatura de bulbo seco e bulbo umido na entrada e safda da camara de teste; 
-Temperatura de bulbo seco e bulbo umido do ar ambiente; 
- Velocidade do ar de entrada e de safda na camara de teste; 
- Grau Brix; 
- Acidez titulavel; 
-pH; 
- Teor de Umidade; 
- Temperatura do fruto. 
4.2.3.2 Produto perecfvel: 
lniciou-se pelo produto perecfvel que, para fins de preservas;:ao, foi 
condicionado no SIGEP utilizando-se tres processes psicrometricos distintos, a saber: 
resfriamento direto, resfriamento por agua gelada e resfriamento evaporative. 
Para cada processo foi adquirido junto ao posto de venda do CEASA-
Campinas, aproximadamente 12 kg, sendo 6 kg em fase de maturas;:ao inicial (estadio 
colorido) e 6 kg em estado verde, do tomate tipo cereja e, realizou-se tres tratamentos em 
cada processo; o de resfriamento via SIGEP, o resfriamento via geladeira a 6 °C e o 
tratamento em temperatura ambiente, este ultimo servindo como testemunha. 
Na chegada do produto foram retirados 1 fruto de cada saco plastico 
perfazendo um total de 24 frutos, sendo 12 do estadio verde e 12 do estadio inicial de 
maturas;:ao para realizar as determinas;:oes iniciais do teor de umidade, grau Brix, pH e 
acidez titulavel. Com exces;:ao da determinas;:ao do teor de umidade, as outras 
determinas;:oes foram repetidas entre 48 e 72 horas da seguinte forma: 
- 4 frutos da bandeja superior da camara de condicionamento 
- 4 frutos da bandeja inferior da camara de condicionamento 
- 4 frutos (1 por saco) das amostras a temperatura ambiente do estadio verde 
- 4 frutos (1 por saco) das amostras a temperatura ambiente do estadio inicial 
- 4 frutos da geladeira do estadio verde 
- 4 frutos da geladeira do estadio inicial de maturas;:ao. 
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Em todos os processes a metodologia utilizada para a determina9ao do grau 
Brix, do pH, da acidez titulavel e do teor de umidade foi realizada da seguinte maneira: 
-Determinayao do grau Brix 
Com 4 frutos de cada amostra realizava-se a tritura9ao completa. Do caldo 
resultante retirava-se 2 a 3 gotas e colocava-se na lente do refratometro e fazia-se, 
atraves do visor, a leitura focando a escala com o regulador de foco, repetida 3 vezes. 
- Determina9ao do pH 
Com o mesmo caldo produzido, colocava-se num bequer apropriado e neste, 
era inserido o eletrodo de calomelano, previamente limpo com agua destilada e seco com 
pano de algodao, para se efetuar a leitura direta no pHmetro digital, sob agita9ao, com 3 
repeti96es. 
- Determina9ao da Acidez Titulavel 
Com, aproximadamente, 10 g do caldo dos frutos diluia-se em 1 00 ml de 
agua destilada num bequer de 250 mi. lntroduzia-se o eletrodo do pHmetro digital e, 
atraves de uma pipeta graduada, ia-se gotejando uma solu9ao de hidr6xido de s6dio 
(NaOH) com normalidade conhecida (± 0,1) ate que o pH da solu9ao, em agita9ao, 
atingia, em media, o valor de 8,1 0; quando, entao, fazia-se a leitura do volume de NaOH 
consumido e determinava-se a porcentagem de acidez titulavel, mediante o uso da 
seguinte formula, com 3 repeti96es: 
%de Acidez=(vol. de NaOH*Normalidade*Eq. g. do acido cftrico)/10*M.A 232 
on de: 
vol.de NaOH = volume, em ml, da soluyao de hidr6xido de s6dio, para atingir 
Normalidade 




=valor caracterfstico da solu9ao de NaOH, 
= equivalente-grama do acido cftrico, 
= fator de conversao 
= massa da amostra utilizada, g 
- Determina9ao do teor de umidade 
No infcio, meio e final de cada experimento com o produto perecfvel 
determinou-se seu teor de umidade em uma estufa de ar foryado, com vazao media de ar 
de 0,0039 m% (0,00415 kgals) e na temperatura de 60 °C, onde foram colocados 12 
tomates, sendo 6 no estagio verde e 6 no estadio inicial de maturayao, cortados em 
quatro partes, segundo o eixo longitudinal, numa placa petri para cada grupo de amostras. 
Determinou-se, previamente o peso dos frutos e das respectivas placas. Procedeu-se, 
entao, a secagem ate peso constante, sendo que ap6s 24 horas da colocayao na estufa 
fez-se a primeira pesagem e, depois a cada 2 horas realizava-se a pesagem ate que o 
produto atingisse peso constante, com 4 repeti96es. 
Determinou-se o teor de umidade, em base umida, atraves da seguinte 
equa9ao 
U = MH2o= 
bu Mt 
onde: 
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Ubu = umidade do produto em base umida, % 
MH2o = massa de agua, g 
M1 = massa total, g 
Ms = massa de materia seca, g 
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4.2.3.2.1. Processo de conserva9ao do produto, via resfriamento do ar por contato direto 
Para o primeiro processo psicrometrico, resfriamento do ar por contato direto 
com evaporador de expansao direta, iniciou-se o experimento em 27/03 com a coloca9ao 
de 4 kg do produto embalado em 8 sacos plasticos transparentes e perfurados de 500g 
cada, sendo 2 kg (4 sacos) de matura9ao inicial e 2 kg no estagio verde numa geladeira 
em ambiente controlado a 6 °C. 
No SIGEP, foram colocados tambem, 4 kg do produto, a granel, sendo 2 kg 
no estadio verde numa bandeja superior e 2 kg do estadio colorido numa bandeja inferior 
da camara de condicionamento de produtos perecfveis. As bandejas suspensas estavam 
localizadas a alturas equidistantes da camara, a fim de proporcionar fluxos equivalentes. 
Os ultimos 4 kg de produto foram mantidos a temperatura ambiente, numa 
bancada proxima ao SIGEP, divididos, tambem, em 2 kg de estadio verde e 2 kg de 
estadio colorido; todos condicionados em 8 sacos plasticos transparentes perfurados com 
capacidade aproximada de 500 g de frutos por saco. 
Ao se iniciar tal fase, tanto a geladeira quanta o SIGEP ja estavam em pleno 
funcionamento, desde o dia anterior para que as condi96es de choque termico fossem 
similares. 
No SIGEP, durante os 30 minutos iniciais em que o produto se encontrava 
dentro da camara de condicionamento, manteve-se a velocidade do ar de 1 ,0 m/s e, entao 
reduziu-se para 0,5 m/s por 48 horas; elevando-se novamente para 1 ,0 m/s por 96 horas. 
A partir daf oscilou-se a velocidade do ar entre 1 ,5 e 2,0 m/s em fun9ao da quantidade de 
gelo formado no evaporador. A cada 24 horas o sistema de refrigera9ao era desligado 
para se providenciar o degelo do evaporador, que durava de 30 a 60 minutos, 
dependendo da quantidade de gelo formada. Tanto o volume de agua condensada do 
evaporador quanta o volume de agua de degelo eram medidos em provetas graduadas e, 
tais valores eram registrados em planilha. 
Deve-se lembrar que o caminho e os parametros monitorados neste 
processo foram os mesmos daqueles utilizados durante os testes realizados na primeira 
fase experimental, embora o SIGEP estivesse operando em condi96es de circuito 
fechado. 
Da mesma maneira que no estudo de caso anterior, a avalia9ao energetica e 
exergetica deste processo, nao sofreram altera96es daquela realizada na primeira fase do 
experimento e, portanto, as equa96es dos balan9os e das eficiencias utilizadas foram as 
mesmas das anteriormente citadas. 
Neste processo, tanto a avalia9ao energetica quanta a avalia9ao exergetica 
obedeceram as mesmas equa96es do processo de resfriamento do ar por expansao 
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Figura 4.2.3.2.1. Esquema do processo de resfriamento do ar por contato com evaporador 
aletado de expansao direta para conserva9ao do produto perecfvel. 
4.2.3.2.2. Processo de conserva9ao do produto, via resfriamento do ar por agua gelada 
0 segundo processo psicrometrico utilizado na preserva9ao do produto 
perecfvel - tomate cereja - foi o de resfriameno do ar por agua gelada. Para tal processo 
o caminho percorrido pelo are os parametros monitorados e armazenados estao descritos 
a seguir. 
Num circuito fechado, portanto, num sistema teoricamente fechado, o ar foi 
resfriado por agua gelada na primeira camara de condicionamento atraves do evaporador 
que se encontra na base da referida camara sob um certo volume de agua e sob os 
aspersores que expelem, a uma vazao constante de 52,2 1/h, agua gelada. Este ar, 
previamente condicionado, passava pela segunda camara, que se localiza anterior ao 
plenum de ventila9ao, depois era descarregado no duto anterior e atravessava a parte 
inferior das camaras de produtos deterioraveis, percorrendo toda tubulayao da ultima 
destas e entrava, novamente, na primeira camara via abertura circular, que se encontrava 
na lateral esquerda da tampa de veda9ao da primeira camara de condicionamento do ar. 
lniciou-se este experimento, em 29/04, com a aquisi9ao de mais 12 kg., 
aproximadamente, do tomate cereja em tres estadios de matura9ao distintos, a saber: 
verde, intermediario e colorido. Um ter9o de cada estadio foi colocado nos tres ambientes 
preparados, a priori, geladeira a 6 °C, ambiente externo e nas tres camaras de produtos 
deterioraveis, excepcionalmente. Para tanto, de maneira visual, separou-se 
manualmente o produto de acordo com a respectiva fase de matura9ao e obteve-se a 
seguinte distribui9ao: 3 kg. de tomate cereja, sendo 1 kg. para cada camara de produtos; 
4 kg. embalados em 8 sacos plasticos perfurados de polietileno, sendo 2 kg. da fase de 
matura9ao verde e 2 kg. da fase colorida e, finalmente, 5 kg para o ambiente externo, 
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tambem, em sacos plasticos (10), onde 2 kg. eram do estadio verde, 2 kg. do estadio 
colorido e 1 kg. do estadio intermediario. 
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Figura 4.2.3.2.2. Esquema do processo de resfriamento do ar, por agua gelada, para 
fins de conserva<;:ao do produto perecfvel. 
Na chegada do produto reservou-se 24 frutos para testes de caracterizacao 
inicial, sendo doze tomates, com 4 para cada estadio, a fim de se determinar o pH, a 
Acidez Titulavel e o 0Brix e, doze frutos, tambem com 4 para cada estadio, para a 
determinacao do tear de umidade inicial. 
Entre 48 a 72 horas eram repetidas as determinacoes de pH, 0Brix e acidez 
titulavel, enquanto que o tear de umidade foi determinado mais duas vezes, uma na 
metade e outra no final do experimento. 
No SIGEP, conforme, foi anteriormente mencionado, colocou-se o produto 
em gaiolas de tela nas tres camaras de produtos deterioraveis e, monitorou-se e 
armazenou-se, a cada 15 minutes, durante todo o experimento as temperaturas de bulbo 
seco e de bulbo umido do ar externo, do ar ap6s o resfriamento por agua gelada, do ar 
ap6s a ventila<;:ao e do ar ap6s a ultima das camaras de produtos deterioraveis; as 
temperaturas de bulbo seco do ar na segunda camara e na parte inferior das tres camaras 
de produtos deterioraveis; as temperaturas da agua na base inferior da primeira camara e 
na safda do ultimo aspersor; as temperaturas de contato externo da tubula<;:ao de suc<;:ao 
e de descarga do compressor, da tubula<;:ao de safda do tanque de refrigerante, da 
tubula<;:ao de entrada e safda da valvula de expansao, das tubula<;:oes hidraulicas de 
entrada da agua na primeira camara vinda da rede externa, de safda da agua da camara 
e de entrada da agua na bomba. 
Durante este experimento, monitorou-se e registrou-se, diariamente, a 
velocidade do ar, as potencias eletricas requeridas pelo sistema de ventila<;:ao, pela 
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bomba hidraulica e pelo sistema de refrigeragao, alem das pressoes de alta e de baixa e 
suas respectivas temperaturas equivalentes, do sistema de refrigeragao, atraves dos 
man6metros de alta e de baixa. 
4.2.3.2.3.- Processo de conservagao do produto, via resfriamento evaporative do ar 
0 ultimo processo psicrometrico efetuado pelo SIGEP, na preservacao do 
produto perecfvel - tomate cereja- foi o de resfriamento evaporative. 
lniciou-se esta fase experimental em 15/05 com a aquisigao do ultimo lote de 
12 kg. do tomate cereja, em tres estadios de maturagao diferentes: verde, intermediario e 
colorido. Com 4 kg., aproximadamente, de cada fase, colocou-se nos tres ambientes 
distintos, previamente ajustados, isto e, geladeira a 6 °C, ambiente externo e no SIGEP, 
sob a condigao de resfriamento evaporative, nas tres camaras de produtos deterioraveis. 
A distribuigao do produto, de cada fase de maturagao, foi realizada da 
seguinte maneira: 1 kg. foi colocado em cada uma das tres gaiolas alojadas nas camaras 
de produtos deterioraveis; 1 kg. do tomate cereja, de cada estadio de maturagao, 
acondicionados em 4 sacos plasticos perfurados de polietileno, na geladeira a 6 °C e, 
finalmente os 2 kg. restantes de cada fase de maturagao, tambem acondicionados em 
sacos plasticos, foram deixados em ambiente externo, proximo ao SIGEP. 
Reservou-se, ainda, na chegada deste ultimo lote 24 frutos, sendo 8 de cada 
estadio de maturagao, para se efetuar analises das condigoes iniciais de pH, 0Brix, acidez 
titulavel e teor de umidade. Para tanto, separou-se 4 frutos de cada fase de maturagao 
para as tres primeiras analises e 4 frutos, tambem de cada estadio de maturagao, para a 
ultima analise, isto e, do teor de umidade. 
Durante as duas semanas subsequentes, perfodo que durou esta fase 
experimental, repetiu-se as analises de determinagao do pH, 0Brix e acidez titulavel entre 
48 e 72 horas, enquanto que a determinagao do teor de umidade foi realizada mais duas 
vezes, uma na metade e outra no final do experimento. 
No SIGEP, operando como um sistema fechado, o ar era resfriado 
evaporativamente na 1 a camara de condicionamento, sendo succionado atraves da 
segunda camara de condicionamento de ar, passava pelo plenum de ventilagao e, ap6s , 
era expelido para o circuito de dutos inferiores das camaras de produtos deterioraveis, 
onde se encontravam os tomates nas tres condigoes de maturagao, atravessava os 
mesmos e retornava a primeira camara de condicionamento de ar pelo circuito superior 
de dutos, entrando pela abertura circular na tampa da referida camara. 
Nesta situagao, monitorou-se e armazenou-se a cada 15 minutos, durante 
todo o processo as temperaturas de bulbo seco e bulbo umido do ar na camara de 
condicionamento, ap6s o plenum de ventilagao, no circuito superior de dutos na safda da 
terceira camara de produto deterioravel e do ar externo; as temperaturas de bulbo seco do 
ar na segunda camara de condicionamento do ar e na parte inferior das tres camaras de 
produtos deterioraveis; as temperaturas da agua na base da primeira camara e na safda 
do ultimo aspersor; as temperaturas de contato externo da tubulagao de agua de safda da 
camara, de entrada da bomba e de entrada da camara, via rede externa. 
A cada 24 horas, monitorou-se e registrou-se a velocidade do ar e as 
potencias eletricas requeridas pelo sistema de ventilagao e pela bomba hidraulica. 
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Similar aos estudos de casos anteriores, nao houve qualquer alterayao na 
avaliayao energetica e exergetica em comparayao aquele realizado na primeira etapa do 
trabalho experimental. 
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Figura 4.2.3.2.3. Esquema do processo de resfriamento do ar evaporativamente, com a 
finalidade de conserva9ao do produto perecfvel. 
4.2.3.3. Produto Deterioravel 
A conserva9ao do produto deterioravel - sementes de soja (Glycine max .. ) 
neste estudo de caso, se deu atraves da utilizayao dos processos psicrometricos de 
aquecimento do ar por resistencias eletricas e resfriamento do ar por expansao direta. 
Adquiriu-se junto a um produtor oficial de sementes uma quantidade de 40 
kg. de sementes de soja, da variedade foscarin, com as seguintes caracterfsticas iniciais : 
teor medio de umidade de 10,37 % e com poder de germina9ao de plantulas normais da 
ordem de 91 ,5 %. 
- Determinayao do teor de umidade 
Com uma estufa com circulayao de ar for9ado, previamente condicionada a 
105 °C, colocou-se de 3 a 5 cadinhos de tara conhecida com, no mfnimo 5 g de graos de 
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sementes de soja, com massa conhecida e determinada por balan9a digital de precisao, 
em cada urn. 
Ap6s 24 horas determinou-se a massa total ( cadinho + produto ) e por 
diferen9a determinou-se a massa de produto seco, finalmente, calculou-se o teor de 
umidade do produto em base umida, conforme equa9ao 186. 
- Determinavao do poder de germina9ao 
Num papel germinador ( germiteste ), utilizado como substrata, com duas 
folhas para receber as sementes e duas para cobrf-las, colocou-se 200 sementes, sendo 
4 sub-amostras de 50 sementes cada, distribufdas da seguinte maneira: quatro sementes 
por fileira e cada fileira espa9ada de 25 mm entre si. Umideceu-se o papel com agua 
destilada numa proporyao de 2,5 vezes o peso do papel. Ap6s isto, colocou-se as folhas 
no germinador, previamente programado para que a cada 24 horas tivesse 16 horas a 
uma temperatura de 20 ± 2 °C e 8 horas a uma temperatura de 30 ± 2 °C, simulando 
condi96es de noite e dia. A primeira contagem de germina9ao ocorreu no quinto dia e a 
segunda e ultima contagem no decimo terceiro dia. 
Na primeira contagem (5~ dia) todas as plfmtulas que apresentaram born 
desenvolvimento e morfologicamente perfeitas, sem rachaduras, lesoes ou necroses, sao 
removidas e classificadas como plantulas normais fortes. Por outro lado, as sementes em 
estado de deteriora9ao sao removidas e anotadas, enquanto que as plantulas que nao 
preencheram os criterios estabelecidos para plantulas normais, permanecem no teste ate 
a contagem final. 
Na segunda contagem (13~ dia) as plantulas remanescentes sao 
classificadas como normais ou anormais, de acordo com as prescri9ao das Regras para 
Analise de Sementes da CLAV (1992), sendo que as normais sao classificadas como 
fortes ou fracas. Devem ser consideradas como plantulas normais fracas, todas aquelas 
que apresentem lesoes, rachaduras ou necroses na sua estrutura, embora nao 
caracterizando anormalidades das plantulas. 
Os resultados do teste sao expresses em porcentagem media de plantulas 
normais fortes. 
- Determinayao do teste de vigor 
Na recep9ao, infcio e final de cada tratamento com os processes 
psicrometricos de resfriamento do ar por expansao direta e aquecimento do ar por 
resistencias eletricas, foram realizados teste de poder de vigor contra danos mecanicos. 
Ap6s a verifica9ao do fndice de germina9ao ( % media de plantulas normais 
fortes) mfnimo, de acordo com a tabela da CLAV, submeteu-se, tambem, urn lote de 200 
sementes, sendo quatro sub-amostras de 50 sementes a uma temperatura de 42 °C por 
48 horas, a fim de se avaliar, ap6s germinayao, o vigor das sementes a danos mecanicos. 
Em sequencia, coloca-se estas sub-amostras no substrata ( folhas de papel 
toalha - germiteste ) umedecido com agua destilada numa proporvao de 2,5 vezes o peso 
do papel seco, em quatro folhas por lote, conforme metodologia descrita anteriormente. 
Com o objetivo de analisar os efeitos dos processes psicrometricos na 
conserva9ao do referido produto, realizou-se a separa9ao de 15 kg., aproximadamente, 
colocados em 9 sacos plasticos transparentes de polietileno e procedeu-se a umidifica9ao 
do produto via borrifamento de agua por bomba de spray manual ate atingir urn teor de 
umidade proximo ao da colheita, que era em torno de 17 %. Ap6s isto, manteve-se os 
nove sacos em geladeira a- 1 ,0 °C ate o infcio do experimento. 
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Com a eleva9ao do teor de umidade, mencionado anteriormente, realizou-se 
o teste de vigor e, novamente o teste de poder de germina9ao da semente de soja, a fim 
de averiguar se houve qualquer altera9ao nos pad roes de qualidade da semente. 
4.2.3.3.1. Processo de conserva9ao do produto, via secagem a altas vazoes, par 
aquecimento do ar com resistencias eletricas 
lniciou-se o tratamento de conserva9ao da semente atraves do processo 
psicrometrico de aquecimento do ar par resistencia eletrica, para isso, colocou-se, nas 
tres gaiolas de produtos deterioraveis do SIGEP, aproximadamente 1200 g. das sementes 
de soja. 
De acordo com a literatura, citada na revisao bibliografica, manteve-se a 
temperatura de bulbo seco do ar em 32 °C, a fim de preservar as qualidades do produto, 
reduzindo o teor de umidade do patamar inicial de ± 17 % para as condi96es 
recomendadas, que e em torno de ± 11 %. 
Com a valvula de regulagem de fluxo de ar, instaladas nos cilindros de 
sustenta9ao das gaiolas, regulou-se a vazao do ar de cada camara de produto 
deterioravel para que tivesse as seguintes velocidades do ar atravessando a massa de 
graos; 1 ,5 m/s na camara 1; 2,5 m/s na camara 2 e, finalmente 3,5 m/s na camara 3. 
A opera9ao de secagem, de acordo com a montagem realizada no SIGEP, 
ocorre de forma similar aos secadores de leito fixo ou camada fixa, pais o produto 
permanece estatico durante a secagem, enquanto o fluxo de ar quente atravessa a massa 
de graos. Nesta situa9ao, o ar de secagem aquecido movimenta-se da camada inferior 
para a superffcie superior da massa de graos. Observa-se, entao, uma zona de secagem 
que se move no sentido da camada inferior para a camada superior. Com a necessidade 
de se manter o gradiente de umidade entre as camadas o mais baixo possfvel, realizava-
se o revolvimento manual do produto, quando retirava-se amostras para a determina9ao 
do teor de umidade, o que ocorria a cada 30 minutos. 
0 percurso do ar, no SIGEP, ocorria da seguinte maneira: o ar externo era 
succionado para dentro do equipamento atraves da porta da camara de produtos 
perecfveis, passava pelo circuito de dutos posterior e, entao, era aquecido pelo conjunto 
de resistencias eletricas na segunda camara de condicionamento de ar, anterior ao 
plenum de ventilaQao; depois, era propulsionado pelo ventilador para as camaras de 
secagem, nas quais entrava pela parte inferior dos cilindros a diferentes velocidades, 
atravessava a massa de graos de cada gaiola e safa pela parte superior das camaras de 
produtos deterioraveis; sendo, finalmente, lan9ado para o ambiente externo atraves da 
abertura existente acima da terceira camara. 
Neste experimento realizou-se o monitoramento e armazenamento das 
temperaturas de bulbo seco e de bulbo umido do ar externo, do ar na camara de produtos 
perecfveis, anterior ao circuito de dutos posterior, do ar ap6s o plenum de ventila9ao e do 
ar ap6s a terceira camara de produtos deterioraveis; a temperatura de bulbo seco do ar na 
segunda camara de condicionamento onde se encontrava o conjunto de resistencias 
eletricas e na parte inferior das tres camaras de produtos deterioraveis; as temperaturas 
de contato externo nas resistencias eletricas e na massa de graos; todas a cada 15 
segundos. Enquanto que as potencias eletricas requeridas pelo sistema de ventila9ao e 
pelo conjunto de resistencias eram monitoradas e registradas a cada 30 minutos, toda vez 
que se procedia o revolvimento da massa de graos e a retirada de amostra para a 
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determinacao do teor de umidade, via medidor universal. Encerrou-se este teste quando 
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Figura 4.2.3.3.1. Esquema do processo de aquecimento do ar por resistencias eletricas 
aplicados na conservacao do produto deterioravel e esboco do diagrama 
psicrometrico com os estados dos pontos 1, 2 e 3 do volume de control e. 
Diferente dos processes psicrometricos aplicados ao produto perecfvel, a 
utilizacao do aquecimento do ar no tratamento do produto deterioravel, provoca uma 
reducao do teor de umidade dos graos, umidade esta que e adicionada ao ar que 
atravessa a massa de graos, provocando, portanto, sua umidificacao. Desta maneira, 
neste estudo de caso, tanto o processo quanta suas respectivas avaliacoes, energetica e 
exergetica, sofreram modificacoes em relacao aquelas utilizadas no processo de 
aquecimento do ar, via resistencias eletricas, durante a primeira fase experimental. 
Em vista disso, apresenta-se, a seguir, as avaliacoes energetica e exergetica 
do referido processo: 
0 balanco de energia deste processo pode ser descrito atraves da seguinte 
expressao: 
234 
A eficiemcia energetica (r) deste tratamento pode ser expressa da seguinte 
maneira: 
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235 
Na avaliac;:ao exergetica, o balanc;:o de exergia do processo de secagem do 
produto deterioravel pode ser descrito em duas etapas, a saber: balanc;:o de exergia do 
processo de aquecimento e, posteriormente, balanc;:o de exergia do processo de 
umidificac;:ao do ar pela introduc;:ao da agua, retirada do produto, na corrente de ar. Entao, 
tem-se: 
. . . . 
Ex2 =Ex1 +ExQ-IA 236 
onde, 
!A= lrreversibilidades durante o processo de aquecimento, kJ/s. 
As eficiencias exergeticas (11) do processo de aquecimento pelo metodo 
tradicional (TIT) e pelo metodo proposto por KOTAS, podem ser apresentadas da seguinte 
forma: 










0 balanc;:o de exergia do processo de umidificac;:ao do ar pela agua, retirada 
do produto durante a secagem, pode ser representado pela seguinte equac;:ao: 
. . . . 
Ex3 = Ex2 + ExHzo- lu 239 
on de, 
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lu = irreversibilidades durante o processo de umidificayao, kJ/s. 
ExH,o = exergia da agua, definida pelas equa96es 183 ou 183', kJ/s. 
As eficiencias exergeticas, tanto pelo metodo tradicional (TlT) quanto pelo 
metodo de KOTAS (TlK), sao definidas pelas equa96es abaixo: 
Ex, 
1JT = • • 
Ex2 + ExHzo 
e 
. . 




4.2.3.3.2. Processo de conservayao do produto, via secagem por resfriamento do ar 
atraves do contato direto com evaporador aletado 
0 segundo teste realizado no SIGEP, como estudo de caso, para produtos 
deterioraveis, foi a redu9ao do teor de umidade das sementes de soja atraves do 
resfriamento do ar via evaporador de expansao direta. 
Neste processo o ar externo era succionado atraves da abertura circular 
superior da camara onde se encontra o evaporador, atravessava a camara de produtos 
perecfveis e atingia a segunda camara de condicionamento do ar atraves do circuito de 
dutos posterior, passava pelo plenum de ventila9ao onde o ar era, entao, for9ado para a 
parte inferior das tres camaras e atravessava a massa de graos, saindo pela abertura 
superior, ap6s a terceira camara de produtos deterioraveis. 
0 monitoramento e armazenamento das temperaturas de bulbo seco e de 
bulbo umido do ar externo, do ar ap6s o resfriamento, na safda da camara de produtos 
perecfveis, do ar ap6s o plenum de ventila9ao e do ar ap6s a terceira camara de produtos 
deterioraveis; das temperaturas de bulbo seco do ar na segunda camara de 
condicionamento e na parte inferior das tres camaras de produtos deterioraveis; das 
temperaturas de contato externo na entrada e na safda do evaporador, na valvula de 
expansao, nas tubula96es de carga e descarga do compressor, na safda do tanque de 
refrigerante e a temperatura de agua de condensayao do evaporador, ocorriam a cada 60 
segundos. 
Efetuou-se, ainda, o monitoramento e registro, a cada 60 minutes, da 
velocidade do ar que variava de 1 ,40 a 2,40 m/s no primeiro cilindro, de 3,95 a 5,23 m/s 
no segundo cilindro e de 3,22 a 3,81 m/s no terceiro e ultimo cilindro; das potencias 
eletricas requeridas pelos sistemas de ventila9ao e refrigera9ao; as pressoes de alta e de 
baixa do sistema de refrigera9ao e as temperaturas da massa de graos nas tres camaras, 
quando se procedia o revolvimento das sementes de soja e retirada das amostras para a 
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determinavao do teor de umidade, via medidor universal de teor de umidade, nas tres 
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Esquema do processo de resfriamento do ar, por contato direto com 
evaporador aletado, na conservavao do produto deterioravel e esbovo 
do diagrama psicrometrico com os estados dos pontos 1, 2 e 3 do 
volume de controle. 
Neste penultimo processo realizado durante a fase experimental, o balanvo 
de energia pode ser descrito pela seguinte equa9ao: 
242 
A eficiencia energetica (E) nesta situavao pode ser formulada atraves da 
seguinte equa9ao: 
243 
A avaliavao exergetica do referido processo, de outra maneira, pode ser 
descrita pela combinavao de duas etapas distintas, a primeira diz respeito somente ao 
processo de resfriamento e desumidificavao do ar, enquanto a segunda abrange o 
processo de secagem do produto deterioravel e, consequentemente, a umidificavao do ar 
de safda, como esta demonstrado a seguir. 
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. . . . . 
Ex2 =Ex, + ExQ - EX820,1 - IR 244 
e 
. . . . 
Ex3 = Ex2 + EX820,,- 10 245 
onde, 
I. = irreversibilidades durante o processo de resfriamento e desumidifica9ii.o do ar, kJ/s 
Iu = irreversibilidades durante o processo de umidifica9ii.o do ar, kJ/s, 
Com os balan9os exergeticos acima, foi possfvel determinar as eficiencias 
exergeticas (TJ) pelo metodo tradicional (TJT) e pelo metodo de KOTAS (TJK), em ambas as 
etapas, respectivamente, da seguinte maneira: 
- resfriamento e desumidifica9ii.o do ar: 
. . 
Exz +ExH o1 
1J = 2 ' T • • Ex, +ExQ 
e 
. . . 
Ex2 +Ex8 01 -Ex, 
1J = 2 ' K • ExQ 
- umidificayii.o do ar: 
e 
. . 
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Processo de conservayao do produto, via secagem a baixas vazoes, com o 
aquecimento do ar por resistencias eletricas 
Finalmente, encerrou-se este estudo de casos com a secagem das 
sementes de soja atraves do processo de aquecimento do ar por resistencias eletricas, 
todavia, diferente do primeiro teste, trabalhou-se neste caso com baixas velocidades do 
ar, onde na primeira camara de produtos deterioraveis a velocidade do ar variou de 0,31 a 
0,51 m/s, na segunda cii.mara tinha-se velocidades do ar de 1,43 a 1,59 m/s e, por ultimo, 
o terceiro cilindro apresentou uma varia9ao na velocidade do ar de 0,85 a 1,05 m/s. 
0 caminho ou percurso adotado para o ar foi o mesmo do primeiro teste, 
assim como os parametres monitorados e armazenados, com a unica diferen9a de que 
nesta situayao o revolvimento e consequente retirada de amostras para a determina9ao 
do teor de umidade foram feitos a cada 60 minutos. 
Este caso apresenta o mesmo esquema do primeiro processo de 
conservayao do produto deterioravel, assim como, tanto a avalia9ao energetica quanto a 
avalia9ao exergetica podem ser descritas pelas equa96es de 234 a 241. 
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RESULTADOS E DISCUSSAO 
5.1. APRESENTA«;AO 
Conforme descrito na metodologia, realizou-se, durante o primeiro semestre 
de 1996, o experimento de gerac;:ao dos processos psicrometricos de aquecimento do ar 
via resistencias eletricas; aquecimento e umidificac;:ao do ar por agua quente; umidificac;:ao 
e aquecimento de um fluxo de ar; resfriamento do ar por contato direto com um 
evaporador aletado; resfriamento do ar por agua gelada; resfriamento evaporative do ar e; 
finalmente, mistura adiabatica de dois fluxos de ar. Alem dos processos psicrometricos, 
acima citados, efetuou-se, como estudo de casos, primeiramente, a conservac;:ao do 
produto perecfvel: tomate cereja (Lycopersicum esculentum Mill., variedade F1, hfbrido 
SWEET MILLION) atraves dos seguintes processos psicrometricos: resfriamento do ar por 
contato direto com evaporador aletado, resfriamento do ar por agua gelada e resfriamento 
evaporative do ar e; em segundo, a conservac;:ao do produto deterioravel: sementes de 
soja (Glycine max., variedade Foscarin) utilizando-se dos seguintes processos 
psicrometricos: aquecimento do ar via resistencias eletricas e resfriamento do ar por 
contato direto com evaporador aletado. 
5.2. RESULTADOS 
5.2.1. lntroduc;:ao 
Os resultados obtidos estao apresentados, a seguir, na mesma sequencia 
com que foram descritos no capitulo anterior, dentro do item de metodologia. 
Devido ao fato de que, em cada experimento realizado, produziu-se um 
numero elevado de dados, procurou-se selecionar,dentre todos aqueles que foram 
gerados, uma tabela representativa, temporal e estatisticamente significativa, onde de 
cada processo retirou-se tabelas que apresentavam as maximas eficiencias energetica e 
exergetica e as mfnimas eficiencias energetica e exergetica, dos dados obtidos; deixando, 
todavia, todos os resultados no Apendice AP - 05. 
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5.2.2. Processes Psicrometricos 
5.2.2.1. Aquecimento do ar via resistencias eletricas: 
TABELA 5.2.2.1.1.Resultados da avalia<;:ao energetica e exergetica do processo 
psicrometrico de aquecimento do ar via resistencias eletricas; 
com velocidade do ar de 0.10 m/s e potencia eletrica das 
resistencias de 616 W. 
DADOS DE ENTRADA IVALORES UNIDADE 
Pressao Atmosf6rica Local! I 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada I 21.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada I 18.o c 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Saida I 4s.o c 
Velocidade do ar I o.1o m/s 
Varia9ao de Pressao do Ar de Sa fda I o.5 kPa 
Pot. Eletrica Req. pelo Sistema de Aquecimento I 616.o J/s 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
NOME DA VARIA VEL : AR DE ENTRADA ARDESAIDA I 
Temperatura de Bulbo Seco 21.0 45.0 lc 
Temperatura de Bulbo Umido 18.0 25.2 lc 
Temperatura de Ponto de Orvalho 16.5 16.5 c 
Pressao de Satura9ao na(TBS) 2.5 9.6 kPa 
Pressao de Saturayao na(TBU) 2.1 3.2 kPa 
Pressao de Satura9ao na(TPO) 1.9 1.9 kPa 
Umidade Absoluta 0.013 0.013 kgv/kga 
Umidade Relativa 75.7 19.7 % 
Volume Especifico do Ar Umido I o.92 0.99 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido I 53.7 78.4 kJ/kg 
RESULTADOS DO CALCULO DO BALANQO ENERGETICO: 
Area do Duto I O.D18 m' 
Fluxo Vo!umetrico I 0.002 m3/s 
Fluxo Massico I 0.002 kgals 
Varia9ao Entalpica I 24.7 kJ/kg 
Variayao Energetica I 43.8 J/s 
Eficiimcia de 1' Lei I 7.1 % 
RESULTADOS DO CALCULO DO BALANQO EXERGETICO: 
Exergia no ponto 1 I I o.oooo I J/s 
Exergia no ponto 2 I I 2.61 I J/s 
Exergia da fonte de aquecimento I I 616.o I J/s 
lrreversibilidade do processo I I 613.4 I J/s 
Eficiencia de 2• Lei-TRADICIONAL I I o.4 I% 
Eficiencia de 2' Lei-T.J. KOTAS I I o.4 I% 
Avaliay§.o energetica e exerg9tica ... 
T ABELA 5.2.2.1 .2. Resultados da avaliagao energetica e exergetica do processo 
psicrometrico de aquecimento do ar via resistencias 
eletricas;com velocidade do ar de 3.00 m/s e potencia eletrica 
das resistencias de 2332 W. 
DADOS DE ENTRADA VALORES UNIDADE 
Pressao Atmosterica Local! 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada 27.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada 25.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Safda 46.0 c 
Velocidade do ar 3.0 m/s 
Varia9iio de Pressiio do Ar de Safda 0.5 kPa 
Pot. Eletrica Req. pelo Sistema de Aquecimento 2332.0 J/s 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
NOME DA VARIA VEL : AR DE ENTRADA AR DESAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco 27.0 46.0 lc 
Temperatura de Bulbo Umido 25.0 29.6 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 24.3 24.3 c 
Pressao de Saturayao na(TBS) 3.6 10.1 kPa 
Pressiio de Saturayiio na(TBU) 3.2 4.1 kPa 
Pressao de Saturayiio na(TPO) 3.0 3.0 kPa 
Umidade Absoluta 0.02 0.02 kgv/kga 
I Umidade Relativa 85.5 30.3 % 
I Volume Especffico do Ar Umido 0.95 1.01 m3/kga 
I Entalpia do Ar Umido 80.7 100.6 kJ/kg 
RESULTADOS DO CALCULO DO BALANyO ENERGETICO 
Area do Duto 0.018 m' 
Fluxo Volumetrico 0.053 m3/s 
Fluxo Massico 0.052 kgals 
Variayiio Entalpica 19.9 kJ/kg 
Varia9iio Energetica 1038.6 J/s 
Eficiincia de 1!! Lei 44.5 % 
RESULTADOS DO CALCULO DO BALANyO EXERGETICO 
Exergia no ponte 1 I I o.o I J/s 
Exergia no ponte 2 I sa.3 I J/s 
Exergia da fonte de aquecimento 12332.0 I J/s 
lrreversibilidade do processo 12273.7 I J/s 
Eficiencia de 2" Lei-TRADICIONAL I 2.s I% 
Eficiencia de 2• Lei-T.J. KOTAS I 2.5 I% 
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5.2.2.2. Aquecimento e umidifica<;;ao do ar por agua quente: 
TABELA 5.2.2.2.1. Resultados do processo psicrometrico de aquecimento e 
umidifica<;;ao do ar por agua quente com velocidade do ar de 0.25 
m/s e potemcia eletrica requerida pelas resistencias da agua de 
376 W, considerando o efeito da potencia eletrica requerida pela 
bomba hidraulica de 1025 W. 
DADOS DE ENTRADA VALORES UNIDADE 
Pressao Atmosferica Locall 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada 27.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada 24.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Saida 30.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Saida 30.0 c 
Velocidade do ar 0.25 m/s 
Variavao de Pressao do Ar de Saida 0.75 kPa 
Pot. Eletrica Req. pelo Sistema de Aquec. e umidif. 1401.0 J/s 
I RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
I NOME DA VARIA VEL I AR DE ENTRADA IARDESAIDA I 
I Temperatura de Bulbo Seco I 27.o I 3o.o lc 
Temperatura de Bulbo Umido 24.0 30.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 22.9 30.0 c 
Pressao de Satura9ao na(TBS) 3.6 4.2 kPa 
Pressao de Satura9ao na(TBU) 2.9 4.2 kPa 
Pressao de Satura9ao na(TPO) 2.7 4.2 kPa 
Umidade Absoluta 0.02 0.03 kgv/kga 
Umidade Relativa 78.7 100.0 % 
Volume Especifico do Ar Umido 0.95 0.98 m3/kga 
Ental pia do Ar Umido 76.3 105.8 kJ/kg 
RESULTADOS DO CALCULO DO BALAN<;;O ENERGETICO 
Area do Duto I I o.D18 I m
2 
Fluxo Volumetrico I I o.oo4 \ m3/s 
Fluxo MB.ssico I I o.oo5 I kga/s 
Variavao Entalpica I I 29.5 I kJtk9 
Variavao Energetica I I 133.6 I J/s 
Eficiencia de 1• Lei I I 9.5 I •;. 
RESULTADOS DO CALCULO DO BALAN<;;O EXERGETICO 
Exergia no ponto 1 0.0 J/s 
Exergia no ponto 2 4.8 J/s 
Exergia da fonte de aquec. e umidif. 1401.0 J/s 
lrreversibilidade do processo 1396.2 J/s 
Eficiencia de 2• Lei· TRADICIONAL 0.3 % 
Eficiencia de 2' Lei-T.J. KOTAS 0.3 % 
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TABELA 5.2.2.2.2. Resultados do processo psicrometrico de aquecimento e 
umidificac;:ao do ar por agua quente com velocidade do ar de 
0.50 m/s e potencia eletrica requerida pelas resistencias da 
agua de 509 W, desprezando o efeito da potencia eletrica 
requerida pela bomba hidraulica. 
DADOS DE ENTRADA IVALORES I UNIDADE 
Pressao Atmosferica Local! I 93.3 lkPa 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada I 26.o c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada I 23.o c 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Safda I 28.o c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Safda I 28.o c 
Velocidade do ar I o.5 m/s 
Variagao de Pressao do Ar de Safda I o.75 kPa 
Pot. Eletrica Req. pelo Sistema de Aquec. e umidif. I 5o9.o J/s 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
NOME DA VARIA VEL AR DE ENTRADA AR DESAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco 26.0 28.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido 23.0 28.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 21.9 28.0 c 
Pressao de Saturagao na(TBS) 3.4 3.8 kPa 
Pressao de Saturagao na(TBU) 2.8 3.8 kPa 
Pressao de Saturagao na(TPO) 2.6 3.8 kPa 
Umidade Absoluta I o.o2 0.03 kgv/kga 
Umidade Relativa I 78.2 100.0 % 
Volume Especffico do Ar Umido I o.95 0.97 m3/kga 
Ental pia do Ar Umido I 12.1 95.1 kJ/kg 
RESULTADOS DO CALCULO DO BALAN<;O ENERGETICO 
Area do Duto I 0.018 I m2 
Fluxo Volumetrico I 0.009 I m3/s 
Fluxo Massico I 0.009 I kga/s 
Variagao Entalpica 23.0 I kJ/kg 
Variagao Energetica 210.8 I J/s 
Eficiencia de 18 Lei 41.4 I% 
I RESULTADOS DO CALCULO DO BALAN<;O EXERGETICO 
I Exergia no ponto 1 I 0.0 I J/s 
I Exergia no ponto 2 I 8.6 I J/s 
I Exergia da fonte de aquec. e umidif. I 509.0 I J/s 
llrreversibilidade do processo I 500.4 I J/s 
I Eficiencia de 2' Lei-TRADICIONAL I 1.7 I% 
I Eficiencia de 2• Lei-T.J. KOTAS 1.7 \% 
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5.2.2.3. Umidificac;:ao e aquecimento do ar 
TABELA 5.2.2.3.1. Resultados do processo psicrometrico de umidificac;:ao e aquecimento do 
ar, com veloc. do ar de 0.25 m/s e pot. eletrica requerida pelas resistencias 
de 608 We pot. eletrica requerida pela bomba hidraulica de 1050 W. 
DADOS DE ENTRADA I I I VALORES I UNIDADE 
Pressao Atmosferica Local! I I I 93.3 I kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada I I I 22.0 I C 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada I 18.0 I C 
Temperatura de Bulbo Seco do ar umidificado I 25.0 I C 
Temperatura de Bulbo Umido do ar umidificado I 25.0 I C 
Varia98.o de Pressao entre os Pontes 1 e 2 0.5 kPa 
Velocidade do ar 0.25 m/s 
Pot. Elet. Req. pela Sist. de umidif 1050.0 J/s 
Temperatura da Agua na safda dos aspersores 34.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ar aquecido 44.0 c 
Variac;;:ao de Pressao entre os pontes 2 e 3 0.25 kPa 
Pot. Elet. Req. pelo Sist . de aquec. 608.0 J/s 
I RESULTADOS DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL DO AR ENTRADA UMIDIFICADO IAOUECIDO UNIDADE 
Temperatura de Bulbo Seco 22.0 25.0 I 44.o c 
Temperatura de Bulbo Umido 18.0 25.0 I 29.5 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 16.0 25.0 I 24.9 c 
Umidade Absoluta do ar 0.012 0.022 I o.o22 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 68.9 100.0 I 34.9 % 
Volume Especifico do Ar Umido 0.93 0.95 I 1.01 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 53.6 80.8 1100.7 kJ/kga 
RESULTADOS DO PROCESSO DE UMIDIFICACAO- BALANCO ENERGETICO 
Entalpia da agua I I 1142.1 I kJ/kgv 
Vazao do ar I I I o.oo4 I m3/s 
Fluxo Massico do ar I I I o.oo5 I kga/s 
Energia de umidificayao (1-2) I I I 6.4 
I Eficiencia de 1• Lei entre 1 e 2 I I 
f RESULTADOS DO PROCESSO DE UMIDIFICACAO- BALANCO EXERGETICO 
I o.61 
Exergia do ponte 1 I o.o J/s 
Exergia do ponte 2 I 4.2 J/s 
Exergia da fonte de umidifica9ao l1o5o.o J/s 
lrreversibilidade da umidifica9ao (1 a 2) 11045.8 J/s 
Eficiencia de 2' lei - TRADICIONAL (1 a 2) I o.4o % 
Eficiencia de 2'1ei- T. J. KOTAS (1 a 2) I I o.4o % 
RESULTADOS DO PROCESSO DE AQUECIMENTO- BALANCO ENERGETICO 
Fluxo Massico do ar I I I o.oo5 I kga/s 
Energia de aquecimento (2-3) I I I 94.9 
Eficiencia de 1' Lei entre 2 e 3 I I 115.6 
RESULTADOS DO PROCESSO DE AQUECIMENTO- BALANCO EXERGETICO 
Exergia do ponte 2 4.2 J/s 
Exergia do ponte 3 7.1 J/s 
Exergia da fonte de aquecimento 608.0 J/s 
lrreversibilidade do aquecimento (2-3) 605.1 J/s 
Eficiencia de 2• lei - TRADICIONAL entre 2 e 3 1.16 % 
Eficiencia de 2' lei - KOTAS entre 2 e 3 I 0.48 % 
RESULTADOS DO PROCESSO: UMIDIFICACAO + AQUECIMENTO (AVALIACAO ENERGETICA) 
Energia resultante do proc. global (1 a 3) I 1101.4 I J/s 
Eficiencia de 1• Lei do proc. global (1 a 3) I I 6.11 
RESULTADOS DO PROCESSO: UMIDIFICACAO + AQUECIMENTO (AVALIACAO EXERGETICA) 
Balance Exergetico do proc. global (1 a 3) I 11.3 I J/s 
Efic. de 2• lei - TRADICIONAL - proc. global (1 a 3) I o.6s 
Efic. de 2'1ei- T. J. KOTAS- proc. global (1 a 3) I o.6a 
Avaliayao energ9tica e exergetica ... 
TABELA 5.2.2.3.2. Resultados do processo psicrometrico de umidificayao e aquecimento 
do ar, com velocidade do ar de 1.50 m/s e potencia eletrica requerida 
pelo conjunto de resistencias eletricas de 2232 W e potencia eletrica 
requerida pela bomba hidraulica de 1050 W. 
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I DADOS DE ENTRADA I I I VALORES I UNIDADE 
Pressao Atmosferica Local! 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada 28.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada 20.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ar umidificado 27.0 c 
I Temperatura de Bulbo Um1do do ar um!d!llcado I 21.o IC 
I o.5o lkPa 
1.50 I mis 




I Variayao de Pressao entre os Pontos 1 e 2 
I Velocidade do ar 
I Pot. Elet. Req. pela Sist. de umidif 
I Temperatura da Agua na saida dos aspersores 
I Temperatura de Bulbo Seco do ar aquecido 
I Variayao de Pressao entre os pontos 2 e 3 
I Pot. Elet. Req. pelo Sist . de aquec. 2232.0 I J/s 
I RESULTADOS DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL DO AR I ENTRADA I UMIDIFICADO AQUECIDO UNIDADE 
Temperatura de Bulbo Seco 28.0 I 21.o 87.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido 20.0 27.0 38.3 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 16.3 27.0 26.9 c 
Umidade Absoluta do ar 0.013 0.025 0.025 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 49.2 1 00.0 5.8 % 
Volume Especifico do Ar Umido 0.95 0.96 1.15 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 60.4 90.1 153.3 I kJ/kga 
RESULTADOS DO PROCESSO DE UMIDIFICACAO- BALANCO ENERGETICO 
Entalpia da agua I I 1133.8 I kJ/kgv 
Vazao do ar I I I o.o3 
Fluxo Massico do ar I I I o.o3 
I m3/s 
I kga/s 
I Energia de umidificayao (1-2) I I I 45.2 
Eficiencia de 1 • Lei entre 1 e 2 I I I 4.3 
RESULTADOS DO PROCESSO DE UMIDIFICACAO- BALANCO EXERGETICO 
Exergia do ponto 1 I I I o.o I J/s 
Exergia do ponto 2 I I I 30.6 I J/s 
Exergia da !ante de umidificayao I I l1o5o.o I J/s 
11019.4 I I lrreversibilidade da umidifica9iio (1 a 2) 
I I I 2.9 Eficiencia de 2• lei - TARDICIONAL (1 a 2) 
I J/s 
Eficiencia de 2" lei- T. J. KOTAS (1 a 2) I I I 2.9 I% 
RESULTADOS DO PROCESSO DE AQUECIMENTO- BALANCO ENERGETICO 
Fluxo Massico do ar I I I o.o3 I kga/s 
Energia de aquecimento (2-3) I I 11772.4 
Eficiencia de 1• Lei entre 2 e 3 I I I 79.4 
RESULTADOS DO PROCESSO DE AQUECIMENTO - BALANCO EXERGETICO 
Exergia do ponto 2 I I 30.6 I J/s 
I I Exergia do ponto 3 186.4 
I I I Exergia da !ante de aquecimento 2232.0 
I I lrreversibilidade do aquecimento (2-3) 2076.2 
I J/s 
I J/s 
Eficiencia de 2" lei - TRADICIONAL entre 2 e 3 I I 8.2 
Eficiencia de 2" lei - KOTAS entre 2 e 3 I I 6.9 I% 
RESULTADOS DO PROCESSO: UMIDIFICACAO + AQUECIMENTO- (AVALIACAO ENERGETICA) 
Energia resultants do proc. global (1 a 3) I I 11817.6 
Eficiencia de 1" Lei do proc. global (1 a 3) I I I 55.4 
RESULTADOS DO PROCESSO: UMIDIFICACAO + AQUECIMENTO- (AVALIACAO EXERGETICA) 
Balanco Exergetico do proc. global (1 a 3) I I 1216.9 I J/s 
Efic. de 2• lei - TRADICIONAL - proc. global (1 a 3) I I I 6.6 
Efic. de 2" lei - T. J. KOTAS - proc. global (1 a 3) I I I 6.6 )% 
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5.2.2.4. Resfriamento e desumidifica9ao do ar por contato direto com evaporador aletado 
TABELA 5.2.2.4.1 Resultados do processo psicrometrico de resfriamento do ar por 
contato direto com evaporador aletado, com velocidade do ar de 
0.25 m/s e potencia eletrica requerida pelo sistema de 
refrigera9ao de 1000 W. 
I DADOS DE ENTRADA jVALORES jUNIDADE 
I Pressao Atmosferica Locall I 93.3 I kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada 25.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada 22.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Saida 13.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Saida 12.0 c 
Temperatura da Agua de condensayao 20.0 c 
Vazao da agua de condensa9ao 1.4E-07 m3/s 
Varia9ao de Pressao entre 1 e 2 1.0 kPa 
Velocidade do ar 0.25 I m/s 
Pot. Elet. Req. pelo Sis!. de Refrig. 1000.0 I J/s 
I RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
I NOME DO PARAMETRO I AR DE ENTRADA I AR DE SAIDA I 
I Temperatura de Bulbo Seco I 25.0 I 13.0 I C 
I Temperatura de Bulbo Umido I 22.0 I 12.0 I C 
I Temperatura de Ponto de Orvalho I 20.8 I 11.3 I C 
Pressao de Satura9ao na TBS 3.2 1.5 kPa 
Pressao de Satura9ao na TBU 2.6 1.4 kPa 
Pressao de Saturayiio na TPO 2.5 1.3 kPa 
Umidade Absoluta 0.017 0.009 kgv/kga 
Umidade Relativa 77.8 89.6 % 
Volume Especifico do Ar Umido 0.94 0.89 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 68.1 36.0 
I RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
I Area do Duto I O.ot8 
I Vazao do ar I o.oo4 I m3/s 
I Fluxo Massico do ar I o.oo5 I kga/s 
I Varia9ao de Umidade I -o.oo8 I kgv/kga 
I Varia9ao Entalpica do Ar I -32.1 I kJ/kga 
I Entalpia da Agua (Estado Uquido) I 83.7 I kJ/kgv 
I Entalpia da Agua (Estado de Vapor) 12547.0 I kJ/kgv 
I Energia calorifica retirada 1147.5 
I Eficiencia de 1• Lei \14.7 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA 
Entropia da Agua (Estado Liquido) I o.3 I kJ/kgv.K 
Entropia da Agua (Estado de Vapor) I 8.6 I kJ/kgv.K 
Exergia do Ar de Entrada I o.o I J/s 
Exergia do Ar de Saida I 6.9 I J/s 
Exergia da Agua I 8.7 I J/s 
Exergia do Sis!. de Refrigera9iio 11000.0 I J/s 
lrreversibilidade do processo de resfriamento I 984.3 I J/s 
Eficiencia de 2" Lei - TRAOICIONAL \1.6 
Eficiencia de 2• Lei- T. J. KOTAS I 1.6 
Ava!ia98.o energ9tica e exerg9tica ... 
TABELA 5.2.2.4.2 Resultados do processo psicrometrico de resfriamento do ar por 
contato direto com evaporador aletado, com velocidade do ar 
de 1.50 m/s e potencia eletrica requerida pelo sistema de 
refrigera9ao de 1050 W. 
I DADOS DE ENTRADA \VALORES UNIDADE 
I Pressao Atmosferica Locall I 93.3 kPa 
I Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada I 29.o c 
I Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada I 2s.o c 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Safda I 19.o c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Safda I 17.o c 
Temperatura da agua de condensagao I 23.5 c 
Vaz8.o da B.gua de condensay8.o I 1.4E-07 m3/s 
Variagao de Pressao entre 1 e 2 I 1.o kPa 
Velocidade do ar I 1.5 m/s 
Pot. Elet. Req. pelo Sist. de Refrig. 11050.0 J/s 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
NOME DO PARAMETRO I AR DE ENTRADA ARDESAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco I 29.0 19.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido 25.0 17.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 23.7 16.0 c 
Pressao de Saturagao na TBS 4.0 2.2 kPa 
Pressao de Saturagao na TBU 3.2 1.9 kPa 
Pressao de Saturagao na TPO 2.9 1.8 kPa 
Umidade Absoluta 0.02 0.01 kgv/kga 
Umidade Relativa 73.1 82.7 % 
Volume Especffico do Ar Umido 0.96 0.92 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 80.6 50.4 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
Area do Duto 0.018 m' 
Vazao do ar 0.027 m3/s 
Fluxo Massico do ar 0.028 kga/s 
Variagao de Umidade -0.008 kgv/kga 
Variagao Entalpica do Ar -30.2 kJ/kga 
Entalpia da Agua (Estado Uquido) 98.3 kJ/kgv 
Entalpia da Agua (Estado de Vapor) 2554.1 kJ/kgv 
Energia calorffica retirada 812.7 J/s 
Eficiencia de 18 Lei 77.4 % 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA 
Entropia da Agua (Estado Uquido) 0.34 kJ/kgv.K 
Entropia da Agua (Estado de Vapor) 8.58 kJ/kgv.K 
Exergia do Ar de Entrada 0.0 J/s 
Exergia do Ar de Safda 37.7 J/s 
Exergia da Agua 11.2 J/s 
Exergia do Sist. de Refrigeragao 1050.0 J/s 
lrreversibilidade do processo de resfriamento 1001.2 J/s 
Eficiencia de 2• Lei - TRADICIONAL 4.6 % 
Eficiencia de 2' Lei- T. J. KOTAS 4.6 % 
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5.2.2.5. Resfriamento do ar por agua gelada 
TABELA 5.2.2.5.1. Resultados do processo psicrometrico de resfriamento do ar por 
agua gelada com velocidade do ar de 0.25 m/s e potemcia 
eletrica requerida pelo sistema de refrigerayao de 1000 W e 
potencia eletrica consumida pela bomba hidraulica de 1050 W. 
DADOS DE ENTRADA DO PROCESSO IVALORES IUNIDADES 
Pressao Atmosferica Locall I 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 1 I 2s.o c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 1 I 24.o c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 2 I 21.o c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 2 I 19.o c 
Velocidade do ar I o.25 m/s 
Pot. Elet. Req. pelo Sis!. de Refrig. [1000.0 I J/s 
Pot. Elet. Req. pelo Bomba Hidraulica 11050.0 I J/s 
Variayao de Pressao entre 1 e 2 I o.75 lkPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
NOME DA VARIA VEL AR DE ENTRADA I AR DE SAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco 28.0 I 21.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido 24.0 I 19.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 22.6 I 18.1 c 
Pressao de Saturagao na TBS 3.8 I 2.5 kPa 
Pressao de Satura9ao na TBU 3.0 I 2.2 kPa 
Pressao de Satura9ao na TPO 2. 7 I 2.1 kPa 
Umidade Absoluta do ar 0.02 I O.D1 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar I 72.6 [ 83.5 
Volume Especlfico do Ar Umido I 0.95 I 0.93 I m3/kga 
Entalpia do Ar Umido I 76.2 I 57.1 I kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIAyAO ENERGETICA: 
Area do Duto I O.Q18 I m2 
Vazao doAr I o.oo4 I m3/s 
Fluxo Massico do ar I o.oo5 I kga/s 
Varia9ao de Umidade I -o.oo5 I kgv/kga 
Variagao Entalpica do Ar I -19.2 I kJ/kga 
Energia ca!orifica removida do ar I 88.8 I J/s 
Eficiencia de 1• Lei I 4.3 
RESULTADOS DA AVALIAyAO EXERGETICA: 
Exergia do ar ambiente (ponto 1) I o.o I J/s 
Exergia do Ar de Safda (ponto 2) I 4.1 I J/s 
Exergia das fontes de energia 12050.0 I J/s 
lrreversibilidades do processo 12045.9 I J/s 
Eficiencia de 2• Lei - Tradicional I o.2 
Eficiencia de 2• Lei - T. J. Kotas I o.2 
AvaliayB.o energetica e exergetica ... 
TABELA 5.2.2.5.2. Resultados do processo psicrometrico de resfriamento do ar por 
agua gelada com velocidade do ar de 1.50 m/s e potencia 
eletrica requerida pelo sistema de refrigerac;:ao de 1000 W e 
potencia eletrica consumida pela bomba hidraulica de 1000 W. 
( DADOS DE ENTRADA DO PROCESSO \VALORES \UNIDADES 
Pressao Atmosterica Local! I 93.3 lkPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 1 I 31.o lc 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 1 I 28.o lc 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 2 I 25.o lc 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 2 I 22.o lc 
Velocidade do ar I 1.5o \rn!s 
Pot. Elet. Req. pelo Sist. de Refrig. 11000.0 I J/s 
Pot. Elet. Req. pelo Bomba Hidr<iulica 11000.0 I J/s 
Variagao de Pressao entre 1 e 2 I o.75 \kPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
NOME DA VARIA VEL I AR DE ENTRADA I AR DE SAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco 31.0 I 25.o c 
Temperatura de Bulbo Umido 28.0 I 22.o c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 27.1 I 2o.8 c 
Pressao de Saturagao na TBS 4.5 I 3.2 kPa 
Pressao de Saturagao na TBU 3.8 I 2.6 kPa 
Pressao de Saturagao na TPO 3.6 I 2.5 kPa 
Umidade Absoluta do ar 0.03 I o.o2 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 80.2 I 77.8 % 
Volume Especffico do Ar Umido 0.97 I o.94 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 95.0 I 68.1 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIAyAO ENERGETICA: 
Area do Duto I o.D18 I m' 
Vazao do Ar I o.o21 I m3/s 
Fluxo M8.ssico do ar I o.o21 I kga/s 
Variagao de Umidade I -o.oo8 I kgv/kga 
Variagao Entillpica do Ar l-26.9 I kJ/kga 
Energia calorifica removida do ar 1732.9 I J/s 
Eficiimcia de 1• Lei I 73.3 \% 
I RESULTADOS DA AVALIAyAO EXERGETICA: 
I Exergia do ar ambiente (ponto 1) o.o \ J/s 
I Exergia do Ar de Safda (ponto 2) I 26.8 I J/s 
I Exergia das !antes de energia 11000.0 I J/s 
(lrreversibilidades do processo I 973.2 I J/s 
I Eficiencia de 2' Lei - Tradicional I 2.1 \% 
I Eficiencia de 2• Lei - T. J. Kotas I 2.1 I% 
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5.2.2.6. Resfriamento evaporative do ar: 
TABELA 5.2.2.6.1. Resultados do processo psicrometrico de resfriamento 
evaporative do ar com velocidade do ar de 0.25 m/s e 
potencia consumida pela bomba hidraulica de 1025 W. 
DADOS DE ENTRADA VALORES UNIDADE 
Pressao Atmosferica Local! 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 1 27.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 1 21.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 2 21.0 c 
Temperatura de Bulbo Omido do ponto 2 21.0 c 
Temperatura da 8.gua nos aspersores 21.0 IC 
Velocidade do ar 0.25 I m/s 
Pot Elet. Req. pela Bomba HidrauL 1025.0 I J/s 
Variayao de Pressao entre 1 e 2 0.75 lkPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL AR DE ENTRADA AR DESAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco 27.0 21.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido 21.0 21.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 18.5 21.0 c 
Pressao de Saturavao na TBS 3.6 2.5 kPa 
Pressao de Saturavao na TBU 2.5 2.5 kPa 
Pressao de Saturayao na TPO 2.1 2.5 kPa 
Umidade Absoluta do ar 0.015 0.017 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 59.7 1100.0 % 
Volume Especlfico do Ar Umido 0.95 I o.93 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 64.1 I 64.3 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIAyAO ENERGETICA: 
Area do Duto 0.018 m' 
Vazao doAr 0.004 m3/s 
Fluxo MAssico do ar 0.005 kga/s 
Variavao de Umidade 0.002 kgv/kga 
Variavao Entalpica do Ar 0.2 kJ/kga 
Entalpia da agua 87.9 kJ/kgv 
Energia calorifica removida do ar 1.04 J/s 
Eficiencia de 1' Lei 0.1 % 
EficiSncia Psicrometrica 100.0 % 
I RESULTADOS DA AVALIAyAO EXERGETICA: 
I Exergia do ar ambiente (ponto 1) 0.0 J/s 
I Exergia do Ar de Sa fda (ponto 2) 3.8 J/s 
I Exergia da fonte de resfriamento 1025.0 J/s 
ltrreversibilidades do processo 1021.3 J/s 
J Eficiencia de 2' Lei - Tradicional 0.3 % 
I Eficiencia de 2• Lei - T. J. Kotas 0.3 % 
Avaliayao energetica e exergetica ... 
T ABELA 5.2.2.6.2. Resultados do processo psicrometrico de resfriamento 
evaporative do ar com velocidade do ar de 1 .50 m/s e potencia 
eletrica consumida pela bomba hidraulica de 1025 W. 
DADOS DE ENTRADA IVALORES I UNIDADE 
Pressao Atmosf9rica Local! I 93.3 lkPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponte 1 I 31.o lc 
Temperatura de Bulbo Umido do ponte 1 I 26.o lc 
Temperatura de Bulbo Seco do ponte 2 I 26.o lc 
Temperatura de Bulbo Umido do ponte 2 I 26.o lc 
Temperatura da 8.gua nos aspersores I 22.o lc 
Velocidade do ar I 1.5o I m/s 
Pot. Elet. Req. pela Bomba Hidnl.ul. 11025.0 I J/s 
Varia9ao de Pressao entre 1 e 2 I o.75 lkPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS· 
NOME DA VARIA VEL AR DE ENTRADA ARDESAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco 31.0 26.0 lc 
Temperatura de Bulbo Umido 26.0 26.0 lc 
Temperatura de Ponto de Orvalho 24.4 26.0 lc 
Pressao de Saturagao na TBS 4.5 3.4 lkPa 
Pressao de Saturagao na TBU 3.4 3.4 kPa 
Pressao de Saturagao na TPO 3.1 3.4 kPa 
Umidade Absoluta do ar 0.02 0.02 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 68.2 100.0 % 
Volume Especifico do Ar Umido I o.97 0.95 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido I 85.1 85.3 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIAyAO ENERGETICA: 
Area do Duto I o.o18 I m' 
Vazao doAr I o.o27 I m3/s 
Fluxo M8.ssico do ar I o.o27 I kga/s 
Varia9ao de Umidade I o.oo2 I kgv/kga 
V aria9ao Entalpica do Ar I o.2 I kJ/kga 
Entalpia da agua I 92.1 I kJ/kgv 
Energia calorifica removida do ar I 5.4 I J/s 
Eficiencia de t• Lei I o.s I% 
Efici9ncia Psicrometrica 1100.0 I% 
RESULTADOS DA AVALIAyAO EXERGETICA: 
Exergia do ar ambiente (ponte 1) 0.0 I J/s 
Exergia do Ar de Saida (ponte 2) 21.5 I J/s 
Exergia da fonte de resfriamento 11025.0 I J/s 
lrreversibilidades do processo 11003.5 I J/s 
Eficiencia de 2" Lei - Tradicional I 2.1 I% 
Eficiencia de 2' Lei - T. J. Kotas I 2.1 [% 
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5.2.2.7. Mistura adiabatica de duas correntes dear 
5.2.2.7.1 - Caso A 
TABELA 5.2.2.7.1.1 Resultados do processo psicrometrico de mistura adiabatica 
com velocidade do ar de safda de 0,25 m/s. 
DADOS DE ENTRADA IVALORES UNIDADE 
Pressao Atmosferica Local I 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 1 I 47.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 1 I 47.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 2 I 22.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 2 19.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 3 23.5 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 3 22.0 c 
Velocidade no ponto 2 0.125 rn/s 
Velocidade no ponto 3 0.250 m/s 
Varia9ao de Pressao no ponto 1 0.5 kPa 
Varia9ao de Pressao no ponto 3 0.25 kPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL DO AR I PONTO 1 I PONT02 I MISTURA I 
Temperatura de Bulbo Seco I 47.o I 22.o I 23.5 lc 
Temperatura de Bulbo Umido 47.0 I 19.o 22.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 47.0 I 17.6 21.4 c 
Pressao de Satura9ao na TBSC 10.6 I 2.6 2.9 kPa 
Pressao de Satura9ao na TBUC 10.6 I 2.2 2.6 kPa 
Pressao de Satura9ao na TPOC 10.6 I 2.o 2.5 kPa 
Umidade Absoluta do ar 0.08 I om 0.02 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 100.0 I 76.3 88.2 % 
Volume Especifico do Ar Umido 1.11 I o.93 0.94 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 1253.0 I 57.o 68.1 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
Velocidade no ponto 1 I 0.15 I m/s 
Vazao do Ar no ponto 1 I 0.003 I m'ls 
Vazao do Ar no ponto 2 I 0.002 I m'fs 
Vazao do Ar no ponto 3 I o.oo4 I m3/s 
Fluxo M8.ssico no ponte 1 I o.oo2 l kga/s 
Fluxo Massico no ponto 2 0.002 kga/s 
Fluxo Massico no ponto 3 0.005 kga/s 
Energia do ar no ponto 1 589.2 J/s 
Energia do ar no ponto 2 135.8 J/s 
Energia do ar no ponto 3 320.9 J/s 
Eficiencia de 1' Lei 44.3 o/o 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA 
Exergia do ar no ponto 1 26.4 I J/s 
Exergia do ar no ponte 2 0.0 I J/s 
Exergia do ar no ponto 3 1.4 I J/s 
flrreversibilidade do Processo 25.0 I J/s 
I Eficiencia de 2' Lei - Tradicional 5.3 I% 
I Eficiencia de 2' Lei - T J. Kotas 5.6 !% 
Avaliac;:ao energ9tica e exerg9tica ... 
TABELA 5.2.2. 7 .1.2 Resultados do processo psicrometrico de mistura adiabatica 
com velocidade do ar de sa fda de 1.00 m/s. 
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DADOS DE ENTRADA VALORES I UNIDADE 
Pressao Atmosf9rica Local 93.3 lkPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 1 60.0 lc 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 1 60.0 lc 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 2 24.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 2 20.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 3 36.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 3 1 36.o c 
Velocidade no ponto 2 I o.5o m/s 
Velocidade no ponto 3 I 1.oo m/s 
Variagao de Pressao no ponto 1 I o.5 kPa 
Variagao de Pressao no ponto 3 I o.25 kPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL DO AR I PONTO 1 I PONTO 2 MISTURA 
Temperatura de Bulbo Seco I 6o.o I 24.o 36.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido I 6o.o I 2o.o 36.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho I 6o.o I 18.3 36.0 c 
Pressao de Saturagao na TBSC I 19.8 I 2.9 5.9 kPa 
Pressao de Saturagao na TBUC I 19.8 I 2.3 5.9 kPa 
Pressao de Saturagao na TPOC I 19.8 I 2.1 5.9 kPa 
Umidade Absoluta do ar I o.17 I o.o1 0.04 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 1100.0 I 70.3 100.0 % 
Volume Especifico do Ar Umido I 1.3o I o.93 1.02 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 1497.8 I 6o.s 144.6 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
Velocidade no ponto 1 0.59 m/s 
Vazao do Ar no ponto 1 0.01 m3/s 
Vazao do Ar no ponto 2 0.009 m3/s 
V azao do Ar no ponto 3 0.018 m3/s 
Fluxo MB.ssico no ponto 1 0.008 kga/s 
Fluxo Massico no ponto 2 0.009 kga/s 
Fluxo MB.ssico no ponto 3 0.017 kga/s 
Energia do ar no ponto 1 3959.1 J/s 
Energia do ar no ponto 2 572.1 J/s 
Energia do ar no ponto 3 2516.4 J/s 
Eficiencia de 1 a Lei 55.5 % 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA 
Exergia do ar no ponto 1 1291.1 I J/s 
Exergia do ar no ponto 2 I o.o I J/s 
Exergia do ar no ponto 3 I 49.9 I J/s 
lrreversibilidade do Processo 1241.1 I J/s 
Eficiencia de 2' Lei - Tradicional I 17.2 I% 
I Eficiencia de 2" Lei - T. J. Kotas I 17,2 I% 
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TABELA 5.2.2.7.1.3. Resultados do processo psicrometrico de mistura adiabatica 
com velocidade do ar de safda de 1.25 m/s. 
I DADOS DE ENTRADA VALORES UNIDADE 
I Pressao Atmosferica Local 93.3 kPa 
I Temperatura de Bulbo Seco do ponto 1 67.0 c 
I Temperatura de Bulbo Umido do ponto 1 67.0 c 
I Temperatura de Bulbo Seco do ponto 2 25.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 2 20.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 3 38.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 3 38.0 c 
Velocidade no ponto 2 0.63 m/s 
Velocidade no ponto 3 1.25 I m/s 
V ariayao de Pressao no ponto 1 0.50 lkPa 
Variagao de Pressao no ponto 3 0.25 lkPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL DO AR PONTO 1 PONT02 MISTURA 
Temperatura de Bulbo Seco 67.0 25.0 38.0 lc 
Temperatura de Bulbo Umido 67.0 20.0 38.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 67.0 17.8 38.00 c 
Pressao de Saturagao na TBSC 27.1 3.2 6.6 kPa 
Pressao de Saturagao na TBUC 27.1 2.3 6.6 kPa 
Pressao de Saturagao na TPOC 27.1 2.0 6.6 kPa 
Umidade Absoluta do ar 0.25 0.01 0.05 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 100.0 64.3 1100.0 % 
Volume Especifico do Ar Umido 1.47 0.94 I t.o3 m3/kga 
Ental pia do Ar Umido 736.0 60.5 1160.2 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
Velocidade no ponto 1 0.81 m/s 
V azao do Ar no ponto 1 O.D1 m3/s 
Vazao do Ar no ponto 2 0.01 m3/s 
Vazao do Ar no ponto 3 0.02 m3/s 
Fluxo Massico no ponto 1 0.01 kga/s 
Fluxo Massico no ponto 2 0.01 kga/s 
Fluxo Massico no ponto 3 0.02 kga/s 
Energia do ar no ponto 1 7113.9 J/s 
Energia do ar no ponto 2 712.8 J/s 
Energia do ar no ponto 3 3435.1 J/s 
Eficiencia de 1 a Lei 43.9 % 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA 
Exergia do ar no ponto 1 659.3 J/s 
Exergia do ar no ponto 2 0.0 J/s 
Exergia do ar no ponto 3 82.6 J/s 
I rreversibilidade do Processo 576.7 J/s 
Eficiifmcia de 2" Lei - Tradicional 12.5 % 
Eficiencia de 2' Lei - T. J. Kotas 12,5 % 
Avaliayao energ9tica e exergetlca ... 
5.2.2.7.2- Caso B 
TABELA 5.2.2. 7 .2.1 Resultados do processo psicrometrico de mistura adiabatica 
com velocidade do ar de sa fda de 0,50 m/s. 
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DADOS DE ENTRADA VALORES UNIDADE 
Pressao Atmosferica Local 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponte 1 1.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponte 1 ·1.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponte 2 33.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponte 2 28.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponte 3 23.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponte 3 21.5 c 
Velocidade no ponte 2 0.37 I m/s 
Velocidade no ponte 3 0.50 I m/s 
Variayao de Pressao no ponto 1 I o.75 lkPa 
Variagao de Pressao no ponte 3 I o.25 lkPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL DO AR I PONTO 1 I PONTO 2 I MISTURA I 
Temperatura de Bulbo Seco I 1.0 I 33.0 I 23.o lc 
Temperatura de Bulbo Umido I ·1.0 I 28.0 I 21.5 lc 
Temperatura de Ponto de Orvalho 1·11.7 26.6 20.9 c 
Pressao de Saturagao na TBSC I 0.7 5.0 2.8 kPa 
Pressao de Saturagao na TBUC I 0.6 3.8 2.6 kPa 
Pressao de Saturagii.o na TPOC I 0.2 3.5 2.5 kPa 
Umidade Absoluta do ar I 0.003 0.024 0.017 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar I 70.1 69.2 88.1 % 
Volume Especifico do Ar Umido I 0.85 0.98 0.94 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido I 8.7 94.9 66.2 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
Velocidade no ponte 1 I o.13 I m/s 
V azao do Ar no ponte 1 I o.oo2 I m'ls 
V azao do Ar no ponte 2 I o.oo7 I m3/s 
Vazao do Ar no ponte 3 I o.oo9 I m'ls 
Fluxo Massico no ponte 1 I o.oo3 I kga/s 
Fluxo Massico no ponto 2 I o.oo7 I kga/s 
Fluxo Massico no ponte 3 I o.oo9 I kga/s 
Energia do ar no ponte 1 I 24.1 I J/s 
Energia do ar no ponte 2 1634.4 I J/s 
Energia do ar no ponte 3 1625.1 I J/s 
Eficiencia de 1• Lei I 94.9 I% 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA 
Exergia do ar no ponto 1 I 12.8 J/s 
Exergia do ar no ponte 2 I o.o J/s 
Exergia do ar no ponte 3 I 5.5 J/s 
lrreversibilidade do Processo I 1.2 J/s 
Eficiencia de 2" Lei - Tradicional I 43.3 % 
Eficiencia de 2" Lei • T. J. Kotas I 43,3 % 
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TABELA 5.2.2.7.2.2 Resultados do processo psicrometrico de mistura adiabatica 
com velocidade do ar de safda de 0,75 m/s. 
DADOS DE ENTRADA VALORES UNIDADE 
Pressao AtmosfE!rica Local 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 1 0.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 1 -2.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 2 31.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 2 26.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 3 22.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 3 20.0 c 
Velocidade no ponto 2 0.55 m/s 
Velocidade no ponto 3 0.75 m/s 
Variagao de Pressao no ponto 1 0.75 kPa 
Variagao de Pressao no ponto 3 0.25 kPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL DO AR I PONTO 1 PONTO 2 I MISTURA 
Temperatura de Bulbo Seco I 0.0 31.0 I 22.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido I -2.0 26.0 I 20.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho l-11.8 24.4 I 19.1 c 
Pressao de Saturagao na TBSC 0.6 4.4 I 2.6 kPa 
Pressao de Saturagao na TBUC 0.5 3.4 2.3 kPa 
Pressao de Saturagao na TPOC 0.2 3.1 2.2 kPa 
Umidade Absoluta do ar 0.003 0.021 O.D15 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 67.5 68.2 83.9 % 
Volume Especifico do Ar Umido 0.84 0.97 0.93 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 6.9 85.1 60.6 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
Velocidade no ponto 1 0.20 m/s 
V azao do Ar no ponto 1 I o.oo4 m3/s 
V azao do Ar no ponto 2 I o.oo9 m3/s 
Vazao do Ar no ponto 3 I o.o13 m3/s 
Fluxo Massico no ponte 1 I 0.004 kga/s 
Fluxo Massico no ponto 2 I 0.010 kga/s 
Fluxo Massico no ponto 3 I 0.014 kga/s 
Energia do ar no ponto 1 I 29.2 J/s 
Energia do ar no ponto 2 1855.5 Jls 
Energia do ar no ponto 3 1863.7 J/s 
Eficiencia de 1 a Lei I 97.6 % 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA 
Exergia do ar no ponto 1 17.8 I J/s 
Exergia do ar no ponte 2 0.0 I J/s 
f Exergia do ar no ponto 3 I 7.3 I J/s 
lirreversibilidade do Processo I 10.5 I J/s 
I Eficiencia de 2• Lei - Tradicional I 41.2 I% 
I Eficiencia de 2' Lei - T. J. Kotas I 41,2 !% 
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TABELA 5.2.2.7.2.3. Resultados do processo psicrometrico de mistura adiabatica 
com velocidade do ar de sa fda de 1 ,50 m/s. 
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DADOS DE ENTRADA VALORES UNIDADE 
Pressao Atmosferica Local 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 1 9.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 1 6.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 2 33.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 2 30.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 3 20.5 IC 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 3 20.0 lc 
Velocidade no ponto 2 0.75 I m/s 
Velocidade no ponto 3 1.50 I m/s 
Variagao de Pressao no ponto 1 0.75 lkPa 
Variayao de Pressao no ponto 3 0.25 lkPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL DO AR PONTO 1 I PONTO 2 MISTURA 
Temperatura de Bulbo Seco 9.0 I 33.0 20.5 c 
Temperatura de Bulbo Umido 6.0 I 30.0 20.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 2.9 I 29.2 19.8 c 
Pressao de Saturagao na TBSC 1.1 I 5.0 2.4 kPa 
Pressao de Saturagao na TBUC 0.9 I 4.2 2.3 kPa 
Pressao de Saturagao na TPOC 0.8 I 4.1 2.3 kPa 
Umidade Absolute do ar 0.005 I o.o28 0.016 I kgv/kga 
Umidade Relative do ar 65.7 I 80.8 95.7 I% 
Volume Especifico do Ar Umido 0.87 I o.98 0.93 I m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 21.8 1105.7 60.6 I kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
Velocidade no ponto 1 I o.75 m/s 
Vazao do Ar no ponto 1 I o.o1 m3/s 
I Vazao do Ar no ponto 2 I O.Q1 m3/s 
V azao do Ar no ponto 3 I o.o3 m3/s 
Fluxo Massico no ponto 1 0.02 kga/s 
Fluxo Massico no ponto 2 0.01 kga/s 
Fluxo Massico no ponto 3 0.03 kga/s 
Energia do ar no ponto 1 330.8 I J/s 
Energia do ar no ponto 2 1422.8 I J/s 
Energia do ar no ponto 3 1735.9 I J/s 
Eficiencia de 1° Lei 98.9 I% 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA 
Exergia do ar no ponto 1 I 56.9 J/s 
Exergia do ar no ponte 2 I o.o J/s 
Exergia do ar no ponto 3 I 27.9 J/s 
lrreversibilidade do Processo I 28.9 J/s 
EficiSncia de i! Lei ~ Tradicional I 49.1 % 
Eficiencia de 2" Lei· T. J. Kotas I 50.9 % 
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5.2.3. Estudos de casos: 
5.2.3.1. Produto Perecfvel 
5.2.3.1.1. Conserva9ao de produto perecfvel via resfriamento do ar por contato direto 
com evaporador aletado realizado entre 27/3 e 26/4/96 
TABELA 5.2.3.1.1.1. Conserva9ao do produto perecivel: tomate cereja, atraves do processo 
de resfriamento do ar par cantata direto com evaporador aletado, com 
velocidade do ar de 0.50 m/s e potEmcia eletrica requerida pelo 
sistema de refrigera9ao de 1050 W. 
DADOS DE ENTRADA VALORES UNIDADE 
Pressao Atmosferica Local! 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada 22.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada 17.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Saida 10.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Saida 10.0 c 
Temperatura da Agua de Condensagao 14.0 c 
Vazao da Agua de Condensagao 7.9E-08 m3/s 
Variayao de Pressao entre 1 e 2 1.0 kPa 
Velocidade do ar 0.5 m/s 
Pot. Elet. Req. pelo Sis!. de Refrig. 1050.0 J/s 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
NOME DO PARAMETRO I AR DE ENTRADA AR DE SAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco I 22.0 10.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido I 17.0 10.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho I 14.4 10.0 c 
Pressao de Saturagao na TBS I 2.6 1.2 kPa 
Pressao de Saturagao na TBU I 1.9 1.2 kPa 
Pressao de Saturagao na TPO I 1.6 1.2 kPa 
Umidade Absoluta I 0.011 0.008 kgv/kga 
Umidade Relativa I 61.9 100.0 % 
Volume Especifico do Ar Umido I o.92 0.88 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido I 50.4 30.9 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIAyAO ENERGETICA 
Area do Duto 0.018 
Vazao deAr 0.009 
Fluxo Mcissico do ar 0.01 kga/s 
Variagao de Umidade -0.003 kgv/kga 
Variagao Entalpica do Ar -19.4 kJ/kga 
Entalpia da agua (Estado Uquido) 62.9 kJ/kgv 
Entalpia da agua (Estado de Vapor) 2541.8 kJ/kgv 
Energia calorifica retirada 183.8 J/s 
Eficiencia de 1" Lei 17.5 % 
RESULTADOS DA AVALIAyAO EXERGETICA 
Entropia da Agua (Estado Uquido) I o.23 I kJ/kgv.K 
Entropia da Agua (Estado de Vapor) I 8.61 I kJ/kgv.K 
Exergia do Ar de Entrada I o.o I J/s 
I 11.8 I J/s 
I 4.7 I J/s 
1050.0 J/s 
firreversibilidade do processo de resfriamento 
f Eficiencia de 2" Lei - Tradicional 
11033.4 I J/s 
I Eficiencia de 28 Lei - T. J. Kotas 
11.6 
1 1.6 
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TABELA 5.2.3.1.1.2. Conservac;ao do produto perecfvel: tomate cereja, atraves do 
processo de resfriamento do ar por contato direto com 
evaporador aletado, com velocidade do ar de 1.00 m/s e 
potencia eletrica requerida pelo sistema de refrigerac;ao de 
1050 w. 
I DADOS DE ENTRADA VALORES I UNIDADE 
I Pressao Atmosferica Locall 93.3 lkPa 
I Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada 22.0 lc 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada 22.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Saida 12.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Saida 10.0 c 
Temperatura da Agua de Condensa9ao 21.0 c 
V azao da Agua de Condensa9ao 7.9E·08 m3/s 
Varia9ao de Pressao entre 1 e 2 I 1.0 kPa 
Velocidade do ar I 1.5 m/s 
Pot. Elet. Req. pelo Sist. de Refrig. l1o5o.o J/s 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
NOME DO PARAMETRO I AR DE ENTRADA ARDESAIDA I 
Temperatura de Bulbo Seco 22.0 12.0 lc 
Temperatura de Bulbo Umido 22.0 10.0 lc 
Temperatura de Ponto de Orvalho 22.0 8.5 c 
Pressao de Satura9ao na TBS 2.6 1.4 kPa 
Pressao de Satura9ao na TBU 2.6 1.2 kPa 
Pressao de Satura9ao na TPO 2.6 1.1 kPa 
Umidade Absoluta 0.018 0.008 kgv/kga 
Umidade Relativa 100.0 78.9 % 
Volume Especifico do Ar Umido 0.93 0.89 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 68.2 30.9 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIAyAO ENERGETICA 
Area do Duto I o.ot8 I m' 
Vazao do Ar I o.o27 I m"!s 
Fluxo M8.ssico do ar I o.o28 I kgals 
Varia9ao de Umidade I ·O.ot I kgv/kga 
Varia9ao Entalpica do Ar I ·37.3 I kJ!kga 
Entalpia da agua (Estado Uquido) I 87.9 I kJ/kgv 
Entalpia da agua (Estado de Vapor) 12541.8 I kJ/kgv 
Energia calorffica retirada 11030.9 I J/s 
Eficiencia de 18 Lei I 98.2 I% 
RESULTADOS DA AVALIAyAO EXERGETICA 
Entropia da Agua (Estado Uquido) I o.31 I kJ/kgv.K 
Entropia da Agua (Estado de Vapor) I 8.61 I kJ/kgv.K 
Exergia do Ar de Entrada I o.o J/s 
Exergia do Ar de Saida I 46.4 J/s 
Exergia da Agua I -o.3 J/s 
Exergia do Sist. de Refrig. l1o5o.o J/s 
lrreversibilidade do processo de resfriamento 11003.8 J/s 
Eficiencia de 2• Lei • Tradicional I 4.4 % 
Eficiencia de 2• Lei • T. J. Kotas I 4.4 % 
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TABELA 5.2.3.1.1.3. Conservayao do produto perecfvel: tomate cereja, atraves do 
processo de resfriamento do ar por contato direto com 
evaporador aletado, com velocidade do ar de 2.00 m/s e 
potencia eletrica requerida pelo sistema de refrigera9ao de 
1000 w. 
I DADOS DE ENTRADA fVALORES UNIDADE 
I Pressao Atmoslerica Local! I 93.3 kPa 
f Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada I 17.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada I 17.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Saida I 10.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Saida 8.0 c 
Temperatura da Agua de Condensa!fao 16.0 c 
Vazao da Agua de Condensagao 7.9E-08 m3/s 
Variayao de Pressao entre 1 e 2 1.0 kPa 
Velocidade do ar 2.0 m/s 
Pot. Elet. Req. pelo Sis!. de Relrig. 1000.0 J/s 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
NOME DO PARAMETRO AR DE ENTRADA AR DE SAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco 17.0 10.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido 17.0 8.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 17.0 6.3 c 
Pressao de Saturagao na TBS 1.9 1.2 kPa 
Pressao de Saturagao na TBU 1.9 1.1 kPa 
Pressao de Saturagao na TPO 1.9 0.9 kPa 
Umidade Absoluta I o.o13 0.006 kgv/kga 
Umidade Relativa 1100.0 77.6 % 
Volume Especilico do Ar Umido I o.91 0.88 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido I 5o.5 26.2 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIAQAO ENERGETICA 
Area do Duto O.Q18 m' 
Vazao do Ar 0.04 m3/s 
Fluxo Massico do ar 0.04 kga/s 
Variagao de Umidade -0.007 kgv/kga 
Variagao Entalpica do Ar -24.3 kJ/kga 
Entalpia da agua (Estado Liquido) 67.1 kJ/kgv 
Entalpia da agua (Estado de Vapor) 2533.0 kJ/kgv 
Energia calorffica retirada 923.5 J/s 
Eficiencia de 1" Lei 92.3 % 
RESULTADOS DA AVALIAQAO EXERGETICA 
Entropia da Agua (Estado Liquido) 0.24 kJ/kgv.K 
Entropia da Agua (Estado de Vapor) 8.7 kJ/kgv.K 
Exergia do Ar de Entrada 0.0 J/s 
Exergia do Ar de Safda 49.3 J/s 
Exergia da Agua -0.9 J/s 
Exergia do Sis!. de Relrig. 1000.0 J/s 
lrreversibilidade do processo de resfriamento 951.8 J/s 
Eficiencia de 2• Lei - Tradicional 4.8 % 
Eliciencia de 2• Lei- T. J. Kotas 4.8 % 
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TABELA 5.2.3.1.1.4. Resultados das analises de 0 BRIX, pH e Acidez Titulavel - AT 
(%) para o produto perecfvel: tomate cereja, nos estadios de 
matura<;:ao verde e colorido, obtidos durante o processo de 
conserva<;:ao em ambiente externo. 
LOCAL AMBIENTE EXTERNO 
TIPO VERDE I COLOR! DO 
Parametr1 0 8rix pH AT I 0 8rix pH AT DATA 
27/03/1996 4,80 3,94 0,61 5,60 3,99 0,66 
29/03/1996 4,80 3,93 0,58 5,00 3,99 0,60 
01/04/1996 4,80 3,97 0,69 5,20 4,10 0,59 
03/04/1996 4,80 3,99 0,61 5,00 4,12 0,51 
08/04/1996 4,40 4,07 0,53 5,00 4,22 0,47 
10/04/1996 4,60 4,09 0,53 5,00 4,29 0,42 
12/04/1996 4,80 4,14 0,50 5,00 4,31 0,41 
15/04/1996 4,60 4,13 0,51 5,20 4,32 0,37 
17/04/1996 5,00 4,12 0,46 5,10 4,32 0,41 
19/04/1996 4,90 4,14 0,44 5,00 4,22 0,45 
22/04/1996 5,00 4,19 0,46 5,00 4,29 0,39 
24/04/1996 4,20 4,25 0,42 5,00 4,28 0,49 
26/04/1996 4,40 4,14 0,48 5,00 4,31 0,40 
TABELA 5.2.3.1.1.5. Resultados das analises de 0 BRIX, pH e Acidez Titulavel - AT 
(%) para o produto perecfvel: tomate cereja, nos estadios de 
matura<;:ao verde e colorido, obtidos durante o processo de 
conserva<;:ao na geladeira a 6 ° C. 
LOCAL AMBIENTE (G E LAD E I R A A 6 ° C ) 
TIPO VERDE COLOR! DO 
Parametr1 oBrix pH AT 0 8rix pH AT 
DATA 
27/03/1996 4,80 3,94 0,61 5,60 3,99 0,66 
29/03/1996 4,40 3,91 0,59 5,00 3,97 0,60 
01/04/1996 5,00 3,81 0,80 6,00 3,91 0,72 
03/04/1996 5,00 3,96 0,69 5,20 3,94 0,77 
08/04/1996 5,00 3,94 0,67 5,40 3,99 0,71 
10/04/1996 5,00 3,90 0,73 5,60 3,98 0,62 
12/04/1996 5,00 3,92 0,78 5,00 4,00 0,70 
15/04/1996 4,60 3,92 0,81 5,00 4,03 0,57 
17/04/1996 5,00 3,96 0,62 5,60 4,06 0,66 
19/0411996 5,00 3,91 0,70 5,70 3,96 0,72 
22/04/1996 4,20 3,97 0,69 4,70 4,04 0,64 
24/04/1996 4,20 4,02 0,64 5,00 4,11 0,59 
26/04/1996 4,60 3,98 0,72 4,90 4,12 0,59 
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TABELA 5.2.3.1.1 .6. Resultados das analises de 0 BRIX, pH e Acidez Titulavel - AT 
(%) para o produto perecfvel: tomate cereja, nos estcidios de 
matura~tao verde e colorido, obtidos durante o processo de 
conservayao no SIGEP com resfriamento do ar por contato 
direto com evaporador aletado. 
LOCAL AMBIENTE (SIGEP) 
TIPO VERDE COLOR IDO 
AT oBrix AT 
DATA 
Par8metr1 oBrix I pH pH 
27/03/1996 4,8o I 3,94 0,61 5,60 3,99 0,66 
29/03/1996 4,90 I 3,86 0,66 5.40 3,98 0,59 
01/04/1996 5,00 I 3,89 0,87 5,00 3,89 0,76 
03/04/1996 4,80 3,89 0,79 5,20 4,01 0,66 
08/04/1996 4,80 3,88 0,70 5,00 4,05 0,55 
10/04/1996 5,00 3,96 0,55 5,20 4,11 0,53 
12/04/1996 4,80 4,03 0,53 5,80 4,09 0,64 
15/04/1996 4,80 4,03 0,48 5,20 4,03 0,63 
17/04/1996 4,90 4,01 0,54 5,00 4,03 0,58 
19/04/1996 4,90 3,98 0,56 5,00 4,03 0,55 
22/04/1996 4,90 3,96 0,62 5,80 4,10 0,61 
24/04/1996 4,30 4,06 0,57 4,90 4,08 0,57 
26/04/1996 4,60 4,03 0,58 5,00 4,12 0,54 
TABELA 5.2.3.1.1.7. Resultados das analises de Umidade em base umida (%)para 
o produto perecfvel: tomate cereja, nos estadios de 
matura~tao verde e colorido, obtidos durante o processo de 
conserva~tao utilizando os tres tratamentos diferentes. 
LOCAL AMBIENTE EXTERNO I GEL AD E IRA A 6 ° cl S I G E P 
TIPO VERDE I COLORIDO I VERDE I COLORIDO I VERDE I COLORIDO I 
Parametrc Us.u. (%) Us.u. (%) Us.u. (%) Us.u. (%) Us.u. (%) Us.u. (%) 
DATA 
27/03/1996 92,56 93,20 92,56 93,20 92,56 93,20 
09/04/1996 93,18 93,01 93,39 92,95 93,26 93,20 
26/04/1996 90,98 92,66 93,59 92,66 93,44 93,84 
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5.2.3.1.2. Conserva~tao do produto perecfvel atraves do resfriamento do ar por agua 
gelada realizado entre 29/4 e 13/5/96. 
TABELA 5.2.3.1.2.1. Conserva~tao do produto perecfvel: tomate cereja, atraves do 
processo de resfriamento do ar por agua gelada, com 
velocidade do ar de 1.25 m/s e, potencias eletricas requeridas 
pelo sistema de refrigera~tao de 975 W e pela bomba hidraulica 
de 1075 W. 
DADOS DE ENTRADA DO PROCESSO IVALORES UNIDADES 
Pressao Atmosterica Local I I 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 1 I 30.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 1 I 24.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 2 I 23.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 2 I 23.0 c 
Velocidade do ar I 1.25 m/s 
Pot Elet. Req. pelo Sis!. de Refrig. I 975.0 J/s 
Pot Elet. Req. pelo Bomba Hidraulica J1075.0 J/s 
Varia9ao de Pressao entre 1 e 2 I o.75 kPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
NOME DA VARIA VEL I AR DE ENTRADA JAR DESAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco I 3o.o I 23.o c 
Temperatura de Bulbo Umido I 24.o I 23.o c 
Temperatura de Ponto de Orvalho I 21.9 I 23.o c 
Pressao de Satura9ao na TBS I 4.2 I 2.8 kPa 
Pressao de Satura9ao na TBU I s.o I 2.a kPa 
Pressao de Satura9ao na TPO I 2.6 I 2.8 kPa 
Umidade Absoluta do ar I om8 I o.o19 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar I 61.9 J100.0 % 
Volume Espedfico do Ar Umido I o.96 I o.94 I m3/kga 
Entalpia do Ar Umido I 76.2 I 72.2 J kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIAQAO ENERGETICA: 
Area do Duto 0.018 J m2 
Vazao doAr 0.022 J m'ls 
Fluxo Massico do ar 0.023 J kga/s 
Varia9ao de Umidade 0.001 I kgv/kga 
Varia9ao Entalpica do Ar -4.0 J kJ/kga 
Energia calorifica removida do ar 91.2 J J/s 
Eficiencia de 1• Lei 4.5 I% 
RESULTADOS DA AVALIAQAO EXERGETICA: 
Exergia do ar ambiente (ponto 1) I o.o J J/s 
Exergia do Ar de Saida (ponto 2) J18.7 I J/s 
Exergia das fontes de energia J2050.0 J J/s 
lrreversibilidades do processo J2031.3 J J/s 
Eficiencia de 2• Lei - Tradicional I o.9 I% 
Eficiencia de 2' Lei- T. J. Kotas I 0.9 !% 
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TABELA 5.2.3.1.2.2. Conserva9ao do produto perecfvel: tomate cereja, atraves do 
processo de resfriamento do ar por agua gelada, com 
velocidade do ar de 1.30 m/s e, potencias eletricas requeridas 
pelo sistema de refrigera9ao de 900 W e pela bomba hidraulica 
de 1050 W. 
I DADOS DE ENTRADA DO PROCESSO JYALORES I UNIDADES 
I Pressao Atmosferica Local! I 93.3 JkPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponte 1 I 2a.o lc 
Temperatura de Bulbo Umido do ponte 1 I 21.o c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponte 2 I 15.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponte 2 I 15.0 c 
Yelocidade do ar I 1.3 m/s 
Pot. Elet. Req. pelo Sist. de Refrig. I 900.0 J/s 
Pot. Elet. Req. pelo Bomba Hidraulica 11050.0 J/s 
Variac;ao de Pressao entre 1 e 2 I o.75 kPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS 
NOME DA VARIA VEL I AR DE ENTRADA JAR DESAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco I 28.o I 15.0 lc 
Temperatura de Bulbo Umido I 21.0 I 15.0 lc 
Temperatura de Ponto de Orvalho I 18.o I 15.0 c 
Pressao de Satura9ao na TBS I 3.s I 1.7 kPa 
Pressao de Satura9ao na TBU I 2.5 I 1.7 kPa 
Pressao de Satura9ao na TPO I 2.1 I 1.7 kPa 
Umidade Absoluta do ar I o.o14 I o.o12 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar I 54.7 1100.0 % 
I Volume Especifico do Ar Umido I o.95 I o.9o I m3/kga 
I Entalpia do Ar Umido I 64.1 I 44.4 I kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIAQAO ENERGETICA: 
Area do Duto 0.018 m• 
Vazao do Ar 0.02 m3/s 
Fluxo Massico do ar 0.02 kga/s 
Varia91io de Umidade -0.002 kgv/kga 
Varia91io Entalpica do Ar -19.7 kJ/kga 
Energia calorifica removida do ar 479.3 J/s 
Eficiencia de 1• Lei 24.6 % 
I RESULTADOS DA AVALIAQAO EXERGETICA: 
Exergia do ar ambiente (ponte 1) 0.0 I J/s 
Exergia do Ar de Saida (ponte 2) I 25.4 I J/s 
Exergia das fontes de energia 11950.0 I J/s 
lrreversibilidades do processo J1924.6 I J/s 
Eficiencia de 2' Lei - Tradicional I 1.3 I% 
Eficiencia de 2" Lei - T. J. Kotas I 1.3 I% 
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TABELA 5.2.3.1.2.3. Resultados das analises de 0 BRIX, pH e Acidez Titulavel- AT 
(%) para o produto perecivel: tomate cereja, nos estadios de 
matura9ao verde, medio e colorido, obtidos durante o 
processo de conserva9ao em ambiente externo. 
LOCAL AMBIENTE EXTERNO 
TIPO VERDE MEDIO COLORIDO 
DATA 
29/04/1996 I 4,6o I 3,8o I o,67 I 4,9o I 3,89 o,72 I 5,6o I 3,86 I o,76 
02/05/1996 I 5,1o I 3,93 I o,72 I 5,oo 4,00 0,64 5,4o I 3,98 I o,69 
03/05/1996 I 4,9o I 3,83 I o,65 I 5,2o 3,95 0,60 5,1o I 4,o5 I o,61 
06/05/1996 I 5,oo I 3,94 I o,61 I 5,oo 3,97 0,61 5,oo I 3,99 I o,59 
08/05/1996 I 5,2o I 4,11 I o,71 I 4,9o 4,13 0,54 5,4o I 4,15 I o,62 
10/05/1996 I 4,6o I 4,24 I o,54 I 5,2o 4,25 0,50 5,4o I 4,17 I o,52 
13/05/1996 I 4,9o I 4,o3 I o,58 I 5,4o 4,07 0,48 5,4o I 4,19 I o,45 
TABELA 5.2.3.1.2.4. Resultados das analises de 0 BRIX, pH e Acidez Titulavel - AT 
(%) para o produto perecfvel: tomate cereja, nos estadios de 
matura9ao verde e colorido, obtidos durante o processo de 
conserva9ao em ambiente de geladeira a 6 ° C. 
LOCAL AMBIENTE (GELADEIRA A 6 °C) 
TIPO VERDE COLOR IDO 
Paril.metr1 oBrix pH AT 0 8rix pH AT 
DATA 
29/04/1996 4,60 3,80 0,67 5,60 3,86 0,76 
02/05/1996 4,80 3,83 0,77 5,60 4,01 0,66 
03/05/1996 4,60 3,76 0,73 5,00 3,86 0,73 
06/05/1996 4,80 3,79 0,73 5,40 3,91 0,75 
08/05/1996 4,90 3,75 0,88 5,00 3,92 0,83 
10/05/1996 4,90 3,95 0,66 5,20 4,00 0,72 
13/05/1996 4,80 3,85 0,73 5,40 3,91 0,71 
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TABELA 5.2.3.1.2.5. Resultados das amilises de 0 BRIX, pH e Acidez Titulavel - AT 
(%) para o produto perecfvel: tomate cereja, nos estadios de 
maturagao verde, medio e colorido, obtidos durante o 
processo de conservagao no SIGEP com o processo de 
resfriamento do ar por agua gelada. 
LOCAL AMBIENTE SIGEP 
TIPO VERDE MEDIO 
DATA 
29/04/1996 I 4,6o I 3,8o I o,67 I 4,9o I 3,89 I o,72 5,6o I 3,86 I o,76 
02/05/1996 I 4,4o I 3,87 I o,72 5,00 3,92 I o,72 5,4o I 4,o1 I o,65 
03/05/1996 I 4,2o I 3,89 I o,64 5,00 3,9o I o,65 5,oo I 4,oo I o,52 
06/05/1996 I 5,6o I 3,92 I o,68 5,60 3,98 1 o,59 6,oo I 4,oo I o,63 
08/05/1996 I 5,oo I 4,o9 I o,56 4,60 4,o4 I o,64 5,oo I 4,21 I o,55 
10/05/1996 I 4,8o I 4,o9 I o,57 5,00 4,16 I o,59 5,6o I 4,21 I o,56 
13/05/1996 I 4,7o I 4,o4 I o,48 5,00 4,o8 I o,48 5,1o I 4,13 I o,47 
TABELA 5.2.3.1.2.6. Resultados das analises de Umidade em base umida (%) para 
o produto perecfvel: tomate cereja, nos estadios de 
maturagao verde, medio e colorido, para os tratamentos 
ambiente externo e SIGEP, e estadio de maturagao verde e 
colorido para o tratamento em geladeira, obtidos durante o 
processo de conservagao. 
LOCAL I AMBIENTE EXTERNO IG E LAD E 1 R A A 6 ° cl S I G E P 
TIPO VERDE MEDIO ICOLORIDq VERDE ICOLORIDq VERDE MEDIO ICOLORIDQ 
Us.u. (%) Us.u. (%) 
93,66 93,34 92,42 93,66 92,42 93,66 93,34 92,42 
92,33 92,59 92,92 92,71 92,59 93,21 93,18 92,94 
1 09/05/19961 92,14 92,30 92,24 93,12 92,55 93,01 93,33 92,46 
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5.2.3.1.3. Conservac;:ao do produto perecfvel via resfriamento evaporative do ar realizado 
entre 15/5 e 29/5/96. 
TABELA 5.2.3.1.3.1. Resultados da conservac;:ao do produto perecivel: tomate 
cereja, atraves do resfriamento evaporative do ar, com 
velocidade do ar de 1 ,50 m/s e potencia eletrica requerida 
pela bomba hidraulica de 1050 W. 
DADOS DE ENTRADA )VALORES I UNIDADE 
Pressao Atmosferica Locall I 93.3 lkPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 1 I 28.o lc 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 1 I 15.0 lc 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 2 I 15.0 lc 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 2 I 15.0 lc 
Temperatura da agua nos aspersores I 15.0 lc 
Velocidade do ar I 1.50 I m/s 
Pot. Elet. Req. pela Bomba HidrauL 11050.0 I J/s 
Variacao de Pressao entre 1 e 2 I o.75 lkPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL I AR DE ENTRADA IAR DE SAIDA I 
Temperatura de Bulbo Seco I 28.o I 15.0 lc 
Temperatura de Bulbo Umido I 15.o I 15.0 lc 
Temperatura de Ponto de Orvalho I 5.8 I 15.0 lc 
Pressao de Saturagao na TBS I 3.8 I 1.7 jkPa 
Pressao de Saturagao na TBU I 1.7 I 1.7 lkPa 
Pressao de Saturagao na TPO I o.9 I 1.7 lkPa 
Umidade Absoluta do ar I o.oo6 I o.o12 I kgv/kga 
Umidade Relativa do ar I 24.4 1100.0 I% 
Volume Especifico do Ar Umido I o.94 I o.9o I m3/kga 
Entalpia do Ar Umido I 44.o I 44.4 I kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA: 
Area do Duto I I o.o15 I m
2 
Vazao doAr I I o.o27 I m3/s 
I Fluxo Massico do ar I I o.o28 I kga/s 
Variagao de Umidade -0.006 I kgv/kga 
Variagao Entalpica do Ar -0.4 I kJ/kga 
Entalpia da Agua 62.9 I kJ/kgv 
Energia calorffica removida do ar 9.6 I J/s 
Eficiencia de 1• Lei 0.9 )% 
Eficiencia Psicrometrica 100.0 I% 
f RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA: 
I Exergia do ar ambiente (ponto 1) 0.0 J/s 
I Exergia do ar de saida (ponto 2) 35.9 J/s 
I Exergia da fonte de resfriamento 1050.0 J/s 
llrreversibilidade do processo 1014.0 J/s 
I Eficiencia de 2• Lei - Tradicional 3.4 % 
I Eficiencia de 2' Lei - T. J. Kotas 3.4 % 
144 Paulo Martins Leal 
TABELA 5.2.3.1.3.2. Resultados da conservac;:ao do produto perecfvel: tomate 
cereja, atraves do resfriamento evaporative do ar, com 
velocidade do ar de 2,00 m/s e potencia eletrica requerida 
pela bomba hidraulica de 1050 W. 
DADOS DE ENTRADA VALORES IUNIDADE 
Pressao Atmosterica Locall 93.3 lkPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 1 23.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 1 12.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 2 12.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 2 12.0 c 
Temperatura da 8.gua nos aspersores 12.0 c 
Velocidade do ar I 2.o m/s 
Pot. Elet. Req. pela Bomba Hidraul. [1050.0 J/s 
Variacao de Pressao entre 1 e 2 I o.75 kPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL AR DE ENTRADA I AR DE SAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco 23.0 I 12.0 I C 
Temperatura de Bulbo Umido 12.0 I 12.0 I C 
Temperatura de Ponto de Orvalho 2.6 I 12.0 I C 
Pressao de Saturaqao na TBS 2.8 1.4 lkPa 
Pressao de Saturaqao na TBU 1.4 1.4 lkPa 
Pressao de Saturaqao na TPO 0.74 1.4 lkPa 
Umidade Absoluta do ar 0.005 0.01 I kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 26.3 100.0 
Volume Especffico do Ar Umido I 0.92 0.89 I m3/kga 
I Entalpia do Ar Umido I 35.8 36.0 I kJ/kga 
I RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA: 
I Area do Duto I o.o18 I m' 
I Vazao do Ar I o.o3 I m3/s 
I Fluxo Massico do ar I o.o4 I kga/s 
I Variavao de Umidade -0.005 I kgv/kga 
I Varia9ao Entalpica do Ar -0.2 I kJ/kga 
I Ental pia da Agua 50.4 I kJ/kgv 
I Energia ca!orffica removida do ar 8.7 I J/s 
I Eficiencia de 1" Lei 0.8 
Eficiencia Psicrom6trica 100.0 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA: 
Exergia do ar ambiente (ponte 1) I o.o I J/s 
Exergia do ar de safda (ponte 2) I 43.7 I J/s 
Exergia da fonte de resfriamento 11050.0 I J/s 
lrreversibilidade do processo 11006.4 I J/s 
Eficiencia de 2° Lei - Tradicional 
Eficiencia de 2° Lei - T. J. Kotas I 4.2 
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TABELA 5.2.3.1.3.3. Resultados da conservagao do produto perecfvel: tomate 
cereja, atraves do resfriamento evaporative do ar, com 
velocidade do ar de 1 ,50 m/s e potencia eletrica requerida 
pela bomba hidraulica de 1150 W. 
I DADOS DE ENTRADA IVALORES I UNIDADE 
I Pressao Atmosferica Local! I 93.3 lkPa 
I Temperatura de Bulbo Seco do ponto 1 I 3o.o lc 
I Temperatura de Bulbo Umido do ponto 1 I 23.o lc 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 2 I 23.o lc 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 2 I 23.o lc 
Temperatura da 8.gua nos aspersores I 23.o lc 
Velocidade do ar I 1.5 I m/s 
Pot Elet Req. pela Bomba HidrauL 11150.0 I J/s 
Variacao de Pressao entre 1 e 2 I o.75 lkPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL I AR DE ENTRADA I AR DE SAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco I 30.0 I 23.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido 23.0 I 23.o c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 20.3 I 23.o c 
Pressao de Satura9ao na TBS 4.2 2.8 kPa 
Pressao de Satura9ao na TBU 2.8 2.8 kPa 
Pressao de Satura9ao na TPO 2.4 2.8 jkPa 
Umidade Absoluta do ar 0.016 0.019 I kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 56.3 100.0 
Volume Especifico do Ar Umido 0.96 0.94 I m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 71.9 72.2 I kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA: 
Area do Duto I o.o18 I m2 
Vazao do Ar I o.o27 I m3/s 
Fluxo M8.ssico do ar I o.o2s I kga/s 
Varia9ao de Umidade I -o.oo3 I kgv/kga 
Variagao EnUlipica do Ar I -o.3 I kJ/kga 
Entalpia da Agua I 96.3 I kJ/kgv 
Energia calorifica removida do ar I 7.9 I J/s 
Eficiencia de 18 Lei 1 o.7 
EficiSncia Psicrometrica l1oo.o 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA: 
Exergia do ar ambiente (ponto 1) I o.o I J/s 
Exergia do ar de saida (ponto 2) I 23.3 I J/s 
Exergia da !ante de resfriamento 11150.0 I J/s 
lrreversibilidade do processo 11126.7 I J/s 
Eficiencia de 2" Lei - Tradicional I 2.o 
Eficiencia de 2' Lei - T J. Kotas I 2.o 
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TABELA 5.2.3.1.3.4. Resultados da conservagao do produto perecfvel: tomate 
cereja, atraves do resfriamento evaporative do ar, com 
velocidade do ar de 2,00 m/s e potencia eletrica requerida 
pela bomba hidraulica de 1050 W. 
I DADOS DE ENTRADA IVALORES I UNIDADE 
Pressao Atmosferica Local! I 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 1 28.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 1 24.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ponto 2 24.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ponto 2 24.0 c 
Temperatura da 8.gua nos aspersores 24.0 c 
Velocidade do ar 2.0 m/s 
Pot Elet Req. pela Bomba Hidraul. 1050.0 J/s 
Variacao de Pressao entre 1e 2 0.75 kPa 
RESULTADOS DO CALCULO DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL AR DE ENTRADA AR DE SAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco 28.0 24.0 lc 
Temperatura de Bulbo Umido 24.0 24.0 lc 
Temperatura de Ponto de Orvalho 22.6 24.0 lc 
Pressao de Satura9ao na TBS 3.8 3.0 lkPa 
Pressao de Satura9ao na TBU 3.0 3.0 lkPa 
Pressao de Satura9ao na TPO I 2.7 3.0 lkPa 
f Umidade Absoluta do ar I o.o19 0.021 I kgv/kga 
Umidade Relativa do ar I 72.6 100.0 I% 
Volume Especffico do Ar Umido I o.95 0.94 I m3/kga 
Entalpia do Ar Umido I 76.2 76.4 I kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA: 
Area do Duto 0.018 m' 
Vazao doAr 0.035 m3/s 
Fluxo M8.ssico do ar 0.037 kga/s 
Varia9ao de Umidade -0.002 kgv/kga 
Varia9ao Entalpica do Ar -0.2 kJ/kga 
Ental pia da Agua 100.4 kJ/kgv 
Energia calorffica removida do ar 6.3 J/s 
Eficiincia de 11 Lei 0.6 % 
Eficiencia Psicrometrica 100.0 % 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA: 
Exergia do ar ambiente (ponto 1) 0.0 I J/s 
Exergia do ar de sa ida (ponto 2) 27.9 I J/s 
Exergia da fonte de resfriamento 1050.0 I J/s 
lrreversibilidade do processo 1022.0 I J/s 
Eficiencia de 28 Lei - Tradicional 2.6 I% 
Eficiencia de 2' Lei - T. J. Kotas 2.6 I% 
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TABELA 5.2.3.1.3.5. Resultados das analises de 0 BRIX, pH e Acidez Titulavel - AT 
(%) para o produto perecfvel: tomate cereja, nos estadios de 
matura9ao verde, medio e colorido, obtidos durante o 
processo de conserva9ao em ambiente externo. 
LOCAL AMBIENTE EXTERNO 
TIPO VERDE I MEDIO I COLOR! DO 
Paril.metr 
DATA 
15/05/1996 4,70 0,70 4,90 3,70 0,88 5,10 3,71 
17/05/1996 4,70 0,68 4,90 3,58 0,80 5,10 3,74 
20/05/1996 4,90 4,10 0,79 4,40 3,88 0,81 5,00 3,99 
23/05/1996 5,00 3,85 0,72 4,60 3,76 0,68 6,00 3,94 
26/05/1996 4,80 3,77 0,75 4,50 3,73 0,75 5,80 3,95 
29/05/1996 4,70 3,68 0,70 4,90 3,67 0,79 6,00 3,86 
01/06/1996 5,00 3,73 0,79 5,70 3,80 0,67 5,80 3,96 
TABELA 5.2.3.1.3.6. Resultados das analises de 0 BRIX, pH e Acidez Titulavel - AT 
(%) para o produto perecfvel: tomate cereja, nos estadios de 
matura9ao verde, medio e colorido, obtidos durante o 
processo de conserva9ao em ambiente de geladeira a 6 ° C. 
LOCAL AMBIENTE (GELADEIRA A 6 °C) 
TIPO VERDE I MEDIO I COLOR! DO 
Paril.metr 
DATA 
15/05/1996 0,70 3,70 3,71 
17/05/1996 4,70 3,69 0,68 4,90 3,67 0,84 5,10 3,71 
20/05/1996 4,40 3,81 0,83 5,00 3,84 1,00 5,10 3,74 
23/05/1996 4,20 3,79 0,60 4,70 3,71 0,77 4,80 3,81 
26/05/1996 5,00 3,74 0,70 5,10 3,72 0,75 5,00 3,69 
29/05/1996 4,90 3,62 0,66 5,00 3,65 0,71 5,60 3,68 
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TABELA 5.2.3.1.3.7. Resultados das analises de 0BRIX, pH e Acidez Titulavel- AT 
(%) para o produto perecfvel: tomate cereja, nos estadios de 
matural(ao verde, medio e colorido, obtidos durante 0 
processo de conserval(ao no SIGEP com o processo de 
resfriamento evaporative do ar. 
LOCAL AMBIENTE SIG E P 
TIPO I MEDIO I COLORIDO 
Parametr 
DATA 
15/05/1996 4,70 3,82 0,70 4,90 3,70 0,88 5,10 3,71 
17/05/1996 4,80 3,77 0,66 5,00 3,72 0,77 5,20 3,77 
20/0511996 4,80 3,97 0,78 5,00 3,90 0,88 5,20 3,84 
23/05/1996 4,90 3,92 0,55 6,00 3,76 0,87 5,60 3,88 
26/05/1996 4,40 3,88 0,62 5,00 3,81 0,69 4,80 3,78 
29/05/1996 4,90 3,76 0,71 5,00 3,67 0,85 5,30 3,87 
01/06/1996 4,80 3,81 0,78 5,70 3,89 0,72 5,40 3,86 
TABELA 5.2.3.1.3.8. Resultados das analises de Umidade em base umida (%)para 
o produto perecfvel: tomate cereja, nos estadios de 
matural(ao verde, medio e colorido, obtidos durante o 
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5.2.3.2. Produto Deterioravel: 
5.2.3.2.1. Conservas:ao do produto deterioravel: sementes de soja, atraves do processo 
de aquecimento do ar por resistEmcias eletricas, a altas vazoes, realizado em 31/5/96. 
TABELA 5.2.3.2.1.1. Resultados da conservas:ao do produto deterioravel: sementes 
de soja; utilizando o processo de aquecimento do ar por 
resistencias eletricas, com velocidade media do ar de 3,0 m/s 
e potencia eletrica requerida pelo conjunto de resistencias 
eletricas de 2298 W. 
DADOS DE ENTRADA IVALORES I UNIDADE 
lkPa Pressao Atmosferica Local I 93.3 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada I 21.0 
lc 
I 17.o Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada 




I o.5 Variac;ao de Pressao entre os Pontes 1 e 3 
I 3.5 Velocidade do Ar 
lc 
Pot. Elet. Req. pelo Sist. de Aquec. I 12298.0 I J/s 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Safda I 33.o 
RESULTADOS DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL DO AR I ENTRADA I AQUECIDO I SAIDA 
I 39.o I 33.o Temperatura de Bulbo Seco I 21.0 
I 22.8 I 22.8 Temperatura de Bulbo Umido I 17.0 
I 14.9 I 18.7 Temperatura de Ponto de Orvalho I 14.9 
Umidade Absoluta do ar I 0.012 I o.o12 I o.o15 
Umidade Relativa do ar 68.2 24.3 43.0 
Volume Especifico do Ar Umido I 0.92 
Entalpia do Ar Umido I 50.4 
I o.98 I o.96 
I 68.9 I 71.o 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
Area do Duto I o.o18 
lm3/s Vazao do Ar I oo62 
I m2 
Varia9ao de Umidade do Ar I I I o.oo3 I kav/kga 
Fluxo Massico do Ar 0.063 kaa/s 
Vapor removido na secagem .00020 kgv/s 
Varia9ao Entalpica entre 1 e 2 18.5 kJ/kg 
Energia resultante (1-3) 1697.2 J/s 
... a I Ef•c•enc•a de 1- Le1 I I 73.9 I% 
I J/s 
I RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA-AQUECIMENTO 
I o.o I Exergia do Ponto 1 I 
I Exergia do Ponto 3 I I 19.9 I J/s 
I Exergia do Ponto 2 I I 65.4 I J/s 
I Exergia da fonte de aquecimento I 12298.0 
llrreversibilidade no aquecimento (1-2) I 12232.6 
I Eflciencia de 2" lei - Tradicional (1-2) I I 2.a 
I J/s 
I J/s 
Efici€>ncia de 28 lei- T. J. Kotas (1-2) I I 2.8 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA-SECAGEM 
Entalpia da agua removida 12407.204 I kJ/kgv 
I -8.2739 
I J/s 
Varia9ao Entr6pica da Agua Evaporada na Secagem I kJ/kgv.K 
13280.651 Exergia da Agua removida na secagem 
13326.127 lrreversibilidade na secagem (2-3) I J/s 
Eficiencia de 2• lei - Tradicional (2-3) I o.s9s2 
Eficiencia de 28 lei- T. J. Kotas (2-3) I 1.3862 
150 Paulo Martins Lea! 
TABELA 5.2.3.2.1 .2. Resultados da conservagao do produto deterioravel: sementes 
de soja; utilizando o processo de aquecimento do ar por 
resistencias eletricas, com velocidade media do ar de 3,0 m/s 
e potencia eletrica requerida pelo conjunto de resistencias 
eletricas de 2298 W. 
I DADOS DE ENTRADA IVALORES I UNIDADE I 
I Pressao Atmosferica Local I 93.3 lkPa 
I Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada I 22.o lc 
I Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada 18.0 lc 
Temperatura de Bulbo Seco do ar aquecido 36.0 lc 
Variavii.o de Pressao entre os Pontes 1 e 3 0.5 lkPa 
Velocidade do Ar 3.5 I mls 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Saida 34.0 lc 
Pot. Elet. Req. pelo Sist. de Aquec. 2298.0 I J/s 
RESULTADOS DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL DO AR I ENTRADA AQUECIDO SAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco 22.0 36.0 34.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido 18.0 22.5 22.5 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 16.0 16.0 17.7 c 
Umidade Absoluta do ar 0.012 0.012 0.014 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 68.9 30.7 38.2 % 
Volume Especifico do Ar Umido 0.93 0.97 0.97 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 53.6 68.0 69.7 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
Area do Duto I om8 I m2 
Vazao do Ar I o.o62 I m3/s 
Variavao de Umidade do Ar I o.oo1 I kgv/kga 
Fluxo Massico do Ar I o.o64 I kga/s 
Vapor removido na secagem 1.00009 I kgv/s 
Variavii.o Entalpica entre 1 e 2 I 14.4 I kJ/kg 
Energia resultante (1-3) 11155.5 I J/s 
Eficiencia de 1!! Lei I so.3 I% 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA-AQUEC MENTO 
Exergia do Ponto 1 I o.o I J/s 
I Exergia do Ponto 2 I 51.8 I J/s 
Exergia do Ponto 3 I 11.2 I J/s 
Exergia da fonte de aquecimento 12298.0 I J/s 
lrreversibilidade no aquecimento (1-2) 12246.2 I J/s 
Eficiencia de 28 lei - Tradicional (1-2) I I 2.3 I% 
Eficiencia de 2' lei- T. J. Kotas (1-2) I I 2.3 I% 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA-SECAGEM 
Entalpia da agua removida 2414.6 I kJ/kgv 
Variavao Entr6pica da Agua Evaporada na Secagem -8.3 I kJ/kgv.K 
Exergia da Agua removida na secagem 1491.7 I J/s 
lrreversibilidade na secagem (2-3) 1526.3 I J/s 
Eficiencia de 2• lei - Tradicional (2-3) 1.1 I% 
Eficii'mcia de 2' lei - T. J. Kotas (2-3) 2.3 !% 
Ava!iac;ao energ9tica e exerg9tica ... 
TABELA 5.2.3.2.1.3. Resultados da conserva9ao do produto deterioravel: sementes 
de soja; utilizando o processo de aquecimento do ar por 
resistencias eletricas, com velocidade media do ar de 3,0 m/s 
e potencia eletrica requerida pelo conjunto de resistencias 
eletricas de 2298 W. 
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I DADOS DE ENTRADA \VALORES I UNIDADE 
I Pressao Atmosferica Local I 93.3 lkPa 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada I 22.o lc 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada I 17.o lc 
Temperatura de Bulbo Seco do ar aquecido I 36.o lc 
Varia98.o de Pressao entre os Pontos 1 e 3 I o.5 lkPa 
Velocidade do Ar I 3.5 I m/s 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Safda I 3o.o lc 
Pot. Elet. Req. pelo S"1st. de Aquec. 12298.0 I J/s 
RESULTADOS DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL DO AR ENTRADA I AQUECIDO I SAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco 22.0 I 36.o I 3o.o lc 
Temperatura de Bulbo Umido 17.0 I 21.1 I 21.1 lc 
f Temperatura de Ponto de ONalho 14.4 I 14.4 118.2 lc 
Umidade Absoluta do ar 0.011 I o.o11 I o.o14 I kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 61.9 I 27.6 I 49.2 I% 
Volume Especifico do Ar Umido 1 o.92 I o.97 I o.95 I m3/kga 
Entalpia do Ar Umido I 5o.4 I 64.7 I 66.6 I kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
Area do Duto I O.D18 I m' 
fVazao deAr I o.o62 I m"!s 
Variagao de Umidade do Ar I o.oo3 I kgv/kga 
Fluxo Massico do Ar I o.o64 I kga/s 
Vapor removido na secagem 1.0002 I kgv/s 
Variagao Entalpica entre 1 e 2 I 14.3 I kJ/kg 
Energia resultante (1-3) 11434.4 I J/s 
Eficiencia de 1 a Lei I 62.4 \% 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA-AQUECIMENTO 
Exergia do Ponto 1 I o.o I J/s 
Exergia do Ponto 2 I 51.7 I J/s 
Exergia do Ponto 3 I 1o.9 I J/s 
Exergia da lonte de aquecimento 12298.0 I J/s 
lrreversibilidade no aquecimento (1-2) I 12246.3 I J/s 
Eficiencia de 2" lei- Tradicional (1-2) I I 2.3 I% 
Eliciencia de 2'1ei- T. J. Kotas (1-2) I I 2.3 I% 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA-SECAGEM 
Entalpia da agua removida 12414.6 I kJ/kgv 
Variagao Entr6pica da Agua Evaporada na Secagem I -8.3 I kJ/kgv.K 
Exergia da Agua removida na secagem 13261.5 I J/s 
lrreversibilidade na secagem (2-3) 13302.3 I J/s 
Eficiencia de 28 lei - Tradicional (2-3) I o.3 \% 
Eficiencia de 2• lei - T. J. Kotas (2-3) I 1.3 !% 
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TABELA 5.2.3.2.1.4. Resultados da conservagao do produto deterioravel: sementes 
de soja; utilizando o processo de aquecimento do ar por 
resistencias eh§tricas, com velocidade media do ar de 3,0 m/s 
e potencia eletrica requerida pelo conjunto de resistencias 
eletricas de 2298 W. 
DADOS DE ENTRADA I VALORES UNIDADE I 
Pressao Atmosf8rica Local I 93.3 kPa I 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada 22.0 c I 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada 17.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ar aquecido 39.0 c 
V ariagao de Pressao entre os Pontos 1 e 3 0.5 kPa 
Velocidade do Ar 3.5 m/s 
I Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Safda 31.0 c 
I Pot. Elet. Req. pelo Sist. de Aquec. 2298.0 J/s 
I RESULTADOS DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL DO AR I ENTRADA I AQUECIDO SAID A 
Temperatura de Bulbo Seco 22.0 39.0 31.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido 17.0 22.5 22.5 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 14.4 14.4 19.2 c 
Umidade Absoluta do ar 0.011 0.011 O.D15 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 61.9 23.4 49.5 % 
Volume Especifico do Ar Umido 0.92 0.98 0.96 I m3/kga 
Entalpia do Ar Umido 50.4 67.8 70.0 I kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
Area do Duto I o.o18 I m' 
Vazao do Ar I o.o62 I m3/s 
Variagao de Umidade do Ar I o.oo4 I kgv/kga 
Fluxo Massico do Ar I o.o63 I kga/s 
Vapor removido na secagem 1.0003 I kgv/s 
Variagao Entalpica entre 1 e 2 I 17.5 I kJ/kg 
Energia resultante (1-3) 11769.9 I J/s 
Eficiencia de 1• Lei I no I% 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA-AQUECIMENTO 
Exergia do Ponto 1 I o.o I J/s 
Exergia do Ponto 2 I 61.6 I J/s 
Exergia do Ponto 3 I 14.9 I J/s 
Exergia da fonte de aquecimento 12298.0 I J/s 
lrreversibilidade no aquecimento (1-2) 12236.4 I J/s 
Eficiilncia de 2• lei - Tradicional (1-2) I 2.7 I% 
Eficiencia de 2' lei- T. J. Kotas (1-2) I I 2.1 I% 
J RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA-SECAGEM 
I Entalpia da agua removida 2407.2 I kJ/kgv 
I Variagao Entr6pica da Agua Evaporada na Secagem -8.3 I kJ/kgv.K 
I Exergia da Agua removida na secagem 4145.8 I J/s 
llrreversibilidade na secagem (2-3) 4192.4 I J/s 
f Eficiencia de 2' lei - Tradicional (2-3) 0.4 I% 
I Eficiencia de 2' lei- T. J. Kotas (2-3) 1.1 I% 
Avalia<;ao energStica e exergStica ... 
TABELA 5.2.3.2.1.5. Resultados da umidade em base umida (%) das amostras 1, 3 
e 4; ap6s umidificacao para atingir patamar proximo ao da 
colheita e ser utilizada durante o processo de conseNacao, 
atraves do aquecimento do ar por resistencias eletricas e 
com altas vazoes. 
03 16,37 16,33 16,23 16,31 
04 18,25 18,09 18,00 18,11 
TABELA 5.2.3.2.1.6. Resultados da umidade em base umida ~o) das amostras 1, 3 
e 4; ap6s preseNacao em camara a -1 C para ser utilizada 
durante o processo de conseNacao, atraves do aquecimento 
do ar por resistencias eletricas e com altas vazoes. 
PARAMETR 
MOSTRA 
I 01 17,85 17,52 
I 03 16,37 16,23 16,31 
I 04 18,25 18,09 18,00 18,11 
TABELA 5.2.3.2.1.7. Resultados da umidade em base umida (%) das amostras 1, 3 
e 4; utilizada ap6s o processo de conseNacao, atraves do 




01 11,70 11,68 11,73 11,70 
03 11,72 11,81 11,74 11,76 
04 12,67 12,65 12,58 12,63 
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TABELA 5.2.3.2.1.8. Resultados do teste de germina9ao (%) das amostras 1, 3 e 4; 
ap6s umidifica9ao para atingir patamar proximo ao da colheita 
e ser utilizada durante o processo de conserva9ao, atraves do 
aquecimento do ar por resistEmcias eletricas e com altas 
vazoes. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR GERMINAQAO GERMINAQAO GERMINAQAO GERMINAQAO 
MOSTRA -1 (%) -2 (%) -3 (%) -4 (%) 
01 84,00 92,00 92,00 100,00 92,00 
03 92,00 94,00 84,00 92,00 90,50 
04 92,00 96,00 100,00 92,00 95,00 
TABELA 5.2.3.2.1.9. Resultados do teste de germina9ao (%) das amostras 1, 3 e 4; 
ap6s preserva9ao em camara a -1 ° C para ser utilizada 
durante o processo de conserva9ao, atraves do aquecimento 
do ar por resistencias eletricas e com altas vazoes. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR GERMINAQAO GERMINAQAO GERMINAQAO GERMINAQAO 
MOSTRA -1 (%) -2 (%) -3 (%) -4 (%) 
01 90,00 92,00 86,00 82,00 87,50 
03 96,00 72,00 80,00 80,00 82,00 
04 92,00 90,00 88,00 92,00 90,50 
TABELA 5.2.3.2.1.10. Resultados do teste de germina9ao (%) das amostras 1, 3 e 
4; utilizada ap6s o processo de conserva9ao, atraves do 
aquecimento do ar por resistencias eletricas e com altas 
vazoes. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR GERMINAQAO GERMINAQAO GERMINAQAO GERMINAQAO 
MOSTRA -1 (%) -2 (%) -3 (%) -4 (%) 
01 88,00 88,00 86,00 80,00 87,00 
03 84,00 76,00 84,00 80,00 81,00 
04 80,00 76,00 92,00 84,00 83,00 
Avalia~o energ9tica e exergetica ... 
TABELA 5.2.3.2.1.11. Resultados do teste de vigor(%) das amostras 1, 3 e 4; ap6s 
umidifica9ao para atingir patamar proximo ao da colheita e ser 
utilizada durante o processo de conservayao, atraves do 
aquecimento do ar por resistencias eletricas e com altas 
vazoes. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR VIGOR -1 (%) VIGOR -2 (%) VIGOR -3 (%) VIGOR -4 (%) 
MOSTRA 
01 64,00 76,00 72,00 76,00 
03 68,00 84,00 52,00 76,00 
04 68,00 68,00 92,00 56,00 
70,00 
71,00 
TABELA 5.2.3.2.1.12. Resultados do teste de vigor ~o) das amostras 1, 3 e 4; ap6s 
preserva9ao em camara a -1 C para ser utilizada durante o 
processo de conservayao, atraves do aquecimento do ar por 
resistencias eletricas e com altas vazoes. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR VIGOR -1 (%) VIGOR -2 (%) VIGOR -3 (%) VIGOR -4 (%) 
MOSTRA 
01 60,00 40,00 64,00 56,00 55,00 
03 60,00 60,00 56,00 60,00 59,00 
04 60,00 76,00 56,00 64,00 64,00 
TABELA 5.2.3.2.1.13. Resultados do teste de vigor(%) das amostras 1, 3 e 4; 
utilizada ap6s o processo de conservayao, atraves do 
aquecimento do ar por resistencias eletricas e com altas 
vazoes. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR VIGOR -1 (%) VIGOR -2 (%) VIGOR -3 (%) VIGOR -4 (%) 
MOSTRA 
01 24,00 36,00 52,00 32,00 
03 20,00 12,00 24,00 8,00 
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5.2.3.2.2. Conservac;:ao do produto deterioravel: sementes de soja, atraves do processo 
de resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado, realizado em 5/6/96. 
TABELA 5.2.3.2.2.1. 
I DADOS DE ENTRADA 
I Pressao Atmosferica Local 
Resultados do processo de conservac;:ao de 
resfriamento por expansao direta ,com Vmax. 
consumida pelo sistema de 1000 W. 
I Temperatura de Bulbo Seco da Entrada 
f Temperatura de Bulbo Umido da Entrada 
I Temperatura de Bulbo Seco do ar resfriado e desumidificado 
I Temperatura de Bulbo Umido do ar resfriado e desumidificado 
I Temperatura de Bulbo Seco do ar ap6s a secagem do produto 
I Temperatura de Bulbo Umido do ar ap6s a secagem do produto 
Temperatura da Agua de Condensa<;:ao 
Pot. Elet. Req. pelo Sist. de resfriamento 
Velocidade do ar 
Vazao da Agua de Condensa<;:ao 
Variayao de Pressao entre os pontos 1 e 2 
Varia<;:ao de Pressao entre os pontos 2 e 3 
RESULTADOS DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
sementes de soja, por 
= 3,00 m/s e potencia 
IVALORES I UNIDADE 
I 93.3 lkPa 
I 19.o lc 
I 16.o lc 
I 16.o lc 
I 12.o lc 
I 15.o lc 
I 12.0 lc 
I 14.o c 
11000.0 J/s 
I 3.o m/s 
I 1.9E-07 
I o.75 kPa 
I o.25 kPa 
NOME DA VARIA VEL DO AR I ENTRADA RESFRIADO I SAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco I 19.0 16.0 15.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido I 16.0 12.0 12.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho I 14.4 9.2 9.9 c 
Umidade Absoluta do ar I 0.0111 0.0078 0.0082 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar I 7 4.5 63.9 71.7 % 
Volume Especifico do Ar Umido I 0.91 0.90 0.89 I m3/kga 
Entalpia do Ar Umido I 47.3 35.9 35.9 I kJ/kga 
RESULTADOS DO CALCULO DO BALANCO ENERGETICO ENTRE 1 E 2 e ENTRE 2 E 3: 
Fluxo M8.ssico do ar 0.058 I kga/s 
0.003 
11.4 
Varia<;:ao de Umidade de 1 a 2 I kgv/kga 
Varia<;:ao de enta.lpica de 1 a 2 I kJ/kg 
Entalpia da Agua de condensa<;:ao 58.8 I kJ/kgv 
Varia<;:ao Energetica entre 1 e 2 646.6 
Eficiencia de 1' Lei 64.7 





Entalpia da Agua adicionada ao ar na secagem I kJ/kgv 
Vapor de Agua removido durante a secagem 
Varia<;:ao Energetica entre 2 e 3 I I J/s 
RESULTADOS DO CALCULO DO BALANCO EXERGETICO ENTRE 1 E 2 e ENTRE 2 E 3: 
Exergia no ponto 1 0.0 J/s 
Exergia no ponto 2 44.5 J/s 
Exergia da fonte de Resfriamento 1000.0 J/s 
Fluxo de Agua de Condensa<;:ao .00019 kgv/s 
Exergia da Agua de Condensa<;:ao 8.4 J/s 
lrreversibilidade no processo 947,2 J/s 
Eficiencia de 2' Lei - Tradicional I s.3 % 
Efici€mcia de 2' Lei - T. J. Kotas 5.3 % 
Exergia no ponto 3 17.9 J/s 
Varia<;:ao Entr6pica da Agua Evaporada na secagem -8.5 kJ/kgv.K 
Exergia da Agua removida na secagem 200.9 J/s 
lrreversibilidade no processo de Secagem 227.4 J/s 
Eficiencia de 2' Lei - Tradicional 7.3 % 
Eficiencia de 2' Lei- T. J. Kotas 13.2 % 
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TABELA 5.2.3.2.2.2. Resultados do processo de conservac;:ao de sementes de soja, utilizando o 
resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado, com veloc. do 
ar de 3,00 mls e pot. eletrica requerida pelo sist. de refrigerac;:ao de 1 000 W. 
I DADOS DE ENTRADA 
f Pressao Atmosferica Local 
I I I VALORES I UN I DADE I 
I I I 93 3 I kPa I 
Temperatura de Bulbo Seco da Entrada 25.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido da Entrada 20.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ar resfriado e desumidificado 17.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ar resfriado e desumidificado 15.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ar ap6s a secagem do produto 16.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do ar ap6s a secagem do produto 15.0 c 
Temperatura da Agua de Condensacao 14.0 c 
Pot. Elet. Req. pelo Sis!. de resfriamento 1000.0 J/s 
Velocidade do ar 3.0 m/s 
Vazao da AQua de Condensacao 1.9E-07 m Is 
Variacao de Pressao entre os pontos 1 e 2 0.75 kPa 
Variac,;:ao de Pressao entre os pontos 2 e 3 0.25 kPa 
RESULTADOS DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
NOME DA VARIA VEL DO AR ENTRADA RESFRIADO SAIDA 
Temperatura de Bulbo Seco 25.0 17.0 16.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido 20.0 15.0 15.0 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 17.8 13.9 14.4 c 
Umidade Absoluta do ar 0.014 0.011 0.011 kQv/kQa 
Umidade Relativa do ar 64.3 81.8 90.5 % 
Volume Especifico do Ar Umido 0.94 0.91 0.91 m'/kga 
Entalpia do Ar Umido 60.5 44.3 44.3 kJ/kga 
RESULTADOS DO CALCULO DO BALANCO ENERGETICO ENTRE 1 E 2 e ENTRE2 E 3: 
Vazao do Ar 0.05 m,/s 
Fluxo M8.ssico do ar 0.06 kQa/s 
Variacao de Umidade de 1 a 2 0.003 kQv/kga 
Variacao de entalpica de 1 a 2 16.2 kJ/kg 
Entalpia da Agua de condensa9ao 58.8 kJ/kgv 
Variagao Energetica entre 1 e 2 905.6 J/s 
Varia9ao de Umidade de 2 a 3 0.0004 kgv/kg_a 
Vapor de aqua removido durante a secaoem .000024 kgv/s 
Entalpia da AQua adicionada ao ar na secaQem 2465.9 kJ/kQV 
Variacao Energetica entre 2 e 3 59.4 J/s 
Eficiencia de 18 Lei 90.6 % 
RESULTADOS DO CALCULO DO BALANCO EXERGETICO ENTRE 1 E 2 e ENTRE 2 E 3: 
Exergia no ponto 1 0.0 J/s 
Exergia no ponto 2 48.9 J/s 
Exergia da fonte de Resfriamento 1000.0 J/s 
Entapia da Agua {Estado de Vapor) 2533.0 kJ/kov 
Entapia da Aqua (Estado Liquido) 67.1 kJ/kqv 
Entropia da AQua (Estado Liquido) 0.2 kJ/kQV.K 
Entropia da Agua (Estado de Vapor) 8.7 kJ/kgv.K 
Densidade Da Agua de Condensagao 1000.7 kgv/m, 
Fluxo de Agua de Condensayao .00019 kgv/s 
Exeroia da ~gua de Condensacao 18.8 J/s 
lrreversibilidade no processo 932.2 J/s 
Eficiencia de t' Lei - Tradicional 6.8 % 
Eficiencia de 2' Lei - T. J. Kotas 6.8 % 
ExerQia no ponto 3 23.8 J/s 
Variacao Entr6pica da Agua Evaporada na secagem -8.5 kJ/kgv.K 
Exergia da Agua removida na secagem 199.1 J/s 
I rreversibilidade no processo de Secagem 224.3 J/s 
Eficiencia de 2• Lei - Tradicional 9.6 % 
Eficiencia de t' Lei- T. J. Kotas 12.6 % 
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TABELA 5.2.3.2.2.3. Resultados da umidade em base umida (%) das amostras 6, 7 
e 8; ap6s umidifica9ao para atingir patamar proximo ao da 
colheita e ser utilizada durante o processo de conserva9ao, 
atraves do resfriamento do ar por contato direto com 
evaporador aletado. 
07 16,89 16,80 16,84 16,84 
08 17,37 17,33 17,41 17,37 
TABELA 5.2.3.2.2.4. Resultados da umidade em base umida (%) das amostras 6, 7 
e 8; ap6s preserva9ao em camara a -1 ° C para ser utilizada 
durante o processo de conserva9ao, atraves do resfriamento 
do ar por contato direto com evaporador aletado. 
07 16,89 16,80 16,84 16,84 
08 17,37 17,33 17,41 17,37 
TABELA 5.2.3.2.2.5. Resultados da umidade em base umida (%) das amostras 6, 7 
e 8; utilizada ap6s o processo de conserva9ao, atraves do 
resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado. 
PARAMETR 
MOSTRA 
06 13,03 12,98 12,97 12,99 
07 13,08 13,02 13,07 13,06 
08 13,01 12,81 12,98 12,93 
Avaliat;ao energetica e exergetica ... 
TABELA 5.2.3.2.2.6. Resultados do teste de germinayao (%) das amostras 6, 7 e 8; 
ap6s umidificayao para atingir patamar proximo ao da colheita 
e ser utilizada durante o processo de conserva9ao, atraves do 
resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR GERMINAyAO- GERMINAyAO- GERMINAyAO- GERMINAyAO- MEDIA 
MOSTRA 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 (%) 
06 76,00 84,00 84,00 92,00 
07 100,00 96,00 92,00 92,00 I 95,oo I 
08 92,00 90,00 94,00 90,00 I 91,5o I 
TABELA 5.2.3.2.2.7. Resultados do teste de germina9ao (%) das amostras 6, 7 e 8; 
ap6s preservayao em camara a -1 ° C para ser utilizada 
durante o processo de conservayao, atraves do resfriamento 
do ar por contato direto com evaporador aletado. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR GERMINAQAO GERMINA<;:AO GERMINAQAO GERMINAQAO 
MOSTRA 1 (%) 2 (%) 3 (%) 4 {%) 
06 76,00 84,00 60,00 76,00 74,00 
07 92,00 88,00 90,00 98,00 92,00 
08 88,00 96,00 96,00 84,00 91,00 
TABELA 5.2.3.2.2.8. Resultados do treste de germinayao (%) das amostras 6, 7 e 8; 
utilizada ap6s o processo de conservayao, atraves do 
resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR GERMINAQAO GERMINAQAO GERMINAQAO GERMINAQAO 
MOSTRA -1 (%) -2 (%) -3 (%) -4 {%) 
06 70,00 58,00 74,00 66,00 67,00 
07 96,00 80,00 80,00 92,00 87,00 
08 84,00 96,00 96,00 88,00 91,00 
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TABELA 5.2.3.2.2.9. Resultados do teste de vigor(%) das amostras 6, 7 e 8; ap6s 
umidifica9ao para atingir patamar proximo ao da colheita e ser 
utilizada durante o processo de conserva9ao, atraves do 
resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR VIGOR -1 (%) VIGOR -2 (%) VIGOR -3 (%) VIGOR -4 (%) 
MOSTRA 
06 76,00 88,00 72,00 52,00 72,00 
07 80,00 76,00 76,00 92,00 81,00 
08 84,00 84,00 76,00 80,00 81,00 
TABELA 5.2.3.2.2.10. Resultados do teste de vigor(%) das amostras 6, 7 e 8; ap6s 
preserva9ao em camara a -1 ° C para ser utilizada durante o 
processo de conserva9ao, atraves do resfriamento do ar por 
contato direto com evaporador aletado. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR VIGOR -1 (%) VIGOR -2 (%) VIGOR -3 (%) VIGOR -4 (%) 
MOSTRA 
I 06 48,00 44,00 36,00 48,00 44,00 
I 07 64,00 72,00 80,00 72,00 72,00 
I 08 72,00 68,00 80,00 92,00 78,00 
TABELA 5.2.3.2.2.11. Resultados do teste de vigor (%) das amostras 6, 7 e 8; 
utilizada ap6s o processo de conserva9ao, atraves do 
resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR VIGOR -1 (%) VIGOR -2 (%) VIGOR -3 (%) VIGOR -4 (%) MEDIA 
MOSTRA 
06 8,00 28,00 20,00 24,00 
07 8,00 12,00 28,00 12,00 15,00 
08 56,00 32,00 12,00 32,00 33,00 
AvaliaQ&o energ9tica e exerg9tica ... 161 
5.2.3.2.3. Conservayao do produto deterioravel: sementes de soja, atraves do processo 
de aquecimento do ar por resistencias, a baixas vazoes, realizado em 6/6/96. 
TABELA 5.2.3.2.3.1. Resultados do processo de conserva9ao de sementes de soja, 
utilizando o aquecimentro do ar por resistencias eletricas, com 
velocidade do ar de 1 ,50 m/s e potencia eletrica requerida pelo 
sistema de aquecimento de 2396 W. 
I DADOS DE ENTRADA IVALORES I UNIDADE 
I Pressao Atmosferica Local I 93.3 lkPa 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada I 2o.o lc 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada I 18.o lc 
Temperatura de Bulbo Seco do ar aquecido I 33.o lc 
Variac;;ao de Pressao entre os Pontes 1 e 3 I o.5 lkPa 
Velocidade do Ar I 1.5 I m/s 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Saida I 32.o lc 
Pot. Elet. Req. pelo Sist. de Aquae. 12396.0 I J/s 
I RESULTADOS DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
I NOME DA VARIA VEL DO AR I ENTRADA I AQUECIDO I SAIDA 
I Temperatura de Bulbo Seco J 20.0 I 33.o I 32.o lc 
I Temperatura de Bulbo Umido I 18.0 I 22.1 22.1 lc 
I Temperatura de Ponto de Orvalho I 17.0 I 17.o 18.1 lc 
I Umidade Absoluta do ar I 0.013 I o.o13 0.014 I kgv/kga 
Umidade Relativa do ar I 83.1 I 38.7 43.6 
Volume Especifico do Ar Umido I 0.92 I o.96 0.96 I m3/kga 
Entalpia do Ar Umido I 53.7 I 67.1 68.4 I kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
Area do Duto I O.D18 /m2 
Vazao do Ar I o.o27 I m"!s 
Variayao de Umidade do Ar I o.ooo9 I kgv/kga 
Fluxo Massico do Ar I o.o28 I kga/s 
Vapor removido na secagem 1.00002 I kgv/s 
Variayao Entalpica entre 1 e 2 I 13.3 I kJ/kg 
Energia resultante (1-3) 1433.0 I J/s 
Eficiencia de 1" Lei I 1a.1 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA- PROCESSO DE AQUECIMENTO 
Exergia do Ponto 1 I I I o.o I J/s 
Exergia do Ponto 2 I 21.o I J/s 
Exergia do Ponto 3 I 7.3 I J/s 
Exergia da fonte de aquecimento 12396.0 I J/s 
lrreversibilidade no aquecimento (1-2) I 12374.9 I J/s 
Eficiencia de 2'1ei- Tradicional (1-2) I I o.9 
Eficiencia de 2•1ei- T. J. Kotas (1-2) I I o.9 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA - PROCESSO DE SECAGEM 
I Entalpia da agua removida I I 12561.1 I kJ/kgv 
J Varia9iio Entr6pica da Agua Evaporada na Secagem I I I -a.4 I kJ/kgv.K 
I Exergia da Agua removida na secagem I I I 528.3 I J/s 
llrreversibilidade na secagem (2-3) I I I 542.o I J/s I Eficiencia de 2' lei - Tradicional (2-3) I I 11.3 
I Eficiencia de 2' lei- T. J. Kotas (2-3) I I I 2.6 
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TABELA 5.2.3.2.2. Resultados do processo de conservac;:ao de sementes de soja, 
utilizando o aquecimentro do ar por resistencias eletricas, com 
velocidade do ar de 1 ,50 m/s e potencia consumida pelo 
sistema de aquecimento de 2396 W. 
DADOS DE ENTRADA I I VALORES UNIDADE 
Pressao Atmosf6rica Local I I 93.3 kPa 
Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Entrada I I 19.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido do Ar de Entrada I I 18.0 c 
Temperatura de Bulbo Seco do ar aquecido I I 56.0 c 
Variagao de Pressao entre os Pontos 1 e 3 I I 0.5 kPa 
Velocidade do Ar I I 1.5 m/s 
I Temperatura de Bulbo Seco do Ar de Saida I I I 29.o c 
I Pot. Elet. Req. pelo Sist. de Aquec. I I 12396.0 J/s 
I RESULTADOS DAS PROPRIEDADES PSICROMETRICAS: 
I NOME DA VARIA VEL DO AR ENTRADA I AQUECIDO I ASIDA 
Temperatura de Bulbo Seco 19.0 I 56.o 29.0 c 
Temperatura de Bulbo Umido 18.0 28.3 28.3 c 
Temperatura de Ponto de Orvalho 17.5 17.5 28.1 c 
Umidade Absoluta do ar 0.014 0.014 0.026 kgv/kga 
Umidade Relativa do ar 91.2 12.2 94.8 % 
Volume Especi!ico do Ar Umido I o.92 1.03 0.97 m3/kga 
Entalpia do Ar Umido I 53.7 91.9 96.5 kJ/kga 
RESULTADOS DA AVALIACAO ENERGETICA 
Area do Duto 0.018 m' 
Vazao do Ar 0.027 m3/s 
Variagao de Umidade do Ar 0.013 kgv/kga 
Fluxo Massico do Ar 0.026 kga/s 
Vapor removido na secagem .00033 kgv/s 
Variagao Entalpica entre 1 e 2 38.2 kJ/kg 
Energia resultante (1-3) 1826.0 I J/s 
Eficiencia de 1" Lei 76.2 I% 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA - PROCESSO DE AOUECIMENTO 
Exergia do Ponto 1 I o.o I J/s 
Exergia do Ponto 2 I 72.5 I J/s 
Exergia do Ponto 3 I 2o.4 I J/s 
Exergia da !onte de aquecimento 12396.0 I J/s 
lrreversibilidade no aquecimento (1-2) 12323.5 I J/s 
Eficiencia de 2" lei- Tradicional (1-2) I 3.o I% 
E!iciencia de 2'1ei- T. J. Kotas (1-2) I 3.o I% 
RESULTADOS DA AVALIACAO EXERGETICA - PROCESSO DE SECAGEM 
Entalpia da agua removida 2601.4 kJ/kgv 
Variagao Entr6pica da Agua Evaporada na Secagem -7.9 kJ/kgv.K 
Exergia da Agua removida na secagem 6236.4 J/s 
lrreversibilidade na secagem (2-3) 6288.5 J/s 
Eficiencia de 2" lei - Tradicional (2-3) 0.3 % 
E!iciencia de 2" lei- T. J. Kotas (2-3) 0.8 % 
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TABELA 5.2.3.2.3.3. Resultados da umidade em base umida (%) das amostras 2, 5 
e 9; ap6s umidificayao para atingir patamar proximo ao da 
colheita e ser utilizada durante o processo de conserva9ao, 




02 15,41 15,43 15,39 15,41 
05 16,10 16,27 16,09 16,15 
09 18,48 18,45 18,49 18,47 
TABELA 5.2.3.2.3.4. Resultados da umidade em base umida (%) das amostras 2, 5 
e 9; ap6s preserva9ao em camara a -1 ° C para ser utilizada 
durante o processo de conservac;:ao, atraves do aquecimento 
do ar por resistencias eletricas e com baixas vazoes. 
PAR 
MOSTRA 
02 15,41 15,43 15,39 15,41 
05 16,10 16,27 16,09 16,15 
09 18,48 18,45 18,49 18,47 
TABELA 5.2.3.2.3.5. Resultados da umidade em base umida (%) das amostras 2, 5 
e 9 utilizada ap6s o processo de conserva9ao, atraves do 




I os 113,21 l13,17l13,14l13,18l 
I o9 l14,3o 114,29 114,26 114,28 I 
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TABELA 5.2.3.2.3.6 Resultados do teste de germina9ao (%) das amostras 2, 5 e 9; 
para atingir patamar proximo ao da colheita e ser utilizada 
durante o processo de conserva9ao, atraves do aquecimento 
do ar por resistencias eletricas e com baixas vazoes. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR GERMINAyAO GERMINAyAO GERMINAyAO GERMINAyAO 
MOSTRA -1 (%) -2 (%) -3 (%) -4 (%) 
1 02 92,oo 96,oo 96,oo 1 oo,oo 96,oo 
1 o5 92,oo 92,oo 1 oo,oo 92,oo 94,oo 
I o9 n,oo 92,oo 8o,oo 8o,oo 81 ,oo 
TABELA 5.2.3.2.3.7 Resultados do teste de germina9ao (%) das amostras 2, 5 e 9; 
ap6s preserva9ao em camara a -1 ° C para ser utilizada 
durante o processo de conserva9ao, atraves do aquecimento 
do ar por resistencias eletricas e com baixas vazoes. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR GERMINAyAO GERMINAyAO GERMINA9AO GERMINAyAO 
MOSTRA -1 (%) -2 (%) -3 (%) -4 (%) 
02 100,00 94,00 84,00 90,00 92,00 
05 90,00 82,00 90,00 96,00 89,50 
09 72,00 92,00 80,00 80,00 81,00 
TABELA 5.2.3.2.3.8. Resultados do teste de germina9ao (%) das amostras 2, 5 e 
9;utilizadasap6s o processo de conserva9ao, atraves do 
aquecimento do ar por resistencias eletricas e com baixas 
vazoes. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR GERMINA9AO GERMINAyAO GERMINAyAO GERMINAyAO 
MOSTRA -1 (%) -2 (%) -3 (%) -4 (%) 
I o2 88,oo 8o,oo 86,oo 96,oo 89,oo 
1 o5 68,oo 1oo,oo 96,oo 92,oo 89,oo 
I 09 8o,oo 78,oo 8o,oo 1o,oo n,oo 
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TABELA 5.2.3.2.3.9. Resultados do teste de vigor (%) das amostras 2, 5 e 9; para 
atingir patamar proximo ao da colheita e ser utilizada durante o 
processo de conserva9ao, atraves do aquecimento do ar por 
resistencias eletricas e com baixas vazoes. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR VIGOR -1 (%) VIGOR -2 (%) VIGOR -3 (%) VIGOR -4 (%) 
MOSTRA 
02 84,00 92,00 76,00 88,00 85,00 
05 80,00 76,00 80,00 88,00 81,00 
09 64,00 68,00 72,00 68,00 68,00 
TABELA 5.2.3.2.3.10. Resultados do teste de vigor(%) das amostras 2, 5 e 9; ap6s 
preserva9ao em camara a -1 ° C para ser utilizada durante o 
processo de conserva9ao, atraves do aquecimento do ar por 
resistencias eletricas e com baixas vazoes. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR VIGOR -1 (%) VIGOR -2 (%) VIGOR -3 (%) VIGOR -4 (%) 
MOSTRA 
02 80,00 84,00 76,00 80,00 80,00 
05 84,00 72,00 52,00 76,00 71,00 
09 48,00 48,00 48,00 56,00 50,00 
TABELA 5.2.3.2.3.11. Resultados do teste de vigor (%) das amostras 2, 5 e 9; 
utilizadas ap6s processo de conserva9ao, atraves do 
aquecimento do ar por resistencias eletricas e com baixas 
vazoes. 
PRODUTO SEMENTES DE SOJA 
PARAMETR VIGOR -1 (%) VIGOR -2 (%) VIGOR -3 (%) VIGOR -4 (%) 
MOSTRA 
I 02 12,00 24,00 8,00 8,00 
I 05 24,00 48,00 12,00 16,00 25,00 
I 09 24,00 32,00 12,00 32,00 25,00 
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5.3. DISCUSSAO 
5.3.1. lntrodu9ao 
Seguindo a sequencia apresentada no item anterior, passou-se a discutir e 
analisar os resultados obtidos atraves do agrupamento dos dados e aplicayao de analise 
estatistica, segundo teoria descrita por HINES & MONTGOMERY (1980); SNEDECOR & 
COCHRAN (1980); NETER, WASSERMAN & KUTNER (1983) e GOMES (1987) e; com a 
utilizayao de programas estatfsticos computacionais, tais como, SAS (1979); SANEST de 
ZONTA & MACHADO (1993) e, por ultimo, NONLIN de SHERROD (1990). 
5.3.2. Processos Psicrometricos 
5.3.2.1. Aquecimento do ar por resistencias eletricas: 
Neste processo a maxima eficiencia energetica obtida foi de 44,54 %, 
enquanto a eficiencia exergetica maxima foi da ordem de 2,50 %; ambas para uma 
velocidade do ar de 3,0 m/s e potencia eletrica requerida pelo con junto de resistencias de 
2332 J/s, que eram os maiores valores de velocidade do ar e de potencia eletrica. 
Quanta ao menor valor de eficiencia energetica este foi igual a 7,11 % e 
quanta a eficiencia exergetica minima, esta apresentou um resultado de 0,42 %; onde 
ambos os valores eram provenientes de uma velocidade do ar de 0,10 m/s e potencia 
eletrica requerida pelo conjunto de resistencias de 616 W. Coincidentemente ou nao, tais 
valores foram obtidos utilizando-se o menor valor de velocidade do are, tambem, o menor 
valor de potencia eletrica das resistencias. 
Outro aspecto interessante notado foi que em todas as analises realizadas, 
neste processo, as eficiencias energeticas foram sempre superiores as eficiencias 
exergeticas, resultando num coeficiente de relayao media (y) entre a eficiencia de 1lL Lei 
versus a eficiencia de 2"- Lei, da ordem de 15. 
5.3.2.2. Aquecimento e umidifica9ao do ar por agua quente: 
Dentre os resultados obtidos para o processo de aquecimento e umidificayao 
do ar via agua quente a maior eficiencia energetica foi de 41 ,41 %, enquanto que a 
avalia9ao exergetica, atraves da eficiencia exergetica, atingiu o valor maximo de 1 ,69 %, 
ambos os resultados obtidos com uma velocidade do ar de 0,50 m/s e com uma potencia 
eletrica requerida pelas resistencias eletricas de aquecimento da agua de 509 W, 
desconsiderando-se neste caso, a potencia eletrica requerida pelo conjunto moto-bomba-
aspersores. 
Caso leve-se em considerayao a potencia eletrica requerida pelo referido 
conjunto o maior valor atingido pelas eficiencias energeticas e exergeticas seriam 23,75 % 
e 1 ,23 %, respectivamente, ambos, agora, para uma velocidade do ar de 1 ,50 m/s e para 
uma potencia eletrica requerida pelo conjunto de resistencias eletricas de aquecimento da 
agua de 799 W e de 1000 W para o con junto moto-bomba-aspersores. 
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Fazendo-se a analise, com relagao ao patamar inferior e levando-se em 
consideragao as potencias eletricas requeridas tanto pelo conjunto de resistencias de 
aquecimento da agua quanto pelo conjunto de moto-bomba-aspersores, que 
apresentaram valores de 376 W e 1025 W, respectivamente; a eficiencia energetica 
minima obtida era igual a 9,54 %, enquanto que a analise exergetica produzia uma 
eficiencia minima de 0,34 %. 
Outrossim notou-se que, tambem, para este processo a eficiencia energetica 
nunca foi inferior a eficiencia exergetica, produzindo, ainda, urn coeficiente de relagao 
medio entre ambas de 30,0. 
5.3.2.3. Umidificagao e aquecimento do ar 
Este processo por ser considerado a combinagao de dois processes 
psicrometricos distintos, procurou-se, por isso, determinar as eficiencias energeticas e 
exergeticas de cada processo individualmente, para depois, analisar o efeito de sua 
combinagao. 
Para a primeira situagao, isto e, o processo de umidificagao do ar via injegao 
de agua pelos aspersores, a maxima eficiencia energetica obtida foi igual a 4,31 %, 
enquanto que a eficiencia exergetica maxima nao ultrapassou a casa dos 2,91 %; ambas 
avaliadas para uma velocidade do ar de 1 ,50 m/s e potencia eletrica requerida pelo motor 
da bomba hidraulica de 1050 W. 
Avaliou-se, tambem, para esta primeira situagao, as eficiencias minimas 
obtidas tanto pela avaliagao energetica quanto pela exergetica e obteve-se os seguintes 
resultados: 0,61 % e 0,40 %, respectivamente; sendo ambos os valores obtidos com uma 
velocidade do ar de 0,25 m/s e uma potencia eletrica requerida pelo motor da bomba 
hidraulica de 1050 W. 
Observa-se, ainda, que os valores de eficiencias maximas, energetica e 
exergetica, foram calculadas com o fluxo de ar maximo; enquanto que as eficiencias 
minimas, energetica e exergetica, foram obtidas com o fluxo de massa de ar na 
velocidade minima. 
Quanto a segunda situagao, isto e, o processo de aquecimento do ar, 
previamente umidificado, por resistencias eletricas; a maxima eficiencia energetica 
alcangou urn valor de 79,41 % contra urn valor de 8,24 % para a eficiencia exergetica; 
numa situagao onde a velocidade do ar, comum a am bas, era de 1 ,50 m/s e a potencia 
eletrica requerida pelo conjunto de resistencias aletadas de aquecimento do ar de 2232 
W; que eram, respectivamente, as maiores velocidade e potencia utilizadas durante este 
experimento. 
Nesta mesma situagao, em contrapartida, a menor eficiencia energetica 
atingida foi igual a 15,62 % e a minima eficiencia de 2!L Lei foi equivalente a 1,16 %, 
ambas alcangadas com uma velocidade do ar de 0,25 m/s e uma potencia eletrica 
requerida pelo con junto de resistencias aletadas de aquecimento do ar de 608 W. 
Observou-se que, reciprocamente, tais valores, eram o de menor velocidade e potencia 
eletrica, deste teste. 
Ja, para uma analise global, isto e, utilizando-se da combinagao do dois 
processes psicrometricos (umidificagao + aquecimento), a maxima eficiencia energetica 
alcangada igualou-se a 55,38 %, enquanto que para a analise exergetica, o maior valor de 
eficiencia, na combinagao dos processes, atingiu urn patamar de 6,61 %, para urn fluxo de 
ar com velocidade de 1 ,50 m/s e uma potencia eletrica requerida pelo con junto de 
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resistencias eh~tricas de 2232 W e potencia eletrica requerida pelo conjunto moto-bomba-
aspersores de 1050 W; novamente, resultante da utilizayao de valores maximos de 
velocidade do ar e de potencias eletricas. 
Outrossim, verificou-se que para os patamares inferiores, as eficiencias 
energeticas e exergeticas mfnimas obtidas foram de 6,12 % e 0,68 %, respectivamente; 
obtidas, igualmente, atraves da utilizayao da menor velocidade do ar e das menores 
potencias eletricas requeridas pelos sistemas de umidificayao e aquecimento. 
Os coeficientes de relayao medio entre as eficiencias energeticas e 
exergeticas foram: 1,48 e 1 ,53, para o processo de umidificavao e eficiencias maximas e 
mfnimas, respectivamente; 9,62 e 13,47 para o processo de aquecimento e eficiencias 
maximas e minimas, respectivamente e; finalmente, 8,38 e 9,00 para o processo global 
(umidificayao + aquecimento) com eficiencias maximas e mfnimas, nesta ordem. 
5.3.2.4. Resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado: 
Neste experimento, o ponto de maxima eficiencia energetica foi alcanyado a 
77,40 % e o de eficiencia de 2 lL Lei a 4,65 %; para uma velocidade de ar de 1 ,50m/s e 
potencia eletrica requerida pelo sistema de refrigerayao de 1 050 W, maio res val ores 
utilizados durante os testes realizados. 
Ja, para o mesmo processo, a menor eficiencia energetica experimentada foi 
da ordem de 14,75 %, enquanto a eficiencia exergetica minima nao ultrapassava a casa 
dos 1 ,27 %, ambas calculadas com a menor velocidade registrada que era de 0,25 m/s, 
embora com as potencias eletricas requeridas pelo sistema de refrigeravao diferentes, a 
eficiencia energetica com o mesmo valor do calculo das eficiencias maxi mas, isto e, 1050 
W, enquanto que a eficiencia exergetica utilizava em seus resultados o valor de 1 025 W. 
Da mesma forma que nos experimentos anteriores as eficiencias energeticas 
sempre ultrapassaram as eficiencias exergeticas, sendo que o coeficiente de relavao 
medio entre as eficiencias energeticas e exergeticas foi igual a 15,30. 
5.3.2.5. Resfriamento do ar por agua gelada: 
Para este processo, a maior eficiencia energetica alcanyada atingiu o 
patamar de 73,29 %, enquanto que para a eficiencia exergetica o maior valor obtido nao 
ultrapassou a grandreza de 2,68 %; quando a velocidade do ar estava no maximo, isto e, 
1 ,50 m/s e as potencias eletricas requeridas pelos sistemas de refrigerayao e de 
umidificayao eram, respectivamente, 1000 e 1050 W. 
Quanta aos valores inferiores, estes foram de 4,33% para a eficiencia de 1"' 
Lei e 0,20 % para a eficiencia de 2!L Lei, num processo onde a velocidade do ar era 
minima, quer dizer, 0,25 m/s e as potencias eletricas requeridas pelos sistemas de 
refrigerayao e umidificavao eram iguais ao do calculo das eficiencias maximas. 
Novamente, todos os resultados das eficiencias energeticas foram 
superiores ao das eficiencias exergeticas e apresentou um coeficiente de relayao medio 
de 23,83. 
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5.3.2.6. Resfriamento evaporative do ar 
Nota-se que, embora em todos os resultados obtidos a eficiemcia 
psicrometrica atingisse, sempre, seu valor maximo (= 100 %); este processo foi o que 
apresentou, ate o presente momento, os mais baixos Indices de eficiencia, quer pela 
avaliavao utilizando os conceitos da 1L Lei da Termodinamica, quer pela analise 
combinada dos conceitos da 1!! e 2!! Leis da Termodinamica. 
Os resultados, entao, foram de 0,53 % para a maxima eficiencia energetica, 
enquanto que a maxima eficiencia exergetica atingiu, apenas, 2,10 %; ambos para uma 
velocidade maxima de 1 ,50 m/s e potencia eletrica requerida pela bomba hidraulica de 
1025 w. 
Os valores mfnimos de eficiencias energetica e exergetica foram de 0,10 % 
para a avaliavao energetica e 0,36 % para a avaliavao exergetica; quando a velocidade do 
ar era, mfnima, de 0,25 m/s e com a mesma potencia eletrica requerida pelo conjunto 
moto-bomba-aspersores, que do calculo feito para as eficiencias maximas. 
Outro aspecto inusitado, neste processo, e diferente dos demais, ate aqui 
apresentados, foi que os valores obtidos no calculo das eficiencias energeticas, quer para 
o patamar superior ou para o inferior, eram inferiores ao das eficiencias exergeticas. Por 
conseguinte, pela primeira vez, o coeficiente de relayao medio entre as eficiencias 
energeticas e as exergeticas foi menor que a unidade, sendo da ordem de 0,24. 
5.3.2.7. Mistura adiabatica de duas correntes dear-
5.3.2.7.1. Caso A: 
Neste primeiro processo de mistura adiabatica de duas correntes de ar, onde 
a corrente de ar 2 (ar externo) era aquecido e urnidificado pela corrente de ar 1, a maior 
eficiencia de energia obtida foi equivalents a 55,54 %, enquanto que para a eficiencia de 
exergia este valor reduziu-se a 17,17 %. 
Quanto aos valores mfnimos, estes forarn de 43,89% para a eficiencia de 1!! 
Lei contra o valor de 5,34 % obtido para a eficiencia exergetica. 
Observou-se ainda, que as eficiencias energeticas estiveram sempre 
maiores que as eficiencias exergeticas e que o coeficiente de relayao medio entre ambas 
atingiu uma relayao da ordem de 5,06. 
5.3.2.7.2. Caso B: 
Neste segundo processo de mistura adiabatica de dois fluxos de ar, onde o 
fluxo de ar 2 (ar externo) era resfriado e desumidificado pelo fluxo de ar 1; a maxima 
eficiencia energetica calculada apresentou um resultado de 98,99% contra apenas 49,12 
% para a maior eficiencia exergetica. 
Na situayao de analise das eficiencias mfnimas, os resultados indicaram o 
valor de 94,94 % para a analise energetica, enquanto que a analise exergetica apresentou 
um resultado de 41,16 %. 
Como, no caso anterior, as eficiencias energeticas sempre suplantaram as 
eficiencias exergeticas e o fator de correlayao calculado foi de 2,20. 
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5.3.2.8. Sfntese dos resultados obtidos para os processos psicrometricos 
TABELA 5.3.2.8.1. Valores das eficiencias energeticas e exergeticas mfnimas e maximas 
e coeficiente de relas;:ao medio para os diferentes processos 
psicrometricos. 
-
EFICIENCIAS ENERGE EXERGE V (m/s) e ENERGE EXERGE V (m/s) e E 




AQUECIMENTO POR 15,00 
RESISTENCIAS ELETRICAS 
AQUECIMENTO POR 30,00 
AGUAQUENTE 
UMIDIFICAQAO E 8,69 
AQUECIMENTO 
RESFRIAMENTO POR 15,30 
EXPANSAO DIRETA 
RESFRIAMENTO POR AGUA 23,83 
GELADA 
RESFRIAMENTO 0,24 
EVAPORATIVO DO AR 
MISTURA ADIABATICA- 5,06 
CASOA 
MISTURA ADIABATICA- 2,20 
CASOB 
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5.3.3. Estudo de Casos 
5.3.3.1. Produto perecfvel 
5.3.3.1.1. Conservayao do tomate cereja, via resfriamento do ar por contato direto com 
evaporador aletado: 
Neste primeiro processo de conservayao do produto perecfvel: tomate 
cereja, atraves do resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado; a maior 
eficiencia resultante da analise de 1!!.... Lei correspondeu ao valor maximo de 98,19 %, 
entretanto o valor obtido pelos calculos da avaliavao exergetica nao excedeu a 4,83 %. 
Quante ao patamar inferior, as eficiencias mfnimas encontradas foram de 
17,51 % e 1,58 % para as eficiencias energeticas e exergeticas, respectivamente. 
Novamente, todos os valores de eficiencia energetica excederam aos de 
exergetica por urn coeficiente de rela9ao medio entre elas de 17,85. 
Alem disso, utilizou-se como parametres para a analise estatrstica os 
resultados obtidos com as variaveis: 0 Brix, pH, Acidez Titulavel -AT- (%) e Umidade em 
base umida - U8 .u. (%). Comparou-se, atraves de uma analise de variancia, se as 
diferenyas observadas entre as medias das variaveis, acima citadas, neste processo de 
conservayao podem ser atribufdas a casualidade ou se, realmente, indicam uma diferen9a 
real, estatisticamente significativa, causada pela a9ao do processo de conservayao; 
tratamentos distintos (ambiente externo, geladeira a 6 ° C e SIGEP). 
Testou-se, portanto, a hip6tese nula, que quer dizer, que as medias das 
popula96es do tomate cereja com estadios de matura9ao verde e, depois para o maduro 
(colorido), para aquelas variaveis, eram todas iguais. 
TABELA 5.3.3.1.1.1. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel 0 Brix, do 
tomate cereja, com grau de matura9ao verde. 
PARAMETRO "BRIX 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA SIGEP 
EXTERNO A s•c 
MEDIA 4,70 4,75 4,81 
DESVIO PADRAO 0,24 0,32 0,18 
SOMA 61,10 61,80 62,50 
TABELA 5.3.3.1.1.2. Tabela de Analise de Variancia para a variavel 0 Brix, do tomate 
cereja, com grau de matura9ao verde. 
TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE G.L s.a. a.M. FcALC. 
VARIACiiO 
TRATAMENTOS 2 0,08 0,04 0,58 
RESIDUO 36 2,34 0,07 
TOTAL 38 2,42 
Como o valor de FTABULADO com dois graus de liberdade no numerador 
(tratamentos) e trinta e seis graus de liberdade no denominador (residues), ao nfvel de 
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significancia de 1 %, isto e FTAB.;0,01;2;36 = 5,25 e, portanto, maior que o FcALc. = 0,58; nl'10 
se pode rejeitar a hip6tese de que nao ha diferen9a entre as medias dos tratamentos; 
quer dizer, nao existe evidencia, ao nfvel de 1 % de significancia, que para este processo 
de conserva9ao deste produto perecfvel, com rela9ao a variavel 0 Brix, que as medias nos 
tres tratamentos distintos (ambiente externo, geladeira a 6 ° C e SIGEP) foram 
significativamente diferentes. 
TABELA 5.3.3.1.1.3. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel pH, do tomate 
cereja, com grau de matura9ao verde. 
PARAMETRO I pH I TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 ' C SIGEP 
EXTERNO 
I 
MEDIA 4,08 3,93 3,96 
I DESVIO PADRAO I 0,10 0,05 0,07 
I SOMA I 53,10 51' 14 51,52 
TABELA 5.3.3.1 .1.4. Tabela de Analise de Variil.ncia para a variavel pH, do tomate cereja, 
com grau de matura9ao verde. 
I ' TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I s.a. Q.M. FcALC. VARIAyAO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,17 0,08 14,77 
RES I DUO I 36 I 0,20 0,01 
TOTAL I 38 I 0,37 
Como, FTAB. = 5,25 e menor que o FcALc. = 14,77, rejeita-se a hip6tese da 
nulidade, isto e, de que nao h8. diferenya entre as medias dos tratamentos (ambiente 
externo, geladeira a 6 ° C e SIGEP) para a variavel pH, ao nfvel de 1% de significil.ncia e, 
pode-se afirmar que ha evidencias significativas para se concluir que os respectivos 
tratamentos causaram diferen9as nesta variavel. 
TABELA 5.3.3.1.1.5. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel AT(%), do 
tomate cereja, com grau de matura9ao verde. 
PARAMETRO Acidez Titulavel -AT(%) 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 SIGEP 
EXTERNO 
MEDIA 0,52 0,70 0,62 
I DESVIO PADRAO I 0,08 0,07 0,11 
I SOMA I 6,82 9,05 8,06 
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TABELA 5.3.3.1.1.6. Tabela de Analise de Variancia para a variavel AT(%), do tomate 
cereja, com grau de maturagao verde. 
I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. O.M. FcALC. VARIAQAO 
TRATAMENTOS 2 I 0,19 0,10 12,28 
RES I DUO 36 I 0,28 0,01 
TOTAL 38 I 0,47 
Devido ao fato de FTAB. = 5,25 < FcALc. = 12,28, novamente, rejeita-se a 
hip6tese nula, isto e, de que nao ha diferenga entre as medias dos tratamentos (ambiente 
externo, geladeira a 6 °C eo processo no SIGEP) para a variavel Acidez Titulavel -AT(%), 
no nfvel de significancia de 1% e, pode-se dizer que ha evidencias para se concluir que as 
medias da referida variavel, entre os tratamentos foram significativamente diferentes, 
devido aos mesmos. 
TABELA 5.3.3.1. 1. 7. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Umidade em 
base umida - Us.u. (%), do tomate cereja, com grau de maturat;:ao 
verde. 
PARAMETRO UMIDADE EM BASE UMIDA (%) 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 SIGEP 
EXTERNO 
MEDIA 92,25 93,18 93,09 
I DESVIO PADRAO I 1 '13 0,55 0,46 
I SOMA I 276,72 279,54 279,26 
TABELA 5.3.3.1.1.8. Tabela de Analise de Variancia para a variavel Us.u. (%),do tomate 
cereja, com grau de maturagao verde. 
I ' , TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. Q.M. FcALC. VARIAQAO 
TRATAMENTOS I 2 I 1,61 0,80 1,34 
RESIDUO I 6 I 3,60 0,60 
TOTAL I 8 I 5,21 
Sendo FTAB.;o.o1;2;6 = 10,92 > FcALC. =1,34, aceita-se a hip6tese (nula) de que 
nao existe diferenga entre as medias dos tratamentos para a variavel Umidade do produto 
- tomate cereja- em base umida (%) , ao nfvel de significancia de 1 % e, portanto, conclui-
se que o fato de conservar o produto em ambiente externo, na geladeira a 6 °C e no 
SIGEP com resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado nao causaram 
diferengas significativas na umidade do referido fruto. 
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Procedeu-se da mesma maneira e na mesma sequencia para o tomate 
cereja com grau de matura9ao:maduro (colorido) 
TABELA 5.3.3.1.1.9. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel 0BRIX, do 
tomate cereja, com grau de maturavao colorido (maduro). 
PARAMETRO I 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 u C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 5,08 5,28 5,24 
I DESVIO PADRAO I 0,17 0,39 0,32 
I SOMA I 66,10 68,70 68,10 
TABELA 5.3.3.1.1.10. Tabela de Analise de Variancia para a variavel 0 Brix, do tomate 
cereja, com grau de matura9ao: maduro (colorido) . 
• • I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I VARIAQAO s.a. Q.M. FcALC. 
TRATAMENTOS I 2 I 0,29 0,14 1,53 
RESIDUO I 36 I 3,36 0,09 
TOTAL I 38 I 3,65 
Da mesma maneira que para o fruto verde, aceita-se a hip6tese de que nao 
ocorreu diferen9as entre as medias dos tratamentos, para a variavel 0Brix, com nfvel 
significative de 1 %, pois FrAs. = 5,25 > FcALC. = 1,53 e; portanto, o fato do produto ter sido 
conservado em diferentes ambientes (ambiente externo, geladeira a 6 °C e no SIGEP, 
atraves do resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado) nao causou a 
variavel acima nenhuma diferen9a significativa. 
TABELA 5.3.3.1.1.11. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel pH, do 
tomate cereja, com grau de matura9ao colorido (maduro). 
PARAMETRO I pH 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 ' C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 4,21 4,01 4,04 
I DESVIO PADRAO I 0,12 0,06 0,06 
I SOMA I 54,76 52,10 52,51 
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TABELA 5.3.3.1.1.12. Tabela de Analise de Variancia para a variavel pH, do tomate 
cereja, com grau de maturac;:ao colorido (maduro). 
I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. a.M. FcALC. VARIAyAO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,32 0,16 20,69 
RESIDUO I 36 I 0,27 0,01 
TOTAL I 38 I 
Como FTAB. = 5,25 < FcALC. = 20,69, rejeita-se a hip6tese de que nao existe 
diferenc;:a entre as medias da variavel -pH-, nos tratamentos utilizados, ao nivel de 
significancia de 1 % e, conclui-se que os tratamentos de conservac;:ao do produto afetam a 
referida variavel, neste experimento e com o referido nivel significative, estatisticamente. 
TABELA 5.3.3.1.1.13. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Acidez 
Titulavel - AT - (%), do tomate cereja, com grau de maturac;:ao 
colorido (maduro). 
PARAMETRO 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 SIGEP 
EXTERNO 
MEDIA I 0,47 0,66 0,61 I DESVIO PADRAO I 0,09 0,06 0,06 
I SOMA I 6,17 8,55 7,87 
TABELA 5.3.3.1.1.14. Tabela de Analise de Variancia para a variavel AT, do tomate 






I G.L I 
I 2 I 
I 36 I 
I 3a I 
TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
S.Q. a.M. FcALC. 
0,23 0,12 21,10 
0,20 0,01 
0,43 
Como FTAB. = 5,25 < FcALc. = 21,1 0, nao aceita-se a hip6tese de que nao ha 
diferenc;:a entre as medias dos tratamentos para a variavel Acidez Titulavel- AT-(%), no 
nivel de significancia de 1 % e, pode-se concluir que existe evidencias significativas de 
que os respectivos tratamentos interferem no resultado da variavel AT, para este produto 
com o grau de significancia estatistico, acima definido. 
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TABELA 5.3.3.1.1.15. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Umidade em 
base umida - Us.u. (%), do tomate cereja, com grau de maturagao 
colorido (maduro). 
PARAMETRO I Umidade em base iimida - Us u (%) .. 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 u C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 92.96 92,94 93,41 
I DESVIO PADRAO I 0,27 0,27 0,37 
I SOMA I 278,87 278,81 280,24 
TABELA 5.3.3.1.1.16. Tabela de Analise de Variancia para a variavel Us.u. (%),do tomate 
cereja, com grau de maturagao colorido (maduro). 
I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I VARIAyAO S.Q. Q.M. FcALC. 
TRATAMENTOS I 2 I 0,44 0,22 2,30 
RESIDUO I 6 I 0,57 0,09 
TOTAL I 8 I 1,01 
Como FTAB. = 10,92 > FcALc. = 2,30, aceita-se a hip6tese da nulidade entre 
as medias dos tratamentos para a variavel Umidade em base umida (%), ao nivel de 
significancia de 1% e, por conseguinte, finaliza-se, dizendo que os tratamentos utilizados 
na conservagao do produto perecfvel:tomate cereja, nao afetaram a variavel Us.u. (%). 
5.3.3.1.2. Conservagao do produto perecivel: tomate cereja, atraves do resfriamento do 
ar por agua gelada 
Neste segundo tratamento de conservagao do produto perecivel: tomate 
cereja, atraves do resfriamento do ar via agua gelada; a maxima eficiencia energetica 
atingiu um patamar de 24,58 %, enquanto que a maier eficiencia exergetica obtida foi da 
ordem de 1 ,30 %. 
Com respeito ao patamar inferior, obteve-se para a eficiencia energetica 
minima de 4,45 %contra uma eficiencia de 2~ Lei de 0,91 %. 
Da mesma forma que para a maioria dos processes anteriores as eficiencias 
exergeticas nunca excederam as eficiencias energeticas e, apresentaram, para efeito de 
comparagao, um coeficiente de relagao medic de 9,77. 
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TABELA 5.3.3.1.2.1. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel 0 Brix, do 
tomate cereja, com grau de matura<;ao verde. 
PARAMETRO I 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 " C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 4,90 4,77 4,76 
I DESVIO PADRAO I 0,23 0,13 0,45 
I SOMA I 34,30 33,40 33,30 
TABELA 5.3.3.1.2.2. Tabela de Analise de Variancia para a variavel 0 Brix, do tomate 
cereja, com grau de matura<;ao verde. 
TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I 
VARIAyAO 
S.a. a.M. FcALC. 
TRATAMENTOS I 2 I 0,09 0,04 0,47 
RESIDUO I 18 I 1,65 0,09 
TOTAL I 20 I 1,74 
Como FTAB.;o,o1;2;1s = 6,01 > FcALc. = 0,47, aceita-se a hip6tese da nulidade, 
de que as medias entre os tratamentos (ambiente externo, geladeira a 6 °C e SIGEP com 
o processo de conservac;:ao utilizando o resfriamento do ar por agua gelada) para a 
variavel 0BRIX, ao nfvel de 1 % de significancia, eram iguais e, portanto os tratamentos 
nao causaram modificac;:ao significativa na variavel em questao. 
TABELA 5.3.3.1.2.3. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel pH, do tomate 
cereja, com grau de maturac;:ao verde. 
PARAMETRO I pH 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6" C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 3,98 3,82 3,96 
I DESVIO PADRAO I 0,16 0,07 0,12 
I SOMA I 27,88 26,73 27,70 
TABELA 5.3.3.1.2.4. Tabela de Analise de Variancia para a variavel pH, do tomate cereja, 
com grau de maturac;:ao verde. 
I , • TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I s.a. a.M. FcALC. VARIAyAO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,11 0,05 3,87 
RESIDUO I 18 I 0,25 0,01 
TOTAL I 20 I 0,36 
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Devido ao fato de FrAa.;o,o1;2;1s = 6,01 > FcALc. = 3,87; aceita-se a hip6tese de 
que nao existe diferen~;a significativa entre as medias da variavel pH, para os respectivos 
tratamentos, ao nfvel de significancia de 1 %; isto e, os tratamentos de conserva~;ao do 
tomate cereja em ambiente externo, na geladeira a 6 °C e no SIGEP com o processo de 
resfriamento do ar por agua gelada, nao causa ram mudan~;as significativas na variavel em 
questao, para o fruto com estadio de matura~;ao: verde. 
TABELA 5.3.3.1.2.5. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Acidez 
Titulavel - AT - (%), do tomate cereja, com grau de matura~;ao 
verde. 
PARAMETRO I Acidez Titulavel- AT-(%) 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 u C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 0,64 0,74 0,62 
I DESVIO PADRAO I 0,07 0,07 0,08 
I SOMA I 4,48 5,17 4,32 
TABELA 5.3.3.1.2.6. Tabela de Analise de Variancia para a variavel AT, do tomate 
cereja, com grau de matura~;ao verde. 
I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I s.a. Q.M. FcALc. VARIAQAO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,06 0,03 5,19 
RESIDUO I 18 I 0,10 0,01 
TOTAL I 20 I 0,16 
Como FrAa. = 6,01 > FcALc. = 5,19; aceita-se a hip6tese de que as medias da 
variavel Acidez Titulavel - AT - ,expressa em porcentagem, nos tratamentos (ambiente 
externo, geladeira a 6 °C e SIGEP com resfriamento do ar via agua gelada) nao sofreram 
efeitos significativos do ambiente de conserva~;ao, ao nivel de 1 % de significancia. 
TABELA 5.3.3.1.2.7. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Umidade em 
base umida Ua.u. - (%), do tomate cereja, com grau de matura~;ao 
verde. 
PARAMETRO I Ueu (%) .. 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 u C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 92,71 93,16 93,29 
I DESVIO PADRAO I 0,83 0,48 0,33 
I SOMA I 278,13 279,49 279,88 
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TABELA 5.3.3.1.2.8. Tabela de Analise de Variancia para a variavel Us.u. (%), do tomate 
cereja, com grau de maturagao verde. 






I 2 I 
I s I 
I 8 I 
S.Q. Q.M. FcALC. 
0,56 0,28 0,82 
2,05 0,34 
2,61 
Uma vez que FrAB.;o.o1;2;s = 10,92 > FcALc. = 0,82 aceita-se o fato de que as 
medias da variavel Umidade em base umida Usu , expressa em %, nao sofreram 
alterag6es, ao nfvel de 1 % de significancia, quando conservou-se o produto perecfvel: 
tomate cereja; em locais, distitamente, climatizados. 
Procedeu-se a mesma analise estatfstica para o produto perecfvel: tomate 
cereja, porem com estadio de maturagao: colorido (maduro) e, obteve-se os seguintes 
resultados. 
TABELA 5.3.3.1.2.9. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel 0 Brix, do 
tomate cereja, com grau de maturagao maduro (colorido). 
PARAMETRO I 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 " C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 5,33 5,31 5,39 
I DESVIO PADRAO I 0,21 0,25 0,38 
I SOMA I 37,30 37,20 37,70 
TABELA 5.3.3.1.2.10. Tabela de Analise de Variancia para a variavel 0BRIX (%), do 
tomate cereja, com grau de maturagao maduro (colorido). 
I , TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. Q.M. FcALC. VARIAQiiO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,02 0,01 0,12 
RES! DUO I 18 I 1,49 0,08 
TOTAL I 20 I 1,51 
Como FrAs.;o,o1;2;1a = 6,01 > FcALc. = 0,12, aceita-se a hip6tese de que as 
medias da variavel 0BRIX eram iguais, para um nfvel altamente siginificativo; quando o 
produto, tomate cereja com grau de maturagao colorido, foram conservados em 
ambientes climatizados distintos; a um nfvel significative de 1%. 
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TABELA 5.3.3.1.2.11. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel pH, do 
tomate cereja, com grau de maturagao maduro (colorido). 
PARAMETRO I pH 
TRATAMENTOS I AMBIENTE GELADEIRA A 6 ° C SIGEP 
EXTERNO 
I 
I MEDIA I 4,06 3,92 4,06 
I DESVIO PADRAO I 0,12 0,06 0,13 
I SOMA I 28,39 27,47 28,42 
TABELA 5.3.3.1 .2.12. Tabela de Analise de Variancia para a variavel pH, do tomate 
cereja, com grau de maturagao maduro (colorido). 
I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. a.M. fcALC. VARIA<;:Ao 
TRATAMENTOS I 2 I 0,08 0,04 3,58 
RESIDUO I 18 I 0,21 0,01 
TOTAL I 20 I 0,29 
Sendo FrAs > FcALC. ,nao se pode rejeitar a hip6tese nula, de que as medias 
da variavel pH eram iguais, ao nivel de significancia de 1 % e, portanto, os tratamentos 
em questao, nao interferem, significativamente, no pH dos frutos em estado de maturagao 
colorido, ao serem conservados em diferentes ambientes. 
TABELA 5.3.3.1.2.13. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Acidez 
Titulavel - AT - (%), do tomate cereja, com grau de maturagao 
maduro (colorido). 
PARAMETRO I Acidez Titulavel- AT-(%) 
TRATAMENTOS I AMBIENTE GELADEIRA A 6 " C SIGEP 
EXTERNO 
I 
I MEDIA I 0,61 0,74 0,59 
I DESVIO PADRAO I 0,10 0,05 0,10 
I SOMA I 4,24 5,16 4,14 
TABELA 5.3.3.1.2.14. Tabela de Analise de Variancia para a variavel AT, do tomate 
cereja, com grau de maturagao maduro (colorido). 
I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. Q.M. FcALC. VARIA<;:il.O 
TRATAMENTOS I 2 I 0,09 0,05 6,01 
RESIDUO I 18 I 0,14 0,01 
TOTAL I 20 I 0,23 
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Como FTAB.;o,o1;2;1s = 6,01 = FcALc. =6,01, ja poderia rejeitar a hip6tese de 
igualdade entre as medias, porem testou-se, tambem, para um nfvel de signifidlncia de 5 
% e, chegou-se ao seguinte resultado; FTAs.;o.os;2;1s = 3,55 < FcALc. que, portanto, confirma 
a rejeic;:ao de que as medias da variavel AT fossem iguais, ao nfvel de 5 % de 
significancia; o que indicou que os tratamentos alteravam o comportamento da Acidez 
Titulavel- AT-(%) do tomate cereja com grau de maturac;:ao colorido, neste experimento. 
TABELA 5.3.3.1.2.15. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Umidade em 
base umida Us.u. (%), do tomate cereja, com grau de maturac;:ao 
maduro (colorido). 
PARAMETRO I Umidade em base iimida (%) 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 " C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 92,53 92,52 92,61 
I DESVIO PADRAO I 0,35 0,09 0,29 
I SOMA I 277,58 277,56 277,82 
TABELA 5.3.3.1.2.16. Tabela de Analise de Variancia para a variavel Us.u. (%),do tomate 
cereja, com grau de maturac;:ao colorido (maduro). 
I ' TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. Q.M. FcALC. VARIA<;:Ao 
TRATAMENTOS I 2 I 0,02 0,01 0,10 
RES! DUO I 6 I 0,43 0,07 
TOTAL I 8 I 0,45 
Com FTAB.;o.o1;2;6 = 10,92 > FcALc. = 0,10, aceita-se o fato de que as medias 
da variavel Us.u. eram iguais, ao nfvel de significancia de 1 % e, portanto, os tratamentos 
de conservac;:ao do produto nao provocaram mudanc;:as significativas na Umidade em 
base umida (%), para o tomate cereja com estadio de maturac;:ao colorido (maduro), neste 
teste. 
5.3.3.1.3. Conservac;:ao do produto perecfvel: tomate cereja, via resfriamento evaporativo 
doar. 
Para o processo de conservac;:ao do produto perecfvel: tomate cereja, 
utilizando-se do processo de resfriamento evaporativo do ar obteve-se uma efici€mcia 
energetica maxima de 0,91 % e uma eficiencia exergetica maxima de 4,16 %; embora a 
eficiencia psicrometrica fosse, sempre, de 100 %. 
Quanto ao lado inferior, este processo de conservac;:ao apresentou uma 
eficiencia energetica minima de 0,60 % contra uma eficiencia na avaliac;:ao exergetica de 
2,03%. 
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Dentre os estudo de casas, para a conservagao do produto perecfvel: tomate 
cereja, ate agora apresentados, foi o processo que produziu os menores valores de 
eficiencias, quer energeticas quer sejam exergeticas, no que diz respeito aos vzlores de 
maxima quanta aos de mfnima. 
Similar a analise feita para o processo de resfriamento evaporative, sem 
produto, as eficiencias energeticas maxima e mfnima foram sempre inferiores as 
eficiencias exergeticas maxima e mfnima, respectivamente. 
0 coeficiente media de relagao entre as eficiencias energetica e exergetica 
foi igual a 0,27 
TABELA 5.3.3.1.3.1. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel 0 Brix, do 
tomate cereja, com grau de maturagao verde. 
PARAMETRO I 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 " C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 4,83 4,69 4,76 
I DESVIO PADRAO I 0,14 0,29 0,17 
I SOMA I 33,80 32,80 33,30 
TABELA 5.3.3.1.3.2. Tabela de Analise de Variancia para a variavel 0 Brix, do tomate 
cereja, com grau de maturagao verde. 
' 
• I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I s.a. Q.M. FcALC. VARIAQAO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,07 0,035 0,80 
RESIDUO I 18 I 0,80 0,044 
TOTAL I 20 I 0,87 
Como FTAB.;O,o1;2;1s = 6,01 > FcALc. = 0,80, aceita-se a hip6tese de que as 
medias da variavel 0Brix eram iguais, embora conservadas em locais diferentes 
(tratamentos), ao nfvel de 1 % de siginificancia e, portanto, a conservagao do produto 
perecfvel: tomate cereja com grau de maturagao verde no ambiente externo, na geladeira 
a 6 °C e no SIGEP com o resfriamento evaporative do ar, nao causaram comportamento 
diferente significative no 0BRIX, deste fruto, neste experimento. 
TABELA 5.3.3.1.3.3. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel pH, do tomate 
cereja, com grau de maturagao verde. 
PARAMETRO I pH 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 ' C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 3,81 3,74 3,85 
I DESVIO PADRAO I 0,14 0,07 0,08 
I SOMA I 26,69 26,18 26,93 
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TABELA 5.3.3.1.3.4. Tabela de Analise de Variancia para a variavel pH, do tomate cereja, 
com grau de maturac;ao verde. 
I ' ' TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I s.a. a.M. FcALC. VARIAC(AO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,04 0,02 2,05 
RES I DUO I 18 I 0,18 0,01 
TOTAL I 20 I 0,22 
Sendo FTAB = 6,01 > FcALc. = 2,05, aceita-se a hip6tese nula, de que as 
medias da variavel pH foram iguais para os tres tratamentos distintos a saber, ambiente 
externo, geladeira a 6 °C e no SIGEP com o processo de conservac;ao utilizando o 
resfriamento evaporative do ar; ao nfvel de 1 % de significancia; o que significa dizer que 
a conservac;ao do produto perecfvel: tomate cereja, em ambientes diferentes, nao causou 
alterac;oes na variavel pH, neste experimento. 
TABELA 5.3.3.1.3.5. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Acidez 
Titulavel - AT - (%), do tomate cereja, com grau de maturac;ao 
verde. 
PARAMETRO I Acidez Titulavel - AT - (%) 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 " C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 0,73 0,69 0,69 
I DESVIO PADRAO I 0,04 0,07 0,08 
I SOMA I 5,13 4,82 4,80 
TABELA 5.3.3.1.3.6. Tabela de Analise de Variancia para a variavel AT(%), do tomate 
cereja, com grau de maturac;ao verde. 
TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE G.L S.a. a.M. FcALC. 
VARIAC(AO 
TRATAMENTOS 2 0,01 4,89 •E-03 1,04 
' RESIDUO 18 0,08 4,69 •E-03 
TOTAL 20 0,09 
Como FTAB.:o.o1;2;1s= 6,01 . Fcalc·= 1,04 aceita-se a hip6tese de igualdade 
entre as medias da variavel AT(%), para os tratamentos, ao nfvel de 1% de significancia; 
isto e, a referida variavel nao foi alterada pelos tratamentos aplicados neste ensaio. 
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TABELA 5.3.3.1.3.7. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Umidade em 
base umida Us.u. (%), do tomate cereja, com grau de matura~;ao 
verde. 
PARAMETRO I Umidade em base umida - Us u - (%) .. 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 ' C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 92,41 92,38 92,86 
I DESVIO PADRAO I 0,60 0,56 0,40 
I SOMA I 277,23 277,15 278,58 
TABELA 5.3.3.1.3.8. Tabela de Analise de Variancia para a variavel Us.u. (%), do tomate 
cereja, com grau de matura~;ao verde. 
• I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I s.a. a.M. FcALC. VARIAQAO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,43 0,22 0,79 
RESIDUO I 6 I 1,64 0,27 
TOTAL I 8 I 2,07 
Devido ao fato de FTAs.;o.o1;2;s = 10,92 > FcALc. = 0,79, aceita-se a hip6tese 
nula, de que as medias da variavel Us.u. nos tratamentos: ambiente externo, geladeira a 6 
°C e SIGEP operando com o processo de resfriamento evaporative do ar; eram iguais, ao 
nivel significative de 1 % e, portanto, pode-se afirmar que os referidos tratamentos nao 
alteraram o comportamento da umidade em base umida de forma significante, neste 
experimento. 
Repetiu-se as mesmas analises para o produto perecfvel: tomate cereja, 
porem, desta vez, com grau de matura~;ao medio (intermediario) e obteve-se os seguintes 
resultados: 
TABELA 5.3.3.1.3.9. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel 0 Brix, do 
tomate cereja, com grau de matura~;ao medio (intermediario). 
PARAMETRO I 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 ' C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 4,84 4,94 5,23 
I DESVIO PADRAO I 0,43 0,13 0,43 
I SOMA I 33,90 34,60 36,60 
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TABELA 5.3.3.1.3.10. Tabela de Analise de Variancia para a variavel 0 Brix, do tomate 
cereja, com grau de matura~;ao medio (intermediario). 
I • , TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I VARIA<;AO S.Q. Q.M. FcALC. 
TRATAMENTOS I 2 I 0,56 0,28 2,15 
RES I DUO I 18 I 2,35 0,13 
TOTAL I 20 I 2,91 
Sendo FTAB.:o.o1:2;18 = 6,01 > FcALc. = 2,15, aceita-se a hip6tese de que as 
medias da variavel 0Brix eram iguais, independente do tipo de ambiente utilizado para a 
conserva~;ao do produto perecfvel: tomate cereja com estagio de matura~;ao medio 
(intermediario), ao nfvel de significancia de 1 %; isto quer dizer que a conserva~;ao do 
referido produto em ambiente externo, em geladeira a 6 °C e no SIGEP com o processo 
de resfriamento evaporative do ar nao afetou de forma significativa a variavel, acim citada, 
durante a realiza~;ao deste experimento. 
TABELA 5.3.3.1.3.11. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel pH, do 
tomate cereja, com grau de matura~;ao medio (intermediario). 
PARAMETRO I pH 
TRATAMENTOS I AMBIENTE IGELADEIRA A 6 'c SIGEP 
EXTERNO 
I I 
I MEDIA I 3,73 3,72 3,78 
I DESVIO PADRAO I 0,10 0,06 0,09 
I SOMA I 26,12 26,03 26,45 
TABELA 5.3.3.1.3.12. Tabela de Analise de Variancia para a variavel pH, do tomate 
cereja, com grau de matura~;ao medio (intermediario). 
I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. Q.M. FcAtc. VARIA<;AO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,01 0,005 0,98 
RESIDUO I 18 I 0,13 0,007 
TOTAL I 20 I 0,14 
Como FTAB = 6,01 > FcALC. = 0,98, nao se rejeita a hip6tese nula de que as 
medias da variavel pH, nos diferentes tratamentos, eram iguais, ao nfvel de 1 % de 
significancia e, por conseguinte, pode-se dizer que nao ha evidencias de que a 
conserva~;ao do produto em ambientes distintos possa ter causado mudan~;as no pH do 
fruto, no estadio de matura~;ao medio (intermediario). 
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TABELA 5.3.3.1.3.13. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Acidez 
Titulavel - AT - (%), do tomate cereja, com grau de maturac;:ao 
medio (intermediario). 
PARAMETRO I Acidez Titulavel -AT - (%) 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 " C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 0,77 0,81 0,81 
I DESVIO PADRAO I 0,10 0,10 0,08 
I SOMA I 5,38 5,68 5,66 
TABELA 5.3.3.1.3.14. Tabela de Analise de Variancia para a variavel AT(%), do tomate 
cereja, com grau de maturac;:ao medio (intermediario). 
I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I VARIAQAO S.Q. Q.M. FcALC. 
TRATAMENTOS I 2 I 0,008 4,02•E-03 0,53 
RESIDUO I 18 I 0,13 0,007 
TOTAL I 20 I 0,138 
Obtendo-se FTAB. = 6,01 > FcALc. = 0,53, concorda-se com o fato de que as 
medias da variavel Acidez Titulavel -AT - (%) eram iguais, ao nfvel de significancia de 1 
%, para os diferentes tratamentos de conservac;:ao do produto perecfvel: tomte cereja com 
maturac;:ao: medio (intermediario) e, isto leva a conclusao de que a conservac;:ao do 
referido fruto nao afetou a acidez, durante o periodo de experimentac;:ao. 
Finalmente, aplicou-se a mesma analise estatistica para a variavel Umidade 
em base umida Us.u .• expressa em porcentagem, no produto perecivel: tomate cereja com 
grau de maturac;:ao medio (intermediario). 
TABELA 5.3.3.1.3.15. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Umidade em 
base umida Us.u. (%), do tomate cereja, com grau de maturac;:ao 
medio (intermediario). 
PARAMETRO Umidade em base umida - Us u - (%) .. 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 u C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 92,65 92,51 92,64 
I DESVIO PADRAO I 0,23 0,37 0,36 
I SOMA I 277,96 277,54 277,93 
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TABELA 5.3.3.1.3.16. Tabela de Analise de Variancia para a variavel U8 u (%),do tomate 
cereja, com grau de matura<;:ao medio (intermediario). 
I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. Q.M. FcALC. VARIAQAO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,04 0,02 0,17 
RESIDUO I 6 I 0,64 0,11 
TOTAL I 8 I 0,68 
Como FTAs.;o,o1;2;s = 10,92 > FcALc = 0,17, aceita-se a hip6tese da nulidade, 
de que as medias da variavel Umidade em base umida Us.u. , expressa em %, eram 
iguais, ao nivel de siginificancia de 1 %; quando os tratamentos foram : ambiente externo, 
geladeira na temperatura de 6 °C e SIGEP com o processo de resfriamento evaporative 
do ar. Em vista disso, pode-se afirmar que a variavel Us.u. nao foi afetada de forma 
contundente pelo tipo de conserva<;:ao aplicado ao produto perecfvel: tomate cereja, com 
grau de matura<;:ao medio (intermediario). 
Com o produto perecfvel: tomate cereja, mas com estadio de matura<;:ao 
maduro (colorido) aplicou-se, de forma similar, igual analise estatistica, obtendo-se os 
resultados descritos abaixo: 
TABELA 5.3.3.1.3.17. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel 0 Brix, do 
tomate cereja, com grau de matura<;:ao maduro (colorido). 
PARAMETRO I 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 " C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 5,54 5,14 5,23 
I DESVIO PADRAO I 0,45 0,25 0,25 
I SOMA I 38,80 36,00 36,60 
TABELA 5.3.3.1.3.18. Tabela de Analise de Variancia para a variavel 0 BRIX, do tomate 
cereja, com grau de matura<;:ao maduro (colorido). 
I ' TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. Q.M. FcALC. VARIAQAO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,62 0,31 2,81 
RESIDUO I 18 I 1,99 0,11 
TOTAL I 20 I 2,61 
Como FTAs.;o 01;2;18 = 6,01 > FcALc. = 2,81, aceita-se a hip6tese nula, de que 
as medias da variavel 0 Brix eram iguais, ao nivel de significancia de 1 %, para os 
diferentes tratamentos de conserva<;:ao do produto perecfvel : tomate cereja com estagio 
de matura<;:ao tipo maduro (colorido). Com isso observa-se que nao existe evidencias, 
significativas, para afirmar que a conserva<;:ao em diferentes ambientes, a saber, ambiente 
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externo, geladeira na temperatura de 6 °C e SIGEP com resfriamento evaporative do ar; 
tenha causado alteral(6es na variavel em questao durante a realizal(iio do experimento. 
TABELA 5.3.3.1.3.19. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel pH, do 
tomate cereja, com grau de matural(iio maduro (colorido). 
PARAMETRO I pH 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 " C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 3,88 3,73 3,82 
I DESVIO PADRAO I 0,11 0,04 0,06 
I SOMA I 27,15 26,08 26,17 
TABELA 5.3.3.1.3.20. Tabela de Analise de Variancia para a variavel pH, do tomate 
cereja, com grau de matural(iio maduro (colorido). 
I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. Q.M. FcALC. VARIAyAO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,08 0,04 6,67 
RESIDUO I 18 I 0,11 0,006 
TOTAL I 20 I 0,19 
Sendo FTAB. < FcALc., rejeita-se a hip6tese de que as medias da variavel pH 
eram iguais, para os tratamentos de conserval(iio do tomate cereja com grau de 
matural(iiO do tipo colorido (maduro), ao nfvel de 1 % de significancia e, portanto, pode-se 
afirmar que os referidos tratamentos provocaram alteral(6es significativas no pH do fruto, 
neste teste. 
TABELA 5.3.3.1.3.21. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Acidez 
Titulavel -AT- (%), do tomate cereja, com grau de matural(iio 
maduro (colorido). 
PARAMETRO I Acidez Titulavel- AT-{%) 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6 ' C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 0,71 0,78 0,76 
I DESVIO PADRAO I 0,12 0,10 0,07 
I SOMA I 4,98 5,47 5,31 
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TABELA 5.3.3.1.3.22. Tabela de Analise de Variancia para a variavel AT, do tomate 
cereja, com grau de matura9ao maduro (colorido). 
I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. Q.M. FcALC. VARIAyAO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,02 0,01 0,95 
RES I DUO I 18 I 0,17 0,009 
TOTAL I 20 I 0,19 
Devido ao fato de FTAB. = 6,01 > FcALc. = 0,95, concorda-se com a hip6tese 
de nulidade, isto e, de que as medias da variavel Acidez Titulavel -AT- (%) eram iguais, 
ao nfvel de significancia de 1 %, para os seguintes tratamentos de conserva9ao do tomate 
cereja com estadio de matura9ao colorido (maduro): ambiente externo, geladeira a 6 °C e 
SIGEP usando o processo de resfriamento evaporative do ar. Com isso, pode-se afirmar 
que nao existe diferen9as evidentes entre as medias da referida variavel para os distintos 
tratamentos, quando utilizados neste experimento. 
TABELA 5.3.3.1.3.23. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Umidade em 
base umida Us.u. (%), do tomate cereja, com grau de matura9ao 
maduro (colorido). 
PARAMETRO I Umidade em base umida - Ue u - (%) .. 
TRATAMENTOS AMBIENTE GELADEIRA A 6" C SIGEP 
EXTERNO 
I MEDIA I 91,91 92,08 92,03 
I DESVIO PADRAO I 0,45 0,35 0,45 
I SOMA I 275,74 276,23 276,08 
TABELA 5.3.3.1.3.24. Tabela de Analise de Variancia para a variavel Us.u. (%),do tomate 
cereja, com grau de matura9ao maduro (colorido). 
I , , TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. Q.M. FCALC. VARIAyAO 
TRATAMENTOS I 2 I 0,04 0,02 0,12 
RES I DUO I 6 I 1,05 0,175 
TOTAL I 8 I 1,09 
Com FTAB.;o,o1;2;s = 10,92 > FcALc. = 0,12, aceita-se o fato de que ha fortes 
evidencias das medias da variavel Umidade em base umida Us.u., expressas em 
porcentagem, serem iguais, quando aplicados como tratamentos do produto perecfvel: 
tomate cereja com maturayao do tipo maduro (colorido), a preserva9ao em ambiente 
externo, na geladeira com temperatura de 6 °C e no SIGEP operando com o resfriamento 
evaporative do ar e, portanto, conclui-se que os referidos tratamentos nao interfiriram, de 
forma significativa, na umidade do produto durante esta fase experimental. 
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5.3.3.1.4. Analise estatfstica entre os processes de conserva~ao realizados pelo SIGEP 
Com a finalidade de dar subsidies a avalia~ao energetica e exergetica dos 
processes psicrometricos aplicados a conserva~ao do produto perecfvel: tomate cereja 
analisou-se, em seguida, o comportamento dos processes de resfriamento do ar por 
contato direto com evaporador aletado, resfriamento do ar por agua gelada e resfriamento 
evaporative do ar aplicados na preserva~ao da qualidade do referido produto, atraves da 
aplica~ao da analise de variancia nas medias das variaveis: 0BRIX, pH, Acidez Titulavel = 
AT(%) e Umidade do fruto em base umida = Us.u. (%)para o fruto com dois estadios de 
matura~ao diferentes, a saber, verde e maduro; quando o SIGEP operava com os 
processes, acima descritos, aqui, agora, considerados tratamentos distintos. 
Os resultados obtidos estao compilados, em forma de tabelas,na sequencia: 
TABELA 5.3.3.1.4.1. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel 0BRIX, do 






TRATAMENTOS R.A.C.D.E.A. R.A.H20.G R.E.A. 
MEDIA 4,81 4,76 4,19 
DESVIO PADRAO 0,18 0,45 1,50 
SOMA 51,46 33,30 29,30 
= Resfnamento do Ar por Contato D1reto com Evaporador Aletado. 
= Resfriamento do Ar por H20 Gelada. 
= Resfriamento Evaporative do Ar. 
T ABELA 5.3.3.1.4.2. Resultados da analise de variancia do tomate cereja com grau de 
matura~ao verde para a variavel 0BRIX, quando conservado nos 
tratamentos: R.A.C.D.E.A.; R.A.H20.G. e R.E.A. 
TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE G.L s.a. a.M. FcALC. 
VARIA<;:AO 
TRATAMENTOS 2 1,91 0,955 1,50 
RESIDUO 24 15,19 0,633 
TOTAL 26 17,10 
Como FTAB.;o,o1;2;24 = 5,61 ou FTAB.;o,os;2;24 = 3,40> FcALc. = 1 ,50, aceita-se a 
hip6tese nula, que diz que as medias do parametro 0Brix eram iguais, tanto ao nfvel de 1 
% quanta ao nfvel de 5 % de significancia e, portanto, conclui-se que os tres diferentes 
tipos de resfriamentos aplicados ao fruto: tomate cereja, nao causaram mudan~as 
significativas na variavel em questao, durante a realiza~ao dos experimentos, com o fruto 
no grau de matura~ao verde. 
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TABELA 5.3.3.1.4.3. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel pH, do tomate 






TRATAMENTOS R.A.C.D.E.A. R.A.H,O.G R.E.A. 
MEDIA 3,96 3,96 3,85 
DESVIO PADRAO 0,07 0,12 0,08 
SOMA 51,46 27,70 26,93 
= Resfnamento do Ar por Contato D1reto com Evaporador Aletado. 
= Resfriamento do Ar por H20 Gelada. 
= Resfriamento Evaporativo do Ar. 
Como a escolha de um nfvel de significancia determina a frequencia relativa 
de dois tipos de erros, que se pode cometer ao selecionar a porcentagem de tal nfvel, isto 
e, erro do tipo I que e o fato de se rejeitar a hip6tese nula, quando ela esta correta e; o 
erro do tipo II que e o fato de se falhar em detectar a verdade da hip6tese alternativa, 
quando esta esta correta. 
Em experimentos envolvendo produtos agrfcolas e comum usar um nfvel de 
significancia de 5 %, devido ao fato de, geralrnente, nao se ter uma garantia da 
homogeneidade das amostras, por se tratar de produtos vegetais "vivos" e, portanto, 
passfveis de uma hetereogeneidade natural dos seres vivos. Todavia, ate a presente 
avaliavii.o, vinha-se trabalhando com um nfvel de significancia de 1%, em quase todos os 
testes, pois os resultados para um nfvel de significancia maior, tambem, chegaria nos 
mesmos resultados. No entanto, a partir de agora, toda vez que o nfvel de 5 % de 
significancia rejeitar a H0 (Hip6tese Nula), este sera adotado, para um maior grau de 
confiabilidade e redu9ii.o na probabilidade de se cometer um Erro do Tipo I. 
TABELA 5.3.3.1.4.4. Resultados da analise de variancia do tomate cereja com grau de 
maturayii.o verde para a variavel pH, quando conservado nos 
tratamentos: R.A.C.D.E.A.; R.A.H20.G. e R.E.A. 
TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE G.L S.Q. Q.M. FcALC. 
VARIACAO 
TRATAMENTOS 2 0,06 0,03 4,00 
RES! DUO 24 0,18 0,0075 
TOTAL 26 0,24 
Observa-se que na tabela anterior o valor do FcALc. = 4,00 e maior que o 
valor do FTAB.;o,os;2;24 = 3,40 e, com isso rejeita-se a hip6tese nula (Ho) de que as medias 
da variavel pH eram iguais, quando expostas aos tratamentos distintos no SIGEP e, 
portanto, aceita-se a hip6tese alternativa (Ha) de que os respectivos tratamentos afetavam 
de alguma forma, ao nfvel de significancia de 5 % a referida variavel, durante a realizayii.o 
dos experimentos em questao. 
Avalia9ao energ8tica e exerg8tica ... 193 




Titulavel AT - (%), do tomate cereja, com grau de matura9ao 
verde. 
PARAMETRO Acidez Titulavel- AT-(%) 
LOCAL SIGEP 
TRATAMENTOS R.A.C.D.E.A. R.A.H,O.G R.E.A. 
I MEDIA I 0,62 0,62 0,69 
I DESVIO PADRAO I 0,11 0,08 0,08 
I SOMA I 8,06 4,32 4,80 
= Resfriamento do Ar por Contato Direto com Evaporador Aletado. 
= Resfriamento do Ar por H20 Gel ada. 
= Resfriamento Evaporative do Ar. 
TABELA 5.3.3.1.4.6. Resultados da analise de variancia do tomate cereja com grau de 
matura9ao verde para a variavel Acidez Titulavel- AT-(%), quando 
conservado nos tratamentos: R.A.C.D.E.A.; R.A.H20.G. e R.E.A. 
TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE G.L 
VARIA<;AO 
s.a. Q.M. FcALC. 
TRATAMENTOS 2 0,02 0,01 1,20 
RESIDUO 24 0,23 0,0096 
TOTAL I 26 I 0,25 
Como tanto ao nfvel de 5 % quanto ao nfvel de 1 % de significancia, o valor 
de FTAB. (3,40 e 5,61, respectivamente) foi maior que o valor de FcALc. (1 ,20); aceita-se H0, 
de que as medias da variavel AT (%) nao sofreram interferencia significativa dos 
tratamentos utilizados pelo SIGEP na conserva9ao do produto perecfvel: tomate cereja, 
com estadio de matura9ao verde, durante os testes realizados. 
TABELA 5.3.3.1.4.7. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Umidade em 
base umida - Us.u. - (%), do tomate cereja, com grau de matura9ao 
verde. 
PARAMETRO Umidade em base umida - Us.u. - (%) 
LOCAL SIGEP 
TRATAMENTOS R.A.C.D.E.A. R.A.H,O.G R.E.A. 
MEDIA 93,09 93,29 92,86 
I DESVIO PADRAO I 0,46 0,33 0,40 I SOMA I 279,26 279,88 278,58 
R.A.C.D.E.A. = Resfriamento do Ar por Contato Direto com Evaporador Aletado. 
R.A.H20.G. = Resfriamento do Ar por H20 Gelada. 
R.E.A. = Resfriamento Evaporative do Ar. 
194 Paulo Martins Lea! 
TABELA 5.3.3.1.4.8. Resultados da analise de variancia do tomate cereja com grau de 
maturagao verde para a variavel Umidade em base umida Us.u. (%), 
quando conservado nos tratamentos: R.A.C.D.E.A.; R.A.H20.G. e 
R.E.A. 
I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I s.a. a.M. FcALC. VARIAyAO 
TRATAMENTOS 2 I 0,28 0,14 0,88 
RESIDUO 6 I 0,97 0,16 
TOTAL 8 I 1,25 
Como FTAB.;o,o1;2;6 = 10,92 e FTAB.;o,os;2;6 = 5,14, sendo ambos maiores que 
FcALc. = 0,88, aceita-se H0 de que as medias da variavel Us.u. nao foram afetadas de 
forma significativa, tanto a 1 % quanto a 5 % de nfvel de significancia, pelos tratamentos 
aplicados aos frutos de tomate cereja com estagio de maturagao verde, nesta fase 
experimental. 
Para o produto perecfvel: tomate cereja, porem com grau de maturac;:ao do 
tipo maduro (colorido), aplicou-se os mesmos testes estatfsticos, para se verificar os 
efeitos da utilizagao dos tres diferentes processos de resfriamento do ar na conservagao 
do referido produto e respectivos parametros de quantificac;:ao da qualidade do fruto em 
questao, a saber: 0BRIX, pH, ATe Us.u .• respectivamente. 
TABELA 5.3.3.1.4.9. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel 0Brix, do 
tomate cereja, com grau de maturagao maduro. 
PARAMETRO 0BRIX 
LOCAL SIGEP 
TRATAMENTOS R.A.C.D.E.A. R.A.H20.G R.E.A. 
MEDIA 5,24 5,39 5,23 
I DESVIO PADRAO I 0,32 0,38 0,25 
I SOMA I 68,10 37,70 36,60 
R.A.C.D.E.A. = Resfriamento do Ar por Contato Direto com Evaporador Aletado. 
R.A.H20.G. = Resfriamento do Ar por H20 Gelada. 
R.E.A. = Resfriamento Evaporative do Ar. 
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TABELA 5.3.3.1.4.10. Resultados da analise de variiincia do tomate cereJa com grau de 
matural(ao maduro (colorido) para a variavel BRIX, quando 
conservado nos tratamentos: R.A.C.D.E.A.; R.A.H20.G. e R.E.A. 
TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE G.L 
VARIACAO 
s.a. a.M. FcALC. 
TRATAMENTOS 2 0,12 0,06 0,60 
RESIDUO 24 2,41 0,10 
TOTAL 26 2,53 
Como ambos FTAs(para 1 e 5 % de significiincia) sao maiores que FcALc .• 
aceita-se a hip6tese de que as medias da variavel 0Brix nao foram afetadas pelos 
tratamentos aplicados e, portanto, pode-se afirmar com um alto grau de significiincia que 
os tratamentos impostos na conserva9ao do tomate com estadio de matura9ao do tipo 
colorido (maduro) nao interfiriram no 0Brix do fruto, durante a condu9ao destes 
experimentos. 
TABELA 5.3.3.1.4.11. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel pH, do 






TRATAMENTOS R.A.C.D.E.A. R.A.H,O.G R.E.A. 
MEDIA 4,04 4,06 3,82 
DESVIO PADRAO 0,06 0,13 0,06 
SOMA 52,51 28,42 26,71 
= Resfnamento do Ar por Contato D1reto com Evaporador Aletado. 
= Resfriamento do Ar por H20 Gelada. 
= Resfriamento Evaporative do Ar. 
TABELA 5.3.3.1.4.12. Resultados da analise de variiincia do tomate cereja com grau de 
matural(ao maduro (colorido) para a variavel pH, quando 
conservado nos tratamentos: R.A.C.D.E.A.; R.A.H20.G. e R.E.A. 
TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE G.L s.a. a.M. FcALc. 
VARIACAO 
TRATAMENTOS 2 0,28 0,14 19,76 
RESIDUO 24 0,17 0,0071 
TOTAL 26 0,45 
Sendo FTAB (a 1 % e 5 % de significiincia) < FcALc .• rejeita-se com alto grau 
de significiincia a Ho, que diz que as medias da variavel pH eram iguais, nos referidos 
Indices de significiincia, quando os frutos foram submetidos aos diferentes tratamentos de 
conserva9ao e, portanto, tais tratamentos interfiriram de forma significativa no pH do 
referido produto. 
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TABELA 5.3.3.1.4.13. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Acidez 
Titulavel - AT - (%), do tomate cereja, com grau de maturagao 
maduro. 
PARAMETRO Acidez Titulavel- AT-(%) 
LOCAL SIGEP 
TRATAMENTOS R.A.C.D.E.A. R.A.H,O.G R.E.A. 
MEDIA 0,60 0,59 0,76 
I DESVIO PADRAO I 0,06 0,10 0,07 
SOMA 7,81 4,14 5,31 
R.A.C.D.E.A. = Resfriamento do Ar por Contato Direto com Evaporador Aletado. 
R.A.H20.G. = Resfriamento do Ar por H20 Gelada. 
R.E.A. = Resfriamento Evaporative do Ar. 
TABELA 5.3.3.1.4.14. Resultados da analise de variancia do tomate cereja com grau de 
maturagao maduro (colorido) para a variavel AT (%), quando 
conservado nos tratamentos: R.A.C.D.E.A.; R.A.H20.G. e R.E.A. 
I TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE I G.L I S.Q. Q.M. FcALC, VARIA<;;AO 
TRATAMENTOS 2 I 0,13 0,065 11,87 
RESIDUO 24 0,13 0,005 
TOTAL 26 0,26 
Novamente, rejeita-se a H0 , de que as medias, desta vez da variavel AT(%), 
eram iguais, em ambos nfveis de significancia (1 e 5 %), quando o produto perecfvel: 
tomate cereja era submetido a diferentes tratamentos de conservagao e, por conseguinte, 
uma vez mais, tais tratamentos provocaram mudangas significativas na Acidez Titulavel 
do tomate cereja com maturagao do tipo maduto (ou colorido). 
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TABELA 5.3.3.1.4.15. Valores da media, desvio padrao e soma, da variavel Umidade em 





PARAMETRO Umidade em base umida Ua.u. (%) 
LOCAL SIGEP 
TRATAMENTOS R.A.C.D.E.A. R.A.H,O.G R.E.A. 
MEDIA 93,41 92,61 92.03 
DESVIO PADRAO 0,37 0,29 0,45 
SOMA 280,24 277,82 276,08 
= Resfnamento do Ar por Contato D1reto com Evaporador Aletado. 
= Resfriamento do Ar por H20 Gelada. 
= Resfriamento Evaporativo do Ar. 
TABELA 5.3.3.1.4.16. Resultados da analise de variancia do tomate cereja com grau de 
matura9ao maduro (colorido) para a variavel Us.u. (%), quando 
conservado nos tratamentos: R.A.C.D.E.A.; R.A.H20.G. e R.E.A. 
TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
CAUSA DE G.L 
VARIACAO 
s.a. Q.M. FcALC. 
TRATAMENTOS 2 2,91 1,455 10,31 
RES I DUO 6 0,85 0,142 
TOTAL 8 3,76 
Em bora, FrAs.;o,o1 ;2;6 = 10,92 > FcALc. = 1 0,31, rejeita-se a hip6tese nula (Ho), 
ao nfvel de 5 % de significancia, pois neste FrAs.;o,05,2 ;s = 5,14 que e menor que o valor de 
F calculado e, portanto, existe diferen9as significativas entre as medias da variavel Us.u. 
ao terem sido submetidas aos tratamentos de R.A.C.D.E.A.; R.A.H20.G. e R.E.A. com a 
finalidade de conserva9ao do tomate cereja com matura9ao do tipo maduro (colorido), 
nestas fases experimentais. 
Com o auxflio dos resultados das analises estatfsticas do teste F descritos 
nas tabelas anteriores, a partir da tabela 5.3.3.1.4.4., onde detectou-se diferen9as 
significativas entre as medias da variavel pH, quando os frutos de tomate cereja com grau 
de matura9ao verde sofreram altera96es significativas ao serem submetidos aos 
tratamentos distintos de resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado, de 
resfriamento do ar por agua gelada e de resfriamento evaporatrivo do ar. Aplicou-se, 
entao, em todas as situa96es onde ocorreram diferen9as, estatisticamente, significativas, 
o teste de TUKEY, ao nfvel de 5 % de probabilidade, a fim de se comparar quais 
tratamentos eram diferentes entre si, dois a dois. 
Em ordem decrescente, tem-se que as medias da variavel pH, para o tomate 
cereja do tipo verde, submetido aos tratamentos acima citados, sao: 
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m, = 3,96 
m, = 3,96 
m, = 3,85 
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0 teste F = 4,00, mostrou que, embora, ao nfvel de 1 % de significfmcia, nao 
houvesse diferenc;:a entre as medias da variavel pH, esta ocorreria aos 5 % de 
significancia e, portanto, rejeitou-se a hip6tese nula de que as medias da referida variavel 
eram iguais; o que significa dizer que os tratamentos de conservac;:ao dos frutos verdes de 
tomate cereja provocaram modificac;:oes significativas a variavel pH, durante as fases 
experimentais. 
Em virtude disso as medias verdadeiras provavelmente sao bem distintas, 
embora desconhecidas. Como se deseja obter informac;:oes mais detalhadas sobre as 
referidas medias, aplicou-se o teste de TUKEY, com a finalidade de compara-las duas a 
duas de todos os modos possfveis. 
Para isso, calculou-se, primeiramente, a diferenc;:a mfnima significativa (d), 
dada pela seguinte expressao: 
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on de: 
q = amplitude total estudentizada, ao nfvel de 5 % de probabilidade, fornecido em tabelas 
especfficas; 
s = estimativa do desvio padrao = ~Q.M.R 251 
r = numero de repetic;:oes de cada um dos tratamentos. 
Com n = 3 tratamentos e n' = 24 G.L. (graus de liberdade) para o resfduo, 
tem-se que q = 3,53, ao nfvel de 5 % de probabilidade; s = ~0,0075 = 0,0866 e r = 7, 
obteve-se um valor de d = 0, 11. Entao, toda diferenc;:a entre duas medias, do ensaio 
realizado, que for superior ou igual a diferenc;:a mfnima significativa (d), resulta em medias 
distintas. Portanto, nao existe diferenc;:a significativa entre as medias dos dois primeiros 
tratamentos, porem observou-se diferenc;:as significativas entre os dois primeiros 
tratamentos em relac;:ao ao ultimo deles. Logo, no quadro abaixo, medias seguidas de 
mesma letra nao apresentam diferenc;:as significativas, enquanto que medias seguidas por 
letra diferente apresentam diferenc;:a significativa, ao nfvel de 5 % de probabilidade. 
m, = 3,96 a 
m, = 3,96 a 
m, = 3,85 b 
Repetiu-se a mesma analise para as medias de variaveis que apresentaram 
diferenc;:as significativas, ao nfvel de 5 % de probabilidade, ao serem submetidas aos tres 
tratamentos distintos que, segundo os resultados anteriores, foram pH, AT(%) e Us.u. (%), 
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s6 que para os frutos de tomate cereja com estadio de maturacao: colorido (maduro). 
Entao, obteve-se os seguintes resultados: 








m = ; 3,82 b 
variavel: AT (%) 














m = ; 92,03 b 
Pode-se observar que, em todas as analises realizadas pelo teste de 
TUKEY, o tratamento de conservacao do produto perecivel atraves do resfriamento 
evaporative do ar provocou, sempre, alteracoes significativas nas variaveis acima 
descritas. 
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5.3.3.2. Produto Deterioravel 
5.3.3.2.1. Conservagao do produto deterioravel: sementes de soja, atraves do processo 
de aquecimento do ar via resistencias eletricas aletadas, com velocidade do ar de ate 3,5 
m/s. 
Neste processo a max1ma eficiencia energetica atingida foi de 77,02 %, 
enquanto que a eficiencia exergetica maxima alcangada foi de 2,84 %. 
Para o patamar inferior, a menor eficiencia energetica, neste experimento, 
alcangou o valor de 50,28 %; enquanto que a minima eficiencia exergetica obtida, era, 
durante esta fase experimental, de 2,25 % . 
Observou-se, ainda, atraves dos resultados tabulados, que a eficiencia 
energetica foi sempre superior que a eficiencia exergetica, quer quando se tratava de 
eficiencias mfnimas ou quando se tratava de eficiencias maximas e; que o coeficiente de 
relagao medio entre as eficiencias energeticas e exergeticas foi de 24,50. 
Viu-se, na analise do produto perecfvel, que o delineamento estatfstico 
inteiramente casualizado s6 se justificava pois os frutos de tomate cereja apresentavam-
se como um material experimental homogeneo; o que nao vem a ser o caso do produto 
deterioravel: sementes de soja, que, pelas analises de Umidade em base umida Us.u. (%), 
teste de Germinagao (%) e teste de Poder de Vigor (%), demonstraram uma certa 
heterogeneidade, justificando, portanto, a preferencia na utilizagao do delineamento por 
blocos casualizados, onde a homogeneidade passou a ser exigida apenas dentro de cada 
bloco. 
Dos resultados obtidos e tabulados, anteriormente, extraiu-se as tabelas 
seguintes, com intuito de se aplicar a referida analise estatfstica, a saber: 
TABELA 5.3.3.2.1.1. Resultados da media, desvio padrao e soma da variavel Us.u. (%), 
quando submetida aos tratamentos de umidificagao, conserva<;:ao 
em geladeira a -1 °C e processo de secagem atraves de 
resistencias eletricas com velocidade maxima de 3,5 m/s. 
PARAMETRO Umidade em base umida Ua.u. (%) 
TRATAMENTOS UMIDIFICACAO jGELADEIRA A -1°Cj SIGEP 
MEDIA 17,31 17,31 12,03 
I DESVIO PADRAO I 0,92 0,92 0,52 
I SOMA I 51,94 51,94 36,09 
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TABELA 5.3.3.2.1.2. Resultados das medias do delineamento em blocos casualizados da 
variavel Us.u. (%) das sementes de soja, quando submetidas aos 
tratamentos com umidifica{:ao, depois conservados em geladeira a 
-1 °C e, finalmente, secados no SIGEP, com velocidades de 1,5; 
2,5 e 3,5 m/s (BLOCOS). 
TRATAMENTOS BLOCOS TOTAL DOS 
TRATAMENTOS 
BLOCO 1 BLOC02 BLOC03 
UMIDIFICAQAO 17,52 16,31 18,11 51,94 
GELADEIRA A -1 C 17,52 16,31 18,11 51,94 
SIGEP 11,70 11,76 12,63 36,09 
TOTAL DOS 46,74 44,38 48,85 139,97 
BLOCOS 
TABELA 5.3.3.2.1.3. Resultados da analise de variancia para a variavel Us.u. (%) das 
sementes de soja, quando submetidas ao primeiro teste de 
conserva{:ao. 
CAUSA DE TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
VARIACAO 
G.L. S.Q. Q.M. FcALC. 
BLOCOS 2 3,3336 1,6668 11,57 
TRATAMENTOS 2 55,8272 27,9136 193,71 
RESIDUO 4 0,5764 0,1441 
TOTAL 8 59,7372 
A media geral do experimento foi de: 
m = c = 139,97 15•55 
N 9 
252 
e o desvio padrao de: 
s = .jQ. M.R. = .j0,1441 = 0,38 
logo, o coeficiente de varia{:ao (C.V), expresso em porcentagem, resultou em: 
C.V = s*lOO = 0,38*100 2,44% 
m 15,55 
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Com 2 e 4 graus de liberdade e uso de tabelas estatfsticas, obteve-se os 
seguintes limites para F: 
- Ao nivel de 5 % de probabilidade: Fo,os;2;4 = 6,94 
- Ao nivel de 1 %de probabilidade: Fo,o1;2;4 = 18,00 
•• Conclui-se, pois, que o teste F deu resultado altamente significative ( ) ao 
nivel de 1 %de probabilidade, para os tratamentos. Em outras palavras, se fossem iguais 
as medias de tratamentos, urn valor de F tal como o obtido s6 ocorreria em menos de 1 % 
dos ensaios. A vista disso, rejeita-se a hip6tese de nulidade, isto e, a hip6tese de 
igualdade das medias dos tratamentos e, aceita-se como comprovado que ha diferen{:aS 
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reais, nao casuais, entre elas, provocadas pelo tipo de tratamento a que foram 
submetidas as sementes de soja, no que diz respeito a variavel Us.u. (%). 
Conclui-se, tambem, que o teste F deu resultado significative ( • ) ao nfvel de 
5 % de probabilidade, para os blocos. 0 que significa que se as medias entre os blocos 
fossem iguais, um valor de F tal como calculado s6 ocorreria em menos de 5 % dos 
experimentos. Portanto, rejeita-se a hip6tese de igualdade entre as medias dos blocos e, 
aceita-se com evidencias comprovadas de que houve diferen9as reais, nao casuais, 
provocadas pelas divis6es em blocos, na variavel Us.u. (%). 
dadas por: 
m1 = 17,31 
Sendo as medias estimadas entre os tratamentos, em ordem decrescente, 
m.2 = 17,31 
Procedeu-se a comparaQao dessas medias atraves do calculo do valor da 
diferen9a mfnima significativa (~) do teste de TUKEY, conforme a equa9ao 250: 
Ll = 5,04* 0:18 = 1,11 
Conclui-se, pois, que toda diferen9a, entre as medias estimadas, igual ou 
superior a ~ = 1,11 deve ser considerada significativa ao nfvel de 5 % de probabilidade, 
resultando na seguinte classificaQao: 
~ =17,31 
mz = 17,31 
~ = 12,03 
foram: 
~ = 16,28 
m1 = 15,58 




Para o caso dos blocos, as medias estimadas, em ordem decrescente, 
Com o mesmo valor da diferen9a m1n1ma significativa (~=1, 11 ), pode-se 
concluir que toda diferen9a, entre as medias estimadas dos blocos, igual ou superior a ~ = 
1,11, deve ser considerada significativa ao nfvel de 5 % de probabilidade, produzindo a 
seguinte classificaQao: 
~ = 16,28 a 
~ = 15,58 a b 
Ynz = 14,79 b 
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5.3.3.2.2. Conservac;:ao do produto deterioravel: sementes de soja, atraves do processo 
de resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado. 
Neste processo a maior eficiencia energetica detectada foi igual a 90,56 %, 
quando ocorria o processo de resfriamento e desumidificac;:ao do ar anterior a passagem 
pelos graos; enquanto que a maxima eficiencia exergetica era de 6,78 %. 
Para a situac;:ao de minima eficiencia, a avaliac;:ao energetica resultou num 
valor de 64,66 %, enquanto que a analise exergetica produzia uma eficiencia de 5,28 %. 
Aqui, tambem, as eficiencias energeticas foram, sempre, superiores as 
eficiencias exergeticas e resultou num coeficiente de relac;:ao medio entre elas de 12,38. 
Procedeu-se, a seguir, a analise estatfstica dos tratamentos de conservac;:ao 
do produto deterioravel: sementes de soja, quando submetidos, primeiramente a 
umidificac;:ao para tornar a umidade proxima daquela de colheita; segundo, a conservac;:ao 
em geladeira a uma temperatura de -1 °C, em sacos plasticos hermeticamente lacrados 
ate a ultima aplicac;:ao, que era a secagem via resfriamento do ar por contato direto com 
evaporadpor aletado. 
TABELA 5.3.3.2.2.1. Resultados da media, desvio padrao e soma da variavel Us.u. (%), 
quando submetida aos tratamentos de umidificac;:ao, conservac;:ao 
em geladeira a -1 °C e processo de secagem atraves de 
resfriamento do ar por contato direto com evaporador aletado com 
velocidade media de 3,0 m/s. 
PARAMETRO I Umidade em base umida Ue.u. (o/o) 
TRATAMENTOS I UMIDIFICA<(AO IGELADEIRA A -1°cl SIGEP 
I MEDIA I 16,98 16,98 13,69 
I DESVIO PADRAO I 0,35 0,35 0,56 
I SOMA I 50,93 50,93 41,08 
TABELA 5.3.3.2.2.2. Resultados das medias do delineamento em blocos casualizados da 
variavel Us.u. (%) das sementes de soja, quando submetidas aos 
tratamentos com umidificac;:ao, depois conservados em geladeira a 
-1 °C e, finalmente, secados no SIGEP, com velocidades de 1 ,0; 
2,0 e 3,0 m/s (BLOCOS). 
TRATAMENTOS BLOCOS TOTAL DOS 
TRATAMENTOS 
I BLOC01 BLOC02 BLOC03 
I UMIDIFICAQAO 16,72 16,84 17,37 50,93 
IGELADEIRA A -1"cl 16,72 16,84 17,37 50,93 
I SIGEP I 12,99 13,06 12,93 38,98 
TOTAL DOS 46,43 46,74 47,67 140,84 
BLOCOS 
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TABELA 5.3.3.2.2.3. Resultados da analise de variancia para a variavel Us.u. (%) das 
sementes de soja, quando submetidas ao segundo teste de 
conserva9ao. 
CAUSA DE VARIAQAC TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
G.L. S.Q. a.M. FcALC. 
BLOCOS 2 o,2n6 0,1388 2,65 
TRATAMENTOS 2 31,7339 15,8670 302,81 
RES I DUO 4 0,2094 0,0524 
TOTAL 8 32,2209 
A media geral do ensaio foi igual a: 
m=Q= 140,84 =1565 
N 9 ' 
enquanto que o desvio padrao alcan9ou um valor de: 
s = .jQ. M.R. = .Jo,0524 = 0,23 
produzindo, portanto, um coeficiente de varia9ao (CV), expresso em %, de: 
CV = s*IOO = 0,23*1 00 = 147% 
,n 15,65 ' 
Com 2 e 4 graus de liberdade, obteve-se de tabelas especfficas, os 
seguintes limites para F: 
- Ao nfvel de 5% de probabilidade: F0,05:2:4 = 6,94 
- Ao nfvel de 1 %de probabilidade: Fo,o1;2;4 = 18,00 
Conclui-se, entao, que o teste F deu resultado altamente significativo ( ·· ) ao 
nfvel de 1 % de probabilidade, para os tratamentos. A vista disso, rejeita-se a hip6tese de 
nulidade, isto e, a hip6tese de igualdade das medias dos trataments para a variavel Us.u. 
(%) e, aceita-se como comprovado a existencia de diferen9as reais, nao casuais, entre as 
medias, causado pelos distintos tratamentos a que foram submetidas, neste experimento. 
Aplicou-se, em seguida o teste de TUKEY, para averiguar as diferen9as 
estatfsticas entre as medias, seguindo metodologia descrita previamente; obtendo-se, a 
partir das medias estimadas em ordem decrescente, o seguinte resumo: 
m.l = 16,98 
m., = 16,98 
m., = 12,99 
Portanto, toda diferen9a entre as medias estimadas igual ou superior a 
11 = q Fr = 5,04* 0}t = 0,67 , foi considerada significativa ao nfvel de 5 % de probabilidade, 
o que resultou na seguinte ordena9ao das medias: 
m, = 16,98 a 
m2 = 16,98 a 
-m, = 12,99 b 
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5.3.3.2.3. eonserva9ao do produto deterioravel: sementes de soja, atraves do 
aquecimento do ar por resistencias eletricas, utilizando-se baixas velocidades do ar (ate 
1,5 m/s). 
Neste ultimo ensaio, com o produto deterioravel, a eficiencia energetica 
maxima alcan9ada foi igual a 76,21 %, enquanto que a eficiencia exergetica s6 atingia a 
marca superior de 3,03 %. 
No caso dos resultados de eficiencias inferiores, a eficiencia energetica 
minima atingiu um valor de 18,07% contra uma minima eficiencia exergetica de 0,88 %. 
Similar aos testes anteriores, a eficiencia energetica sempre suplantou a 
exergetica e, para este caso, o coeficiente de rela9ao medio entre os dois tipos de 
eficiencias foi igual a 24, 14. 
TABELA 5.3.3.2.3.1. Resultados da media, desvio padrao e soma da variavel Us.u. (%), 
quando submetida aos tratamentos de umidifica9ao, conserva9ao 
em geladeira a -1 °e e processo de secagem atraves de 
aquecimento do ar por resistencias eletricas com velocidades de 
ate 1 ,so m/s. 
PARAMETRO Umidade em base lim ida Ue.u. (%) 
TRATAMENTOS UMIDIFICACAO GELADEIRA A -1"C SIGEP 
MEDIA 16,68 16,68 13,69 
DESVIO PADRAO 1,60 1,60 0,56 
SOMA 50,03 50,03 41,08 
TABELA 5.3.3.2.3.2. Resultados das medias do delineamento em blocos casualizados da 
variavel Us.u. (%) das sementes de soja, quando submetidas aos 
tratamentos com umidifica9ao, depois conservados em geladeira a 
-1 °e e, finalmente, secados no SIGEP, com velocidades de 0,5; 
1 ,0 e 1 ,5 m/s (BLOeOS). 
TRATAMENTOS BLOCOS TOTAL DOS 
TRATAMENTOS 
BLOC01 BLOC02 BLOC03 
UMIDIFICACAO 15,41 16,15 18,47 50,03 
GELADEIRA A -1 C 15,41 16,15 18,47 50,03 
SIGEP 13,61 13,18 14,28 41,07 
TOTAL DOS 44,63 45,48 51,22 141,33 
BLOCOS 
206 Paulo Martins Leal 
TABELA 5.3.3.2.3.3. Resultados da analise de variancia para a variavel Us.u. (%) das 
sementes de soja, quando submetidas ao terceiro teste de 
conserva9ao. 
CAUSA DE VARIACAC TABELA DE ANALISE DE VARIANCIA 
G.L. s.a. Q.M. FcALC. 
BLOCOS 2 8,5665 4,2833 7,64 
TRATAMENTOS H 11,5635 5,7818 10,31 RESIDUO 2,2438 0,5610 TOTAL 22,3738 
A media geral deste ensaio para a Us.u. foi igual a: 
m= a= 141,33 =1570 
N 9 ' 
enquanto que o desvio padrao causado era de: 
s = ~Q.M.R. = ..)0,561 = 0,75 
produzindo, por conseguinte, urn coeficiente de varia9ao- CV- (%) da seguinte grandeza: 
s 075 CV=-*100=-' -*100=477 % m 15,70 ' 
Alem disso, com 2 e 4 graus de liberdade, tabelas especfficas para o teste F 
fornecem os seguintes limites: 
- Ao nfvel de 5 % de probabilidade: Fo,o5;2;4 = 6,94 
- Ao nfvel de 1 %de probabilidade: Fo.o1;2;4 = 18,00 
Conclui-se que o teste F deu resultado significative, ao nfvel de 5 % de 
probabilidade, tanto para os tratamentos quanto para os blocos. Portanto, rejeita-se, para 
ambos, a hip6tese de igualdade entre as medias dos tratamentos e dos blocos para a 
variavel Us.u. (%) e, aceita-se como significative os efeitos causados, a referida variavel, 
pelos tratamentos impostos e pela separa9ao em blocos, pois, neste caso, existe 
diferen9as reais, nao casuais, entre elas. 
A vista disso, aplicou-se para as medias dos tratamentos e dos blocos o 
teste de TUKEY, com a finalidade de se averiguar quais foram as medias diferentes entre 
si. Portanto, para os tratamentos ordenou-se, em ordem decrescente, as medias 
estimadas e, obteve-se o seguinte resultados: 
,nl = 16,68 
m, = 16,68 
m, = 13,69 
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Como a diferen9a mfnima significativa (Li), neste caso, foi igual a: 
s 0,75 
Li = q-[;- = 5,04* J3 = 2,18 
0 que permite dizer que toda diferen9a, entre as medias estimadas, igual ou 
superior a Li= 2,18 foi considerada significativa, ao nfvel de 5 % de probabilidade, 
produzindo o seguinte resultado: 
m, = 16,68 a 
m, = 16,68 a 
m, = 13,69 b 
foram: 
m, = 17,07 
m, = 15,16 
ml = 14,88 
Ja para os blocos, as medias estimadas obtidas, em ordem decrescente, 
Uma vez que a diferen9a mfnima significativa (Li) e a mesma que a calculada 
para os tratamentos, isto e, Li = 2,18 , obteve-se, entao, a seguinte ordena9ao e 
diferen9as para as medias estimadas da variavel Ue.u. (%) dentre os blocos: 
m, = 17,07 a 
m, = 15,16 a b 
m, = 14,88 b 
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5.3.3.3. Sfntese dos resultados obtidos para os estudos de casos. 
TABELA 5.3.3.3.1. Valores das eficiencias energeticas e exergeticas mfnimas e maximas 
e coeficiente de rela9ao medio para os estudos de casos com 
produtos perecfveis e deterioraveis. 
T £ I EFICIENCIAS ENERGETICAS EXERGETICAS 
p r =-=-
0 11r 
PROCESSOS MINIMA MAXIMA MINIMA MAXIMA 
PSICROMETRICOS (%) (%) (%) (%) 
p RESFRIAMENTO 
E POR EXPANSAO 17,51 98,19 1,58 4,83 17,85 
R DIRETA 
E RESFRIAMENTO 
c POR AGUA GELADA 4,45 24,58 0,92 1,30 9,77 
f 
v RESFRIAMENTO 
E EVAPORATIVO 0,60 0,91 2,03 4,16 0,27 
L 
D AQUECIMENTO 
E POR 50,28 77,02 0,33 2,68 24,50 
T RESISTENCIAS 
E (A ALTAS VAZOES) 
R RESFRIAMENTO 




v POR 18,07 76,21 0,88 3,03 24,14 
E RESISTENCIAS 
L (A BAIXAS VAZOES) 
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CONCLUSOES 
Ao se findar o capitulo anterior diversos aspectos puderam, entao, ser 
observados e serviram como base principal para as conclusoes descritas a seguir. 
A principal conclusao, que se pode retirar deste experimento e que a 
metodologia de avalia9ao de sistemas e processes, utilizando-se dos conceitos baseados 
na 12 e 22 Leis da Termodinamica, foi adequada para analisar processes psicrometricos 
gerados pelo equipamento, denominado SIGEP. 
Em quase a totalidade dos processes e estudos de cases, exce9ao para o 
processo e estudo de caso de conserva9ao do produto perecfvel: tomate cereja por 
resfriamento evaporative do ar, a eficiencia energetica foi sempre superior a eficiencia 
exergetica. A vista disso, pode-se concluir que a avalia9ao energetica, embora correta, foi 
menos eficaz em identificar a real capacidade de urn sistema em realizar trabalho; 
proporcionando, as vezes, uma impressao de que processes e sistemas operavam com 
altas eficiencias, nao requerendo, portanto, melhorias tecnicas; todavia ao se olhar este 
mesmo processo ou sistema, atraves das lentes da avalia9ao exergetica, descobria-se 
quao distante estava-se de uma eficiencia satisfat6ria. 
Outre aspecto interessante foi que tanto a eficiencia exergetica calculada 
pelo metodo tradicional quanto aquela proposta por KOTAS coincidiram, numericamente, 
em quase todos os processes analisados; creditando-se este fato, principalmente, a 
situa9ao do estado de entrada ser equivalente ao estado de referencia. Portanto, em 
situa96es similares, a determina9ao da eficiencia exergetica pode ser realizada apenas 
pelo metodo tradicional. 
De todos os processes analisados, quer na fase dos processes 
psicrometricos propriamente ditos quer na fase de utiliza9ao de alguns destes processes 
para a conserva9ao do produto perecfvel: tomate cereja ou para a preserva9ao do produto 
deterioravel: sementes de soja; a maier eficiencia energetica obtida foi de 98,99 % para o 
ensaio de mistura adiabatica de duas correntes de ar (case B), seguida do estudo de caso 
de conserva9ao do produto perecfvel: tomate cereja via resfriamento do ar por contato 
direto com evaporador aletado com 98,19 %. Da mesma maneira, a maxima eficiencia 
exergetica produzida pelo SIGEP, foi encontrada, tambem, no processo psicrometrico de 
mistura adiabatica de duas correntes de ar (caso B), obtendo-se, entao, para este caso o 
valor de 41,16%. 
Ja, quando se procura os processes psicrometricos menos eficientes, tanto 
do ponto de vista energetico quanto do exergetico, encontra-se o valor de 0,10 % para a 
eficiencia energetica do processo de resfriamento evaporative do ar e 0,20 % para a 
eficiencia exergetica do processo de resfriamento do ar por agua gelada. 
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Pode-se, concluir, ainda, quantos aos processos psicrometricos gerados pelo 
SIGEP que, na sua grande maioria, apresentaram valores elevados de irreversibilidade, 
quando procedeu-se a avalia9ao exergetica. Tais valores, embora nao quantificados ou 
qualificados por equipamentos ou componentes, devem, todavia, serem atribufdos ao fato 
de que os respectivos equipamentos ou componentes foram, previamente, 
dimensionados, nao com o intuito de serem eficientes do ponto de vista termodinamico, 
mas sim para atender os objetivos, inicialmente propostos, de gerar condi96es 
psicrometricas do ar precisas; o que levou a urn projeto de super dimensionamento dos 
principais equipamentos de aquecimento e resfriamento do ar. 
Observa-se, ainda, que no processo de resfriamento evaporativo do ar, 
embora a eficiencia psicrometrica fosse maxima (=100 %), isto e, satura9ao adiabatica 
completa do ar de entrada; foi o processo que teve as eficiencias energeticas mais baixas. 
Portanto, conclui-se que a eficiencia psicrometrica e uma ferramenta que analisa, apenas, 
o grau de satura9ao de urn ar, ap6s o resfriamento evaporativo e, logo, nao deve ser 
usada, nunca, como urn parametro de eficiencia deste processo, o que, ate o presente, 
tern sido feito por muitos pesquisadores da area de conforto termico para animais e 
plantas. 
Quanta ao estudo de casas com o produto perecfvel observou-se, 
primeiramente, que durante o processo de conserva9ao do !ornate cereja, via resfriamento 
do ar por contato direto com evaporador aletado, realizado pelo SIGEP, quando 
comparado com os tratamentos de conserva9ao pela geladeira a 6 °C e ambiente externo, 
nao houve diferen9as significativas, entre os referidos tratamentos, para as variaveis 0Brix 
e Us.u. (%); enquanto que para as variaveis pH e AT (%) estas diferen9as foram 
significativas entre os tratamentos empregados na conserva9ao do produto perecfvel: 
tomate cereja, tanto para os frutos com estado de matura9ao verde quanta para os frutos 
com estadio de matura9ao colorido. 
Segundo, que no processo de conserva9ao do produto perecfvel, citado 
acima, por resfriamento do ar por agua gelada em compara9ao com os tratamentos de 
conserva9ao em geladeira na temperatura de 6 °C e em ambiente externo houve, 
somente, diferen9a significativa, entre os tratamentos, para a variavel acidez titulavel (=AT 
(%)) no !ornate cereja com estadio de matura9ao inicial (colorido); nao havendo, portanto, 
diferen9a entre os tratamentos para as demais variaveis e; nenhuma diferen9a entre os 
tratamentos para todas as variaveis, quando o estadio de matura9ao dos frutos era verde. 
Com rela9ao ao ultimo processo de conserva9ao, isto e, preserva9ao do 
produto perecfvel por resfriamento evaporativo do ar quando comparado com os outros 
dois tratamentos: conserva9ao em geladeira a 6 °C e conserva9ao em ambiente externo; 
s6 houve, novamente, diferen9a significativa entre os tres tratamentos, para a variavel pH 
no tomate cereja com grau de matura9ao inicial (colorido), nao ocorrendo, portanto 
diferen9as para as demais variaveis (0Brix, AT(%) e Us.u. (%)) e; para todas as variaveis 
quando os frutos estavam nos graus de matura9ao verde e intermediario. 
Finalmente, para o estudos de caso deste produto perecfvel, quando se 
comparou somente os tratamentos de conserva9ao do tomate cereja, realizados no 
SIGEP, isto e, os tres diferentes tipos de resfriamento do ar (contato direto com 
evaporador aletado, agua gelada e evaporativo) pode-se concluir que somente a variavel 
pH sofreu altera96es significativas reais, nao casuais, quando os frutos de !ornate foram 
submetidos aos tres processos distintos de resfriamento; enquanto que para as demais 
variaveis (0Brix, AT(%) e Us.u.(%)) nao sofreram interferencias significativas provocadas 
pelos tratamentos de conserva9ao do produto via diferentes tipos de resfriamento do ar, 
para o tomate cereja no grau de matura9ao verde. Ja, para o tomate no estadio de 
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matura9ao inicial (colorido) houve diferen9as significativas entre os tratamentos 
produzidos pelo SIGEP de resfriamento do ar, para as variaveis pH, AT(%) e Us.u. (%) e, 
portanto, nao ocorreram diferen9as significativas, somente, quando a variavel analisada 
foi o 0BRIX, entre os referidos tratamentos. 
Quanto ao estudo de caso para o produto deterioravel: sementes de soja, 
embora com os resultados dos testes de Germina9ao e Vigor nao se comportando como 
uma distribui9ao normal e que a referida variedade (Foscarin) sendo muito sensfvel aos 
tratamentos de umidifica9ao e resfriamento em geladeira a -1 °C, como pode ser 
observado pelos resultados e segundo informa9oes do proprio fabricante (SEMEL); 
provocando indices abaixo daqueles permitidos pela legislayao, em termos de 
porcentagem de Germina9ao e Vigor; antes mesmos de serem submetidos aos processes 
de secagem; pode-se, todavia, concluir que, primeiro, houve diferen9as significativas entre 
os tratamentos previos e as secagens, pelos diferentes processes gerados pelo SIGEP, 
isto e, aquecimento do ar por resistencias eletricas com altas vazoes, resfriamento do ar 
por contato direto com evaporador aletado e, por ultimo, aquecimento do ar por 
resistencias eletricas com baixas vazoes; para a variavel Us.u. (%). 
Outrossim, observou-se, tambem, diferen9as significativas entre os blocos 
(diferentes velocidades) nos dois processes distintos de secagem por aquecimento do ar, 
isto e, as medias estimadas da variavel umidade em base umida (%) foram diferentes 
entre si para as velocidades de 3,5;2,5;1 ,5 e 1 m/s; enquanto nao houve diferen9a 
significativa, ao nfvel de 5 % de probabilidade, entre as velocidades de 1 e 0,5 m/s. 
Encerrando, pode-se dizer que, embora, prejudicado pelas caracterfsticas 
intrfsecas das sementes de soja, para a variedade Foscarin, as avalia96es energeticas e 
exergeticas podem ser aplicadas, perfeitamente, em estudos com produtos agrfcolas, sem 
qualquer prejufzo para ambas as metodologias. 
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AP-01. Caracterfsticas ffsicas do Sistema Gerador de Processes 
Psicrometricos (SIGEP) 
Figura AP - 1.1. Vista geral em 3D do Sistema Gerador de Processes Psicrometricos (SIGEP), sem apresentar os paineis de 
controle, instrumenta<;ao e prote<;ao. 
Termometro digital geral 
Manometro de baixa 
- . - ... -. - - . -- ,.. ,.. 
Manometro de alta ··4· . .. ..... ·····-. ·-.. ····· ... __ 
Combistato · _.,. o 
(Termostato e Termometro digital) - ~ 0 <:) S fo1 © 
Termostato e Umidostato \ I I .,. ~ 
WattimetrosTermostato geral 1 0] [6J] [aJ 0] Sistema de refrigera9ao_ . t<J t<:J (] f5J S1stema da bomba hldraul1ca -- __ _____.,. - - - ' -
Sistema de ventila<;ao 
Sistema de aquecimento 
... 
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Valvula solenolac ____________ ____;::;..._=-_, 
para R -12 
Filtro Secante _______________ _, 
Figura AP- 1 .3. Vista gerallateral em 3D do SIGEP, com indica9ao de alguns de seus componentes. 
.Ventilador de pas 





Camara de cond 
Conjunto motor-ventilador 
para o sistema de refrigera!faO 
ra de condicionamento 
de produtos pereciveis 









.Tampa da camara de 
condicionamento no 1 




Figura AP- 1.6.Vista frontal do SIGEP, com a localizayao da instalayao de alguns termopares 
CTog~ ~ 
• 






Figura AP- 1.8. Vista lateral esquerda do SIGEP, com a localiza9ao da instala9ao de alguns termopares. 
CT24----. • 
• CT2s~ 




































































































































Figura AP - 1.13. Vista lateral direita do SIGEP com indica9ao das dimensoes mais relevantes, medidas em em. 
Figura AP- 1.14. Vista em corte, da camara de condicionamento do ar 1 e 2 do SIGEP, com indica<;ao das dimensoes mais 
relevantes, medidas em em. 
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AP-02. CARACTERJSTICAS TECNICAS DOS PRINCIPAlS 
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
01. Caracterfsticas do conjunto motor-bomba-aspersores 
-Motor: 
-Bomba: 
Marca: - Kohlbach 
Modelo: -56 
Categoria: - N 
lsolamento: - B 
lndu91i.o: - Monofasica 
Voltagem: - 220 V 
Amperagem: - 7,8 A 
Potencia: - 1 ,0 CV 
Frequencia: - 60 Hz 
Rota91i.o: - 3450 RPM 
Marca: - DARKA 
Modelo: - CA-4 
Serie N2: - 7BHG-112 
Potencia: - 1 ,0 CV 
<l>e: -25,4 mm 






















- 52,2 1/h 
- 1 ,25 kgf/cm2 
- 19,05 mm 
- 19,05 mm 
02. Caracterfsticas do conjunto variador-motor-ventilador 
- Variador: 
Marca: - ASTEN 
Modelo: - ALFA 1 
Tensao: -110-130V 
Corrente: - 15 A rms (maxima de safda) 
Frequencia: - 50/60 Hz 
Converser: - CA/CC 
Tipo: - Ponte tiristorizada semi-controlada 
Rendimento: - 88 % 
-Motor: 
Marca: -ASTEN 
Modele: - CC-01 
Tensii.o: -90 Vee 
Corrente: - 11,2 A 
Potencias: - 1010 W (absorvida na armadura) 
735 W (mecanica) 
120 W (absorvida no campo) 
- Ventilador: 
Marca: -COOPER 
Modele: - EC-2 TAR 
Tipo: - Centrffugo - Pas retas 
Rota9ii.o: -3000 RPM 
Diametro: -350 mm. 




Categoria: - NB 
lsolamento: - T 
lndu9ii.o: - Trifasica 
Voltagem: - 220 V 
Amperagem: - 5,0 A 
Potencia: - 1,5 cv 
Frequencia: - 60 Hz 







T gas suc,ao: 
T evapora,ao: 
- BITZER FRIGOR 
- Ill-s 
- Aberto, cabe9ote resfriado a ar, com dois cilindros 
-75mm 
- 552 a 2202 J/s 
-20 °C 
--26 a o °C 
T condensa,ao: - + 45 °C 
Refrigerants: - R12(CCbF2) 
- Unidade condensadora: 
Marca: - RADIO-FRIGOR 
Modelo: - Ill 
Tipo: - RF-210 
Capacidade: - 2200 J/s (maxima) 
Volume: - 8,0 I 
Ventilador: - Axial-unico 
T ambiente: - + 35 °C 
T evapora,ao: - 0 a - 1 0 °C 
04. Caracteristicas dos evaporadores aletado e inundado 
- Evaporador aletado: 
Marca: - TRINEVA 
Modelo: - FTL-3 
Tipo: - cobre/aletas em alumfnio 
Capacidade: - 2500 J/s (maxima) 
Area: - 6,4 m2 
• Evaporador inundado: 
Marca: - fabrica9ao propria 
Modelo: - grade 
Tipo: - inundado 
Tubula9ao: -principal: <1> = 25,4 mm (cobre) 
• secundaria: <jJ = 19,05 mm (cobre) 
Capacidade: - 2500 J/s 
Comprimento: - 14,40 m. 
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AP-03. DETERMINA~AO DA PRESSAO TOTAL NO SIGEP 
Utilizando-se da teoria desenvolvida por Bernoulli e descrita por ASHRAE 
(1981); McQUISTON & PARKER (1982) e PARKER, BOGGS & BLICK (1974) determinou-
se, experimentalmente, a pressao total gerada dentro do SIGEP, nos diferentes percursos 
usados para a execu9ao de cada processo de interesse, com a finalidade de dar 
subsfdios ao calculo da exergia do ar de safda. 
Com o auxflio do man6metro inclinado DWYER e, atraves da varia9ao da 
velocidade do ventilador, gerou-se, para cada percurso de cada processo realizado no 
SIGEP, urn grupo de dados de velocidade e pressao, com os quais determinou-se a 
pressao total do sistema em fun9ao da vazao, calculada pelo produto da velocidade pela 
area da SeyaO da tubulayaO. 
De posse dos resultados experimentais construiu-se curvas caracterfsticas 
(8P versus vazao) de cada processo e respectivo percurso, quando, entao a pressao total 
era a soma das pressoes estaticas e dinamicas. 
AP - 03.01 . Pressao Total do Sistema (pol. H20) para diferentes vazoes (m%), no 
percurso n°1 
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AP - 03.03. Pressao Total do Sistema (pol. H20) para diferentes vazoes (m3/s), no 
percurso n°3 
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y = 29,941 x' + 5,02x- 0,0103 
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AP - 03.05. Pressao Total do Sistema (pol. H20) para diferentes vazoes (m%), no 
percurso n°5 
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Grafico AP - 04.01. Curva de calibra9ao da voltagem termoeletrica para os termopares 
tipo J usados durante o experimento 
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Grafico AP - 04.02. Curva da diferen9a entre a voltagem termoeletrica para os termopares 






Grafico AP - 04.03. Curva de calibra<;:ao da voltagem termoeletrica para os termopares 
tipo K usados durante o experimento 
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Grafico AP - 04.04. Curva da diferenya entre a voltagem termoeletrica para os termopares 










Gratico AP - 04.05. Curva de calibra<;:ao da voltagem termoeletrica para os termopares 
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Gratico AP - 04.06. Curva da diferen9a entre a voltagem termoeletrica para os termopares 
tipo T, padrii.o e experimental 
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AP-05. RESULTADOS GLOBAIS DAS AVALIA«;OES ENERGETICAS E 
EXERGETICAS DOS DIFERENTES PROCESSOS GERADOS PELO 
SIGEP 
AN EX OS 
I 
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AN-01.DETERMINACAO DO ESTADO E PROPRIEDADES 
TERMODINAMICAS DAS SUBSTANCIAS 
A equa9ao de estado de uma substancia pura e uma rela9ao matematica 
entre pressao, temperatura e volume especffico, quando o sistema esta em 
equilfbrio termodinamico: 
f(P,T,v)=O 01 
Princfpios de estatfstica tern sido empregado para explorar as propriedades 
fundamentais da materia e, para prever uma equa9ao de estado baseada na natureza 
estatfstica de urn determinado sistema ou para proper uma forma funcional para uma 
equa9ao de estado na qual parametres desconhecidos poderiam ser determinados 
atraves de medidas das propriedades termodinamicas de uma substancia. A equa9ao 
fundamental com a qual e baseada esta teoria e a equa9ao vi rial. 
A equa9ao virial e expressa tanto como uma expansao na pressao P ou em 
valores recfprocos do volume especffico (v), segundo ASHRAE - FUNDAMENTALS 
(1981): 
Pv 
- = 1 +B'P+ C'P 2 +D'P 3 +···· 
RT 02 
ou 
;~ = 1 + (o/v) + (7v2) + (o/v3) + .... 03 
on de 
s' ,c'' o' = coeficientes; 
B ,C ,D = sao coeficientes viriais. 
e os coeficientes viriais sao fun96es, somente, da temperatura e os valores dos 
coeficientes estao relacionados entre si, como por exemplo, B'=B/RT; C'=(C-B2)/(RT)2 . 
Sabendo-se que R e a constante universal dos gases ideais, definida como: 
R -~· (Pv)X 




(Pv)T e o produto da pressao pelo volume especffico ao Iongo de uma linha isotermica e 
T pt e a temperatura do ponte triple da agua = 273,16 K e o mais atual e correto valor para 
R e 8.314,34 J/kg.moi.K. 
0 termo Pv/RT e, tambem, referido como o fator de compressibilidade (Z), 
entao: 
z = 1 + ( o/v) + (7v2) + ( :%3) + .... 05 
A vantagem da forma virial e o fato de se poder usa-la como meio de prever 
os coeficientes de baixa ordem e fornecer urn significado ffsico para os coeficientes viriais. 
Uma vez que intera96es de baixa ordem sao comuns e as contribui96es de ordens mais 
altas sao, sucessivamente, menores. 
Segundo REYNOLDS (1979), as equa96es viriais para o ar, agua e R-12, 
sao, respectivamente, as seguintes: 
onde: 
M = peso molecular= 28,96 kg/kmol. 
Tc =temperatura crftica do ar = 132,50 K 
Pc = densidade crftica do ar = 343,3 kg/ m3 
Pc = pressao crftica do ar = 3,77 MPa 
R = constante do ar seco, = 287,0686 J/kg.K 
A1 = 1 ,55623098409137 * 10 -1 
A2 = 1 ,25288666202326 * 1 0 1 
~ =-2,92541568638838 * 10 2 
A., = 4,29432480725523 * 10 3 
As =-5,58450959675108 * 10 5 
As = 3,92054480883008 * 10 -4 
A1 =-4,40985641881347 * 10- 2 
As = 5,86387178724129 * 10 -4 
A9 = 7,97411385439405 * 10 4 
A1o= 9,88045320906742 * 10- 9 
A11 = 2,97999237261289 * 10 -4 
T =temperatura absoluta, K 
p = densidade do ar, kg/m3 
P = pressao do ar, Pa 
y = 5,97105475117183 * 10 -s 
A11 =-1 ,70388092279449 * 10 "13 
A1a = 5,91103444646786 * 10 " 11 
A19 =-1,05363473794348 * 10 "14 
A2o =-7,32732651196978 * 10 4 
A21 =-5,42674649924748 * 10 5 
A22 =-4,48935466142735 * 10 -1 
A23 = 2,81453138446295 * 10 2 
A24 =-8,83132042791851 * 10 -? 
A2s =-1 ,32229814838386 * 1 0 -5 
A2s =-2, 16521865046609 * 10 "12 
A21 =-1 ,47835008246593 * 10 -9 
A12 =-6,81783040959070 * 10- 2 
A13 = 2,02551630992042 * 10- 7 
A14 =-1 ,62724281849497 * 10- 7 
A15 =-1 ,06340143152999 * 10- 4 
A16 = 3,51428501875049 * 10- 10 




M = peso molecular da agua = 18,016 kg/kmol 
Pc = pressao crftica da agua = 22,089 Mpa 
A2s =-6,93219849301501 * 10 - 19 
A29 = 6,06743598768355 * 10- 17 
A3o =-3,20538718135891 * 10- 24 
As1 =-4,73178337355130 * 10 -2s 




Tc =temp. crftica = 647,286K 
Ta= 1000 K 
Pc = densidade crftica da agua = 317,0 kg I ms 
To=temperatura ponto triplo da H20 =273, 16 K 
E = 4,8 * 10- 3 
R = 461,51 J/kg.K 
Pa1 = 634 e Pai = 1000 para j = 2,3, ... ,7 
A1,1 = 2,9492937 * 10- 2 
A21 =-1,3213917*10- 4 
As,1 = 2,7464632 * 10 · 7 
A4,1 = -3,6093828 * 10-10 
A5,1 = 3,4218431 * 10- 1s 
A5,1 = -2,4450042 * 10- 16 
A1:1 = 1,5518535 * 10- 19 
As1 = 5,9728487 * 10 -24 
A9,1 =-4,1030848*10- 1 
A1~,1 = -4,1605860 * 10-4 
A1.2 = -5,1985860 * 10- 3 
A22 = 7,7779182 * 10- 6 
As:2 = -3,3301902 * 10 -8 
A42 = -1,6254622 * 10- 11 
A5,2 = -1,7731074 * 10 -1s 
A6:2 = 1,2748742 * 10 -16 
A72 = 1,3746153 * 10- 19 
As:2 = 1 ,5597836 * 1 0 -22 
A9,2 = 3,3731180 * 10 -1 
'ta1 = 'tc ; 'taj = 2,5 , j > 1 
A9,3 =-1,3746618*10- 1 
A1o3 = -7,3396848 * 10 -4 
A1.~ = -1,5641040 * 10- 4 
A2,4 = -7,2546108 * 10- 7 
As 4 = -9,2734289 * 10- 9 
A4:4 = 4,3125840 * 10- 12 
A9,4 = 6,7874983 * 10- 3 
A10 4 = 1 ,0401717 * 10- 5 
A1 .~ = -6,3972405 * 10- s 
A2,5 = 2,6409282 * 10 -5 
Ass = -4,7740374 * 10- 8 
A4:5 = 5,6323130 * 10 - 11 
A9 5 = 1 ,3687317 * 10 -1 
A1~,5 = 6,4581880 * 10- 4 
A1,s = -3,9661401 * 10 -s 
A2s = 1,5453061 * 10- 5 
As's = -2,9142470 * 10 -8 
~:6 = 2,9568796 * 10 - 11 
A9s = 7,9847970 * 10- 2 
10 
A10,2 = -2,0988866 * 10 -4 
A1 ,3 = 6,8335354 * 10 -3 
A23 = -2,6149751 * 10 -s 
A3,3 = 6,5326396 * 10 -8 




A1o,6 = 3,9917570 * 10- 4 
A1,? = -6,9048554 * 10 "4 
A2,? = 2,7407416 * 10 "6 
A3,7 = -5,1028070 * 10 .g 
A4,7 = 3,9636085 * 10 "12 
A9,7 = 1,3041253 * 10- 2 
A1o,? = 7,1531353 * 10 -s 
RT 5 1 ( -kT/ ) p = + L ; A; + BJ + C;e ;r, 
v - b i=2 ( v - b) 
on de 
M =peso molecular do R-12= 120,93 kg I kmol 
To= temperatura padrao do R-12= 200 K 
R = 68,7480 J I kg.K 
Tc =temp. critica = 385,17 K 
b = 4, 06366926 * 10 "4 P c = pressao critica do R-12= 4,1159 Mpa 
Pc = densidade critica do R-12= 588,08 kglm3 
A2=-9,16210126*10 1 
A3 = 1,01049598 * 10- 1 
ftv. = -5,7 4040225 * 10 -5 
B2 = 7, 71136428 * 1 0 -2 
B3 = -5,67539138 * 10 -5 
k = 5, 475 
Bs = 4,08193371 * 10"11 
c2 = -1,52524293 * 10 3 
C3= 2,19982681 * 10 ° 
Cs = -1 ,66307226 * 10 -? 
As= B4 = C4 = 0 
11 
Para as condit;:oes de pressao de satura<;:ao do ar, da agua e do refrigerante 
R-12, REYNOLDS (1979) definiu as seguintes equa<;:oes e parametres, respectivamente: 
on de 
onde, para a linha de ponto de orvalho, tem-se: 
Pc = pressao critica do ar= 3,77436 * 10 6 Pa 
Tc =temperatura critica do ar= 132,50 K 
F1 = 8,52176441 * 10 1 
F2 = -2,66657734 * 10 4 
12 
13 
F3 = 5,46923993 * 10 ° 
e, para ao Iongo da linha de "bolhas", tem-se: 
Pc = 3,77436 * 10 6 Pa 
F2 = 4,40210939 * 10 4 
F1 = 1,69881524 * 10 3 
F3 = -7,61593848 * 10 ° 
In- = _c -1 _LF; a(T-~) ( p J ( T ) 8 [ ];-1 ~ T z=l 
on de 
a= 0,01 
Tc = 647,286 K 
F1 = -7,4192420 * 10 ° 
F3 = -1 , 1552860 * 1 0 -1 
Fs= 1.0940980*10"3 
F7 = 2,5206580 * 10 -3 
F 
lnP = F; +-2 +F;lnT+~T 
T 
on de 
F1 = 9,33438056 * 10 1 
F3=-1,2475223* 10 1 
Pc = 22,089 Mpa 
Tp = 338,15 K 
F2 = 2,9721000 * 10 -1 
F4 = 8,6856350 * 10-3 
Fs = -4,3999300 * 10 -3 
Fa= -5,2186840 * 10 -4 
F2 = -4,39618785 * 10 3 
F4 = 1,96060432 * 10- 2 
14 
15 
Com rela9ao as equa96es de densidade, para as condi96es de lfquido 
saturado, REYNOLDS (1979), definiu as equa96es abaixo e respectivos parametres para 
oar, agua e R-12, respectivamente, da seguinte maneira: 
6 







e, ao Iongo da linha de "bolhas", tem-se que, 
Tc = 132,5 K 
02 = 3,0180940 * 10 2 
04 = 5,0111300 * 10 2 
on de 
01 = 3,4330000 * 10 2 
03 = 4,9645720 * 10 2 
Ds = -5,4461730 * 10 2 
17 
18 
Pc = densidade crftica da agua = 317,0 kg/ m3 Tc =temp. crftica da agua = 647,286 K 
01 = 3,6711257 02 = -2,8512396 * 10 1 
03 = 2,2265240 * 10 2 04 = -8,8243852 * 10 2 
0 5 = 2,0002765 * 10 3 Ds = -2,6122557 * 10 3 
0 7 = 1 ,829767 4 * 10 3 Da = -5,3350520 * 10 2 
on de 
Tc =temp. crftica do R-12 388,17 K 
02 = 8,544458040 * 10 2 
04 = 2,994077103 * 10 2 
Ds = 3,521500633 * 10 2 
01 = 5,58084540 * 10 2 
03 = 0,00 
Ds = 0,00 
07 = -5,047419739 * 10 1 
19 
Finalmente, para a determina9ao do calor especffico (J/kg.K), REYNOLDS 
(1979), desenvolveu as equa96es e determinou os parametros abaixo, onde para o ar, 
excepcionalmente, e calculado para oar seco (cpa) e para o vapor de agua (cpv) atraves de 
uma equa9ao polinomial cubica, utilizando-se dados tabulados da fonte acima; entao, 
para oar, a agua e para o R-12, tem-se, respectivamente, que: 
4 
CPa = I. C;T;-1 
i=l 
on de 
c1 = 0,924657736 * 10 o 
c3 = -o,ooooo2877 * 1 o o 
6 
cp, = L G;T;-z 
i=l 
on de 
G1 = 4,6000000 * 10 4 
G3 = 8,3893000 * 10 -1 
Gs = 2,4661900 * 10 -? 
Uo = 2,37502070 * 10 6 
4 
c = ~ cr-l 
Pv ~ t 
i=l 
on de 
G1 = 3,389005260 * 10 1 
G3 = -3,274505926 * 10- 3 
uo = 1,697018700 * 10 6 
c2 = o,ooo823497 * 1 o o 
c4 = o,oooooooo3 * 10 o 
G2 = 1,0112490 * 10 3 
G4 = -2,1998900 * 10- 4 
G6 = -9,7047000 * 10 "11 
So = 6,6965776 * 10 3 
G2 = 2,507020671 * 10 ° 
G4 = 1,641736815 * 10 -e 
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AN-02. CALCULO DAS PROPRIEDADES TERMODINAMICAS 
AN-2.1 CALCULO DA ENTROPIA 
Da equar;ao de GIBBS, segundo ASHRAE-FUNDAMENTALS (1981), tem-se 
que a entropia pode ser calculada por: 
1 p 
ds = -du+-dv 
T T 01 
e 
1 v ds = -dh--dP 
T T 02 
Os diferenciais de entropia podem, ainda, ser calculados, primeiro, ao Iongo 




















Portanto, valores de entropia ao Iongo de linhas isobaricas e isometricas 
podem, entao, serem obtidas de dados de Cp ou c, . 
AN-2.2 CALCULO DE ENERGIA INTERNA E ENTALPIA. 
Os calculos de energia interna e entalpia empregam as equa96es (01) e (02), 
usando fun96es entr6picas apresentadas anteriormente e, juntamente, com fun96es que 
definem as capacidades calorificas [cp = ( ()h/()T )P e c" = ( ()u/Jv )] e a equa9ao de 
Clapeyron: 
(dP) = (hg -h1 ) dT T(vg -v1 ) 13 
e, da equa9ao (01) ao Iongo de uma linha isotermica 
14 
que pode ser estimada atraves das equa96es (03) e (04), com T = constante. 0 problema 
remanescente para a varia9ao isotermica da energia interna (u) e o calculo de : 
15 
ao Iongo da isotermica. Se a equa9ao de estado e da forma P = P( T,v ), este calculo e 
relativamente simples. lsto, sugere que a equa9ao para varia9ao de energia interna ao 
Iongo de uma isotermica, seria : 
16 
Entalpia, pode, entao, ser calculada, atraves de h = u + P v, isto e: 
17 
Urn metodo alternativo de calculo das diferenc;:as de energia interna e de 





Equac;:oes (16) e (17) podem ser estendidas para as mudanc;:as de energia 
interna e entalpia, ao Iongo de qualquer combinac;:ao de caminhos de isotermicas, 
isobaricas e isometricas, combinadas com as relac6es de capacidades calorificas. 
Por exemplo, da equac;:ao (16) combinada com a variac;:ao de energia interna, 
ao Iongo de uma linha de volume especffico constante, tem-se : 
20 
e da equac;:ao (18), combinada com a variac;:ao de entalpia, ao Iongo de uma linha de 
pressao constante, obtem-se : 
21 
